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Piezimes:
1. Sistémas zemakajos punktos uzstadami tukSo$anas ventili.
2. Montéjot caurulvadus, ievérot minimalo kritumu i=3mm uz
iztukSoSanas pusi.
G Radiatora apsaistes mezgls 3. Radiatoru, konvektoru pieslégumi un neuzraditie caurulvadu G
L put 1 diametri - @15 mm.
: i : 4. Blvuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas ir japarliecinas par
‘ 1 ) ‘ 2 ) €21-500-1200 / tips-augstums-garums okt ‘ 4 ) raséjumos sniegtajiem izmériem un neatbilstibas vai pretrunu
1300Wiier.p. / radiatora jauda / iereguléanas poz. || || —2>2S gadijuma pirms darbu uzsak$anas ir jagriezas pie bavprojekta
o o w/rmw o autoriem neskaidribu novérsanai.
termostata galva RAW 5116 5. Izmantot, péc iespéjas, esoSo stavvadu vietas jaunajiem.
- Atgaisotajs —— LA™ radiatora varsts RA-N 15 (taisns) [ |
Projekta autors: Pasutitajs: Atbildigais projektétajs: 0
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apkure, ventilacija un klimata kontroles sistéma Reg. nr. 50103744891 B ook o 22, AT -
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LU |y _ o K.Uimana gatve 2A, Riga, Latvija, LV-1004 _ ! ! i S,
H Sistému apzim&jumi stava gridas limenis Bavkomersanta reg.apl.nr.: 3855-R PROJEKTI | Objekts: Sadala: AVK-A H
lodveida varsts Dn15 —
i 3 teraud vad Bivp.dalas.v.: | J KIGURS 19.06.2026. | Daudzdzivoklu dzivojamas ékas atjauno$ana Faila nr: AVK-A_ 3.st.
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