IZSTRADATAJS:

SIA JOE

J U E LATVIJA Vienotais reg. Nr. 43603067147
Bavkomersanta reg. Nr. 12065
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

PASUTITAJS:

AS “Olaines Gdens un siltums”
Reg. Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127

PASUTIJUMA Nr.: 1

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZ_DZjVOI_(l,U DZTVOJAMAS MAJAS
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

ADRESE: Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads,
LV-2127, Latvija

STADIJA: APLIECINAJUMA KARTE

BOVNIECIBAS VEIDS: EKAS FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

DALAS / SADALAS NOSAUKUMS: Vispariga, arhitektiiras dala un darbu organizéSanas

~ projekts

MARKA: AR, DOP

SEJUMS: 1

ARHIVA REGISTRACIJAS NUMURS: 2019/002/AK

SIA JOE o Jurgis Smelters:

VALDES PRIEKSSEDETAJS: V4

/ 28 03 2019
(Paraksts) (Datums)
BUVSPECIALISTS: Arvids Radinskis

Sert. Nr. 1-00675

—

/Vh\' 28032018
(Paraksts) (Datums)

JELGAVA, 2019



SATURS

MARKA NOSAUKUMS LAPA
VISPARIGA DALA
Saturs 2-3
Apliecinajuma karte 4-7
Lémums par komercsabiedribas ierakstiSanu komercregistra, kopija 8-9
Lémums par izmainu registréSanu komercregistra, kopija 10
L&émums par komersanta registraciju blvkomersantu registra, kopija 1"
Lémums par zinu izmainu ieklauSanu bivkomersantu registra, kopija 12
Profesionalas apdroSinasanas polise uznémumam, kopija 13-15
Zemesgramata, kopija 16-18
Zemes robezu plans, kopija 19
Bives tehniskas inventarizacijas lieta, kopija 20-54
Ekas energoefektivitates aprakins, kopija 55-62
ProjektéSanas uzdevums, kopija 63-65
Tehniskie noteikumi, kopija 66-72
Tehniskas apseko$anas darba uzdevums 73-75
TIS Tehniskas apsekoSanas atzinums 76-120
Skaidrojoss apraksts 121-123
Ekas pagaidu energosertifikats 124-154
ARHITEKTURAS DALA
ARHITEKTURAS RISINAJUMI
AR-01 | Visparigie raditaji 155
AR-02 | Objekta novietnes shéma 156
~ AR03 | Demontazas plans 1 157
AR-04 | Demontazas plans 2 158
AR-05 | Pagrabstava plans 159
AR-06 | 1.stava plans : 160
AR-07 | 2.-5.stava plans 161
AR-08 | Jumta plans 162
AR-09 | Fasade asTs 1-6, Fasade asis A-C 163
AR-10 | Fasade ass 6-1, Fasade asis C-A 164
AR-11 | Griezums 1-1 165
AR-12 | Mezgli M-1; M-2; M-3; M-4; M-5; M-6; Gazesvads 166
AR-13 | Balkona $ké&lumi un skati 167
AR-14 | NorobeZojo$o konstrukciju tipi 168
AR-15 | Durvisunlogi 169

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJASENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA



AR-16 | Fasazu sadalijums izturibas kategorijas 170
DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Skaidrojoss apraksts 171-173
DOP-01 | Visparigie radrtaji : 174
DOP-02 | Darbu organizé$anas shéma ) 175

PIELIKUMS

AS “Sadales tikls” saskanojums 176

SIA “BALTCOM" saskanojums 177

SIA “TET" saskanojums - 178 -179

DAUDZDZIVOKI,U DZIVOJAMAS MAJASENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA 3



6. pielikums

Ministru kabineta

2014. gada 2. septembra

noteikumiem Nr. 529

(Pielikums grozits ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)
Olaines novada bivvaldei

Ekas fasades apliecinajuma karte
Biivniecibas ierosinatajs
(pasiititajs) AS “Olaines udens un siltums”
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr. 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kudras iela 27, Olaine, LV-2127
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
info@ous.lv

(elektroniska pasta adrese)

Liidzu izskatit iesniegumu DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS vienkarsotai fasades
(ekas nosaukums) atjaunoSanai.

Nekustama 1pasuma kadastra numurs 8009 004 2111
L. Ieceres dokumentacija

1. Paredz&to darbu veids (vajadzigo atzimet):

X fasades apdares atjaunosana X fasades siltinaSana
Ojumta seguma maina O jumta siltinaSana
X pagraba siltinaSana X logu nomaina

O lodZiju aizstikloSana
2. Zinas par eku:

1) ekas grupa II

(atbilstosi visparigajiem biivnoteikumiem)
2) €kas kadastra apzim&jums 8009 004 2111 001
3) €kas iedalijums (vajadzigo atzimét):

X dzivojama €ka 0 nedzivojama €ka
4) €kas galvenais lieto$anas veids 1122 — triju vai vairaku dzivoklu majas
(atbilstosi bavju klasifikacijai)

5) €kas adrese Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads
6) (svitrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

3. Zinas par zemes gabalu:

1) zemes vienibas kadastra apzim&jums 8009 004 2111

2) zemes vienibas adrese Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads
3) (svitrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50)

4. Zinas par buvniecibas finans€juma avotu:

X privatie ltdzekli

X publisko tiestbu juridiskas personas lidzekli

X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
O citi arvalstu finan$u palidzibas lidzekli
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5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., juridiska adrese un talrupa numurs)
Juridiskas personas noradita kontaktpersona

(vards, uzvards, personas kods, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)
6. leceres izstradatajs

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.)
SIA “JOE”, Reg., nr. 43603067147,
vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
Bivkomersanta reg. Nr. 12065, Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

registracijas Nr. bivkomersantu registra, juridiska adrese un talruna numurs)

7. Biivspecialists(-i)!  Arvids Radinskis, Sertifikata Nr. 1-00675
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

8. leceres izstradataja un buvspecialista(-u) apliecinajums

Risinajumi atbilst blivniecibu reglamentgjosajiem normativajiem aktiem un vietgjas pasvaldibas
saistoSajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parbuves neskar kopipaSuma domajamas dalas un funkcionali ar visas ekas
ekspluataciju saistitos inzeniertiklus (stavvadus).

Risinajumi neskar €kas nesosas konstru;/f:i:];gs un neietekmes tas noturibu.

Ieceres izstradatajs /f /;%/44
(parakst j7 _ o (datums)
Biivspecialists(-i) ! Py, /VIds Ratinskis 2 0L LY

/parakstsz_) (datums)
9. Buivniecibas ierosinatdja (pasiititdja) apliecindgjums

Apliecinu, ka pievienotie TpaSuma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi,
attieciba uz objektu nav nekadu apgriitinajumu, aizliegumu vai stridu.
Apnemos istenot €kas fasades apdares atjaunoSanu, €kas fasades siltinasanu, jumta siltinaSanu, jumta
seguma mainu, pagraba siltinaSanu, logu nomainu, lodZiju aizstikloSanu (vajadzigo pasvitrot)
atbilstoi izstradatajai ieceres dokumentacijdi§ «0izings tdens un siltums»

aldasApetklis =
Biivniecibas ierosinatajs (pasititajs) b _iesturs Liepa 4 77 v{ /5

—(vards, uzvards, paraksts?) (datums)

10. Pielikuma — iesniegtie dokumenti (atbilstosi situdcijai, vajadzigo atzimét):

(1 TpaSuma, valdijuma vai lietojuma tiesibu apliecino$i dokumenti uz Ip.
0 biivniecibas ierosinataja pilnvara uz Ip.

0 skaidrojoSs apraksts uz Ip.

0 grafiskie dokumenti uz Ip.

O darba organizeSanas projekts uz Ip.

O saskanojumi ar personam uz Ip.

n
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(1 saskanojumi ar institlicijam uz Ip.

[0 atlaujas uz Ip.

0 citi dokumenti uz Ip.

Aizpilda biivvalde
i)
11. Atzime par biivniecibas ieceres akceptu G- E0-FA ANT-5" ?% 7.

Bavvaldes atbildiga amatpersona i el ik i /f’
amats; ey
=

vards, uzvards, paraksts?) (datums)

12. Ieceres realizacijas termin§ .8 T

(datums)
Biivdarbu uzsaksanas nosacijumi

13. Buivvaldé iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):

0 buvdarbu veicgja/blivétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija

0 atbildigo buivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas
polisu kopijas

0 atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu raksts

0 atbildiga blivuzrauga saistibu raksts

O biivuzraudzibas plans

0 biivdarbu Zurnals

0 informacija par bivdarbu veicgju vai buvetaju

0 citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Atzime par biivdarbu uzsak$anas nosacijumu izpildi
(datums)

Biivdarbu veicgjs/buvetajs
(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,

registracijas Nr. buvkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Buvvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
15. Lemums par atteikSanos akceptet ieceri
L&muma numurs datums
Buvvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
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II. Bavdarbu pabeigsana

16. Informacija par biivdarbu pabeigSanu

Apliecinu, ka biivdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

O boivdarbu Zurnalu, nozimigo konstrukciju un segto darbu pienemsanas aktus
O iebuveto buvizstradajumu atbilstibas apliecinajumus

O darbu izpildes aktu kopijas

00 ekas energoefektivitates pagaidu sertifikatu

Buivniecibas ierosinatajs (pasiititajs)

(vards, uzvards, paraksts®) (datums)

17. Buivdarbu garantijas termin$
P&c ekas vai tas dalas pienemSanas ekspluatacija gadu laika atklajusos biivdarbu defektus
biivdarbu veicgjs noversis par saviem lidzekliem.

18. Biivdarbu parbaude
Objekts apsekots

(datums)
un konstatets, ka blivdarbi veikti/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilsto$i vienkarSotas fasades
atjaunoSanas izstradatajai ieceres dokumentacijai.

19. Lémums par konstatétam atkapém no akceptétas ieceres vai bilivniecibu reglamentg€josajiem
normativajiem aktiem

L2muma numurs datums

Lémuma izpildes termins
Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)
20. Atzime par buivdarbu pabeigSanu
Bavvaldes atbildiga amatpersona
(amats,
vards, uzvards, paraksts?) (datums)

Piezimes.

1. ! Saskana ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Eku biivnoteikumi" 43. punktu
papildus piesaistitie buivspecialisti.

2.2 Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformé&sanu.

3. Katru apliecingjuma kartes dalu aizpilda atseviski — izstraddjot ieceres dokumentaciju, uzsakot bavdarbus un
tos pabeidzot.

4. Ekas fasades apliecinajuma kartes attiecigas ailes paplasinamas, ja nepiecie$ams atspogulot informaciju vairak
neka par vienu biivniecibas ierosinatiju, €kas vai zemes gabala Tpasnieku, par zemes vienibam.

5.Ja vienlaikus ar €kas vienkarSotu fasades atjaunoSanu tiek realiz€ta inZeniertikla pievada un/vai iek$gja
inZeniertikla biivnieciba, atjauno$ana, parbiive vai ierikofana, apliecindjuma karte papildinama ar informaciju par
biivéjamo inZenierttklu un dokumentiem atbilsto§i Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevi$ki neklasificétu,
inZenierbiivju biivnoteikumiem.

6. Ja blivniecibas ierosinatajs (pasititdjs) ir &rvalstnieks, kuram nav pieskirts Latvijas Republikas ledzivotaju
registra personas kods, vai &rvalsts juridiskd persona, kas nav registréta Latvijas Republikas Uznémumu registra vestajos
registros, paskaidrojuma rakstd informaciju par biivniecibas ierosinataju (pasiititaju) norada, ciktal ta ir attiecinama, un
papildus norada fiziskas personas dzim$anas datumu vai juridiskas personas dibinasanas datumu, fiziskas personas dzim3anas
vietas nosaukumu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas personas valstisko piederibu.
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1.pielikums

ligumam Nr. 1

Projektéianas uzdevums

“Daudzdzivok]u dzivojamis mijas Jelgavas icla 30, Olaint energoefektivitiites
paaugstindtanas projektéSana un autoruzraudziba”

VienkiirSotdis renoviicijas kartes un projekta dokumenticijas izstrade programmai
Hlzaugsme un nodarbinitiba” 4.2.1.specifiska atbalsta mérka » Yeicinit
energoefektivitates paaugstiniiSanu valsts un dzivojamas ekas" 4.2.1.1. specifiska
atbalsta mérka pasikuma ,, Veicindit energoefeklivitites paaugstinaianu dzivojamas
gkis”, kuras nosacijumus regulz 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.
160 ,,Energoefektivitites paaugstinisana daudzdzivokiu dzivojamai ekai”
Jelgavas iela 30, Olaing, Olaines novads.

1. Projeki&tajs veic ekas tehnisko apseko3anu un sastada ékas Jelgavas icla 30, Olaing,
Olaines novads (turpmik — Objekts) tehniskas apsekoSanas atzinumu. lepazistas ar
Pasiifitija izsniegto energoauditu un atbilsto$i tam veic vienkarSowds fasades
atjaunosanas apliecinajuma kartes (Turpmak teksta - Bivprojekts) izstradi atbilstosi
19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 500 ..Vispérigie bivnoteikumi” un MK nr.529. "Eku
bitvnoteikumi" nosacijumiem. Nemot v&ra nepiecieSamibu sadalit ¢kas renovacijas
biivdarbus cetrds kartas, Projekta ir ick Jaujamas tris atseviSkas vienkarSolas atjauno$anas
kartes, tai skaita:
e Objekta argjo norobezojodo konstrukeiju renovicija;
e Objekta apkures renovacija ar parbuvi;
o Objekta zibens aizsardzibas izbuve.
2. Pasiititajs nodrosina izejas datus Blivprojekta dokumenticijas izstradei:
¢ Nepiecie$amos izkop&jumus no inventarizacijas lietas;
Zcmesgramatas datus;
Zemes robezu planu;
Dzivojamas mijas apsaimnickoSanas un parvaldi¥anas ligumu;
ledzivotdju kopsapulces protokolu ar 18mumu, par ékas atjaunosanas projckiu
izstradi;
o fkas energoaudita atskaiti atbilstosi speka esodicm normativiem.
3. Projektétajs veic Biivprojekta dokumentacijas izstridi, ietver taja visus normativajos ak1os
noteiktos dokumentus, tai skaité:
3.1. Tehniskds apsekoSanas atzinumu atbilstoSi Latvijas biivnormativam LBN 405-15
.-Biivju tehniska apsekosana™;
3.2. Objekta #&jo norobeZojodo konstrukciju renovAcijas ar siltinasanu projekia
risinAjumus, izstridatus atbilstodi:
o Latvijas biivnormativam LBN 002-15 ,Fku norobeZojo3o konstrukeiju
siltumtehnika™;
e Latvijas bivnormativam LBN 201-15 ,,Bfivju ugunsdrosiba™;
o Fasides athilstodi Eiropas tehniskd apstiprindjuma pamatnostadnei ETAG 004
Argjas siltumizolicijas sistémam ar apmetumu;
o Biivmaterialu raZotiju tehniskajiem noteikumiem.
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33.

34,
35.
3.6.
3.7

Ventilacijas risinajumi atbilstosi LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko &ku apkure un
ventilacijas™;

Ekas energoefektivitites aprekinu;

Materidlu specifikacijas;

Materialu un darbu apjomus;

Projekta dokumenticijas ekonomisko sadaju (tames) atbilstodi LBN 501-15
.Bivizmaksu noteik3anas kartiba" 2.pielikumam (p&c konstruktivo elementu veidiem)

4. Citi nosacljumi:

4.1.

4.2.

43.

4.4,

45.

4.6.

4.7.

4.8.

Projcktétajs veic nepiecieamos izpétes darbus un Objekta uzmérisanu, nodrofinot, lai
Projektétdja atbildigais darbinieks par \dmju sastadisanu piedalitos Objekia
apscko$ana;

Ekas apsekodanas laika ncpiccieSams picaicinat Pastitaju, lai precizétu veicamo

projekiéanas pasikumu kopumu;

Risinajumiem jablt izvélétiem saskand ar energoauditd noradftajiem ieteicamajiem

pasakumiem (taja skaila siltumizolacijas materidlu veidiem un slanu biezumiem —

izgemot gadfjumu, ja projcki€anas uzdevuma noradits savadak). Ja ProjekiCtajs
jeccrgjis veikt izmainas, tad obligati jasaskago ar energoauditoru un Pasiititaju;

Energocfektivitates risindjumiem jabat tadiem, lai pandktu siltumenergijas patérinu

apkurei ne lielaku par 70 kWh/m2 gada, nepieciesamibas gadijuma konsultéties ar

Pasiititaju;

Projekia risindjumus izstradat tadus, lai maksimali tiktu noversti termiskie tilti;

Projcktam un atbilsto3ajai dokumentdcijai jabiit noformétai, saskanotai ar tehnisko

noteikumu izdevéjiem un Pastiaju:

Lai novérstu Liguma termiga kavéjuma risku, Projekt&tajam jau sakot darbu jaieplano

pictickami ilgs laiks projekta dokumentacijas un tamju saskanoSanai:

Projekiétijs iesniedz dokumentaciju un nodoanas — piepems3anas aktu un rekinu

Pasiititajam:

e 5 (piecus) eksemplarus papira izdruka (viens cksemplars biivnickam, viens —
bavuzraugam, viens - ALTUM, divi - Pastititajam) ar originaliem parakstiem, |
(vienu) eksemplaru CD formata (pierakstitu PDF formata, ki ari raséjumi AutoCAD
formata);

o Ekonomisko sadalu 1 (viend) ekscmplirda CD formata (Microsofi Excel vai
ekvivalentd faila formata, saglabdjol visas aprékinu formulas) un 1 (vienu)
eksemplaru papira izdruka ar originaliem parakstiem.

5. Nepieciesamie Projekta risinajumi un to detalizacijas:

P

Darbu veids ) Izstridljami; risindjumi un raséjumi, detalizicija

¢ DemontiZas plins (visas fasades), mérogd M 1:100

krasu pase
e Pagraba stiva, 1.-5.stivu un jumta plani méroga M 1:100

e Vispéréjie radntaji (tai skail teritorijas plans un bavdarbu generalplans)

o Fasades (visas fasades ar augstuma atzimém), méroga M 1:100, tai skaita

Vispaceltnieciski
e darbi

e Remonta un siltini8anas detalizéti mezglu risindjumi: cokola $k&lums abos

virzienos, jumta dzega, logs, loga koka starpposms, lievenis un jumtips ar
§kelumu, balkons ar #kélumu, gazes vads, jumta liikas horizontals griezums
ar Skelumiem. Visi mezgli méroga M 1:10

e Logu un durvju specifikicija, mérogd M 1:10
e Fasides sadalfjums izturibas kategorijas (visas fasides), m&roga M 1:200

Skaidrojodais apraksts par eso3as ventilacijas sistémas {fritanu un remonlu,
individualie dzivok|u piespiedu ventilacijas principialie risingjumi
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e Darbu organizianas projekts un bivlaukuma organiz&lanas sheéma
(mérogd M 1:500)
o Kipnu telpu kosmétisko remontu. ]

InZeniertikli

Apkure

Papildus prasibas: :
o lzstraddt izvadu planu vertikilai divcauruju sistému ar dalto siltuma
uzskaiti — alokatori;
o Apkures caurules stivvados paredz€t no presélam térauda caurulém
VIEGA SANPRESS, magistrilos gulvados no terauda
o Izstradit materidlu specifikaciju apkures radiatoru nomaigai dzivokjos un
kiippu telpas;
o Darbu apjomos un izmaksis ickjawt apkures sist®mas palaifanu un
ieregul&Sanu
Projekta sastavs, tai skaitd:
Vispargjie radndji;
Apkures sistémas katra &kas stdva plans, meroga M 1:100;
Apkures sistémas izometrijas shema, méroga M 1:100;
Radiatoru mezgli;
lekartu un materidlu specifikacijas.

Elektroapgiide

zibens aizsardzibas vispargjie raditaji
zibens aizsardzibas trases plans, méroga M 1:100
zibens aizsardzibas montaZas plans (visas fasades), mérogd M 1:100

Noriidijumi
timju
sastadiRanai

Tames forma veidojama atbilstosi LBN 501-15
Tamé iekjaujami visi darbi, materidli un mehanismi, kas nepieciedami
projekta realizacijai, atbilstodi izstradata projekia risinjumiem un
apjomicm

o Tames jaiesniedz Microsoft Office Excel (.xls vai .xlsx) vai ckvivalenta
formata, faila saglabajot visas aprekinu formulas

Citi noradijumi

/4

o Projekicdanas uzdevuma var nebiit paredz&ti visi veicamie pasikumi. Ja |
projektéanas gaitd tehnisku vai ckonomisku apsvérumu dg] tiek
konstatéts, ka lietderigi veikt vél citus pasakumus vai dokumentu izstradi
vai no atseviskiem pasikumiem atieikties, visas paredzetds izmainas
nekavéjo¥i jasaskano ar Pasttiaju.

o Papildus projekigsanas uzdevuma noteikiajiem, izstradajami citi ras€jumi

/vaj,mgf&m'{sinﬁj umi saskana ar ALTUM prasibdm, ja nepiecielams.

Izpilditajs:
SIA LJOE™

Valdes priekiségati]s J. Smelters
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Akclju sabiedriba "Gaso”

GASO Vienotais reg. Nr. 40203108921
i R Al Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
esienton Talr, 155, info@gaso.lv, www.gasolv

Riga
19.03.2019. Nr. 15.2-16/225 SIA JOE”
Uz 27.02.2019. N Atmodas ield 19, Jelgava, LV-3007

Ekas fasides pérbiives bilvniecibas
dokumenticijas izstrddei Jelgavas ield 30.
Olaing, Olaines novadi

Atbildot uz liisu iesniegumu, akciju sabiedriba ,,Gaso” (turpmik — GASO) informg, ka,
veicot minétds &kas parbiives biivniecibas dokumenticijas izstradi energoefektivitites
paaugstind$anai, paredzot €kas fasides parbiivi, jApemn v&ri uz tds izbiivétie gizesvadi.

Vienlaikus GASO informé, ka esodajiem gizesvadiem uz &ku fasidém japaliek viegli
pieejamiem apkalpoSanai. Eku fasades parbiives risindjumu saskanot GASO Jelgavas iecirkni.

Ja ekas fasides parbiives risindjums paredz esofo gizesvadu atvirzi¥anu no fasides par
vairdk nekd 0,3 metriem vai nepiecielams veikt esolo ieki€o gazesvadu parbiivi,
nepiecielams sagemt atsevi¥kus tehniskos notetkumus gizesvadu parbiives biivniecibas
dokumenticijas izstridei, griezoties GASO Jelgavas iecirkni ar atbilsto$u pieteikumu vai
nosiitot to uz e-pastu gazapgades departaments(@gaso.Iv.

Pielikumai esoso gizesvadu sh&ma uz 1 Ipp.

Komercpilnvamieks
Gizapgides atfistibas departamenta
Projektu saskago3anas dalas vaditiys T.Strazdips

A.Virsis 67041787
e-pasts: gazapgades.departaments@gaso.tv

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU
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SIA Lattelecomn

vienotais req.or 40003052786 Ia meleCOm

PVN e Nt LVAD003052786
Quzitnavu el 105, Riga tv 1031
Tair: «371 67035000

Fakss =371 57055481

[uekcomgiattelecom v
wwwlattelecom by

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-29373
Riga
Datums: 14.03.2019. Pamatojums: TN Pieteikums Nr. PN-29373

Pieprasitijs: SIA”JOE” ,Atmodas iela 19 Jelgava ,LV-3007 Ajja
Rad).Nr. 43603067147 Trezune
27876465

Zemes kadastra Nr. 80090042111
Objekta adrese: Jelgavas iela 30 ,Olaine ,Olaines novads

Kidam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Projektam: Daudzdzivokiju drivojamés mdjas vienkirioti atjaunoZana Jelgavas iela 30 ,Olaine

,Olaines novads
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums: Minétajé objektd atrodas SIA "Lattelecom” piederoias sakaru komunikdcijas. Sakaru

kabelju kanalizicijas ievads ar vara un optiskiis Skiedras kabeliem .Pie siendm stipriniti
sakaru kabeji un sadales punkti ,piekirtais sakaru kabelis.

"

. &Imni ar LRAlzsal_'gloslul‘kumu unLR Elektronisko sakar Ikumu. :
2. | Izstradajot tehnisko projektu precizét esco komunikiciju iegulditanas dz:lumu ,neplecméami:asf

| gadijuma paredzét to padzifinasanu.Ja sakaru komunikicijas traucé veikt biivniecibas darbus ,paredzét to |

. parlikSanu .Katru gadijumu saskanot ar SIA”Lattelecom” un paredzét darbu finanséSanu Iweml

: komunikaciju savstarpgjos att3lumus krustodanas un tuvinaSanas vietas saskana ar esoSiem nommafiviem |
_.. dokumentiem, .

usi}adi:the«m .pm]eldu saskanof ar SIA ”Lamlecom” uzraugi lattelecomiv’~ T T

Saalabit sakaru kabeju kanalizicijas ievadu éka. Pie sienam shpnnatos kabejus un sadales Imstes
;nenosegt ar caltniecibas tehnologiju materidliem .Nodrodinit pie sienam stiprinito sakaru lulbelu
u. Darbus saskanot ar SIA "Lattelecom” parstavi.

Tika piirsiagianas darbu veik3ana atlauta tikai SIA , Lattelecom” grupas uznémumam SIA ,,Citrus soluhons

Pirslég3anas darbu veikianai , pirms pimotoianas darbu sikuma noslégt ﬁgumu :
Par figuma noslégSanu un konsulticijam vérsties

._8. | TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma.

~lo

Piezimes:
Saskani ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta 4.punktu “Efekironisko sakaru tikiu péc
nekustami ipaiuma ipaSniska vai tiesiska valditija prasibas pirvieto par attiecigs nekustamé
Tpaluma ipainiska vaitiesiskiivalditija Fdzekilem ja puses nevienojas citidl.”

AT stiorcont mummujn lngu alzsardzibas nodala.

Dokuments un t3 saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes format3.
Elektroniska vidé veidotds EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura
sastdvdalas nav atdaldmas, vai atseviSki t3s v&rt&jamas ka nepiinigas.
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oy s | laitielecom

Daimavu iels 105, Riga LV 1011
Tak: 4371 67055000
Falkss: +371 67055481

lLattelecom@tattelecom v
wwwiattelecomly

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).
Datnes autentiskums parbaudams elektroniska vid8: www.eparaksts.lv
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Akciju sabiedriba “Sadates tikls”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla lela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Tair. (+3711 67726000, www.sadalestikls lv, st@sadalestikls.lv

Rigd SIA "JOE"
Datumu skatit dokumenta paraksta laika zimoga. Atmodas iela 19
Registricijas numuru skatit pievienotaja faild Jelgava, LV-3007
Registractjas_nummurs atja.trezune@joe-latvya.lv

Uz 27.02.2019. Nr. 3534

Tehniskie notetkumi objektam "Daudzdzivoklu dzivojamai ekai Jelgavas ield 30, Olaine,
Olaines novads energoefektivitates paaugstiniSanai”

Atsaucoties uz Jasu iesniegumu tehnisko noteikumu izsniegdanai objektam
“Daudzdzivoklu dzivojamai &kai Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads energoefektivitates
paaugstindiganai” (zemes gabala ar kadastra apzim&umu Nr. 8009 004 2111), informéjam Jiis
par sekojosam prasibam.

Lai nodrodinatu elektrisko tiklu droSu ekspluaticiju, ki ari piekliianu energoapgades
objektiem, bavprojektd jauzrada visas esoSo un perspekiivo elekirisko tiklu izvietoSanas
zonas. ieverojot "Aizsargjoslu likuma" noteiktas elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas
(16. pants) un jiinformé zemes TpaSnickus par ipaSumu lietoSanas tiesibu ierobezojumiem
tajos (35. un 45. pants), ki ari projektgjot jasaglaba esofo elektroapgades abjektu izvietojums.

1. Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétim un| Platums (m)

Nr. | Elektrisko tiklu | ciemiem, ki ari pils&tu lauku pilsétds un Piezimes
p. k objekti teritorijas ciemos
1. |GVL lidz 20kV 6.5* 2.5*% G\L — gaisvadu
linijas
2. |GVL ar spriegnmu  {30.0 m attdaluma no mal&jiem 7.0 m attalumi no
vairak par 20kV, lidz|vadiem uz arpusi no linijas Igjiem vadiem
110kV drpusi no linijas
3. |GVL ar spriegunwu  [30.0 m attdfuma no malg&jiem 12.0 m attaluma no
vairak par 110kV  |vadiem uz arpusi no Iinijas mal&jiern vadiem
uz arpusi no linijas
4. 1.0 m attdluma no kabelu Iinijas (1.0 m attaluma no [KL — kabe]u Iinijas
|ass uz dArpusi belu [inijas ass
uz arpusi
5. |Biives: TP,SP,FP |1.0 1.0

* Platums noteikts, pamatojoties uz "Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, k3 attilums no
Tinijas ass abpus [inijai.
2. Saskand ar spgki eso$ajim tiesibu normam, projektZjot citas inZenierkomunikicijas,
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jAievero $4di savstarpéjie attilumi no elektropfirvades linijas:

Nr. Elektrisko tiklu Komunikicijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas obiekti
1. |20kV gaisvadu linija Kol stumbri =6.5m
(no mal&ja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala lelas braucama dala >15m
3. |20kV balsta pazemes dala  [0.4k\" kabelis >2 m
4. [20kV gaisvadu Iinijas Ekas argja siena vai balkons >2 m
mal€jais vads
5. |0.4kV kabellinija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. |0.4kV kabellinija 0.4kV kabelu inija >0.1m
8. |0.4kV kabellinija [Koku stumbn >2 m
9. |20kV balsta pazemes dala  [Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka @raudu) [>2m
10. |0.4kV kabellinija iZemi un videja spiediena gazes vads =1m
11. [0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. |0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. |"P" —ve1da 20/0.42kV TA IV un V upunsizturibas pakapes ekas >5m
0.4kV gaisvadu lfinijas
zemakais vads vai
14 |pickarkabelis maksimala ~ [\C12S- c¢la braukruve > 7m
nokarg
0.4kV kailvadu Iinijas
15. |zemakais vads maksimala zeme =6m
nokarg
16. |0.4kV pievads ielas nebraucama dala (trotuars, gajgju celind [>3.5m
17. mi lﬁ;;;‘fg‘lg”“ vadi b s vailbivesibalkonsilogs >1.5m
18. mv ga vaadu' lir_lgas e Ekas vai biives cie3a siena >1m
simala novirzeé
19, [D4XY Piekarkabelu lina s vai bives balkons logs > 1m
20. 0'4“./ pielt arka_bel_u finija Ekas vai bilves cieda siena >0.5m
maksimala novirzg
21 0.4kV gaisvadu va1 iidens, gazes, tvaika, siltuma on kanalizacijas o 1m
" _|piekarkabelu [inijas balsts uru)vadi
2 0.4kV gaisvadu vat ugunsdzesibas hidranti, pazemes kanalizicijas | 'm
~""_|piekarkabelu linijas balsts liikas un akas. idens krini
0.4kV" gaisvadu vai c g =
23, piekarkgabe!u Tinijas balsts degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un 1m
" |pickarkabelu hinijas balsts  radiotranslacijas kabelus
25. :}:t:rkg:b:;:?i:i‘iz palsts |75 Pats, ja kabeli ievietoti izoléjosa caurule  [>0.5m
0.4kV kailvadu Iinija vada . —
P maksimala novirzéjvai nokaré Ewlapuisines skt e
0.4kV piekarkabelu linijas . .
27. | aksineala novines v rj.okmelh’h' Zaxi St —"
28. |0.4kV linijas balsis lautocela zemes klatnes Ekautne >15m
0.4kV kailvadu linija mal€jais
29. |vads vai piekarkabelis Lutoce[a zemes klatnes tkautne >25m
maksimala novirze
30. |0.4kV kailvadu linijas 0.4k V kailvadu linijas tuvakais vads >1m
31. |0.4kV pickarkabelu finijas .4kV piekarkabelu linija >03m
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[skérsojums

0.4kV piekarkabe]u finijas
Skérsojums
33, gé‘;‘gji;‘fs""d“ finijas 0.4kV augiEjas paisvadu linijas balsts >2m
0.4kV kailvadu [inijas vai
piekarkabela Skérsojums
0.4kV gaisvadu linijas
tuvindjums vai paraléla
izbiive, mal&ja vada
maksimala novirzg

20kV gaisvadu linijas
36. |zemakais vads maksimald  [zeme >7m
nokaré
20kV gaisvadu Iinijas
37. |zemdkais vads maksimaldi  |autocela brauktuves augstakais punkts >8m
nokarg
0.4k\ kabelu Tinijas
$kErsojums

20kV kabelu Inijas
SkSrsojums

3. Krustojumos ar celiem vai citim inZenierkomunikacijam kabelus jaaizsarga no
mehaniskiem bojajumiem.

4. Kabelliniju izbive zem &ku pamatiern un gaisvadu liniju izbiive virs &kam nav
atlauta.

5. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietosanai. Ja kidu
no AS “"Sadales tikls" Tpadumia eso3dm elektroparvades linijim ir nepiecieSams parvietot,
Jums jaiesniedz attiecigs iesmiegums tehnisko noteikumu par elektroparvades Imniju
parvietoSanu sanem3anai.

6. Ja. izstridajot biivprojektu, nevar izpildit So tehnisko noteikumu un "Aizsargjoslu
likuma" prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaiSu parbivei.

7. lzstrddato bivprojektu jasaskano AS “Sadales fikls" Tikla parvaldibas funkcijas
Pierigas tehniskas dalas Projektu nodala, Rigas ield 14, Litos, Stopinu novada (pirmdienas,
ceturtdiends no plkst. 13.00 Iidz 16.00, otrdiends, treddiends, piektdienis no plkst. 9.00 Iidz
12.00).

Tehniskie noteikumi ir derigi 2 gadus no to izsniegianas dienas.

32. 0.4k V kailvadu Iinijas zernakais vads > 0.4 m

20kV [inijas vadi =>2m

35. 20kV Iinijas maljais vads maksimala novirzé [>2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

39. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Tikla attistibas funkcijas Rigas dalas vaditajs Rinalds Lazars

Kristaps Ramma 67726417
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TEHNISKAS APSEKOSANAS DARBA UZDEVUMS

Biivju tehniska apsekoSana tiek veikta, ar pasititaju ieprieks saskanojot darba uzdevuma 7.sadalas punktus (attiecigo laucinu
iekrustot - X)

Apsoe;(jc;jkatr:als Dzivojama eka
B‘;‘;ﬁf;{;ﬂﬁ;’a 8009 004 2111
Objekta adrese Jelgavas iela 30, Olaine
Pasiutitaja parstavis Viesturs Liepa
O i 1122 - Triju vai vairiku dzivoku méjas
apse.:-:)gzl:‘:sa?/ei ds Buves daju, elementu, konstrukciju tehniska stavok|a noteiksSana;
Izpilditaja 3. Teritorijas labiekartojums
pamatuzdevumi ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto
tehniskis bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novertéjums atseviskiem
apsekosanas bdves elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo

aktu prasibam
3.1. | brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

3.2. | bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi
3.3. | apstadijumi un mazas arhitektiras formas
3.4. | nozogojums un atbalsta sienas

4.Biives dajas
(letver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilsto$i apseko$anas uzdevumam)

atzinuma izstradei

Apseko$anas objekta vai apsekosanas priekmeta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums
atseviSkiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, bilves dalam. Atbilstiba
normmativo aktu prasibam

4.1. | pamati un pamatne

4.2, | nesoas sienas, ailu sijas un parsedzes

4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

4.4. | padneso$as sienas

4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
4.6. | pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

4.7. | biives telpiskas noturibas elementi

4.8. | jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta segums,
lietusiidens novadsistéma

4.9. | balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

4.10. | kapnes un pandusi

4.11. | starpsienas

4.12. | gridas

4.13. | ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek$durvis, logi, likas
4.14. | apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

4.15. | konstrukciju un materialu ugunsizturiba

4.16. | ventilacijas Sahtas un kanali

4.17. | liftu Sahtas

XD XXX XX D] XXX > X< XX [ XX | XX | >
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4.18. | iek$éja apdare un arhitektiras detalas X
4,19, | argja apdare un arhitektdras detalas X
4.20. | citas bives dalas

5.lekséjie inzeniertikli un iekartas
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekémeta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to c&lonu apraksts, tehniska stavokla
novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem un
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.
auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, X

5.4, sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaifitdji
karsta Gdens cauru|vadi, to izolacija, ventili, krani, Gdens
5.2 maisTtaji, Zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie ddens X
“ | silditaji, udens patérina un siltumenergijas patérina
skaitTtaji un citi elementi
53 ugunsdzéstbas Odensvads, automatiskas ugunsdzésibas
" | sistémas un dimaizsardzibas risinajumi
apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.4, | caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati X
un citi elementi
55 centralapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to X

pievadi, siltuma regulatori
5.6, | ventilacijas un gaisa kondicioneSanas iekarta
5.7. | atkritumu vadi un kameras
58 gazes vadi un iekartas, gazes Udgns§ilditéji, gazes
" | apkures katli, gazes patérina skaititaji

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises X
5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

5.11, | vajstravas tikli un ietaises

5.12. | lifta iekarta

5.13. | citas ietaises un iekartas

6. Argjie inzeniertikli ]
Apsekoganas objekta vai apsekodanas priekSmeta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem un
bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

6.1, | Gdensapgade

6.2. | kanalizacija

6.3. | drenazas sistémas

6.4. | siltumapgade

6.5. | gazes apgade

6.6. | zibensaizsardziba

6.7. | citas sistémas

L Atbilstosi Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumiem Nr. 337 “Noteikumi par
Tehniska Latvijas bavnormativu LBN 405-15 “Buvju tehniska apsekoSana™, pievienojot
apsekosanas nepiecieamos grafiskos, foto fiksacijas un citus materidlus un norades par
atzinuma sastivs | nepiecieSamajiem pasakumiem un galvenajiem veicamiem darbiem blves turpmakas
ekspluatacijas nodrosinasanai.

Pasutitajam

) Tehniskas apsekosanas atzinuma izdrukati komplekti — 7 eksemplaros;
nododami
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10.

Darbs pé&c 8T darba uzdevuma tiks veikts uz liguma pamata, kuru noslégs Pastitajs un
Laiks un resursi | darba Izpilditajs, kurs ir atbildigs par jebkuru apaksligumu un par konsultacijam ar jebkuru
uznéméju, institliciju vai ekspertiem.

Pasiititajs (juridiskas/fiziskas personas paraksts) ...
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Apliecinajuma karte “Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasana”, Jelgavas
iela 30, izstradats saskana ar ligumu Nr. 1, ka arT pamatojoties uz projekté$anas uzdevumu.

OBJEKTA ADRESE Jelgavas iela 30, Olaine
KADASTRA APZIMEJUMI 80090042111
BUVJU IEDALJUMS GRUPA ATBILSTOS| I
BUVNIECIBAS PROCESAM
BUVNIECIBAS VEIDS Ekas fasades vienkarsota atjaunosana
BUVES GALVENAIS IZMANTOSANAS VEIDS | 11220103- Daudzdzivoklu 3-5 stavu majas
UGUNSNOTURIBAS PAKAPE U2a
APBUVES LAUKUMS 674.4 m2
LIETDERIGA PLATIBA 2912.8 m?

Teritorija

Z

L4

.\ Jelgavas iela 30, Olaine

Attéls nr 1. Atrasanas vieta.

Apstadijumi. Teritorijas labiekartojuma pamata ir zaliens, koku un krimu grupas.

Segumi. Piegulo3aja teritorija ir asfalts. Ap &ku auru joslu veido betona plaksnes.

Eku un bivju apjomi

Eka atrodas Olaing, ir regularas Getrstdra formas un ieejas taja ir no ziemelu puses. Teritorijas ziemelu
dala ir 4 ieejas. Pie ieejam ir asfalta segums un zaliens. Ekai ir pieci stavi, Getras kapnu telpas un taja ir
izvietoti 60 dzivokli. Dzivojama maja bavéta no keramzitbetona paneliem. Parsegumi ir no dzelzsbetona un
jumts ir divslTpu ar slipumu uz iek8pusi un lietustidens notekam $ahtas.

Inzeniertikli

Eka ir pieslégta pilsétas inzenierkomunikacijam — auksta idens apgade, karsta ddens apgade,
kanalizacija, centrala apkure, gaze, elektroapgade.

Zibensaizsardziba - Ekai paredzéta jauna zibensaizsardziba, skat. (ELT sadalu).

e Buvdarbu laika paredzet eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabaganu un aizsardzibu,
nepiecieamibas gadijuma paredzét parvietosanu drpus bavniecibas zonas uz bavdarbu
veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
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* Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietodanas darbus saskanot ar tajos iesaistito
bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem.

e SIA "Baltcom" PEST parvieto$anas/iertkosanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus
pirms objekta blvprojekta realizacijas uzsak$anas noslégt vienoganos par PEST
parvietoSanu/ierikosanu.

» Elektronisko sakaru tikla [iniju parslégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom”
specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

e SIA “Baltcom” jumta statnu stiprina$anu veikt pec jumta konstrukciju izbaves, PIRMS
jumta siltina§anas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 15 darbu dienu laika pirms
jumta siltina8anas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veik3anas, jumta statnu
stiprinasanas darbu veik3anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network@baltcom.lv).

o Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom” jumta
statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statpu izmanto$anu noslég3anas ar SIA
"Baltcom".

o Argjo optisko stikla $kiedru tiklu parvietodanufierikoganu un to parsleégsanu var veikt tikai ja
argja gaisa temperatdra tris dienu laika nav zemaka par +4C.

Teritorija

Apstadrjumi - Projekta ietvaros paredzéts saglabat eso$os kokus un zalienu.

Segumi - Péc pamatu siltinaSanas, ieklat jaunu betona brugakmens segumu, ievérot nepiecie$amo
minimalo slipumu 2°-3°, lietus dens novadi$anai no pamatiem.

Ekas apjoms

Cokols no arpuses ir apmests, dalgji nodrupis, tapéc, pirms pamatu siltinasanas darbu uzsaksanas,
demontét esoso betona piakSnu segumu un utilizét, attirit pamatu virsmu. Ekas cokolu siltinat ar 100 mm
biezu ekstrudéto putupolistirolu 1.0m dziluma no grunts 100 mm (A < 0,038 W/(m*K)). Pirms siltinaanas
darbiem nepiecieSams veikt plaisu blivéSanu un stiprina$anu. Krasot saskana ar fasades krasu pasi.
SiltinaSanas darbi cokolam javeic pec SAKRET ETAG004 shémas un projekta noradito norobeZojo$o
konstrukeiju tipu S3 (skat. AR-14). Pamatu apmalei paredzéts jauns brugakmens segums 60cm platuma.
Uzstadit jaunas horizontalas aizsargrestes pagraba pieplides caurulém betona brugakmens apmale.
Planots uzstadrt jaunas metala ventilacijas restes.

Arsienas — Neso3as sienas veidotas no vieglbetona paneliem 240 mm biezuma, ap$atas ar
pasnesoSiem vieglbetona paneliem. NepiecieSams demontét esosos koka karkasus kapnu telpas un starp
logiem, ta vieta marét ar gazbetona mari 150mm platuma, Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas
koeficienta U vértiba ne augstaka ka 0,2W/m2K, sienas tips S5 (skat. AR-14). No fasades atvirzit visus
traucgjosos elementus, ka pieméram putnu barus, nummura plaksni u.c., ki arf demontét visas skarda
palodzes. Abas gala sienas &kai jau ir nosiltinatas ar 100mm biezu siltumizolacijas slani, to projekta ietvaros
ir paredzets mazgat, atfirit, bojatas vietas aizpildit ar apmetumu un krasot saskana ar krasu pasi. Ekas
fasades sienas paredzets siltinat ar 150 mm biezu cieto akmens vati (A < 0,038 W/(m*K) un stiprinat ar
dibeliem (padziinasanas metode) 6gb uz m? 1.véja zona, izveidot laseni un cokola profilu, logailu vietas
siltinat ar vismaz 30 mm biezu akmens vati (A < 0,038 W/(m*K)). Pirms siltina$anas darbu uzsaks$anas veikt
sienas plaknu attiriSanu no nefirumiem un bojata apmetuma, nepiecieSamibas gadijuma veikt plaisu
gruntéSanu un aizpildit ar elastigu Suvju mastiku. Fasades siltindjumu paredzéts armét ar limjavu un
stiklaskiedras sietu, péc SAKRET ETICS MW ETA shémas, kas atbilst ETAG004 un projekta noradito
norobezojoso konstrukciju tipu S1 (skat. AR-14). Gruntét un iertkot fasades dekorativo apmetumu, kréasot 2
kartas ar Sakret krasu ardarbiem saskana ar fasades krasu pasi.

Jumtini — Pirms fasades siltinaanas darbiem, nepiecie$ams demontét eso$os jumtinus — 4gb un péc
darbiem uzstadit jaunus izmantojot kronsteina stiprinajumus caur siltumizolaciju pie keramzitbetona panelu
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sienas. Uzstadrt jaunu jumta segumu RUUKKI S18 vai ekvivalentu, krasotu RAL8025 krasu tonl. Visiem
jumtiniem paredzétas lietusiidens teknes un notekas.

Jumts — Ekai ir bitumena jumts ar noteci uz iek3pusi. Esoo jumtu paredzéts siltinat ar 210mm
(AD=0,036 W/m*K) + 40mm (AD=0,039 W/m*K) biezu lezeniem jumtiem paredzétu akmens vati, par
hidroizolaciju izmantojot eso$o bitumena jumta segumu. Jumtam paredzéts jauns kausgjamais rullveida
segums divas kartas. Pa ékas perimetru nepiecie$ams izbtvét koka brusas 500x200x50mm ar soli 600mm.
Planots uzstadit koka brusu 50x50mm, pie kuras stiprinatu skarda nosegdetalu ar véja malinu, tadu eso$o
skarda nosegelementu demontét. Pirms jumta siltinaSanas darbiem, atvirzit esoas komunikacijas uz jumta
arpus siltinaSanas zonas. Dzivojamai majai planota jauna iek$gja lietus tidens novadianas sistéma. Jumtam
paredzéta jauni kanalizacijas ventilacijas izvadi. Jumtam planota jauna energoefektiva laka OMEGA STN
termo U vértiba vakam = 0.45, U vértiba pamatnei = 0.60. Nodrosinat ierobezotu piekluvi uz jumta
nepiedero$am personam.

Ekas logi un durvis - Projekta paredzats mainit eso$os koka logus uz jauniem PVC logiem. Maintt
visus logus kapnu telpas un atseviskus dzivoklu un balkonu logus (specifikaciju skailt AR-15). Jaunajiem
logiem uzstadtt jaunas ieks&jas palodzes, bet visiem logiem mainit argjas palodzes.

Parsegums - Projekta ietvaros paredzéts siltinat pagraba parsegumu ar 100mm biezu putupolistirolu
(siltumvadttspgjas koeficients A<0.038 W/(m*K)) pielimé&tu ar limjavu un armétu ar stikladkiedras sietu un
armgjoSo javu. Pirms siltinaSanas nepiecieSams atzagét eso$o pagraba $kinisu augSpusi un
nepiecieSamibas gadijuma atvirzit eso3as komunikacijas zem siltinajuma zonas, sazinoties ar komunikaciju
turétajiem, péc pagraba parseguma siltinaSanas nostiprinat $knisu augspusi.

Kapnu telpa — Ekas kapnu telpai planots kosmétiskais remonts, kas sevi ietver - Griestu mazgasana
un attirisana no krita, gruntédana, krasoSana ar baltu matétu krasu. Sienu sagatavo$ana kraso3anai un
kraso$ana ar tonétu, mazgajamu krasu. Kapnu laukuma gridas nokal$ana, grunté$ana un izlidzinasana.
Kapnu telpas gridas paredzéts remontét 20% apméra no kopéjas platibas. Véjtvera gridas remonts
(atkalSana, izlidzinasana, flizéSana). Pakapienu izlidzina$ana ar remontsastavu, slipé$ana, gruntésana un
krasoSana. Metala margu nomaina un lentera nomaina uz PVC lenteri. Visu elektroinstalaciju noslapt
atbilstosos elektroinstalaciju penalos. Zinojuma déla un pastkastites demontaZa un montaza péc
remontdarbiem.

Balkoni ~ Visiem balkoniem paredzéts demontét eso$as norobeZojosas konstrukcijas, attirit
korodéjosas stiegras un atjaunot stiegru aizsargkartu, ka arf atjaunot tos p&c projekta noradita raséjuma
(skat. AR-13), izbavejot jaunas margas un profilétas skarda plaksnes PP20 vai ekvivalenta materiala.

Bivdarbu laika ku drikst ekspluatét.

PIEZIMES Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski

ekvivalentam iekartam un materialiem, to saskanojot autoruzraudzibas karta un ar Pasatitaju.

Sastadija: Matiss Priede
7.03.2019. B>
{datums) (paraksts)
Parbaudija: Arvids Racinskis S

=R
7.03.2019. =
(datums) (paraksts)
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Pielikums nr.1 -
Ekas apseko¥anas fotodokumenticija.

Foto attéls Nr. 2

b

Foto attéls Nr. 5

Jelgavas iela 30, Olaine
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Foto attéls Nr. 7 i _ Foto att#ls Nr. 8

i

Foto attcls Nr. 9 Foto attéls Nr. 0

EE

S

Foto attéls Nr. 11

Foto attéls Nr. 13

Jelgavas iela 30, Olaine
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Foto attéls Nr. 15 Foto attéls Nr. 16

Foto attels Nr. 21

Jelgavas iefa 30, Olaine
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Foto attéls Nr. 23

Foto attéls Nr. 25

Foto attéls Nr. 27

Foto attéls Nr. 29

24

Foto attéls Nr. 26
;. |

Foto atils Nr.

Jelgavas iela 30, Olaine
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Foto attéls Nr. 32

Foto attels Nr. 34
N

Foto attzls Nr. 35 ] Foo attéls Nr. 36

Jelgavas iela 30, Olaine

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJASENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA 154



JOE | v

Buvinzenieris Justs Vucéns, biivprakses sertifikats Nr. 3-01994
SIA “JOE”, Atmodas iela 19, LV-3007, t. 24 555 005, jurgis@joe-global.com
(apsekotajs un ta rekviziti - fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., blivkomersanta registracijas apliectbas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Autotransporta linijbuviju teritorijas apbuve (TL), zemes vienibas kadastra nr. 8009 004
2111, ekas kadastra nr. 8009 004 2111 001, Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines pagasts,
Rigas rajons, LV - 2114.

(Blives nosaukums, zemes vientbas kadastra numurs un adrese)

1.attéls

A/S “Olaines udens un siltums” 2019. gada 25. janvari, Ligums Nr. 1

(pasititajs, lguma datums un numurs)

Veikt €kas tehnisko un vizualo apsekojumu saskana ar Latvijas buvhormativu LBN 405-
15 “Biivju tehniska apsekoSana” un apsekosanas uzdevumu.

(apseko8anas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2019. gada 21. Februaris

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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1. Visparigas zinas par buvi

1.1, BOVES VEIDS (1122 - Triju vai vairaku dzivok|u majas
1.2, APBUVES LAUKUMS, m? |Nav datu
1.3. BUVTILPUMS, m? |Nav datu
14. KOPEJA PLATIBA, m? |3552.42
15, STAVU SKAITS | Virszemes -5
Pazemes - 1
1.6. ZEMES VIENIBAS KADASTRA APZIMEJUMS (8009 004 2111
ZEMESGABALA PLATIBA

L (m2 - pilsétas, ha — lauku teritorijas) 2526
18. BUVES IEPRIEKSEJAIS TPASNIEKS |Nav datu
1.9, BUVES PASREIZEJAIS TPASNIEKS |Dzivok|u ipasnieku kopipa$ums
1.10. BUVPROJEKTA AUTORS |Nav datu

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS, AKCEPTESANAS
1.1, GADS UN DATUMs |Nav datu
112, BOVES NODOSANA EKSPLUATACIJA Nav datu

(gads un datums)

1.13.

BUVES KONSERVACIJAS GADS UN DATUMS

Nav datu

1.14.

BUVES ATJAUNOSANA, PARBUVES,
RESTAURACIJAS GADS

Nav datu

1.15.

BUVES KADASTRALAS UZMERISANAS LIETAS:
numurs, izsnieg$anas gads un datums

Izdrukas Nr. Nav datu
lzdrukas datums: 1972. gada 20. augusta.
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2. Situacija

2.1, ‘zemesgabala fzmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Teritorijas izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumanm, teritorijas izmanto$anas un apbaves noteikumiem un
normativo aktu prasibam

LIV, TEHNISKAS APBUVES TERITOR[JAS
Autotransporta Inibinju  teritorifas
Dzelrcefa teritonijas

InZenicrichniskas apgides objektu fevitorijas

s

2.attel 3 attels

Apsekota éka ar kadastra nr. 8009 004 2111 001, atrodas uz zemesgabala ar kadastra nr. 8009 004
2111, Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines pagasts, Rigas rajons, LV — 2114. Olaines pilsétas teritorijas
planojuma konkrétajam zemesgabalam noteiktais izmantosanas veids - Autotransporta linijbiivju
teritorijas apbiive (TL), Teritorija tiek izmantota atbilsto$i planojumam.

2.2, |vaes izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbaves [Tnija, apgratinajumi, blves novietnes raksturojums

E ] Jelgavas 30

= %’939‘ |

il
4 attéls

Biive atrodas Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines pagasts, Rigas rajons, LV - 2114. Ekas visas fasades
pusés atrodas blakus esosas ékas un to teritorijas. Zemesgabala apgriitinajumi: RobeZplana nav
noraditi zemesgabala apgratinajumi.

2.3. |bﬂves planojums

L1dzSin&jais baves lietoSanas veids, blves planojuma atbilstiba baves lietodanas veidam
Kadastralas uzmeériSanas lieta noraditais lietoSanas veids: 1122 ~ Triju vai vairaku dzivokju majas,
atbilst péc MK. Noteikumiem Nr. 326 “Biivju klasifikacijas noteikumi”. Apsekotajai ékai ir pieci
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virszemes stavi. Eka atbilst V kapitalitates grupai, péc MK. Noteikumiem Nr. 907, 1. Pielikuma
“Dzivojamo maju iedalijums kapitalitates grupas atbilstosi lietotajiem materialiem, konstrukcijam un
vidéjam kalpos$anas ilgumam”

(letver tikai tas bives dalas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)
Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to calonu
apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, baves
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
4.1. |pamati un pamatne 40
Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie bavizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, baves aizsargapmales, arsienu
aizsardziba pret mitrumu.

Tehniskais nolietojums
(%)

_ =mlrerarticmmcae
oy m;wu 1?' Hielnsemmu s
/'— pasipinits or 35p metiaxane /j

/ 2pec

v f - i ,/ il

. | 1 |t

v a1 o

a i

W
il 2} ' :

!
: ol D =3 L P L R
e S ) S [ o
1 Nl = .

— o

R

= 110" ’"t

ST

7.attéls 8.attéls
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Astjais metaa
herkass

-\ Panais rigals —.I: e '

Plasas - panela, kolonnas
a2 Balona aizs sghdas —,
5 o

vl S

I_ Jotyl euts Ltk / '[ ™ I | '\_ mamas
korodBuids delgias 2 detelas
®
9.attéls

11.attéls

13.attéls 14.attéls
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15.attéls 16.attéls

17 .attéls

19.attels
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22.attéls . 23.aitéls

24.attéls 25.attéls
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27.attéls

28.attéls 29.attéls

30.attéls 31.attéls

32.attéls 33.attéls
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38.attéls 39.attéls
Apsekotas ekas pamati detalizéti netika apsekoti. Apsekojot eku, tika konstatéts tris pamatu sienu
bojajumi (Skatit attéla nr. 6) Citas pamatu nesosajas konstrukcijas netika konstatétas plaisas, balstu
izkJau$anas, virsnormativas izlieces vai cita veida defekti, kas nozimé, ka pamatu nestspéja pie
pastavo$ajam slodzém ir pietickosa. lzstradajot tris bojato pamatu nesoso sienu pastiprina$anas
risinajumus, zem $im sienam nepieciesams veikt pamatu detalu izpéti. Ekas nesodas Skérssienas
pagraba izbiivétas no saliekamajiem paneliem ar tehnologiskajiem atvérumiem, inZenierkomunikaciju
iertko$anai. (Dzelzsbetona paneju biezums - 240 mm.) Apsekojot éku, pagrabstava limeni, uz
vairakam neso$ajam karkasa konstrukcijam tika konstatétas plaisas, ka ari, bojata stiegrojuma
aizsargkarta. Viens no esosajiem, nesosajiem pamatu sienu paneliem ir saplaisajis. Sim pamatu
panelim ir veikti pastiprinaSanas darbi. EsoSais pamatu panelis ir pastiprinats ar metala lepkiem
kolonnas dalas stiiros un 2 lepkiem rigela dajas augSpuseé, kas nelabvéliga mikroklimata ietekmé ir
korodéjusi un metala detaju bazes ir sairusas. Si pamatu sienu konstrukcija ir avarijas stavokIi.
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Pamatu sienu tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. (Skatit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24, 25. attélu). Ekas sanu arsienas pagraba daja veidotas no ribotajiem
dzelzshetona arsienu panejiem, kas balstiti uz dzelzshetona pamatiem. Apsekojot éku, uz nesosajam
karkasa konstrukcijam tika konstatétas plaisas. Balstu izklau§anas, virsnormativas izlieces netika
konstatétas, kas nozimé, ka pamatu nestspéja pie pastavosajam slodzém ir pietickoSa. Pamatu
tehniskais stavoklis vértéjams ka daéji apmierinoss. (Skatit 26; 27; 28; 29. attelu). Pa visu ékas
perimetru cokols apmests ar cementa javu. Cokola augstums daZadas ékas dajas at$kiras. Dajai ekas
cokola apmetums ir nodrupis, ka ari uz cokola ir izveidojies biologiskais apaugums. Vietam, cokola
[imeni, pamatu panelji nav blivi savietoti, ka rezultata, pamatu konstrukcija ir novérojamas skirbas, pa
kuram iek|ut ddenim, kas veicina pamatu bojasanu. Tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.
(Skatit 36; 37. attelu). Apsekotajai ékai ir izblivéta betona aizsargapmale, kas vietam ir sadalijusies, ka
ari, ir notikusi aizsargapmales izcilaganas. ST aizsargapmale vietam ir apaugusi ar biologisko
apaugumu, ka ari, ap eku izveidota betona aizsargapmale nenodrosina mitruma migraciju no ékas
pamatiem. Betona aizsargapmales tehniskais stavoklis ir neapmierinoss. (Skatit 31; 32; 33; 34; 35.
attelu) Apsekojot éku uz sienu virsmam netika konstatéta mitruma ietekmes sekas, ka ari paliekoSas
saju izgulsnéjumu pédas, kas liecina ka ékas horizontala hidroizolacija nav bojata. Hidroizolacijas
tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinoss. (Skatit 38; 39. attelu)

4.2 |neso§és sienas, ailu sijas un parsedzes ] 40

Pagraba un virszemes neso3o sienu konstrukcija un materials (blvizstradajums). Konstruktivas shémas. Galveno
konstruktTvo elementu biezums un Skérsgriezums. Mara vajinajumi. Plaisu atvérumu mérjumu un plaisu attistibas novérojumu
dati. Atdaloa un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu bivmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes
un mra stipribas aplésu rezultati. Konfrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi
raksturojoSie raditaji

ATy

 40atiels
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44 attéls o 45.attéls

Apsekotas ékas arsienas veidotas no salieckamajiem vieglbetona panejiem. Ka galvenas, neso$as
konstrukcijas kalpo esosais dzelzsbetona karkass (Dzelzsbetona nesoso sienu biezums = 240 mm),
kas no arpuses apsiits ar paSnesosiem vieglbetona panejiem. Apsekojot eku, uz nesosajam
konstrukcijam netika konstatétas plaisas, balstu izklauSanas, to tehniskais stavoklis apmierino$s.
(Skatit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. attélu). Arsienas, kas
atrodas virs kapnu telpam, ir veidoti no koka konstrukcijas paneliem, kuros iestradatas logailas.
Apsekojot éku, uz paneju konstrukcijam netika konstatétas plaisas, balstu izklausanas, virsnormativas
izlieces, vai cita veida defekti. To tehniskais stavoklis ir apmierino$s. (Skatit 40; 43. attélu). Sanu
arsienas, logu ailu parsedzes funkcijas pilda aréjo nenesoso sienu vieglbetona paneju apakséja dala.
Pagraba stava dala, kiegeJu miira starpsienu parsedzes veidotas no silikita kiegeliem. NesoSo
skérssienu un nenesoso starpsienu parsedZu atsegSana netika veikta. Vietas, kur atrodas parsedzes
netika konstatétas plaisas, izlieces vai citi defekti, visu parsedzu tehniskais stavoklis apmierinoss.
(Skatit 42; 44, 45. attelu).

4.3. |karkasa elementi; kolonnas, rigeli un sijas |4O

Kolonnu, stabu, rigeju un siju konstrukcija un materials
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46.attéls 47 attéls

Ekas nesosais karkass risinats ar dobtajam dzelzsbetona parseguma platném, kuras balstitas uz
nesosajiem Skérssienu dzelzsbetona paneliem, pie kuriem, savukart, savstarpéji stiprinati garensienu
fasades pasnesosie vieglbetona paneli ar metinaSanas papémienu savienojot ieliekamas detalas,
tadéjadi nodro§inot ékas telpisko noturibu. Ekas slodzes tiek parnestas no dzelzsbetona karkasa
konstrukcijas uz grunti iedzilinatiem dzelzshetona pamatiem. (Skatit 46; 47. attelu).

4.4, [ pasnesosas sienas |40
Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

48 attels ' 49 attals
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52.attéls

50.attols

54.attols T B attels

§3.attéls
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58.attéls

Virszemes stavu, arsienu pasnesosas sienas veidotas no vieglbetona garenpanejiem, kas ar metala
detalu palidzibu piejugti pie nesoSa dzelzsbetona sienam. Apsekos$anas gaita tika konstatéta
pasnesoSo pane|u Suvju bojajumi, (Skatit 53; 57. attélu) So fasades pane]u Suves nav hermétiskas, kas
nozime, ka metala elementi, kas savieno fasades panejus ar ékas nesoSo karkasu, nav pasargati no
tieSas laikapstak]u ietekmes, ka rezultata ir iespéjama metala elementu korozija. $adi bojajumi nav
pielaujami. Lai noteiktu esoSo pane]u un metala detaju tehnisko stavokli, nepiecieSams veikt
padzilinatu, lokalu Suvju un metala savienotajelementu izpéti. Uz ékas arsienam redzamas mitruma un
notecéjumu pédas, kas radusas nepareizas lidens novadiSanas sistémas un skarda nosegelementu
izblives rezultata. (Skatit 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 58. attelu)
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Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

65

NEAPKURINAMA PAGRABSTAVA GRIESTU SILTINAJUMA CAURLAIBIBAS KOEF. DALDZDZIVOKLU EKAI

e i  Tve by S M koefcionts A, Wim’k e LAY
Sitlumizoiacias sris \oindh 0,100 0.25 040
Pamaine Dotsais Dot pareiy 0220 2 XL
R 067
u 150
59.attéls
ARSENU SILTINAJUMA CAURLAIDIRAS KOEFICENTS DZIVOJAMAI EKA
Slana nosasnms Shipa matenils Slana wmaterials biezums, m koelcienis A Win Shumpreestba, m* kW
MAssienas stumolacia __ Pulpolistiols 0,100 0039 258
Arsienas konsiubkcia Garbeiors 0,300 047 064
R, 3%
U, °e
60.attéls
ARSENU SETINAIUMA CALR AIDIBAS KOEFICENTS DZIVOJAMAI EKA
Siana nosauluens Siana maenihy Siina malerisia biezuns, m Koeficients A, W'k Siampraiesiha, i IAY
A koratrukci Gazhatns 300 0.47 0564
R, 050
v, 126
61.attéls
ARSEI SILTINUILIAA CAURLAIDIBAS KOEFICENTS DZIVOJAMAI EKAI
2 Stana malerisla skumvadibas
Stana nosaulaams Shiea malorls Siana malesia biszums, m Kocicients A, WAk Siumpreiesiba, m®kAY
Arsieras korsiukcia e 2150 0.055 273
Sharizoticy
R 2%
u, 035
62.attéls
JUMTA SETINAJUMA CAURLAIDIBAS KOEFICIENTS DAUDZDZVOKLU FKAI
= S Siana maleriale silumvadbas
Sisna nosaulasms Sidra malerilis Siana materiia bienums, m Koeficians A, Wim'k STampreiesiba, m kAW
Jurnia sifurmizolaces Bevasraiz keramzis 9.150 0,11 135
Jurnta korstnkciia Doblab dzb pansis 0.220 2 0.1
R, 1583
u, 81
63.attéls

Apsekosanas laika tika novérota vieglbetona paneju $uvju bojajumi. Suvju hermetizacijas tehniskais
stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. Dalai ekas cokola apmetums ir nodrupis, ké ari uz cokola ir
izveidojies biologiskais apaugums. Apsekojot &ku uz sienu virsmam netika konstatéta mitruma
ietekmes sekas, ka ar1 paliekoSas saju izgulsnéjumu pédas, kas liecina ka ékas horizontala
hidroizolacija nav bojata. Hidroizolacijas tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s. Apsekotas
ékas abos galos ir veikti siltumizolé$anas darbi. Siltumizolacija veidota no ~ 100 mm bieza
putupolistirola slapa.
Ekas norobezojo$as konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 “Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

e  Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, neapkurinama pagrabstava dzelzsbetona parsegums ar
biezumu - (220 mm) iegitais koeficients ir 1,50. Péc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteikta vértiba, kura
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dota dzivojamajam ekam ir 0,20. Ta ka iegiitais koeficients ir 1,50, tas neatbilst izvirzitajam
siltumtehnikas prasibam.

o Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, vieglbetona lielpane|u arsienas ar biezumu - (300 mm) un
putupolistirola siltumizolacijas slani (100 mm) iegitais koeficients ir 0,30. Péc LBN 002-15 un LBN 003-
15 noteikta vertiba, kura dota dzivojamajam ékam ir 0,23. Ta ka iegiitais koeficients ir 0,30, tas neatbilst
izvirzitajam siltumtehnikas prasibam.

o Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, vieglbetona lielpaneju arsienas ar biezumu - (300 mm)
iegutais koeficients ir 1,26. Péc LBN 002-15 un LBN 003-15 noteikta vértiba, kura dota dzivojamajam
ékam ir 0,23. Ta ka iegitais koeficients ir 1,26, tas neatbilst izvirzitajam siltumtehnikas prasibam.

o  Péc konstrukcijas siltumtehniska aprékina, koka karkasa arsienas, kas pilditas ar stikla vates
siltumizolacijas slani, ar kopéjo biezumu - (150 mm) iegiitais koeficients ir 0,35. Péc LBN 002-15 un
LBN 003-15 noteikta vertiba, kura dota dzivojamajam ékam ir 0,23. Ta ka iegiitais koeficients ir 0,35, tas
neatbilst izvirzitajam siltumtehnikas prasibam.

o Péc konstrukcijas siltumtehniska aprekina, dzelzsbhetona paneju jumta konstrukcija ar biezumu - (220
mm) un berama keramzita siltumizolacijas slani (150 mm) iegitais koeficients ir 0,61. Péc LBN 002-15
un LBN 003-15 noteikta vertiba, kura dota dzivojamajam ékam ir 0,20. Ta ka iegutais koeficients ir 0,61,
tas neatbilst izvirzitajam siltumtehnikas prasibam.

Ekas siltumizolacijas tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss.

4.6. |pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 40

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Neso$o elementu biezums vai
Skersgriezums, Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iespéjamie céloni. Plaisu atvérumu mérfjumu dati. Pagaidu
pastiprinajumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas
piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondés$anas un atseg$anas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas
izolacija

65.attéls

64.attéls
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66.attels 67.attéls
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68.attéls
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70.attéls 71.attéls
Dzivojamas ékas parseguma konstrukcijas veidotas no dobtajiem dzelzsbetona panejiem (d = 220
mm). Apsekojot éku tika konstatéta mitruma ietekme uz parseguma konstrukcijam, ka rezultata ir
izveidojies peléjums. Pagrabstava parseguma, viena no dobta parseguma platném tika konstatéts
lokals atvérums ~(¢160 mm) parseguma platnes apakséja daja, zem dobuma. Sakara ar to, ka neso$ais
stiegrojums nav bojats, netiek ietekméta parseguma stipriba. Vietas, kur ir atsegts stiegrojums,
noveérojama stiegru korozija, kas butiski ietekmé parseguma stipribu. Apsekojot éku, netika konstatéts
plaisas, izlieces vai cita veida defekti. Dzelzshetona parsegumu tehniskais stavoklis vértéjams ka
apmierino$s. (Skatit 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71. attélu)
4.7. |bﬂves telpiskas noturibas elementi ]35

Ekas nesosais karkass risinats ar dobtajam dzelzsbetona parseguma platném, kuras balstitas uz
nesoSajiem Skérssienu dzelzsbetona panejiem, pie kuriem, savukart savstarpéji stiprinati sanu arsienu
fasades paSnesoSie vieglbetona paneli ar metinaSanas papémienu savienojot ieliekamas detalas,
tadéjadi nodrosinot ékas telpisko noturibu. Ekas pastavigas un lietderigas slodzes tiek parnestas no
dzelzshetona karkasa konstrukcijas uz grunti iedzilinatiem dzelzsbetona pamatiem. Apsekojot éku,
tika konstatéti bojajumi bives telpiskas noturibas elementiem. Telpiskas noturibas elementi,
konkrétas pagrabstava sienas ir neapmierino§a tehniska stavokli. (Skatit 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. attélu).

jumta elementi: neso3a konstrukeija, jumta klajs, jumta segums, lictustidens 45
novadsistéma
Jumta konstrukcijas, ieseguma un tdens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un
materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos.
Tehniska stavokla novértgjums kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem

438

72.atels 73.attels
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76.attéls 77.attéls
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78.attéls 79.attéls

80.attals 81.attals
Dzivojamas ékas parseguma konstrukcijas veidotas no dobtajiem dzelzshetona panejiem (d = 220
mm). Apsekojot €ku tika konstatéts, ka eka ir novérojama mitruma klatbitne. Mitrums uz
konstrukcijam nok|ust neblivi sagatavota, vai ari bojata jumta seguma dé], ka rezultata ir novérojams
peléjums. Talaka mitruma ietekme ir iespéjama parsegumu platpu stiegrojuma aizsargkartas
nodrupsana un attiecigi stiegrojuma korozija. Plaisas, izlieces vai cita veida defekti netika konstatéti.
Dzelzsbetona parsegumu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (Skatit 69; 70; 71. attélu) Ekai
jumta segums veidots no bitumena rujjveida materiala kartam. Apsekojot éku, tika konstatéts, ka
esoSais jumta segums vietam ir bojats un griestos redzama mitruma klatbiitne, ko radijusi tidens
tecéSana. Apsekojot éku tika noveérots ka jumta seguma ir izveidojusies seguma pacélumi un ieplakas,
kas traucé lidens novadiSanai. Eso$a jumta seguma tehniskais stavoklis vérteéjams ka neapmierinoss.
(Skatit 72; 73; 74; 75; 76; 77; 81. attélu) Ekai ir izbiivéta iek3éja lietus Gidens novadisanas sistéma. Caur
jumta konstrukciju ir izvaditi lietus udens kolektori, no kuriem talak lietusiidens tiek novadits uz ékai
piegujosas lietus kanalizacijas aku. Lietus tidens novadiSanas sistéma ir da|éji apmierino$a stavokii.
(skatit 77; 78; 80. attelu)

4.9, |balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini - |55

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

82.attals 83.attals
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8o.attels 90.aftels

91.attéls
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94, attéls
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95.attéls 96.attéls
w g -

97.attels 9B.attsls

Apsekotas ekas rietumu fasade ir aprikota ar balkoniem. Balkona pamatne veidota no dzelzsbetona
panejiem, kur pa perimetru apjugti metala elementi, kas veido balkona margas.

Apsekojot éku, tika konstatéts, ka daziem balkoniem, dzelzshetona pamatne vietam ir sadrupusi un no
tas ir atdalijusies betona fragmenti. ST balkona konstrukcija ir avarijas stavokli. Ka ari, no apaksas ir
redzamas atsegtas stiegras, kuras, laikapstak|u ietekmé ir korodéjusas. lepriek§minéto balkonu
tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoSs. (Skatit 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88. attélu). Austrumu
fasades dala, tris ieejas jumtipu neso$as konstrukcijas veidotas no metila caurulprofila kolonnam un
balstitas uz vitpu stiepa, kas iedzilinats pamatné. Balstijuma vieta tika konstatéts, ka kolonnas bazes
dafa ir cietusi no laikapstak|u ietekmes, ka rezultata, Sie elementi ir korodéjusi. Uz $im metala
kolonnam ir balstita jumta nesosa konstrukcija, kas enkurota pie ekas arsienas, uz kuras izveidots
koka $keérslatojums un ONDULINE PPHR bitumena Vilpoto lok§pu segums. Jumtipu konstrukcijam ir
izbuveétas nepilnigas noteksistémas. Jumtina tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. (skatit
89; 90; 91; 92; 93; 94; 98. attelu). Viena no jumtipu konstrukcijam veidota no metala cauruju kolonnam,
kuras iedzilinatas zemé. Uz Sim kolonnam ir balsfits nesosais koka klajs kur§ metala detalu palidzibu
ir piejligts pie €kas arsienam. Jumta segums veidots no ONDULINE PPHR bitumena Vilpoto lok$pu
segums. Jumtipu konstrukcijam ir izbuvétas nepilnigas noteksistémas. Jumtipa tehniskais stavoklis
vértéjams ka daéji apmierinoss. (skatit 95; 96; 97; 98. attélu).

4.10. 'képnes un pandusi |40

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu
iebves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdz&éséju kapnes un paligkapnes
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99atels 00 100.attels

Uz pagrabstavu ir izvietotas viena laida dzelzsbetona kapnes. To tehniskais stavoklis — apmierinoss.
Starpstavu kapnes ir veidotas no dzelzsbetona, divu laidu dzelzsbetona konstrukcijas ar
starplaukumu. Pakapieni mazliet nodilusi, metala margas ir krasotas, vietam krasojums atdalijies.
Metéla margas aprikotas ar PVC materiala roku balstiem kas ir morali un fiziski novecojusi. Visu kapnu
telpu konstrukcija ir identiska. Ekas kapnu dzelzsbetona pakapieni atbilst LBN 201-15 “Biivju
ugunsdro$iba” 2.34. punktam, kas nosaka, ka buvizstradajumu ugunsreakcijas klase nav mazaka par
A2-s1, d0. So kappu tehniskais stavoklis apmierinoss. (skatit 99; 100. attélu).

4.11. |starpsienas |3O
Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

101.attéls
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Starpsienu konstrukcija éka veidota no ~ 120mm, 250mm bieza vieglbetona panejiem. Lielaka daja
vieglbetona paneju sienas Spaktelétas un krasotas, vai aplimétas ar tapetem. Starpsienu tehniskais
stavoklis apmierino$s. (skatit 101. attélu).

412 |Gridas |30

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

102.attéls 103.attéls

104.attéls

Pagrabstava limeni gridas konstrukcija parsvara veidota no betona. Dzivokos, gridas seguma apdari
ir izveidojis katrs majas iedzivotajs individuali. Gridas segumu tehniskais stavoklis apmierinoss.
(skafit 102; 103; 104. attelu).

4.13, |ailu aizpildijumi: vart, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas 70

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, ieksdurvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un
markizes
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107 .attéls

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJASENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA 101




" 111.attels

112.attéls 113.attals
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1datels 115.attels

116.attéls
Apsekotas €kas galvenajas ieejas ir ieblivetas metala konstrukcijas ardurvis. Vienas no esosajam
ardurvim ir patvaligi aprikotas ar putupolistirola slani, sis risinajums ir neefekfivs. Metala ardurvju U
vértiba = 1,80. Sis vértibas atbilst LBN 002-15 , Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”
izvirzitajam prasibam. Metala ardurvju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss. (skatit 105; 106;
107. attelu). Apsekotajai €kai, logu ailas ir iestradatas PVC un koka tipa logu konstrukcijas. PVC tipa
logu U vértiba = 1,80 (Péc energosertifikata). Sis vértibas atbilst LBN 002-15 ,Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. PVC logu tehniskais stavoklis vertejams ka
apmierinoss. (skatit 109; 110; 111. attélu) Koka tipa logu U vérfiba = 2,10 (Péc energosertifikata). Sis
vértibas koka tipa logiem neatbilst LBN 002-15 ,,Eku norobeZojo$o konstrukeiju siltumtehnika”
izvirzitajam prasibam. Koka logu tehniskais stavoklis vertéjams ka neapmierinoss. (skatit 112; 113.
attelu) Apsekotajai ekai, kappu telpu logu ailas ir iestradatas koka konstrukcijas tipa logi ar dubulto
stiklojumu. So logu U vértiba = 2,10 (Péc energosertifikata). Sis vértibas neatbilst LBN 002-15 ,,Eku
norobezZojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam prasibam. Koka logu tehniskais stavoklis
vértéjams ka neapmierinoss. (skatit 108. attelu). Jumta seguma konstrukcija ir izbuveta koka
konstrukciju liika ar cinkota skarda parklajumu, kas paredzéta nok|iiSanai uz jumta. 7 jumta lika ir
morali un fiziski novecojusi, ka ari nebliva. Tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss. (Skatit
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115; 116. attelu) Apsekojot eku, tika konstatéts, ka dajai no apsekotas ékas balkoni ir patvaligi
aizstikloti ar koka materiala ramju stiklojumu. Nav zinams vai $is konstrukcijas ir legali izbiivétas.
(Skatit 114. attelu)

4.14, |apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni |40

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

Eka ir pieslégta centralapkurei. Apsekotajai &kai nav diimenpu. Apsekotaja éka, dzivoklos ir gazes
pavardi un elektriskas plitis. To tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

4.15. |konstrukciju un materidlu ugunsizturtba lﬂ

Betona, metéla, koka, plastmasas, auduma uguns aizsarglidzekli, o lidzekiu atbilsttba standartiem, ugunsaizsardzibas veidu
atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas un
dumaizsardzibas aspekta. )

Atbilstosi LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” eka klasificéjama ka | izmantoSanas veida. Ekas kopéjais
laukums ir 3552.42 m2. | izmantoSanas veida éka ar esoSo laukumu atbilst U1a uguns noturibas

pakapei.

o Nesos$ajam sienam un kapnu telpu sienam jaatbilst REl 120. Ekas neso$as sienas izbiivétas no
dzelzsbetona panejiem 150; 240 mm biezuma, kas nodrosina reglamentéto ugunsizturibu.

o Ekas parsegumiem, tai skaita erkeros jaatbilst REI 60. Ekas parsegumu konstrukcijas izbiivétas no
dzelzshetona platném 220 mm biezuma, tadéjadi nodrosinot reglamentéto ugunsizturibu.

e Jumta neso$ajam konstrukcijam jaatbilst R 30. Ekas jumta konstrukcijas izbiivétas no dzelzsbetona
platném 220 mm biezuma, tadéjadi nodrosinot reglamentéto ugunsizturibu.

e Kapnu laukumiem, sijam, laidiem un pakapieniem evakuacijas ce|a jaatbilst R 60. Ekas kappu
konstrukcija veidota no salickamajiem dzelzsbetona elementiem, kas nozimé, ka Sie elementi
nodrosina reglamentéto ugunsizturibu.

Ekas nesosas konstrukcijas atbilst augstam ugunsdrosibas prasibam.

4.16. ventilacijas $ahtas un kanali 45
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119.attéls 120.attsls
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122.attéls

123.attels _ ~ 124.attels

125.attgls ' 126.attels
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131.attéls 132 attéls
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Telpas aprikotas ar dabigo gaisa un kanalizacijas ventilaciju. To veido ventilacijas kanalu $ahtas un
ventilacijas izvadkanali uz jumta. Ventilacijas izvadi ir veidoti no dobtajiem dzelzsbetona panejiem, kas
novietoti vertikali. Caur Siem kanaliem, majas iedzivotaji ir patvaligi izvilkusi televizijas kabe|us, kas
nav pielaujams. Ventilacijas izvadi ir aprikoti ar skarda nosegelementiem. Lai noteiktu ventilacijas
sistémas tehnisko stavokli, nepiecieSams veikt padzifinatu sistemas auditésanu. (skafit 117; 118; 122;
123; 124. attelu). Kanalizacijas ventilacijas izvadi veidoti no metala, kuri laikapstak]u un kanalizacijas
izgarojumu ietekmeé ir korodéjusas. Lai noteiktu kanalizacijas ventilacijas sistemas tehnisko stavokli,
nepiecieSams veikt padzilinatu sistémas auditéSanu. (skafit 119; 120; 121. attelu). Apsekotas ekas
jumta konstrukcija ir ieblivéti gaisa difuzori, kas paredzéti lai jumta siltumizolacijas slani nodrosinatu
mitruma migraciju. Lai noteiktu difuzoru iekartu tehnisko stavokli, nepiecie$ams veikt padzilinatu to
izbuves parbaudi atbilstosSi iekartu buvniecibu reguléjoSo normativo aktu prasibam, ka ari, uzturésanu
darba kartiba un ekspluatéSanu saskapa ar razotaja prasibam. (Skatit 115; 116; 117; 118; 119. attelu).
Daudzstavu dzivojamas ékas pagrabstava ir izbiivéti ventilaciju atvérumi. Sie atvérumi ir aizmontéti ar
OSB materiala plaksném, ka ari, aprikotas ar metala ventilacijas resteém, laikapstak|u ietekmé, metala
reste ir ievérojami korodéjusi. Tas tehniskais stavoklis nepamierinos§s (Skatit 127; 128; 129; 130; 131.
attélu). Apsekotas ekas pagrabstavs ir aprikots ar svaiga gaisa apmaipas $ahtam, kas veidotas no
metala. Laikapstak|u ietekme Sis Sahtas ir korodéjusas. Ka ari, dazam no Sahtam ir iztriikstoSi
nosegelementi, kas nodroSina neiekriSanu $ajas Sahtas. (Skatit 132; 133. attélu).

417, |iftu Sahtas -

Neietilpst apsekosSanas uzdevuma.
4.18. liekszja apdare un arhitektaras detalas |60
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135.attéls

136.attéls 137 .attéls

138.attéls 139.attéls
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140.attels 141.attels
Apsekotajai ekai lielaka dala telpu sienas ir Spaktelétas un krasotas. Kappu telpas sienas ir krasotas.
Vietam konstatéta mitruma ietekme uz sienu apdari, ka rezultata apmetums ir sacis atdalities un
iekSsienam. Tehniskais stavoklis vértejams ka da|eji apmierinoSs. Dzivok|u sienam apdari ir izveidojis
katrs majas iedzivotajs individuali. (Skatit 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141. attélu)

4.19. |éréjé apdare un arhitektiras detaas IGO

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

142.attéls 143.attéls
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144.attéls 145.attéls

146, attels

Dzivojamas majas virszemes stavu arsienas biivétas no vieglbetona paneljiem, kas ir noklati ar
dekorativo dolomitu Skembu apdari. Tehniskais stavoklis vértejams ka apmierinoss.

Ekas ziemeJu un dienvidu fasade ir siltinata ar putupolistirola slani, kas apklats ar dekorativo
apmetumu. Uz Sim apdarém ir novérojumi iidens notecéjumi ievérojama apjoma, kas izveidojusies
nepareizas iidens novadiSanas sistémas un skarda nosegelementu izbuves rezultata. Uz Sim fasadém
ari novérojami apzimeéjumi un citi bojajumi. Tehniskais stavoklis vértejams ka apmierinoss. (Skatit
142; 143; 144; 145. attelu) Apsekotas ekas rietumu un austrumu fasades puses ir aprikotas ar
balkoniem. DaZas no balkonu konstrukcijam ir aizstiklotas. Pa visu eékas perimetru cokols apmests ar
cementa javu. Vietam, cokola apmetums ir bojats un atdalijies no ékas arsienam. Tehniskais stavoklis
neapmierinoss. (Skatit 146. attélu)

4.20 Icitas bives dajas |"'

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.1ek$¢jie inZeniertikli un ickartas
Apsekosanas objekta vai apsekoanas priek$meta nosaukums. Iss konstatato Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blves nolietojums
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elementiem, konstrukciju veidiem un blves dalam. Atbilstiba nomativo aktu (%)
prasibam.

51. auksta ddens un kanalizacijas caurujvadi, ventili, krani, sanitartehniska | 55
iekarta, dens patérina skaititaii

lek3eja auksta ddensvada ievadi, Gdens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tika un citi
raditaji. Hidrauliska parbaude un athilstiba nomativo aktu prasibam. Notekidenu novadi$anas veids un
attiriSanas iespéjas

147 .attéls 148.attéls

149.attals 150.att8ls
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151, attals 152.attéls

153.attéls

Apsekota éka pieslégta pilsétas UK tikliem. Hidrauliska parbaude netika veikta - to
nepiecieSams veikt, ja ir atbilsto$s pasatitaja uzdevums. Eka ir uzstaditi idens
skaititaji. Eka, esosas caurules ir veidotas no jauniem metala un PVC materidla
idensvadiem, kas aprikoti ar siltinajuma aulu. Vietam, udensvadu elementi ir
korodéjusi. Tehniskais stavoklis vertéjams ka daléji apmierino$s. (Skatit 103; 104; 105.
attélu) Apsekotaja eka, kanalizacijas stavvadi ir veidoti no PVC materiala. Visas ékas
kanalizacija caurujvadi tiek savakti uz vienu magistralo uguna materiala cauruvadu.
Sis magistralais caurujvads ir cietis no korozijas mitruma un kanalizacijas Gdepu
izveidotas vides, ka rezultata ir izveidojusies korozija. Kanalizacijas tehniskais
stavoklis ir dajéji apmierinoss. (Skatit 151; 152; 153. attélu) Eka uzstaditas santehnikas
iekartas (maisitaji, izlietnes, klozetpodi) — Visi apsekotie elementi ir apmierinosa
stavokii.

5.2 karsta Gdens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, ddens maisTtaji, e
Z7avétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie Gdens silditaji, ddens patérina
un siltumenergiias patérina skaititaji un citi elementi

lek$eja karsta 0dens tdensvada sistéma, tikla shema, caurulvadi un stkni. Siltuma patérin$ karsta odens
sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums
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154.attéls 155.attéls

Eka ir izbiivéta karsta Gidensvada sistéma, kas sastav no metala materiala caurulém
kuras aprikotas ar siltinajuma caulu. Silta Gdens sistémas elementi ir dajéji
apmierino$a tehniska stavokli. Eka uzstaditas santehnikas iekartas (maisitaji, izlietnes,
klozetpodi). — Visi apsekotie elementi ir apmierino$a stavokl. (Skatit 154; 155. attélu)

5.3. ugunsdzésibas densvads, automatiskas ugunsdzésibas sistemas un | ---
dimaizsardzibas risinajumi

Neietilpst apseko$anas uzdevuma.

54. apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, | -
apkures katli, siltummaini, méraparéti un citi elementi

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas kalposanas
ilgums, galvenie defeki, atbilstiba normativo aktu prastbam. Bives siltuma zudumi. Vietéjas katlumajas
iekarta, aptuvena maksimala jauda

156.attéls 157 .attéls
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158,attels 159.attals

160.attels 161.attals

163.attéls

162.attals

Siltumapgadi nodrosina pieslégums no pilsétas katlu majas. Eka atrodas siltummezgls,
kas nodroSina ékai silto udeni un siltumu. Apkures sistéma veidota no viencauruju
sistémas, kas pieslégta siltummezglam. Apkures caurujvadi ir veidoti no metala, kas
aprikoti ar siltinajuma caulu. Visas ékas ietvaros, I siltinajuma caula ir bojata
ievérojama apjoma. Lai noteiktu siltumapgades sistemas tehnisko stavokli
nepiecieSams veikt sistémas padzijinatu auditésanu.

(Skatit 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163. attélu)

5.5. centralapkures radiatori , kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma —-
regulatori
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Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums

164.attels | 165.attels

166.attéls : 167.attels

168.attels 169.attéls

Apsekojamajas telpas ir izvietoti Cuguna, térauda radiatori. Sildkermenu kalposanas
ilgumu nebija iespéjamas noteikt. Lai noteikto to tehnisko stavokli nepiecieSams veikt
apkures sistémas auditéSanu. (Skatit 164; 165; 166; 167; 168; 169. attelu)

5.6. l ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta | -

Ventilacijas un gaisa kondiciongSanas sistema, iekartas un citi elementi
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

57. | atkritumu vadi un kameras | —

Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savak$anas kameras, atkritumu ldkas, védinasana un citi
elementi

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.8 gazes vadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes e
patérina skaititaji
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Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatira
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

5.9, | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, barosanas pievadi liftam,
siltummezglam, deztrapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam iekartam un ietaisém. Speka
patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids, iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises.
Pretestibas mémfjumu rezultati.

Siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi.

170.attéls 171.attéls

172.attéls

Elektroapgade ir pieslégta no galvenas sadalnes, kas talak tiek piegadata uz stava
sadalném pa magistralajiem stavvadiem. Elektroinstalacijas izbives veids kappu
telpas - virs apmetuma izpildijuma. Vietam, kabe|u penali un kabe|u apvalki ir bojati.
Ka ari, pati elektroinstalacija ir morali un fiziski novecojusi. Lai noteiktu
elektroapgades tehnisko stavokli nepiecieSams veikt sistéma auditu. (Skatit 170; 171;
172. attélu)
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5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas =

lekartas veids, nodrosingjums ar rezerves elektroapgadi

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

511, | vajstravas tikli un ietaises | —
Vajstravas ietaidu uzskaitijum, centralizétas pazinosanas sistémas, to veidi, nodroinajums ar rezerves
elektroapgadi

Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

512. | liftaiekarta [=

Liftu skaits un izmantoSanas veids, celtspéja, atra8anas vieta; kabine, $ahtas priekslikums. MontaZzas
gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis

Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

513. | citas ietaises un iekartas | —

6. Argjie inZeniertikli

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to c&lonu apraksts, tehniska stavokla novertejums atseviskiem blves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un bives dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam.

6.1. [ adensapgade -

Udensapgades avots, idens kvalitate, arajas ugunsdzasibas tddensapgades veids, tkla shéma, caurulvadi.
Hidranti
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.
6.2. | kanalizacija | =
Aréjas kanalizacijas sistéma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietgjas
kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietus tdens kanalizacija un lietus Gdens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, viet&jas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices
Neietilpst apseko$anas uzdevuma.
6.3. | drenaZas sistémas | =
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.
64. | siltumapgade [ —
Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.
6.5. | gazes apgade -
Gazes apgades avots, pagalma vada traséjums, pievienojuma vieta

_Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.

6.6. | zibensaizsardziba [ -
Neietilpst apsekoSanas uzdevuma.
6.7. | citas sistémas -

Neietilpst apsekosanas uzdevuma.

7. Kopsavilkums

7.1, ‘bﬂves tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas radtaju stavokla pasliktina$anas pakape noteikta laika momenta
attiectba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka arf cilvéku darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavoklr. Izpétes materialu analizé konstatétais
galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemérotiba vai nepiecie$amie
priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai. Baves planojuma un iekartojuma, ka arf izmantosanas apstaklu atbilstiba
musdienu labiekartojuma prastbam )

Apsekotajai €kai veikts tehnisks un vizuals novértéjums. Ekas iekartojums atbilst pasreiz speka esoso
bavnormativu prasibam. Apsekoto nesoso konstrukciju stavoklis pamata vértéjams ka neapmierinoss,
nepiecieSams novérst nesoso konstrukciju mehaniskos bojajumus, lai bitu iespéjama ilgtspéjiga ekas
ekspluatacija. Kopéjais ekas novertejums — neapmierinosa tehniska stavokli.
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Nr.p.k. Konstrukcija, elements Blves dafu tehniskais
nolietojums %

4.1, | Pamati un pamatne 70
4.2. | Neso$3s sienas, ailu sijas un parsedzes 40
4.3. | Karkasa elementi, kolonnas, rigeli un sijas 40
4.4. | Padneso3as sienas —
4.5. | Suvju hemetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 65
4.6. | Pagraba, starpstavu, b&ninu parsegumi 45
4.7. | Biives telpiskas noturibas elementi 55
4.8. | Jumta elementi — neso$a konstrukcija, jumta kiajs, jumta 65
segums, lietustidens novadsistéma
4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 65
4.10. | Kapnes un pandusi 45
4.11. | Starpsienas 35
4.12. | Gridas 35
4.13. | Ailu aizpildijumi — varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas 55
4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni 35
415, | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 35 |
4.16. | Ventilacijas Sahtas un kanali 65
4.17. | Liftu Sahtas i
4.18. | lekseja apdare un arhitektlras detalas 65
4.19. | Argja apdare un arhitektiiras detalas 50
4.20. | Citas baves dalas
5. leksgjie inZeniertikli un iekartas 48

6. | Argjie inZeniertikli —

7.2.

secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama Tpasa vériba blvprojekté$ana vai atjaunoSanas, parblves vai restauracijas darbu veikSana.
NepiecieSamie pasakumi (atjaunodana, parbive, restauracija) bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinadanai, galvenie
veicamie darbi

Ja nepiecieSams €ku atjaunot, tad ieteicams veikt $adus uzlabojumus:

1.

ol

L

R

NepiecieSams veikt bojato nesoSo konstrukciju pastiprinaSanas darbus, izstradajot bivkonstrukciju
risindjumus

NepiecieSams izbiivét brugakmens, vai oju aizsargapmales, kas nodrosinatu mitruma migraciju.
NepiecieSams veikt bojato skarda aizsargelementu nomaigu.

NepiecieSams atjaunot ékas arsienu hermetizacijas Suves, ieprieks izpétot metala savienojoSo detaju
stavokli un nepiecieSamibas gadijuma veikt So metala detaju remontdarbus.

NepiecieSams veikt lokalus remontdarbus bojatajiem starpstavu parsegumiem.

NepiecieSams izvértét aréjo norobezojoso konstrukciju siltumizolésanas darbus, kas nodrosina
nepiecieSamas siltumtehnikas vértibas péc MK. Noteikumiem nr. 339 - LBN 002-15, ka art uzlabo
energoefektivitati.

NepiecieSams veikt dzelzshetona parseguma panelu atfiriS$anu no peléjuma.

NepiecieSams veikt durvju un logu nomainpu, atbilstosi MK. Noteikumiem nr. 333 - LBN 201-15.
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9.

10.

1.
12.
13.

14,
185.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22

23.
24,
25.
26.
21.

NepiecieSams veikt dabigas ventilacijas sistému auditéSanu un balstoties uz iegiitajiem datiem, izvértet
dabigas ventilacijas sistémas izfiri§anu, atjaunosanu, vai, jaunu ventilacijas sistémas izbavi.
NepiecieSams demontét esosos, bojatos inZenierkomunikaciju caurulvadus un izbiivét tos no jauna ar
papildus siltumizolacijas ¢aulu.

NepiecieSams atjaunot cokola apdari.

NepiecieSams izvertet zibensaizsardzibas sistémas izveidi.

NepiecieSams atjaunot kappu telpas margas un esosos koka roku balstus nomainit uz jauniem koka roku
balstiem, ka ari veikt margu metala dajas krasojuma atjaunosanu.

NepiecieSams atjaunot aréjo apdari;

NepiecieS8ams izvértét iespeju atjaunot iekséjo apdari apsekotas ekas kappu telpas.

Jumtipu konstrukcijas, kuras ir neapmierino§a stavokli, paredzét demontét un izveidot jaunas, kvalitafivas
jumtinpu konstrukcijas, vai veikt esoSo jumtinu konstrukciju pastiprinaSanu atbilstosi standartiem.
Balkonu konstrukcijas, kuras ir neapmierino$a stavokll, nepiecieSams demonteét, vai atjaunot.

Eso3ajiem balkoniem nepiecieSams attirit korodéjusas stiegras un atjaunot stiegru aizsargkartu. Jaatjauno
nodrupusas vietas, ka ari pa perimetru jaizbiivé lasenis. Ka arf jaatjauno jumtipu apdare.

Jumtinu konstrukcijam nepiecieSams veikt eso§o metala kolonnu atfiriSanu no korozijas un paredzét
aizsardzibu pret mitrumu.

NepiecieSams izveidot atseviSku jumtipu lietusiidens noteksistému.

AtjaunoSanas procesa nepiecieSams demontét eso$as bénigu un jumta lilkas un izbiivét jaunas, hermétiski
noslégtas.

AtjaunoSanas procesa izvértét nepieciesamibu atjaunot eso$o drenazas sistému lietus lidens novadiSanai
no ekas pamatiem ar pieslégumu pilsétas kanalizacijas tiklam.

Atjaunosanas procesa nepiecieSams veikt novecojuso radiatoru nomainu dzivoklos un kapnu telpas.
NepiecieSams paredzét pamatu sienas aprikot ar mitruma aizsardzibas membranu.

NepiecieSams veikt dzelzsbetona parseguma paneu attiriSanu no peléjuma.

NepiecieSams veikt paSnesoso arsienu paneju aizsargkartas atjaunosanu.

NepiecieSams veikt eso$a jumta segumu atjauno$anu.

Tehniska apsekoSana veikta 2019. gada 10. Janvari.
Tehnisko apsekosanu veica: Rolands Sakals; Justs Vucéns; Alvis Lukins 7 .

(paraksts)
Justs Vucéns, buvprakses sertifikats Nr. 3-01994 7%’(.@\/\

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Ve

Valdes priek$sédétajs: Jurgis Smelters /

(juridyés//gersonas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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OBJEKTA NOVIETNES SHEMA
e _ PIENEMTIE APZIMEJUMI: |

,Jelgavas iela 30

ARHITEKTURAS DALAS RASEJUMU SARAKSTS

S-]—=mmms  NorobezojoSo konstrukciju tips

Siltinata siena

(]
(L N Griezuma numurs
AR11 iy
Raséjuma numurs
v
L-1 Projekt&jamie logi
S
{_L‘M A Jumta tips/ platiba
\ 700 /

2" —> | Jumta slipums, virziens

JL-1 Projekt&jama jumta 10ka

AE Projektétais jumta aerators

DU Projektétais jumta dimenis
ar skarda cepurtti

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU
SARAKSTS

Nr.pk.

Nosaukums

Bavniecibas likums

MK noteikumi Nr.500. "Visparigie bavnoteikumi"

MK noteikumi Nr.529. "Eku biivnoteikumi"

LBN 201-15 "Bavju ugunsdroiba"

MK noteikumi Nr.238. "Ugunsdro$ibas noteikumi”

L2 A Bl U I

LBN 202-18 "Blvniecibas ieceres dokumentacijas
noformésana”

LBN 208-15 "Publiskas baves"

MARKA RASEJUMA NOSAUKUMS
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— LATVIJA
AR-03 Demontazas plans 1
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AR-11 Griezums 1-1 augstvertigaki neka projekta noraditie materiali. s - g
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AR-13 Balkona 8ké&lumi un skati materiali lietojami saskana ar razot3ju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem rasgjumiem, noteikumiem un normam,; i i 1
8 el al ol Jelgavas iela 30, Olaine
AR-14 NorobeZojoso konstrukciju tipi : s e e .
: ) : M 9. Blvuznémeéjiem jaieverté minéto darbu veik§anas nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav minéti 8aja projekia, bet bez RESEIEMEIE SIS Visparigie raditaji
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1. Projekts izstradats pamatojoties uz Pasifitaja sastadito projekté$anas uzdevumy;
. Tiek saglabati visi esoSie inZeniertiki, kuri atrodas darbu robeZa.

’ BOVOBJEKTA NOSAUKUMS
3. InZenierkomunikaciju tuvuma rakt ar rokam.
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. Veicot bivdarbus gazesvada rajon3, jaizsauc SIA "GASO" parstavis. Gaze svadus ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

atstat viegli pieejamus apkalpo3anai.
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms biivdarbu uzsak$anas precizét izmérus daba;

3. Ras&jumus nemértt, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba.

4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét blivniecibas gaitd autoruzraudzibas kartiba;

5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates garants. Buvorganlzq
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates radrtaji ir ekvivalenti vai augstvertigaki neka proj
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotdja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas;
7. Bivniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso$ajiem normativiem. Visi izmantojamie cé¢
ar razotgju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem ras&jumiem, noteikumiem un normam;
8.SiltinaSanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasib3

9. Norobezojodo konstrukciju tipus skatit AR-14.
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Bavspecialists | A.RACINSKIS - 18.03.2019
| Tehn. izstradatajs | M. PRIEDE L=z |1803.2019
PIEZIMES: BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms buvdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3;

3. Raséjumus nemérTt, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba.

4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét blvniecibas gaitd autoruzraudzibas kartiba;

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJASV
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blvmateridliem ir ka kvalitates garants. Bivorganizacija un pasititajs bavniecTbas laika drikst ADRESE _ PASOTIUMA NR.

izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki neka projekta noraditie materiali. Jelgavas iela 30, Olaine 1

8. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas: RASEJUMA NOSAUKUMS

7. BlvniecTbas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esosajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana 1. Stava plans

ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem ras&jumiem, noteikumiem un normam:;

8.Siltinasanas darbi javeic p&c SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam. MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.

9. Norobezojoso konstrukciju tipus skatit AR-14. 1:100 AR 2019/002/AK
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAISNR.

APLIECK. AR-08 6 é ?}
9 1 10 | 11 | 12 13 14 15 | A3
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PIEZIMES:
1. Visi izméri doti mm; |
2. Pirms blivdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3;

3. Raséjumus nemértt, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba.
4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét biivniecibas gaita autoruzraudzibas K
5. Projektd dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ki kv
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalen
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot raZzotdja tehnologiskas prasibas un
7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esogajiem norn
ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteikumie
8.Siltina8anas darbi javeic p&c SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EF
9. NorobeZojoso konstrukciju tipus skatit AR-14.
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PIEZIMES: B
1. Visi izméri doti mm; BOVOBJEKTA NOSAUKUMS _ L
2. Pirms blvdarbu uzsaksanas preciz&t izmérus daba; DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
3. Ras&jumus nemérit, lasit uzraditos mérus un precizét tos daba. ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét bivniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba:
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bavorganizacija un pasititajs bvniecibas laika drikst .
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates radrtaji ir ekvivalenti vai augstvartigaki neka projekta noraditie materili. f\DRESE e SEGia PAS;JT“UMA b
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; Fgavas @3 50, iane
7. BlvniecTbas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija esosajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecTbas un apdares materiali lietojami saskana RASEJUMA NOSAUKUMS .
ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem rasgjumiem, noteikumiem un normam: 2-5. Stava plans
8.SiltinaSanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam. TET e RSO R
9. Norobezojoso konstrukciju tipus skatTt AR-14. 1:100 AR 2019/002/AK
STADIA NUMURS LAPAS NR. muag&ogis R
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms bivdarbu uzsaksanas precizét izmérus daba;

3. Rasé&jumus nemértt, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba.

4. Jebkadas nesaistes bavprojektd precizét blivniecibas gaita autoruzraudzib
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir k
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekviva
6. Pie visu materidlu iestrades objekta ievérot raZotaja tehnologiskas prasibat
7. Blvniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso$ajiem 1
ar razotaju standartiz€tajiem noradijumiem, tehniskajiem raséjumiem, noteiku
8.Siltinasanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS
9.Nodrosinat ierobezotu piekluvi uz jumta nepiedero$am personam.
10.Veicot bavdarbus saglabat SIA "BALTCOM" iekartas un kabelus, nodrosin
veikSanas pieaicinat SIA "Baltcom"” speciilistu (e-pasts: network@baltcom.v)
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6 Buvspecialists | A.RACINSKIS \‘@i\,\ 18.03.2019
Tefn, izstradatajs | M.PRIEDE o 18032019
PIEZIMES: I -
1. Visi izméri doti mm; BOVOBJEKTA NOSAUKUMS _ o
2. Pirms biivdarbu uzsaks$anas precizét izmérus daba; DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
3. Raséjumus nemértt, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba. - A A&
4. Jebk&das nesaistes blivprojekta precizét blvniecibas gaitad autoruzraudzibas kartiba; ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blivmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blivorganizacija un pasatitajs blvniecTbas laika drikst
izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai augstvértigaki neka projekta noraditie materiali. ADRESE . PASUTIJUMA NR,
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; Jelgavas iela 30, Olaine 1
7. Blvniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso$ajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana RASEJUMA NOSAUKUMS
ar raZotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem ras&jumiem, noteikumiem un normam; Jumta plans
8.SiltinaSanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam.
9.Nodrosinat ierobezotu piekjuvi uz jumta nepiedero$am personam. MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVAREG, NR
10.Veicot bivdarbus saglabat SIA "BALTCOM" iekartas un kabelus, nodrosinat pie &ka esoso kabelu nostiprinasanu. 15 darbu dienu laika pirms darbu 1:100 AR 2019/002/AK
veik8anas pieaicinat SIA "Baltcom"” specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv) un saskanot darbi. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR,
APLIEC.K. AR-08 8 18 @
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Tonu kodi nemti péc S

+2.06

@ PIEZIMES:

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérug
C 3. Raséjumus nemérTt, lasTt uzraditos mérus u

4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét biv
5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izs
pasutitajs blvniecibas laika drikst izmantot citu
vai augstvértigaki neka projekta noraditie mater
6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot r#
7. Bavniecibas un amatniecibas darbi veicami s
celtniecibas un apdares materiali lietojami saski

rasé&jumiem, noteikumiem un normam;
8.Siltind8anas darbi javeic péc SAKRET ETICS
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m FASADE ASIS A-C , Eso$a siltinata siena, to EMA—S—E-
M 1:100 /" nepiecie$ams attTrit, bojatas
/ vietas aizpildtt ar apmetumu un
krasot saskana ar krasu pasi
, Esosie atjaunotie balkoni
/ (skat. AR-13) APZ. RAKSTURCJUMS TONA KODS TONIS

Krasots dekorativs

f segums
|

1] i
D\o apmetums no SAKRET Honig B

(fasade)

Krasots dekorativs
E}\. apmetums no SAKRET Erz 2
(cokols, fasade)

3 Balkonu apdares loksne RAL 8025
D\. (Profiléts skards PP20])
Notekcaurules, skarda

palodzes RR23
H\. | Atjaunojams jumtinu RAL 8025

+2.06

@ PIEZIMES:
1. Visi izméri doti mm;
2. Pirms biivdarbu uzsak$anas precizét izmérus dab3;
3. Raséjumus nemértt, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba.

Tonu kodi nemti péc SAKRET krasu kataloga, ja nav noradits citadak

4. Jebkadas nesaistes blivprojekta precizét blvniecibas gaitd autoruzraudzibas kartiba;

IZSTRADATAJS
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i BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
| ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un | ADRESE PASUTIJUMA NR.

pasiititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti | Jelgavas iela 30, Olaine 1

vai augstvértigaki neka projekta noraditie materiali. | RASEJUMA NOSAUKUMS

6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas; Fasades ass 1-6 Fasade asts A-C

7. Blivniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso3ajiem normativiem. Visi izmantojamie

celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartiz&tajiem noradijumiem, tehniskajiem MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG, NR.

ras&jumiem, noteikumiem un normam; 1:100 AR 2019/002/AK

8.Siltina$anas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam. STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
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— FASADE ASIS C-A Eso$a siltinata siena, to TONU PASE
_‘_’l ‘ M 1:100 / nepiecieSams attirit, bojatas
B / vietas aizpildtt ar apmetumu un
’§| krasot saskana ar krasu pasi
Esosie atjaunotie balkoni
/
! (skat. AR-13) APZ. RAKSTUROJUMS TONA KODS TONIS
Krasots dekorativs ,
@ apmetums no SAKRET Honig 6
| (fasade)

|. . Krasots dekorativs
lg_“‘\. apmetums no SAKRET Erz 2
(cokols, fasade)

@ Balkonu apdares loksne RAL 8025
b i (Profiléts skards PP20)

Notekcaurules, skarda
palodzes RR23

= Atjaunojams jumtinu
E‘\. segums RAL 8025

Tonu kodi nemti p&c SAKRET krésu kataloga, ja nav noradits citadak

PIEZIMES:

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms bavdarbu uzsak$anas precizét izmérus daba;

3. Raséjumus nemértt, lasTt uzraditos mérus un precizét tos daba.

4. Jebkadas nesaistes blvprojekta precizét bilivniecibas gaita autoruzraudzibas kartiba;

5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Bilivorganizacija
un pasutitajs blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir
ekvivalenti vai augstvértigaki neka projekta noraditie materiali.

6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotaja tehnologiskas prasibas un rekomendacijas;

7. Blvniectbas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija eso$ajiem normativiem. Visi izmantojamie
celtniecibas un apdares materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem noradijumiem, tehniskajiem
raséjumiem, noteikumiem un normam;

8.Siltinasanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam.
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti mm;

2. Pirms bivdarbu uzsa@ksanas precizét izmérus dab3;

3. Ras&jumus nemértt, lastt uzraditos mérus un precizét tos daba.
4. Jebkadas nesaistes blivprojekta precizét blvniecibas gaita
autoruzraudzibas kartiba;

5. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem
buvmaterialiem ir ka kvalitates garants. Blvorganizacija un
pasifitajs blvniecibas laikd drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti vai
augstvertigaki neka projekta noraditie materiali.

6. Pie visu materialu iestrades objekta ievérot razotdja
tehnologiskas prasibas un rekomendacijas;

7. Blvniecibas un amatniecibas darbi veicami saskana ar Latvija
esoSajiem normativiem. Visi izmantojamie celtniectbas un apdares
materiali lietojami saskana ar razotaju standartizétajiem
noradijumiem, tehniskajiem ras&jumiem, noteikumiem un normam;
8.Siltinasanas darbi javeic p&c SAKRET ETICS EPS ETA un
SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam.

9. NorobezojoSo konstrukciju tipus skatit AR-14.
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JOE | v
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BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
'. ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

 ADRESE PASUTIJUMA NR.
Jelgavas iela 30, Olaine 1

RASEJUMA NOSAUKUMS .
Griezums 1-1

1:100

AR
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B|S { = NC A Cokola profisiLasenis| e ~_ EsoSie pamati|
| / y el B Hidroizolacija SAKRET TCM un Hidroziolacijas aizsargmembrana
}4 | 2 Al et it

Betona lietus dens tekne!

W

w
T
Rz

—
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M-21:10 150,
XY 2 kareskd
SAKRET tonéts dekorativais apmetums Akmens vate Rockwo
i Zemapmetuma grunts SAKRET PG _Akmens vate Rockwool
SAKRET arméjosa java BAK un arméjosais stiklaskiedras siets | e -
Akmens vate 150mm A<0.038 W/mk _ Hidd
SAKRET limjava BK | -
S Esosa sagatavota sienas konstrukcija | - Antiseptizéta koka brusa‘ﬂ_
- Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis ar| 150x50mm —
T tonéts dekorastﬁzs apmeéums ) padzilinaSanas metodi| i — Skarda nosegdetala arJ_
netuma grunts RET P R = Eri] | 2 véja malinu S
T arméjosa java BAK un armgjosais stiklaskiedras siets B (Cokola profilsLasenis|, T - *-’ Afisepiizeta tokabross | 4
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2 O
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2 'SAKRET tonéts dekors
' Zemapmetuma grunts
' SAKRET arméjosa javi
' Akmens vate 150mm }
' SAKRET fimjava BK
'Eso8a sagatavota sien
I | +
\ : M-6 1:10 *NodroSinat ierobezotu piek|
- Projekt. betona brugakmens -
Projekt. kembu izlTdzinoais slanis, b=30mm, frakciia  2-8mm
Projekt. nesaistitu mineralmaterialu maisfjums, b=160mm 2. kartas kaus&jamais bitumena rullveida s _Bgums
Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm A=0.038 W/mk
. Akmens vate Rockwool Roofrock 30E 210mm A=0.036 W/mk
Ldka OMEGA STN Termo EI30 - _S_[mmu_eﬂmgsals_slams_
yabrugakmens ' 1000x1000mm ar plakanu vaku, —Hidroizolacija (esosais ruberoida segums)
_ Eso3s jumta parsegums
lbu izITdzinoSais slanis, b=30mm, frakcija  2-8mm necaurspidiga
istitu mineraimaterialu maisfjums, b=160mm U vértiba vakam = 0,45 Wim2K
U vértiba pamatnei= 0,60 W/m2K
51:10
@ —_ Ruberoids 2 kartas
— Akmens vate 50mm
_— Limjava,

Qakarl velcinaga anmnle
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=
" Antiseptizta koka brusa | 9
500x200x50mm S=600mm|
SAKRET arméjos4 java un arméjosais stiklaskiedras siets I
;_Eltu_pglistirols 100mm A<0.038 W/mk |Atkalt esoSo parkari—
Limjava

‘Sakeri veicino$a grunts -
Parseguma konstrukcija -
*EsoSas komunikacijas parcelt zem siltinajuma zonas

M-6 1:10

2. kartas kausgjamais bitumena rullveida segums

Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm A=0.038 W/mk
Akmens vate Rockwool Roofrock 30E 210mm A=0.036 W/mk
. Slipumu veidojoSais slanis
Hidroizolacija (esoSais ruberoida segums) |

- __Eso8s jumta parsegums

= Antiseptiz&ia koka brusa| e

Skarda nosegdetala ar|

véja malinu B

Eso8ais beramais| |
keramzts i
—— 150 =
-, <

2. kartas kausgjamais bitumena rullveida segums |
Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm A=0.038 W/mk
__Slipumu veidojo$ais slanis

. - Hidroizolacija (esosais ruberoida segums)
- Eso8s jumta parsegums

— = [Stiprinajuma lenkis
. 50x200mm

%
|

SAKRET arméjo$a java BAK un arméjosais stiklaskiedras siets |

MEZGLI M-1; M-2; M-3; M-4; M-5; M-6: Gazesvads

M-4 1:10

Pretvéja membrana no arpuses un
pretivaika membréna no iekSpuses

'SAKRET tonéts dekorativais apmetums
Zemapmetuma grunts SAKRET PG

~_Akmens vate <30mm A<0.038 W/mk
SAKRET limjava BK |

EsoSa sagatavota sienas konstrukcija

Esosais |

parsegums

B N L
X7, D
150 300

v

' SAKRET tonéts dekorativais apmetums
Zemapmetuma grunts SAKRET PG

SAKRET arméjosa java BAK un arméjoSais stiklaSkiedras siets

Akmens vate 150mm A<0.038 W/mk
SAKRET [imjava BK
EsoSa sagatavota sienas konstrukcija

*Nodroginat ierobeZotu piekluvi uz jumta nepiedero$am personam

Gazesvads 1:10

SAKRET arméjosa java BAK un arméjosais stiklaskiedras siets

200

SAKRET tonéts dekorativais apmetums | [”
Zemapmetuma grunts SAKRET PG |||

Akmens vate 150mm A<0,038 W/mk
SAKRET limjava BK
EsoSa sagatavola sienas konstrukcija

Padzilinajums siltumizolaclja
ap eso3o0 gazes vadu
(Attalums no siltumizolacijas

fidz esoSajam gazes vadam
nedrikst bt mazaks par 20
cm)

PIEZIMES:

Visi izmérl doti milimetros (mm),

Visparsjos noradljumus skafit lapa AR-01;

Ras8jumus nemarit. E

NorobeZojoso konstrukciju tipus skafit lapa AR-14;

Pirms bavdarbu uzs&k$anas precizét izmérus objekta;

Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu

razot@ju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas

sistémas.

4. Projekta dotos materidlus, ja nepiecie$ams, iesp8jams -
aizstat ar I"dzvartigiem, saskanojot to ar projekta autoru
un pasQiitaju autoruzraudzibas kartiba;

5. Visus darbus Javeic stingri ievérojot pielietoto materialu
razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu velk8anas
sist8mas.

6.  Siltinadanas darbi javeic pec SAKRET ETICS EPS ETA F

D ONE R ID e

un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasbam.
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Demontet esoSos metala jumta stiprinajumus un
segumu, utilizét un uzstadit jaunus, stiprinot pie . ]

sienas paneliem ar kronteiniem un jumta
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‘Projekt. betona brugakmens
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Projekt. Skembu izlidzinogais slanis, b=30mm, frakcija  2-8mm
Projekt. nesaistitu mineralmaterialu maisfjums, b=160mm

Ldka OMEGA STN Termo EI30
1000x1000mm ar plakanu vaku,
necaurspidiga

U veértiba vakam = 0,45 Wim2K
U vértiba pamatnei= 0,60 W/m2K
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Sakeri veicino$a grunts
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[Hidroizciécija |
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parsegums
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150
' SAKRET tonéts dekorativai
' Zemapmetuma grunts SAK

ET arméjosa java BA
_Akmens vate 150mm A<0,0

SAKRET Iimjava BK ,
Esosa sagatavota sienas ka

M-6 1:10 *Nodrosinat ierobezotu piekjuvi uz

2. kartas kausgjamais bitumena rullveida segums |

__Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm A=0.038 W/mk |
Akmens vate Rockwool Roofrock 30E 210mm A=0.036 W/mk
. Slipumu veidojosais slanis |
Hidroizolacija (eso3ais ruberoida segums)
- EsoSs jumta parsegums |

Akmens vates
pretslipuma forma

Hidroizolacija
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SAKRET Iimjava BK
'EsoSa sagatavota sienas konstrukcija

_Zemapmetuma grunts SAKRET PG o
'SAKRET arméjosa java BAK un armeéjosais stiklaskiedras siets

" Akmens vate 150mm A<0.038 W/mk

*NodroSinat ierobeZotu piekluvi uz jumta nepiedero$am personam

SAKRET arméjo33 java BAK un arméjosais stiklaskiedras siets

Akmens vate 150mm A<0.038 W/mk |

'SAKRET tonéts dekorativais apmetums | ||

Zemapmetuma grunts SAKRET PG | ||/

SAKRET limjava BK

Eow ‘ 190 /// 7
Esodais | .
I parsegums
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Esosa sagatavota sienas konstrukcija |

Padzilinajums siltumizolacija
ap eso$o gazes vadu
(Attalums no siltumizolacijas
lidz esoSajam gazes vadam
nedrikst biit mazaks par 20
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PIEZIMES:
1. Visiizméri doti milimetros (mm),
2. kartas kausgjamais bitumena rullveida sequms | o 2. Vispargjos noradijumus skaft lapa AR-01;
_Akmens vate Rockwool Roofrock 50, 40mm A=0.038 Wimk S 3. Rasgjumus nemerit. _
Akmens vate Rockwoal Roofrock 30E 210mm A=0.036 W/mk 4. Norobezojo$o konstrukciju tipus skatit lapa AR-14;
. ____Slipumu veidojosais slanis | 5. Pirms bavdarbu uzsaksanas precizét izmérus objekia;
Hidroizolacija (esoSais ruberoida segums) 6.  Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu
I _ Eso3s jumta parsegums razotaju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas
sistémas.
4,  Projekta dotos materialus, ja nepiecieSams, iespgjams
_ aizstat ar lidzvértigiem, saskanojot to ar projekta autoru
— un pasifitaju autoruzraudzibas kartiba;
B 5. Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu
'r | razotdju rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas
I’, 5 sistémas.
[ 6.  Siltinasanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA
E un SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam.
o
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1. Visi izméri doti milimetros (mm),

2. Vispargjos noradijumus skatit lapa AR-01; T

3. Ras&jumus nemérTt. _ _ L

4. Pirms blvdarbu uzsak8anas precizét izmérus objekta; DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS

5. Visus darbus javeic stingriievérojot pielietoto materialu razotaju ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

S-8 (kapnu telpas remonts), kas sevT ietver - Zinojuma dé|a un pastkastites demomtaza un montaza péc

rekomendacijas un izstradatas darbu veikSanas sist&mas.

remontdarbiem. Griestu mazgasana un atfiri3ana no krita, gruntésana, krasoSana ar baltu matétu krasu. Sienu 4.
sagatavodana kraso$anai un kraso$ana ar tonétu, mazgajamu krasu. Kapnu laukuma gridas nokal$ana,

gruntéSana un izlidzinasana. Vejtvera gridas remonts (atkalSana, izitdzinadana, fiizé$ana). Pakapienu

izlidzinaSana ar remontsastavu, slipésana, gruntg$ana un kraso$ana. Kapnu telpas gridas paredzéts remontét 5.
20% apméra no kopgjas platibas. Metala margu nomaina un lentera nomaina uz PVC lenteri. Visu

elektroinstalaciju noslépt atbilsto$os elektroinstaldciju pendlos. 3

Projekta dotos materialus, ja nepiecie$ams, iespgjanns aizstat ar
fidzvérfigiem, saskanojot to ar projekta autoru un pastiitaju
autoruzraudzibas kartiba;

Visus darbus javeic stingri ievérojot pielietoto materialu razotéju
rekomendacijas un izstradatas darbu veikdanas sist&mas.
SiltinaSanas darbi javeic péc SAKRET ETICS EPS ETA un
SAKRET ETICS EPS MW ETA sistémas prasibam.
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
1. Vispariga dala.

Apliecinajuma karte Jelgavas iela 20, Olainé darbu organizéSanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA
“‘JOE" izstradata vienkarSotas atjaunoSanas Jelgavas iela 20 projekta datiem. Darbu organizé$anas projekts
izstradats saskana ar Blvniecibas likuma, Darba aizsardzibas likuma, Visparigo bavnoteikumu, LBN 310 -
14 un LBN 202 - 18 prasibam, MK noteikumi Nr. 529, Nr.551, Nr.500.

Bivobjekts izvietots zemes gabala ar kopéjo platibu 2526 m?

2. Bivlaukuma organizacija.

Bavlaukuma organizéSanas shéma lapa DOP-02.

3. Biivlaukuma sagatavosana un uzturésana.

Blvdarbu sagatavoSanas procesa veicami nepiecieS8amie organizatoriskie pasakumi, ka ari darbi
blvlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu bavdarbu sekmigu norisi un visu bvdarbu daltbnieku saskanotu
darbtbu. Visa bavniecibas laika janodrosina ékas iedzivotaju un apmeklétaju briva piekluve ékai. Uz visu
blvniecibas laiku iekartojams saliekamais blvlaukuma nozogojums H=2,0 m. Jaizveido veramus vartus
mehanismu iebrauk$anai vismaz 4,0 m platuma un stradniekiem 1,0 m platuma. lebrauktuvi baviaukuma
organizét no Jelgavas ielas. NepiederoSu personu atradanas blvlaukuma bez pavado$as personas
klatbltnes, kategoriski aizliegta. Bavlaukuma izvietojami celtnieku sadzives vagonini, blivmaterialu krautnes,
WC, noliktavas konteineris. Vagoninos izveidot darba vietu bivdarbu vaditajam. lzvietojams ari
ugunsdzesibas stends. Bavtafele stiprinama uz speciali gatavotiem stiprindjumiem pret ielu. Baviaukums
regulari atbrivojams no bivgruziem u.c. razo3anas atkritumiem, Tr&jot konteineru. Dzeramais Gdens japieved
un jaizvieto sadzives telpas.

4. Montazas darbi.

Fasazu siltinasana.
Darbu veik8anai nepiecieSams uzstadit sastatnes ar droSibas margam un kapném. Visa fasades darba fronte
papildus nodroSinama ar aizsargsietu. Pie &kas ieejam jaizblvé pagaidu tuneli, nodrosinot ékas iedzivotaju

s

un apmeklétaju brivu piekluvi €kai. Bavobjekta uz vietas jaizvérte krimu attiriSanas nepiecie$amiba.

e Bivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu,
nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus blvniecibas zonas uz bavdarbu
veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

e Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvieto$anas darbus saskanot ar tajos iesaistito
bavju/eku Tpasniekiem/parvaldniekiem.

o SIA "Baltcom" PEST parvietoSanas/ierikoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus
pirms objekta blvprojekta realizacijas uzsak3anas noslégt vieno$anos par PEST
parvietoSanu/iertkoSanu.

o FElektronisko sakaru tikla [iniju parsleégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom"
specialistu (e-pasts: network@baltcom.Iv).

o SIA “Baltcom” jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbtives, PIRMS
jumta siltinaSanas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 15 darbu dienu laika pirms
jumta siltina8anas / hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veik$anas, jumta statnu
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stiprinasanas darbu veikanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts:
network@baltcom.Iv).

e Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta
statniem bez rakstveida vieno8anas par jumta statnu izmanto$anu noslégsanas ar SIA
"Baltcom".

e Argjo optisko stikla $kiedru tTklu parvietosanu/ierTko$anu un to parslégSanu var veikt tikai ja
aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.

5.  Darba aizsardziba.

Darba aizsardzibas pasakumi atbilstosi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planam. Ja 3aja
darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana kada sadala nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais
blivuznémejs darbus organize, ievérojot LR “Darba aizsardzibas likuma” un MK noteikumu prasibas Nr.92.
Ipasa uzmaniba javelta darbam ar pacel$anas mehanismiem, darbiem, kuru procesa rodas putekli un
paaugstinats troksnis. Visiem stradniekiem un ITP jabit apmacitiem bavdarbu drosibas tehnika, darbam ar
pacelSanas mehanismiem, ugunsdro§iba, elektroinstrumentu fieto$ana un viniem jabat attiecigiem zinaanu
apliecinoSiem dokumentiem. Visiem bivnieciba iesaistitajiem stradniekiem jabat nodrosinatiem ar specialo
darba apgérbu un apaviem atbilstosi veicamo darbu specifikai un klimatiskajiem apstakliem. Visiem
stradniekiem un personalam ir jabdt nodrodinatiem ar individualiem darba aizsardzibas Iidzekliem un
bGvuznéméja pienakums ir sekot to lietoSanas kartibai atbilstosi instrukcijam

6. Buvdarbu veikS§anas dokumentacija.

Bavdarbu veik3anas laika regulari jaaizpilda Visparigos bavnoteikumos IX nodalas 100.7., 100.8. punktos
noradita dokumentacija. Veicot atbildigu &kas konstrukciju, ka arT nakosajos darba posmos aizsegtu &kas
dalu izbavi, péc darbu pabeigSanas obligati javeic $o darbu atradi$ana bavuzraugam. Péc tam jasastada
nozimigo konstrukciju vai segto darbu akti. Sastaditos aktus registré bavdarbu zumala. Bavdarbu Zurnala
registré art bivlaukuma piegadatos buvmaterialus, to fpa$ibu deklaracijas un citus apliecino$os dokumentus.
Bavdarbu laika &ku drikst ekspluatét.

7.Biivdarbu kvalitates kontrole.

Saskana ar Visparigo bivnoteikumu IX nodalas 93.6., 99., 100.6., 100.7. punktu, par darbu kvalitati ir
atbildigs bavuznémejs. Bavdarbu kvalitates kontrole ietver:

e blvdarbu veikS8anas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iercu,
mehanismu un [idzigu iekartu sakotngjo parbaudi,

e darbu veikSanas procesa kontroli,

» pabeigta (nododama) darba veida vai bivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju vai segtos darbus pienem ar pienemsanas aktiem (MK noteikumi Nr.529
12. pielikums un MK noteikumi Nr.551 8. pielikums). Nav pielaujama sekojoso veicamo darbu uzsaksana, ja
pasiftitaja un buvuznemeja parstavji nav sastadijusi un darba veikSanas vieta parakstijusi pienemto darbu
segto darbu pienemsanas aktu.

8.Vides aizsardzibas pasakumi.

Janodrosina sadzives un biivniecibas procesa laika radusos atkritumu savaksana, uzglabasana un utilizacija
atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” prasibam. lzmantojot bivniecibas tehniku un autotransportu,
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jaizsledz iespéja naftas produktu noplaSanai apkartgja vide, ja tomér tada tiek konstatéta, tad blvuzneméjam
janodrosina atbilstosi lidzekli nopliidudo naftas produktu savak$anai, uzglabasanai un nodo$anai licencétam
parstrades firmam. Mehanizétie darbu procesi jaorganizé ta, lai ar vienu un to pasu iekartu varétu paveikt
péc iespéjas vairak darbu procesu, tadejadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
samazina trokSnu limeni, kas mazak traucgtu apkartgjiem iedzivotajiem. Darbu izpildé ir izmantojami
apkartgjai videi nekaitigi bavmateriali. Visas blvniecibas laika stradajosie janodrosina ar parvietojamam
tualetem vai iespgju izmantot funkciongjosu tualeti kada eso$aja &ka. Péc bavdarbu pabeig$anas veikt
teritorijas sakop$anu, zaliena atjauno$anu.

Sastadija: Matiss Priede
y = > 28.0% 2049
(Pafaksts) (Datums)
Parbaudija: Arvids Radinskis
//""
il ZEOR219
/ (Paraksts) (Datums)




1 2 I 3 4
VISPARIGIE RADITAJI
PIENEMTIE APZIMEJUMI
APZIM. APRAKSTS
EsosSa éka
@ Objektu un biivju eksplikacijas numeracija
OBJEKTA NOVIETNES SHEMA — Buvtafele
Sadzives telpa, ofiss - konteineri
2 Noliktavas konteiners
[3] Bavgruzu konteiners
Materialu novietne
o E57) Tualete
Ugunsdzésibas iekarta (inventars)
| Sl - ~» | Cilveku evakuacijas virzieni
- Ugunsdzésibas un glab3anas tehnikas kustibas virziens
= == == == Pggaidu 20gs
3 m— == === Sastatnu novietne
Zemes gabala robeza

DARBA ORGANIZACIJAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPAS

NR. NUMURS

RASEJUMA NOSAUKUMS

1 DOP-01 | Visparigie radttaji

2 DOP-02 | Darba organiz&$anas shéma

VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Darbu organizacijas projekis izstradats ievértgjot objekta
darba apstaklus, galvenos veicamos bivdarbus,
iespgjamos optimalakos panémienus, ki ar7 ietver
bitiskakos darba aizsardzibas noradijumus;

2. Konkrdtus darbu veikSanas risindjumus piepem
blvuznéméjs, izstradajot darbu veikSanas projektu;

3. Galvenais bGvuznéméjs un darbuznéméji drikst uzsakt
bivdarbus biivobjekta tikai pgc tam, kad tie ir izstradajusi
un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana
ar kuriem bivdarbu gaitd janodroSina visu konstrukciju
izturiba, vispargja un vietgja noturiba visa bivniecibas
|laiké, ka arT droSibas tehnikas ievérogana.

Pagaidu tuneli

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

NR. NOSAUKUMS
1. Bavniecibas likums
2. MK noteik. Nr. 500. "Visparigie bivnoteikumi"
3. MK noteik. Nr. 529. "Eku bivnoteikumi"
4, LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba"
5 LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres
: dokumentacijas noformé$ana”
IZSTRADATAJS

JOE | v

Vienotais reg. Nr. 43603067147
Buvkomersanta reg. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

,-""7
Buvspecidlists | A.RACINSKIS T=Z. [2r022019,
Tehn.izstradatajs | M.PRIEDE A | 21022000,
-~
BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

ADRESE PASUTIJUMA NR.

Jelgavas iela 30, Olaine 1
RASEJUMA NOSAUKUMS

DARBA ORGANIZACIJAS SHEMA
MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG, NR.
1:250 DOP - 2019/002/AK
STADIJA NUMURS LAPAS NR. GAUREJOSAFS NR.
APLIECK. | DOP-01 1 1% 4

3 ] Al
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Sadzives telps

Noliktavas kor

Tualete

Bavgruzu kon|

Ugunsdzasib

Pagaidu Zogs

Bavtafele

Pagaidu tune|

PIEZIMES:
1

. Projekts izs
projektasan
2. Tiek saglab
InZenlerkon
4. Velcot biive
nodrosinat
laiké pirms
(e-pasts: ng

'(A)




5 6 i 8 9 10 11 | 12

DARBA ORGANIZESANAS SHEMA
M 1:250 A
OBJEKTU UN BUVJU EKSPLIKACIJA
AR NOSAUKUMS KADASTRA NR.
1 | Atjauncjama eka 80090042111
PIENEMTIE APZIMEJUMI B
APZIM. APRAKSTS
Eso3a eka
® Objektu un buvju eksplikacijas numeracija
— Bivtafele
1 || Sadzives telpa, ofiss - konteineri _-
224 Noliktavas konteiners
3 | Bivgruzu konteiners
4] Materialu novietne
_E Tualete
Ugunsdzésibas iekarta (inventars) C
e Cilveku evakuacijas virzieni
o Ugunsdzésibas un glabSanas tehnikas kustibas virziens
= == == == Dagaidy Z0gs
== = Sastatnu novietne
— —| Zemes gabala robeza —
BN P-geicu tund)
*Pagaidu elektribas un ddens pieslégumu, k& arTizmaksas sas kanot ar
€kas apsaimniekotaju
D
IZSTRADATAJS
. J O E LATVIJA
MATERIALU APJOMI
NOSAUKUMS DAUDZUMS URmEs o e —
= lenotais reg. Nr.
Sac_lzwes tolpa - 1 gab. Blvkomersanta reg. Nr. 12065
Noliktavas konteiners 1 gab. Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
Tualete 1 gab.
- > A —
5;"9;‘;2‘;“%’:‘:'?;’;”% 1 g:z‘ Bavspeciaists | ARACINSKIS 25 [2r022010.
unsdzés . = :
B = Tehn.zstradatajs | M.PRIEDE @2’ 27.02.2019.| £
Buvtafele 1 gab.
Pagaidy tuna] 4 gab. BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
DAUDZDZIVOKLYU DZIVOJAMAS MAJAS
PIEZIMES: ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA
1. Projekts izstradats pamatojoties uz Pastfitaja sastadito —|
projekté3anas uzdevumu; ADRESE . . PASUTIUMANR.
2. Tiek saglabativisi esosie irzeniertikli, kuri atrodas darbu robeza. Jelgavas iela 30, Olaine 1
3. Inzenierkomunikaciju tuvuma rakt ar rokam. RASEJUMA NOSAUKUMS
4. Veicot bivdarbus saglabat SIA "BALTCOM" iekartas un kabelus, DARBA ORGANIZESANAS SHEMA
nodrosinat pie &ka eso$o kabeju nostiprinadanu. 15 darbu dienu
laika pirms darbu veikSanas pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu MEROGS MARKA LAPASKOPR | ARHVAREG.NR. |
(e-pasts: network@baltcom.lv) un saskanot darbi. 1:250 DOP 2 2019}002’%
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR,
APLIECK. DOP-02 2 4’

i
| 9 | 10 | 11 A32
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Akciju sabiedriba "Sadales tikls"
Smer]a iela 1, Riga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
www.sadalestikls.lv

Riga SIA "JOE"
16.07.2019 Nr. 309020-22/P-486 Liga Udre

AS "Sadales fikls" saskano projektu "Daudzdzivoklu dzivejamas majas energoefektivitites
paaugstinasana Jelgavas iela 30, Olaine" ar nosacljumiem:

1. Tr1s darba dienas pirms darbu sakuma sapgemt darbu atlauju portala saskano.sadalestikls.lv;

2. P&c izbiives darbu pabeigSanas sanemt AS "Sadales tikls" atzinumu par objekta gatavibu
nodosanai ekspluatacija.

ElektroietaiSu ekspluatacijas inZenieris (S) Vladlens Dukulis

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
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aizsargcauruli 1m garuma un guldit 10cm
no centra uz abam pusém uz smilsu
pamatnes,

Esogo elekiribas ievadu aizsargat ar|
aizsargcauruli 1m garuma un guldit 10cm
no centra uz abam pusém uz smilsy
pamalnes

Kopa aizsargajamie elektribas ievadi 2 x 2=4gb

EsoSo elekiribas levadu aizsargal arl -

Digitally signed by ANDREJS
Date: 2019.07.17 16:05:22
Location: SIA "BALTCOM"

Reason: Blvprojektu dokumentacljas un inZenierkomuni

1

jcijl speclallsts

rkf‘54

é%@9@u%L

58,75

PIEZIMES:

SIA “BALTCO
1. Veicot darbus kom
nodrosinat to drosil
2. Atjaunot komunika
3. 15 darba dienas pi
darbu veiksanai SIA
[network@baltcom
4. Bez béninu un jum
to lieto$anas veida
5. Komunikaciju bojaj
vai pasititaja lidze

2019g. 17. julijs

1. Projekts izstradats pamatojd
2. Tiek saglabati visi esodie in
3. InZenierkomunikaciju tuvug
4

. Veicot bavdarbus gazesva
atstat viegli piegjamus apk
5. Veicot biivdarbus saglabt |
sienam esoso kabeju nostip
parstavi",
6. Veicot bivdarbus saglabat
eso$o kabeju nostiprinasan
SIA "Baltcom" specialistu (&




| 5 6 7 8 9 10 11 | 12
OBJEKTA NOVIETNES SHEMA
M 1:250
TEHNISKIE PARAMETRI
1355 \R NOSAUKUMS LIETO3.VEIDS/CC 'Zvé‘INDTSO/S' STAVU APBOVES LIETDER. —
d250 &, KLASIF. T SKAITS LAUK,, m? PLATIBA, m
Z?) / A o 1 Atjaunojama éka 11220103 U2a 5 674.400 2912.810 -
=2 ==
8.67- A Kioo OBJEKTU UN BOVJU EKSPLIKACIJA
543 Y/ ,-"'3-00-@ NR. NOSAUKUMS KADASTRA NR.
R /, Pl bl , 1 | Afjaunojama éka 80090042111
2 t.6.71 Va TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
78.65 4200 /7 DAUDZUMS
/ d,;,g £ / ~ Apbives augstums 16.5m
xcg 8 S ’ Stavu skaits 5
Lo g / 6\@ Apbives laukums 674.4m?
Vs 8.70v N/o PIENEMTIE APZIMEJUMI

i ’.ULU_

\\IJF 576

87/5

8.73
/
.70

SIA “BALTCOM” SASKANOTS ar nosacijumiem:
1. Veicot darbus komunikaciju aizsardzibas zona,
nodrosinat to drosibu un saglabasanu;
2 Atjaunot komunikaciju markéjumu vai bridinajuma lentu;
é darba dienas pirms darbu uzsaksanas sanemt atauju
darbu veik$anai SIA “BALTCOM” komunikaciju aizsargjosla
[network@baltcom.lv vai +371-67031093, +371-67293949];
4. Bez béninu un jumta konstrukciju izmainam/parbaves un
to lietosanas veida transformacuas
5. Komunikaciju bojajumi tiek novérsti par bivuznéméja
vai pasiutitaja |IdZEL]lEm

2019g. 17. jalijs

PIEZIMES:

1. Projekts izstradats pamatojoties uz Pasttitaja sastadito projekté§anas uzdevumu;

2. Tiek saglabati visi esoSie inzeniertikli, kuri atrodas darbu robeza.

3. InZenierkomunikaciju tuvuma rakt ar rokam,

4, Veicot blvdarbus gazesvada rajona, jaizsauc SIA "GASO" parstavis. Gazesvadus
atstat viegli piegjamus apkalposanai.

APZIM.

APRAKSTS

_ Esosa atjaunojama &ka

Projekt&jama betona brugakmens apmale

Esoss asfalts

Ziliens

leejalizeja €ka

>

Projekta robeza saglabajami kokaugi

Objektu un bavju
eksplikacijas humeracija

IZSTRADATAJS

JOE | won

Vienotais re@. Nr. 43603067147

Bavkomersanta reg. Nr. 12065

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Buvspecidlists | A.RACINSKIS 27.02.2019.
Tehn.izstradatsjs | M.PRIEDE 27.02.2019.
BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
ENERGOEFEKTIVITATES PAAUGSTINASANA

6, 5, Veicot biivdarbus saglabat SIA "Lattelecom" iekartas un kabe|us, nodroginat pie DA Jelgavas iela 30, Olaine PASUTIUMA NR.
\ . 4& siendm esoSo kabeju nostiprinasanu, katrus darbus saskanot ar SIA "Lattelecom ’ 1
23 \ - 8.75 S parstavi", RASEJUMA NOSAUKUMS
. '|g : '23d_m \\ R \\ 6. Veicot bivdarbus saglabat SIA "BALTCOM" iekartas un kabe]us, nodrosinat pie &kas OBJEKTA NOVIETNES SHEMA
S s 0 \\ eso$o kabelu nostiprina$anu. 15 darbu dienu laika pirms darbu veik$anas pieaicinat N SR o
N 33 > \\ SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv) un saskanot darbus.” 1,2'50 MARKAAR LAPAS AR:m;EESA;R.
-._,_____ 3 3 . =
45 “"“L' 40 s 425 £ D8'70 Ni STADIJA NUMURS LAPASNR. CAUREJOBAIS NR.
R TR S A APLIECK. |  AR-02 2 1y
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ] 11 ] A32




SIA Tet
Vienotais reg. Nr. 40003052786
PVN regd. Nr. LVA40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija

lattelecom

tet@tet.lv
tet.lv

Projekta saskanojums
TALSI

2019. gada 23.aprilis
Pieprasijuma numurs: PN-32706

SIA ,,JOE”

SIA ,Tet” akcepté projektétaja SIA “JOE” izstradato buvobjektu, “Daudzdzivok]|u
dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasana Jelgavas iela 30 ,Olaine
,Olaines novads”. Uzsakot darbus iznemt raksanas darbu atlauju un saskanot
darbus ar SIA "Tet”.Objekta atrodas SIA “Tet” komunikacijas grunti.

Komunikaciju aizsardzibas josla darbus veikt bez mehanismiem.

SIA ,Tet”
Tikla uzraudzibas inspektors
Guntars Kriiklis
Tel. 26404963

Dokuments un ta saisttie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.

Elektroniska vidé veidotds EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas
nav atdalamas, vai atseviski tas vérté€jamas ka nepilnigas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas parbaudams www.eparaksts.lv

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija
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SIA Tet
Vienotais reg. Nr. 40003052786
PVN regd. Nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija
lattelecom

tet@tet.lv
tet.lv

Atzinums
TALSI

2019. gada 26.augusts
Pieprasijuma numurs: PN-32706_1

SIA”JOE”

Atmodas iela 19
Jelgava
Red.nr.43603067147
Matiss Priede
Tel.28826969

SIA ,Tet” piekrit projekta Jelgavas iela 30 ,Olainé sadzives
konteineru, ugunsdzésibas stenda un WC (pagaidu blives)novietosanu SIA "Tet”
sakaru komunikaciju aizsardzibas zona. SIA “Tet” saskano un akcepté darba
organizacijas shému DOP-02.SIA “Tet” patur tiesibas komunikaciju bojajumu
gadijuma pieprasit blivniekam pagaidu bidvju parvietoSanu uz bojajumu

novérsanas laiku .

SIA ,Tet”
Tikla uzraudzibas inzenieris
Guntars Kraklis
Tel. 26404963

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.

Elekironiska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas
nav atdaldmas, vai atseviSki tas vért&jamas ka nepilnigas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas parbaudams www.eparaksts.iv

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija
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IZSTRADATAJS:

SIA JOE

Vienotais reg. Nr. 43603067147
Blvkomersanta reg. Nr. 12065
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

PASUTITAJS:

AS *Olaines tdens un siltums”
Reg. Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2127

PASUTIJUMA Nr.:

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS:

ADRESE:

STADIVA:
BUVNIECIBAS VEIDS:

DALAS / SADALAS NOSAUKUMS:
MARKA:

SEJUMS:

ARHIVA REGISTRACIJAS NUMURS:

1

DAUDZDZIVOKLU DZTVOJAMAS MAJAS
ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANA

Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads,
LV-2127, Latvija

APLIECINAJUMA KARTE

INZENIERTIKLU VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Apkure

AVK-A
2
2019/002/AK

SAJOE
VALDES PRIEKSSEDETAJS:

BUVSPECIALISTS:

Jurgis Smelters

’, \
18 % 209
Sf’araksts) (Datums)
Edgars Ziemelis
Sert. Nr. 3-00266
Ay 28, 0% 209
(Paraksts) (Datums)

JELGAVA, 2019



SATURS

MARKA NOSAUKUMS LAPA
VISPARIGA DALA
Saturs 2
Apliecinajuma karte 3-6
APKURE
SkaidrojoSs apraksts 7-8
AVK-01 Visparigie raditaji 8
AVK-A-02 | Apkure. Pagrabstava plans 10
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3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

Olaines novada buvvaldei

Apliecindjuma karte

Biivniecibas ierosinatajs
(pasutitdjs) AS “Olaines tidens un siltums”
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr. 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kidras iela 27, Olaine, LV-2127

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)

info@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Liidzu izskatit iesniegumu DAU DZDZTVOKI,U_DZIVOJAMAS MAJAS i
ZIBENSAIZSARDZIBAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

(inZenierbuives vai iek§€ja inZeniertikla nosaukums)

I. Ieceres dokumentacija
1. Blivniecibas veids (vajadzigo atzimét):
O jauna biivnieciba  [J ierikoSana [ nojaukSana
X atjauno$ana 0 parbiive

2. Zinas par biivniecibas ieceres objektu:
1) inZenierbiives grupa
(atbilsto$i visparigajiem bavnoteikumiem)

2) inZenierbiives veids vai iek$€jais inZeniertikls (vajadzigo atzimét):

0 inZeniertikla pievads 0 udens ieguves urbums X ieks$gjais inZeniertikls
[0 grodu aka O avota kaptaza [ cita inZenierbiive

3) inZenierbiives esoSais lietoSanas veids (kods) 222204 — AVK
(atbilsto$i baivju klasifikacijai)
4) inZenierbuives paredzetais veids (kods 222204 — AVK
(atbilstosi biivju klasifikacijai)

5) inZenierbiives kadastra apzim&jums (eso$§am inZenierbivém)
6) inZenierbiives apbuives laukums (neattiecas uz inZeniertikla pievadu) (m?)
7) grodu akas vai fidens ieguves urbuma dzilums (m)
8) inZenierbiives garums (attiecas uz inZeniertikla pievadu) (m)
9) inZenierblives materials AVK — Térauds

10) nojaukSanas metode (nojauk$anas gadijuma)
11) biivnieciba radito atkritumu apsaimnieko3ana (nojauk3anas gadijuma)

12) biivnieciba radito atkritumu apjoms (nojauk$anas gadijuma)
13) buvnieciba radito atkritumu parstrades un apglabasanas vieta (nojauk3anas gadijuma)

14) teritorijas sakartoSanas veids (nojauk$anas gadijuma)

3. Zinas par skarto nekustamo Ipasumu vai ta dalu:
1) nekustama Tpa$uma kadastra numurs 8009 004 2111
2) zemes vienibas vai biives adrese Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads
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3) zemes vienibas, biives vai tas dalas kadastra apzim&ums 8009 004 2111
4) ja buvnieciba paredzéta meZa (ja netiek paredzéta nojauk3ana):

a) meZa kvartala numurs
b) meZa nogabala numurs
¢) atmeZojama platiba sadalijuma pa meZa nogabaliem

4. Zinas par biivniecibas finansgjuma avotu:

X privatie lidzekli

X publisko tiesibu juridiskas personas lidzekli

X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
O citi arvalstu finan3u palidzibas lidzekli

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta,

talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

juridiska adrese, talruna numurs)
Juridiskas personas noradita kontaktpersona
(vards, uzvards, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

6. leceres izstradatajs SIA “JOE”, Reg., nr. 43603067147, biivkomersanta reg. Nr.12065,
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, sertifikita numurs vai Jjuridiskas personas nosaukums,
registracijas numurs, registracijas numurs bivkomersantu registra)

7. Buvspecialists(-1)! Edgars Ziemelis, Sertifikata Nr. 3-00266

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
8. leceres izstradataja un bivspecialista(-u) apliecindjumi:
Risingjumi atbilst paredz&tajam lietoSanas veidam, normativajiem aktiem, vietgjas pasvaldibas
saistoSajiem noteikumiem un sanemtajiem tehniskajiem un TpaSajiem noteikumiem. Veicamas
izmainas neietekmés biives mehanisko stipribu un stabilitati.

_‘.f:z.'q. 7 9 ‘/ L ‘.I{'h f <

Ieceres izstradatajs Jurgis Smelters

(vards, uzvards, pa (datums)
Buvspecialists (-i) ! H://///f/’ AL o7 Soe?
(paraksts?) (datums)

9. Buvniecibas ierosinataja (pasititdja) apliecinajumi un paraksti:
1) Apliecinu, ka pievienotie Ipafuma apliecingjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgriitingjumu, aizliegumu vai stridu.

AS «Qlainegdidens un siltums»

Biivniecibas ierosinatajs (pasiititajs) Valdes Jocthli Q/; % :%'//

wmﬁmzm Lisoa (datums)

2) Apliecinu robeZzimju esibu apvidii (ja biivdarbi paredzéti lauku teritorija).

Bilvniecibas ierosinatajs (pasititajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
10. Pielikuma:
1)
2)
Aizpilda biivvalde
-

11. InZenierbtives kadastra apzim&jums
(ja tas nav noradits apliecindjuma kartes 2. punkta)
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12. Ieceres 1stenoSanas termin$ A, Z 2%

(datums)
13. Buvvalde iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):
informacija par buvdarbu veicgju/btivétaju
X biivdarbu veicgja/buivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdros§ina$anas polises kopija
7 atbildiga blivspecialista saistibu raksts
O citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Buvvaldes atzime par bivniecibas ieceres akceptu /&/g’ W~ 3G AL ’/fl/y‘% 52/

(datums)

Bavvaldes atbildiga amatpersona _

: = -;..,—f— .. I au .1 (amats)
=" & CFN L
(vards, uzvards, paraksts*) ;’ i (datums)
15. Atzime par blivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi
(datums)

Buivdarbu veicgjs/biivétajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talruna numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

registracijas numurs biivkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats)
(vards, uzvards, paraksts¥*) (datums)
16. Lemums par atteikSanos akceptét ieceri
Lémuma numurs datums
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

I1. Biivdarbu pabeig§ana
17. Informacija par biivdarbu pabeigSanu
Apliecinu, ka buvdarbi ir pabeigti atbilsto§i btivniecibas iecerei un normativo aktu prasibam,
teritorija ir sakartota un visi biivnieciba radusies atkritumi ir apsaimniekoti atbilsto$i normativajos
aktos noteiktajam prasibam, un iesniedzu $adus dokumentus:
1)
2)

Informeju, ka biivnieciba radito atkritumu apsaimnieko$anu veica

(atkritumu apsaimniekotaja nosaukums)
Biivniecibas ierosinatajs (pasutitajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

18. Buvdarbu garantijas termins

Btivdarbu defektus, kas atklajuSies gadu laika p&c inZenierblives/iek$gja inzeniertikla
(nevajadzigo svitrot) pienemsSanas ekspluatacija, bivdarbu veicgjs noversis par saviem lidzekliem.

tn
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19. Biuivdarbu parbaude

Objekts apsekots

(datums)
Konstatéts, ka buvdarbi ir/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilstodi akceptétajai ieceres
dokumentacijai.

20. Lemums par konstat€tajam atkapém no akceptétas biivniecibas ieceres vai buvniecibu
reglamentgjosajiem normativajiem aktiem
Lémuma numurs datums

Lémuma izpildes termin3

(datums)
Buvvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
21. Atzime par biivdarbu pabeigSanu
(datums)
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

Piezimes.

1. Pieaicinatos biivspecialistus norada 7. punkta, un tie paraksta 8. punkta ietverto apliecindjumu.

2. * Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.

3. Katru apliecinajuma kartes dalu aizpilda atseviski — izstraddjot ieceres dokumentaciju un pabeidzot
biivdarbus.

4. Apliecinajuma kartes attiecigas ailes paplasina, ja nepiecie§ams atspogulot vairak informacijas.

5. Ja vienlaikus ar inZenierbiives vai iek$gja inZeniertikla biive§anu paredzéts istenot citu pirmas grupas
biives buvesanu, apliecinajuma karti papildina ar informaciju par attiecigo citu buvéjamo bivi un dokumentiem
atbilstosi citiem specialajiem biivnoteikumiem.

6. Ja buivniecibas ierosinatajs (pasiititajs) ir arvalstnieks, kuram nav pieskirts Latvijas Republikas ledzivotaju
registra personas kods, vai arvalsts juridiska persona, kas nav registréta Latvijas Republikas Uzneémumu registra
vestajos registros, apliecinajuma kart& informaciju par biivniecibas ierosinataju (pasiititaju) norada, ciktal ta ir
attiecinama, un papildus norada fiziskas personas dzim§anas datumu vai juridiskas personas dibinasanas datumu,
fiziskas personas dzim$anas vietu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas personas valstspiederibu.
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SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparéjie noradijumi.
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV speka esoSie standarti un dokumenti, LBN.
Buvprojekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Bavprojekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita
razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

2. Projektésanas normativie dokumenti.

2.1. LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”.
2.2. LBN 003-15 “Bavklimatologija".

2.3. LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”.
2.4. LBN 202-18 “Bavprojekta saturs un noformésana’.

2.5. LBN 201-15 “Bavju ugunsdro$iba”

3. Aprékinu nosacijumi.

@ra gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda  -20,7°C.

Ara gaisa aprékina temperatiira siltaja laika perioda +35,00C.

Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda:  +20,0 °C; +/-2,0 °C.

Telpu gaisa temperatira siltaja laika perioda: +22,0; +/-2,0 °C.

Apkures sistémas T1-T2 siltumapgades temperatdras pie ara gaisa temperataras -20,7 °C:
Turpgaita 70 °C,
Atpakalgaita 50 °C.
Planota siltumjauda 126,90kW; 5,5349m?3h; 19,88kPa.

Apkures sistému siltuma avots — vietéja siltumapgade; siltumneséjs — Gdens.
4. Sistému apraksts.

4.1. Apkures sistéma.

4.1.1. Dzivojamai 5.stavu ékai Olaing, Jelgavas iela 30, Olaines novada, dzivojamas ékas telpas
paredzéta apkures sistéma ar PURMO Compact C11, C22, C33 izstarojoSiem paneliem,
térauda radiatoriem. -

4.1.2. Projekta izveidotas apkures sistémas, kas nodroSina siltuma zudumu kompenséaciju un
nodro$ina vajadzigo telpas temperatru.

4.1.3. Apkures sistémas T1-T2 sildkermeni ir aprikoti ar termostatisko ventili, termostatisko galvu,
atpakalgaitas regulgjoso ieskrivi, atgaisotaju un stiprinajumiem.

4.14. Siltumnesgja cirkulaciju nodroSina stknis siltummezgla, kuru paredzéts nomainit, skafit
materialu specifikaciju. Paredzétais akures siknis Grundfos MAGNA3 32-80.

4.1.5. Apkures sistému caurulvadu montazai [idz DN54 izmantot nérisgjosa térauda preséjamas
caurules.

41.6. Apkures sistémai T1-T2 caurulvadus montét virs gridas, vertikalus caurulvadus montét pie
sienas.

4.1.7. Siltumapgades sisttmas caurulvadus pagraba izolét ar "PAROC" Alucoat akmensvates
izolacijas ¢aulu, ar alumuminija atstarojoSo slani; b=50mm vai lidzvértigu siltumizolaciju.

4.1.8. Vietas, kur ir iesp&jams, caurulvadus montét ar dabigo kritumu i=0,002m uz 1 tekoSu metru.

4.1.9. Apkures siltumapgades sistémas caurulvadu augstakajos punkios paredzét atgaiso$anu
caur radiatoru, tam paredzéto atgaisoSnas ventili. Zemakajos - ventili siltumneséja
izlai$anai, lai nodrosinatu sistémas atgaiso$anu un iztuk§o$anu. Siem ventiiem nodroginat
piekiuvi un értu apkalopo$anu.
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4.1.10. Nodro3inat piekluvi un értu apkalpoSanu pie balansé$anas vastiem, izlai$anas ventiiem,
lodveida varstiem un atgaisotajiem.
4.1.11. Visus projekta noraditos materialus ir iespgjams mainit pret analogiem ievérojot razotaja
instrukcijas un ieprieks to saskanojot ar Pasatitaju.
4.1.12. MontaZas darbus veikt atbilstosi telpu Tpasnieku standartiem un prasibam.
4.1.13. lekartas, noslégarmatiru un caurulvadus montét, atstajot brivu vietu apkalpo$anai.
4.1.14. IzstarojoSo panelu telpas temperattra tiek reguléta ar reguléjamiem telpas termostatiem.
Katram izstarojoSo panelu sektoram ir savs reguléjams termostats.
4.1.15. Apkures sistéma T1-T2 ir divcaurulu apkures sistéma ar térauda radiatoriem, nodroina
apkuri dzivoklos, kapnu telpa.
4.1.16. Siltummezgla parédzeta siltummaina maina uz Danfoss XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)
siltummaini.

f
lzstradaja: \Uldis Givzelis\ / /. /
AL "("

Parbaudija: \Edgars Zlemells\f




2 3 4 6 7 8
AVK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS N -
LAPA RASEJUMS = AKCEPTETS
AVK-01 | VISPARIGIE RADITAJI ) Olaines noy ’&baévald"bas
AVK-A-02 | APKURE. PAGRABSTAVA PLANS _.BUVVALDES drtaja un galvena arhitekiz
AVK-A-03 | APKURE. 1. STAVA PLANS ; . ' S. Rasa-Daukse
AVK-A-04 | APKURE. 2. STAVA PLANS Olaine? - _#t. _&4F.20/7 . Nr. Vi AY a7 e ~ALF ;/ 224
AVK-A-05 | APKURE. 3. STAVA PLANS X > 4 . /
~—=PRfezime:
AVK-A-06 | APKURE. 4. STAVA PLANS
AVK-A-07 | APKURE. 5. STAVA PLANS s e e i "
AVK-A-08 | APKURE. AKSONOMETRIJAS PLANS
IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS SILTUMA PATERINA TABULA
APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES SILTUMA PATERINS
ZMANTOTIE DOKUMENTI e TS Tar°C "APKURE | VENTILACWA| K.UD.| KOPA
LBN 231-15 Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija kw kW kw kW
LBN 003-15 Bavklimatologija DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMA MAJA I )
- — . JELGAVAS IELA 30, OLAINE 20.7 | 126.90 165.68 | 292.58
LBN 002-15 Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika
LBN 202-18 BivniecTbas ieceres dokumentacijas noformé$ana
PIEVIENOTIE DOKUMENTI
AVKLIS. lekartu un materialu specifikacija
|ZSTRADATAJS
J 0 E I LATVIJA
Vienotais reg. Nr. 43603067147
TME Bivkomersanta reg. Nr. 12065
PlENEMTIE APZIMEJUMI Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
— T — -apkures sistémas turpgaitas cauru|vads 233
—_ T2 — -apkures sistémas atpakalgaitas caurulvads Bavspecialists Edgars Ziemelis f'{ _fg.?;’/ 15.03.2019.
Ten.izstradatajs | Uldis Civzelis /"’ ”|15.03.2019.
——*# -projektatais térauda plaksnu radiators ar termostatisko varstu aprikota ar termogalvu
. 7
T1,72-Dn15 -apkures sistémas apziméjums-caurulvada izmérs (diametrs) BOVOBJEKTA NOSAUKUMS &
Radiators C22-400-800 -sildkermena defingjums-tips-izmérs(augstums(mm)-garums(mm)) DAU DZDZT\_/OKLU _DZTVO‘JAMAVS MAJAS
Q=1600W -siltuma jauda(W) VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
E -apkures sistémas atpakalgaitas ieskrd ADRESE PASUTIJUMA NR.
RL-1 Dn15 p - p : .,gal as leskrave JELGAVAS IELA 30, OLAINE 1
D><1  NV15 -lodveida noslégventilis, (diametrs) A NOSAURNS — —
I  BV15 -balans&sanas varsts, (diametrs) APKURE. VISPARIGIE RADITAJI
N |V1 5 -izlaides VérstS, (diametrs) MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG: NR.
1:100 AVK-A 8 2019/002/AK
STADIJA NUMURS LAPAS NR, CAUREJOSAIS NR.
APLIEC.K. AVK-01 1
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h—— g 8 1.1684m3Mh NV-20 | \ 118332 \NV-
—F 5:\'; _29{ | 1.1833m3/h f | Lhb, ]
/ BV-20  BV-15
ST.23 ST.22 TI.T2 ST.21 ST.20 T1.T2 ST.19 ST.18 ST.17 ST.16
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Stévvadu siéguma shéma pagrabstava P|ENEMT|E APZIMEJUM'
. —_ T — -apkures sistémas turpgaitas caurulvads
n,
— T2 — -apkures sistémas atpakagaitas caurulvads
——* -projekiétais t&rauda plaksnu radiators ar termostatisko varstu apikota ar termogalvu
T, T2-Dn15 -apkures sistémas apzZiméjums-caurulvada izmérs (diametrs)
L, VERE HatT 4 o N Radiators C22-400-800 ~sildermena defingjums-tips-izmérs(augstums(mm)-garums(mmj)
’E N Q=1600W -siltuma jauda(W)
B gl r‘g s RL-1 Dn15 -apkures sistémas atpakalgaitas ieskrive
) DI NV15 -lodveida noslggventilis, (diametrs)
D e  varp B BV15 -balansé$anas varsts, (diamefrs)
2 3 4 5 6 7 8




4 5 l 6 7 8 | 9 | 10 11 12
ST3 ST4 ST5 ST6 ST7_ ST8 ST
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l N komplektétiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un izvietojumu
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PIEZIMES

1. Principialas slégumu shémas skaft rasgjuma AVK-A-01 "Visparigie radtaji".

2. Visi sildkermeni, caurujvadi paraditi nosaciti attalinati no sienam. Stavvadu,
caurulvadu, radiatoru izvietojums attélots shematiski, monta2u veikt, nemot vara
eso30 situdciju,

3. Telps, paredz duguna radiatoru nomaina pret t&rauda radiatoriem,
komplektétiem ar termoregulatoriem. Radiatoru skaitu, jaudu un izvietojumu
preciz&t blvniecTbas gaita (skat. Apkures siltumapgades specifikaciju).

4. Siltumapgades sistémas gulvadus pagrabstava Izol8t ar "PAROC" akmens
vates siltumizolacijas ¢aulam AluCoat T, b=50mm,parklatu ar PVC slani.

5, Siltumapgades gulvadus pagrabst&va montét zem griestiem, iznesot tos virs
siltin&juma.

Vertikalos caurulvadus montét pie sienas.

6. Visu siltumapgades sistému atgaiso$anu veikt caur atgaisotgjiem, kas uzstadri
uz radiatoriem.

7. Caurulvadu montét ar dabTgo kritumu i=0,002m uz vienu teko3o metru.

8. Augstuma atzimes noradrtas aptuvenas. Par £0.000m augstuma atzimi
pienemot 1. stava dzivoklu "tiras" gridas Ifmeni. PrecTzus monta3anas augstumus
noteikt blvobjekta uz vietas.

PIENEMTIE APZIMEJUMI
—_ T — -apkures sistémas turpgaitas caurujvads
— T2 — -apkures sistémas atpakalgaitas cauru|vads
———*F -projektétais térauda plakSnu radiators ar termostatisko varstu aprikota ar termogalvu
T1, T2-Dn15 -apkures sistmas apzim&jums-caurujvada izm@rs (diametrs)
Radiators C22-400-800 -sildkermena defin&jums-tips-izm&rs(augstums(mm)-garums(mm))
Q=1600W -siltuma jauda(W)
RL-1 Dn15 -apkures sistémas atpaka|gaitas leskrlve
D1 NV15 -lodveida noslggventilis, (diametrs)
X1 BV15 -balansé&8anas varsts, (diametrs)
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AVK sadalas iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums.

Apkure
Nr. Nosaukums, aprikojums Izméri, modelis [Materials Daudzums | Mérvieniba
1 Vecas sistémas demoniaza objekis
2 Cauru|vads 15 Preséjama térauda 1050 m
3 Caurulvads 18 Pres&jama térauda 217 m
4 Cauru[vads 22 Preséjama térauda 150 m
5 Caurulvads 28 Presgjdinig [@rduda 113 m
6 Caurulvads 35 Preséjama térauda 108 m
7 Caurulvads 42 Preséjama {érauda 7
8 Caurulvads 54 Preséjama térauda 18 m
9 Ltkums 15 Preséjama térauda 812 gab
10 Likums 18 Preséjama térauda 6 gab
1 Likums 22 Preséjama térauda 13 gab
12 Trejgabals 1515 Preséjama térauda 116 gab
13 Trejgabals 18/18115 Preséjama térauda 12 gab
14 Trejgabals 18/18 Preséjama térauda 8 gab
15 Trejgabals 22/22/15 Pres&jama térauda 4 gab
16 Trejgabals 22/22118 Preséjama terauda 4 gab
17 Trejgabals 22/22 Pres&jama térauda 28 gab
18 Trejgabals 28/28/15 Preséjama térauda 4 gab
19 Trejgabals 28/28/18 Preséjama térauda 4 gab
20 Trejgabals 28/28/22 Preséjama térauda 12 gab
21 Trejgabals 35/35/15 Presgjama tarauda 8 gab
22 Trejgabals 35/35/18 Presgjama terauda 4 gab
23 Trejgabals 35135122 Preséjama térauda 12 gab
24 Trejgabals 35/35/42 Preséjama térauda 2 gab
25 Trejgabals 35/35/54 Pres&jama térauda 2 gab
26 Trejgabals 54/54/54 Preséjama térauda 2 gab
27 X-gabals 15/15 Preséjama térauda 24 gab
28 X-gabals 18/18/15/15 Presgjama terauda 56 gab
29 X-gabals 2222/15/15 Preséjama térauda 32 gab
30 Pareja 18/15 Preséjama térauda 44 gab
31 Pareja 22115 Preséjama térauda 32 gab
32 Péreja 2218 Presgjama térauda 28 gab
33 Pareja 28/22 Presejama térauda 8 gab
34 Pareja 35/28 Preséjama térauda 8 gab
35 Pareja 54/42 Preséjama térauda 2 gab
36 Korkis 15 Skriivéjams 56 gab
37 BalanséSanas varsts t=110°; P=8 bar 20 HERZ-407M 18 gab
38 BalanséSanas varsts t=110"; P=8 bar 15 HERZ-407M 10 gab
39 Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 15 NV-1 76 gab
40 Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 20 NV-1 36 gab
41 Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 32 NV-1 8 gab
42 Lodveida ventilis t=110°; P=8 bar 50 NV-1 2 gab
Térauda radiators ar sienas
43 stiprindjumiem un atgaisotaju C11400-1200  |Purmo compact 24 kompl.
Térauda radiators ar sienas
44 stiprinajumiem un atgaisotaju C11-400-700 Purmo compact 36 kompl.
Térauda radiators ar sienas
45 stiprinajumiem un atgaisotaju C11-400-800 Purmo compact 12 kompl.
Térauda radiators ar sienas
46 stiprindjumiem un atgaisotaju C11-400-1000  [Purmo compact 28 kompl.
Térauda radiators ar sienas
47 stiprinajumiem un atgaisolaju C11-400-1100  |Purmo compact 28 kompl.
Térauda radiators ar sienas
48 stiprinajumiem un atgaisotaju €22-400-800 Purmo compact 15 kompl.
Térauda radiators ar sienas
49 stipringjumiem un atgaisotaju C11-400-900 Purmo compact 1 kompl.
Terauda radiators ar sienas
50 stiprin&jumiem un atgaisotaju €22-400-900 Purmo compact 4 kompl.
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Nr. Nosaukums, aprikojums lzméri, modelis  |Materials Daudzums | Mérvieniba
Térauda radiators ar sienas

51 stiprinajumiemn un atgaisotaju C22-400-1000  |Purmo compact 9 kompl.
Teérauda radiators ar sienas

52 stiprinajumiem un atgaisotaju C22-400-1100  |Purmo compact 17 kompl.
Térauda radiators ar sienas

53 stiprinajumiem un atgaisotaju €22-400-1200  [Purmo compact 5 kompl.
Térauda radiators ar sienas

54 stiprinajumiem un atgaisotaju €22-400-700 Purmo compact 1 kompl,
Térauda radiators ar sienas

55 stiprinajumiem un atgaisotaju C33-600-1200  |Purmo compact 4 kompl,
Térauda radiators ar sienas

56 stiprinajumiem un atgaisotaju C33-400-900 Purmo compact 10 kompl.

Danfoss RA-DV

57 Termostatiskais varsts ar galvu DN15 RLV DN15-003L0144 194 kompl.

58 Izlaides varsts 50 NV-1 50 gab
Akmensvates izolacijas Caula, ar alum.

59 atstarojo$o slani; b=50mm 15/50 PAROC alucoat 59 gab.
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar alum.

60 atstarojo$o slani; b=50mm 18/50 PAROC alucoat 12 gab.
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar alum,

61 atstarojoSo stani; b=50mm 22150 PAROC alucoat 87 gab.
Akmensvates izolacijas aula, ar alum.

62 atstarojoso slani; b=50mm 28/50 PAROC alucoat 74 gab.
Akmensvates izolacijas Gaula, ar alum,

63 atstarojoSo slani; b=50mm 35/50 PAROC alucoat 75 gab.
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar alum.

64 atstarojo$o slani; b=50mm 42/50 PAROC alucoat 5 gab.
Akmensvates izolacijas ¢aula, ar alum,

65 atstarojoSo slani; b=50mm 54/50 PAROC alucoat 15 gab.

66 Kompensatori 1 kompl.

67 Nekustigie balsti 1 kompl.

68 Stiprindjumi un paligmateriali 1 kompl.

69 Montazas komplektu 1 kompl.
Apkures hidrauliskas parbaude un
sistémas skaloSana , balansé$ana un

70 balans&Sanas aktu sastadisana 1 objekts
Radiatoru vietas uzlabo$ana

71 (8pakteléSana, krasosana) 194 gab.
Individualais siltuma sadalitajs

72 (alokators) 190 gab.

73 Siltuma sadalitaja datu savacgjs 1 kompl.

74 Noslégarmatiiras markésana 1 kompl.
Parsgumu 8keérso$anas vietas

75 uzlaboSana (Spaktelésana, kraso$ana) 119 gab.
Apkures sistemas palaisanu un

76 ieregulésanu 1 objekts
Apkures stiknis Grundfos MAGNA3 32-

77 80 1 gab.
Apkures sistémas siltummainis Danfoss

78 XB12L-1-50 G 5/4 (25mm) 1 gab.

Piezimes:
Caurulu arm Izstradaja: Uldis Civzels

Parbaudija

— ’ J
Edgars Ziemefls /74244 :(/;:j/ 2
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3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

Olaines novada bavvaldei

Apliecinajuma karte

Biivniecibas ierosinatajs
(pasutitdjs) AS “Olaines idens un siltums”
(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
Reg. Nr. 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Kiidras iela 27, Olaine, LV-2127
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
info@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Ludzu izskatit iesniegumu DAU DZDZTVQKI,.U DZiVOJA_Mi\vS ME\JAS UDEN§APGADES
UN KANALIZACIJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

(inZenierbiives vai iek$gja inZeniertikla nosaukums)

I. Ieceres dokumentacija
1. Bavniecibas veids (vajadzigo atzimét):
0 jauna biivnieciba [ iertkoSana [ nojauk3ana
X atjaunoSana 0 parbiive

2. Zinas par biivniecibas ieceres objektu:
1) inZenierbiives grupa
(atbilsto8i visparigajiem bavnoteikumiem)

2) inZenierbiives veids vai iek$€jais inZeniertikls (vajadzigo atzimét):

O inZeniertikla pievads O tdens ieguves urbums X ieksgjais inZeniertikls
O grodu aka O avota kaptaza [0 cita inZenierbiive

3) inZenierbiives esoSais lietoSanas veids (kods) 222301-Kanalizacija, 222203- Udensapgade
(atbilstosi buvju klasifikacijai)

4) inZenierblives paredz@tais veids (kods 222301-Kanalizacija, 222203- Udensapgade
(atbilsto¥i buvju klasifikacijai)

5) inZenierbiives kadastra apzimé&jums (eso$am inZenierbiivém)

6) inZenierblives apbiives laukums (neattiecas uz inZeniertikla pievadu) (m?)

7) grodu akas vai tidens ieguves urbuma dzilums (m)

8) inZenierbiives garums (attiecas uz inZeniertikla pievadu) (m) 526 m

9) inZenierbiives materials UK -Plastmasa

10) nojaukSanas metode (nojauk3anas gadijuma)

11) buvnieciba radtto atkritumu apsaimnieko$ana (nojaukSanas gadijuma)

12) biivnieciba radito atkritumu apjoms (nojaukSanas gadijuma)

13) blivnieciba radito atkritumu parstrades un apglabasanas vieta (nojauk$anas gadijuma)

14) teritorijas sakarto$anas veids (nojauk$anas gadijuma)

3. Zinas par skarto nekustamo Tpa$umu vai ta dalu:
1) nekustama tpaSuma kadastra numurs 8009 004 2111
2) zemes vienibas vai biives adrese Jelgavas iela 30, Olaine, Olaines novads
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3) zemes vienibas, biives vai tas dalas kadastra apzim&jums 8009 004 2111
4) ja buvnieciba paredz&ta me7a (ja netiek paredzeta nojauksana):

a) meza kvartala numurs
b) meza nogabala numurs
¢) atmeZojama platiba sadalfjuma pa meZa nogabaliem

4. Zinas par biivniecibas finans€juma avotu:

X privatie lidzekli

X publisko tiesibu juridiskas personas lidzekli

X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
O citi arvalstu finanu palidzibas lidzek]i

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta,

talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

Jjuridiska adrese, talruna numurs)
Juridiskas personas noradita kontaktpersona
(vards, uzvards, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

6. Ieceres izstradatajs SIA “JOE”, Reg., nr. 43603067147, biuvkomersanta res. Nr.12065,
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, sertifikita numurs vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas numurs, registracijas numurs biivkomersantu registra)

7. Buvspecialists(-i)! Eriks Tilgalis Sertifikata Nr. 3-01199

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
8. leceres izstradatdja un bivspecialista(-u) apliecindjumi:
Risindjumi atbilst paredz&tajam lietofanas veidam, normativajiem aktiem, vietgjas pasvaldibas
saistoSajiem noteikumiem un sapemtajiem tehniskajiem un TpaSajiem noteikumiem. Veicamas
izmainas neietekmeés biives mehanisko stipriby/in stabilitati.

Ieceres izstradatajs Jurgis Smelters ,;T’&'-J%W g
(vardsuzvards, p7( sts¥) (datums)
p YY)
Bivspecialists (-i) ! Wie~— /”’{é/’/{;’/ 7
Il (paraksts?) (datums)
9. Buvniecibas ierosinataja (#)asﬁﬁtﬁj a) apliecinajumi un paraksti:
1) Apliecinu, ka pievienotie!'Ipa§uma apliecinajuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un

pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgritindjumu, aizliegumu vai stridu.

Biivniecibas ierosinatajs (pasititajs) Valdes J % / 4 §(9 /- 7 ;
Gt i el (datums)

2) Apliecinu robeZzimju esibu apvidii (ja biivdarbi paredzeti lauku teritorija).

Buvniecibas ierosinatajs (pasititajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
10. Pielikuma:

1)
2)
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Aizpilda biivvalde
11. InZenierbuives kadastra apzim&ums
(Ja tas nav noradits apliecindjuma kartes 2. punkta)

12. Ieceres TstenoSanas termins /M/ﬂf. AOL3.
(datums)

13. Biivvalde iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):

B’finformécija par buvdarbu veicgju/bivetaju

¥ buvdarbu veicgja/biivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdro§inasanas polises kopija
4 atbildiga biivspecialista saistibu raksts

O citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Bavvaldes atzime par bavniecibas ieceres akceptu 45/ 3.5 - #/ 5w 93 %? # 7
-(datums) L paen vaoRajR! Un

g 4L LS
ama :

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

Buvvaldes atbildiga amatpersona

15. Atzime par biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu veicgjs/buvétajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzivesvieta, talrupa numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

registracijas numurs biivkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Buivvaldes atbildiga amatpersona

(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
16. Lemums par atteik$anos akceptét ieceri
Leémuma numurs datums
Buvvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

II. Biivdarbu pabeigSana
17. Informacija par buvdarbu pabeig$anu
Apliecinu, ka biivdarbi ir pabeigti atbilstosi biivniecibas iecerei un normativo aktu prasibam,
teritorija ir sakartota un visi blivnieciba radusies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstosi normativajos
aktos noteiktajam prasibam, un iesniedzu $adus dokumentus:
1)
2)

Informeju, ka blivnieciba radito atkritumu apsaimnieko$anu veica

(atkritumu apsaimniekotaja nosaukums)
Biivniecibas ierosinatajs (pasutitajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

18. Biivdarbu garantijas termins
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Biivdarbu defektus, kas atklajusies gadu laika péc inZenierbuves/iek$€ja inZeniertikla
(nevajadzigo svitrot) pienemsanas ekspluaticija, blivdarbu veicgjs noversis par saviem lidzekliem.

19. Biivdarbu parbaude

Objekts apsekots

(datums)
Konstatéts, ka biovdarbi ir/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilstoSi akceptetajai ieceres
dokumentacijai.

20. Lémums par Konstatétajam atkapém no akceptétas blivniecibas ieceres vai biivniecibu
reglamentgjosajiem normativajiem aktiem
Lémuma numurs datums

Lémuma izpildes termins

(datums)
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
21. Atzime par biivdarbu pabeigSanu
(datums)
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

Piezimes.

1. Pieaicindtos biivspecialistus norada 7. punkta, un tie paraksta 8. punkta ietverto apliecindjumu.

2. * Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoSi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noforméSanu.

3. Katru apliecinajuma kartes dalu aizpilda atsevi§ki — izstradajot ieceres dokumentaciju un pabeidzot
bavdarbus.

4. Apliecinajuma kartes attiecigas ailes papla$ina, ja nepiecieSams atspogulot vairak informécijas.

5. Ja vienlaikus ar inZenierbiives vai iek3€ja inZeniertikla biivé$anu paredzgts istenot citu pirmas grupas
bives biivésanu, apliecindjuma karti papildina ar informaciju par attiecigo citu buivéjamo biivi un dokumentiem
atbilstosi citiem specialajiem biivnoteikumiem.

6. Ja biivniecibas ierosinatajs (pasititajs) ir arvalstnieks, kuram nav pie¥kirts Latvijas Republikas Iedzivotaju
registra personas kods, vai arvalsts juridiska persona, kas nav registréta Latvijas Republikas Uzndmumu registra
vestajos registros, apliecindjuma karté informaciju par biivniecibas ierosinataju (pasititaju) norada, ciktal ta ir
attiecinama, un papildus norada fiziskas personas dzim3anas datumu vai juridiskas personas dibina$anas datumu,
fiziskas personas dzim8anas vietu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas personas valstspiederibu.
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Apliecinajuma karte “Daudzdzivoklu dzivojamas mé&jas energoefektivitates paaugstinaSana”, Jelgavas
iela 30, izstradats saskana ar ligumu Nr. 1, ka arf pamatojoties uz projekiéSanas uzdevumu.

Udensapgades fiklu projektéSana veikta saskana ar Visparigajiem bavnoteikumiem,
Udenssaimniecibas pakalpojumu likumu, Latvijas bivnormativiem LBN 208-15 “Publiskas baves", LBN-221-
15 ,Eku iek$gjais idensvads un kanalizacija", Latvijas nacionalajiem standartiem (LVS), Latvijas nacionala
standarta statusa adaptétiem un noteikta kartiba registrétiem starptautisko un regionalo standartizacijas
organizaciju standartiem un citu speka eso$u normativo aktu prasibam.

Pienemtie tehniskie risinajumi projekta atbilst ekologiskajam, sanitari-higiéniskajam, ugunsdrosibas
un citam normam, kuras ir spéka Latvijas valsts robezas, un nodro$ina cilvéku veseltbai un dzivibai drosu
objekta ekspluataciju, ievérojot darba projekta paredzétos pasakumus.

[zstradatais projekts risina:

o lekséja idensvada fikla parbivi ekas pagraba stava ar pieslégumu pie esoa Gdensvada.
o lek$gjas lietus iidens kanalizicijas sistémas parblvi ar pieslégumiem pie esodas aréjas lietus Odens
kanalizacijas sistémas.

Bavprojekta izstradé ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu projekia
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem.

U1, S3, T4 iek$éjais lidensvads

Udens vadu pievienojumu veido pie ienako3a (eso$a) Gdens vada DN100 (met.). Ekas iek$gjo
adensvadu no ievada &ka Iidz ékas otrai malai paredzéts izbiivet no metala caurulvada DN100, bet atzaru
uz éku paredzéts izbavét no Uponor MLC daudzslanu caurufvadu sistémas un veidgabaliem vai ekvivalentu.
Projekta paredzéta auksta, karsta un cirkulacijas Gdensvada gulvadu nomaina, saglabajot esoSo (dens
uzskaites mezglu un eso$o siltummezglu. Magistralo cauruli DN100 izbaveét pagraba stava virs gridas, bet
pargjas caurules izvietot pie griestiem. Karsta Gdens sagatavo$ana notiek vietgja sitummezgla pagraba
stava. Visus Gdensvadus paredzéts izolét (auksto Gdeni ar kondensacijas izolaciju, karsto ar siltumizolaciju).
Vietas, kur caurulvadi 8kérso ugunsdro$as sienas, uguns izplafiSanas ierobezoSanai, ir jaapriko ar
ugunsdro$ajam lentém HILTI CFS-B vai ekvivalents.

Pirms bivdarbu uzsaks$anas precizét eso$o lidensapgades stavvadu vietas. Pirms nodosanas
ekspluatacija javeic caurulvadu hidrauliska parbaude.

lek$éja lietus Gidens kanalizacija LK1

Projekta ietvaros tiek projektéta jauna lietus Gdens kanalizacijas sistéma, kas novada lietus Gdeni
no ékas jumta. leksgjo lietus tidens kanalizacijas sistému izbavét no PP caurulvadiem DN110. Lietus Gdens
kanalizacijas stavvadus izblvét eso$o stavvadu vietas. Bivniecibas laika ievérot dotos caurulu izbives
diametrus un slipumus. Visas sistémas pagrieziena un savienojuma vietas par 90°, uzstadit divus
veidgabalus ar 45° lenki. Vietas, kur caurulvadi $kérso jumta konstrukcijas vai starpstavu parsegumus, uguns
izplatiSanas ierobeZoganai, ir jaapriko ar ugunsdro$ajam mandetém. Uz lietus Odens kanalizacijas
stavvadiem ierikot revizijas likas viena metra augstuma virs gridas 1., 3. un 5. stava un pagraba stava uz
gulvada. Izbaveéjot lietus kanalizaciju, blvniecibas laika noslégt lietus piltuvi no jumta, lai netiktu appludinata
eka.

lek$gjo lietus Gdens kanalizaciju pievienot pie eso$as argjas lietus Gdens kanalizacijas, pirms
bavniecTbas darbu sak$anas precizét eso§as augstuma atzimes.

Sastadija: Rita Bruzus
18.07.2019. Ao,
(datums) (paraksts)
Parbaudija: Eriks Tilgalis
18.07.2019, —f
(datums) (pargksts)
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