Pasiititajs: AS "Olaines tdens un siltums", Kiidras iela 27, Olaine, Reg. Nr. 50003182001
Objekts: Udensapgade un kanalizacija, Parka iela 7, Olainé

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantots Pasiititdja projektéSanas uzdevums un
Latvijas Republikas normétie dokumenti, tadi ka Latvijas blivnormativi, Valsts standarti,
Ministru kabineta noteikumi un saistosie ES standarti, kd ari Pasiititdja projekté$anas
uzdevums, telpu razoSanas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas:

1. Projekté$anas uzdevums.

2. LBN 211-15 “Ekas iek3€jais idensvads un kanalizacija”

3. LBN 211-15 "Dzivojamas &kas"

4. LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”

5. LBN 202-18 “Biuvprojekta saturs un noformé3ana”
Pielietojamajiem biivnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabiit pagiem
jaunakajiem speka esoSajiem biivniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts 3aja
projektd ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
blivnormativs.
Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var biitiski ietekmét projekta risindjuma realizaciju
nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadajam.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzrdditos materidlus un iekartas ir pieJaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregatu un projekta risindjumu saskano$anu ar projekta autoru pirms biivdarbu
uzsdkSanas un iekdrtu pasiitiSanas. Pirms projekt&jamas idensapgades un kanalizacijas
sistémas uzstadisanas veikt eso$as sistémas demontaZu pagrabtelpa.

Ekas ddensvads

Udensapgades caurules izblivét PPR (polipropiléna) ar kiedru, kas paredzétas tidensapgadei.
Visas auksta Gidens caurules (stavvadus lidz pievienojumam gulvadam) izolét pretkondensata
izolaciju K-Flex vai ekvivalents ar biezumu 9mm. Karsta un cirkulacijas fidensapgades
caurules izolét ar siltumizolaciju 30 mm biezuma, kur A=0.043 W/m*K.

Caurulvadi, krusto$anas vietas un miira sienas paredz&ts izbiivét ar térauda aizsargcauruli.
Caurulvadu izblives vietu precizét montazas laika.

Sadzives kanalizacija
Iek3gja sadzives kanalizaciju paredzéts izbiivét izmantojot plastmasas PP vai PVC

kanalizacijas caurules un veidgabalus.

Lietus kanalizacija
Lietus kanalizaciju paredz&ts nomainit izmantojot eso$os stavvadus sakot béninu stavvada

nomainita posma, stavvads gulvads Iidz ekas ar€jai sienai.

Ara rakSanas darbi $7 projekta ietvaros nav paredzéti.

Starpstavu parsegumos ierikot ugunsdrosas manZetes.

Lietus kanalizacijas gulvadiem béninos paredz&t drosus nekustigos balstus.
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Pasiititajs: AS "Olaines tidens un siltums", Ktidras iela 27, Olaine, Reg. Nr. 50003182001
Objekts: Udensapgade un kanalizacija, Parka iela 7, Olaing

Ugunsdrosibas risindjumi
Parseguma panelu $k&rsoSanu ar PPR cauruli aizpildit pec "Promat" PROMASEAL - PL

loksnes. PROMASEAL - PL loksni iestradat ar Promastop MGIII ugunsdro3o javu.

Izstradaja: %Mﬁ [.Gromova

Parbaudija: ,_,-. o J.Voicehovics
15.10.2019.



Projekta galvenie raditaji

| Ekas (blves) Sistémas nosaukums Nopejals ?pr_élgina paténn?‘
DALAS LAPU SARAKSTS | nosaukums m3/h /s |
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UK-2 Udensapgade. Pagraba stava plans GZIQjAma majd
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Objekts: Udensapgade un kanalizicija Parka iela 7, Olaine

UDENSAPGADE
Nr. Nosaukums, aprikojums |Izméri, modelis Materials Daudzums|Mérvieniba
1 Vecas sistémas demontaza 1 objekts
Auksta oidens gulvads
PP-R caurule apkurei un
idensapgadei ar stiklkiedras
1 slani, SDR6, PN19 PIPELIFE 020x3.4 PPR 1 m
PP-R caurule apkurei un
idensapgadei ar stikl3kiedras
2 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE @25x4.2 PPR 15 m
PP-R caurule apkurei un
idensapgddei ar stiklskiedras
3 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE ¢32x5.4 PPR 33 m
PP-R caurule apkurei un
tidensapgidei ar stikl3kiedras
- slani, SDR6, PN20 PIPELIFE ©40x6.7 PPR 21 m
PP-R caurule apkurei un
Gdensapgadei ar stiklSkiedras
5 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE @50x8.3 PPR 6 m
PP-R caurule apkurei un
idensapgadei ar stiklskiedras |PIPELIFE
6 slani, SDR6, PN20 @63x10.5 PPR 3 m
Caurulu armatiira, veidgabali,
7 stiprindjumi PPR 1 kompl
8 Pretkondensata/ siltumizolacija |ST 22x9 K-Flex 1 m
9 Pretkondensata/ siltumizolacija |ST 25x9 K-Flex 15 m
10 |Pretkondensata/ siltumizolacija |ST 35x9 K-Flex 33 m
11 Pretkondensata/ siltumizolacija |ST 42x9 K-Flex 21 m
12 |Pretkondensata/ siltumizoldcija [ST 54x9 K-Flex 6 m
13 [Pretkondensata/ siltumizolacija |ST 63x9 K-Flex 5 m
|/
(estindge: WW/ L. Gromova) UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA
/ Objekta nosaukums . .
< Parka iela 7. Olaine
Parbaudija: U % .Voicehovids

Projekta stadij: Apliecinajumu karte  |Marka UK.IS Lapa Lapu sk.
_ ~ Igkartu un materiilu kopsavilkums 1 4
/ Lédveida ventilis t=110"; P=8
14  |bar DNS50 2 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
15 bar DN25 6 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
16 |bar DN32 6 gab
17  |izlaides varsts DNI135 13 gab

Karsta un cirkulacijas tidens gulvads
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Objekts: Udensapgade un kanalizacija Parka iela 7, Olaine

Nr. Nosaukums, aprikocjums  |[Izméri, modelis Materials Daudzums|Mérvieniba
PP-R caurule apkurei un
Gidensapgadei ar stikl3kiedras
I slani, SDR6, PN19 PIPELIFE 920x3.4 PPR 44 m
PP-R caurule apkurei un
fidensapgadei ar stikl$kiedras
2 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE ©25x4.2 PPR 21 m
PP-R caurule apkurei un
lidensapgddei ar stiklskiedras
3 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE @32x5.4 PPR 47 m
PP-R caurule apkurei un
idensapgadei ar stiklSkiedras
4 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE 940x6.7 PPR 27 m
PP-R caurule apkurei un
Gidensapgadei ar stikl$kiedras
5 slani, SDR6, PN20 PIPELIFE ©50x8.3 PPR 4 m
Siltumizolacija PAROC 22/50
6 (Ad=<0.045W/m*K) Alucoat izolacija 44 m
Siltumizolacija PAROC 25/50
7 (Ad<0.045W/m*K) Alucoat izolacija 21 m
Siltumizolacija PAROC 35/50
8 (Ad=<0.045W/m*K) Alucoat izoldcija 47 m
Siltumizolacija PAROC 42/50
9 (Md<0.045W/m*K) Alucoat izolacija 27 m
Siltumizolacija PAROC 54/50
10 |(Ad=<0.045W/m*K) Alucoat izoldcija 4 m
Lodveida ventilis t=110°; P=8
11 bar DN20 I2 gab
Lodveida ventilis t=1107; P=8
12 |bar DN25 6 gab
Lodveida ventilis t=110"; P=8
13 |bar DN32 7 gab
Lodveida ventilis t=110°; P=8
14 bar DN350 l gab
15 [|lzlaides varsts DNI5 26 gab
Sadzives kanalizicijas gulvads
Plastmasas caurule, kl. SN8 ar
veidgabaliem un
stiprinajumiem griestiem ar soli
| 1.5m, @50 @50 PP 11 m
Plastmasas caurule, kl. SN8 ar
veidgabaliem un
stiprindjumiem griestiem ar soli
2 1.5m, @110 @110 PP 115 m
3 Plastmasas ltkums, @50 050 PP 10 gab
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Objekts: Udensapgade un kanalizacija Parka iela 7, Olaine

Nr. Nosaukums, aprikojums |lzméri, modelis Materials Daudzums|Meérvieniba
4 Plastmasas ltkums, @110 0110 PP 17 gab
5 PP trejgabals DN110/110/50 PP 5 gab
6 PP trejgabals DN110/110/110 PP 9 gab

Caurulu armatiira, veidgabali,
7 stiprinajumi 1 kompl
8 Revizija ar vaku, 0110 2 gab
9 Tiridanas iika @110 5 gab
10 [Pievienojums izvadam 2 gab

Lietus kanalizdcijas gulvads un stavvadi

Plastmasas caurule, kl. SN8 ar

veidgabaliem un

stiprindjumiem griestiem ar soli
I 1.5m. @110 @110 PP 64 m
2 Plastmasas I[tkums, @110 @110 PP 8 gab

Caurulu armatiira, veidgabali,
3 stiprinajumi | kompl
4 Revizija ar vaku, @110 6 gab
5 Tiri$anas lika @110 2 gab
6 Ugunsdrosibas manzete @110 12 gab
7 Pievienojums izvadam 2 gab

Papildus darbi

| Paligmateriali | kompl.
2 Montdzas komplektu 1 kompl.
3 Pievienojums tidens ievadam | kompl.
4 Pievienojums siltummainim 1 kompl.

Udensapgades sistémas

hidrauliskas parbaude un

sistémas skalosana ,

balansg3ana un balans&ianas
5 aktu sastadisana 1 kompl.
6  |Sahtu atjaunosana 10 kompl.
7 Nosl€garmattras markésana 1 kompl.

Parsegumu Sk@rsosanas vietas

uzlaboSana (3paktel&sana,
8 kraso$ana) 12 gab

l
[zstradaja: | 7 1.Gromova
Parbaudija: J.Voicehovi¢s
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