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SKAIDROJOSS APRAKSTS.

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Parka ield 11, Olainé
energoefektivitites paaugstinasana

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spéka esosie
standarti un dokumenti, LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”,
LBN 211-15 "Dzivojmas &kas” un LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” ka arT Pasdtitaja projektéSanas uzdevums, €kas siltinasanas projekts un
apsekosanas rezultati.

Argja gaisa aprékina parametri : ziemas perioda -20,7°C, vasaras perioda +24,3°C.

Projekta paredzéts izblvét pilnigi jaunu divcaurulu apkures sistému ar apak$éjo
sadali pagraba stava, ka arf jaunus apkures stavvadus, kurus, péc iespé&jas, paredzéts
izvietot esodo stavvadu vietas, no plansienu térauda caurulém ,Viega Sanpress” (vai
ekvivalentam). Térauda caurulu savienojumi paredzéti no preséjamiem térauda
veidgabaliem “Viega” (vai ekvivalentiem). Mont&jot sistému nemt vérad rdpnicu-
izgatavotaju tehniskas norades.

Papildus, saskana ar projekié$anas uzdevumu, apjomos ieklauta apkures loka
sitummaina un apkures loka cirkulacijas siikna nomaina siltummezgla. Sos darbus
nepiecieSams ieprieks saskanot ar pasatitaju.

Jaunbdv&jama apkures sistéma pieslédzama pie eso$a siltummezgla aiz esosa,
€kas kop€ja, siltuma skaititaja.

Projekta paredzéta ar radiatoru nomaina dzivoklos uz térauda radiatoriem ,Purmo”
(vai ekvivalentiem), kuri aprikoti ar “Herz” (vai ekvivalentiem) termostatiskajiem un
atgaitas venfiliem. l|zvéloties citu raZotdju sildkermenus vadities péc raséjumos
noraditam siltuma jaudam, nevis izméeriem.

Par radiatoru nomainu lemj katra dzivokia Tpasnieks atsevigki.

Radiatoru izmé&ri un siltuma jaudas, kd arl apkures sistéma aprékinita pie
situmneséja grafika temperatiiras 70/50 °C un pienemot, saskana ar projektéganas
uzdevumu un &kas siltindSanas projektu, ka &ka tiks pilniba siltinata, ka arf, ka logu
ramjos tiks uzstaditi gaisa piepliides varsti “Gealan” Gecco 3 (vai ekvivalenti).

Paredz&ts arm &ka uzstadit individualas siltumenergijas uzskaites sistému -
siltummaksas sadalitajus - alokatorus “Ista” (vai ekvivalentus). Tos uzstadit saskana ar
izgatavotajfirmas tehniskajam instrukcijam. Alokatori tiks uzstaditi uz katra sildkermena,
un Kkatra alokatora izvietojums tiks individuali aprékinats katram sildkermenim.
Pielietojot alokatrus, nododot objektu ekspluatacija, dokumentiem nepiecie§ams
pievienot metodiku un aprékinu, kur§ paradfs procentualo sadalljumu starp patérétas
situmenergijas uzskaitamo daudzumu ar alokatoriem un paréjo uzskaitamo
siltumenergijas daudzumu.



Sistémas atgaisosana paredzéta caur sildkermenos ieblvétiem atgaisot3jiem &kas
augséjos stavos, kd arf caur automatiskajiem atgaisotdjiem sistémas augstakajos
punktos siltummezgla.

Apkures sistémas tukSoSana paredzéta sistémas zemakajos punktos, ki arl pie
katra stavvada, un caur radiatoriem dzivok|os.

Uz stavvadiem paredzéts uzstadrt ,Herz” (vai ekvivalentus) balanséjo$os varstus un
noslégkranus.

Sadales caurulvadus neapkurinamas telpas pagraba izolét ar ,Paroc AluCoat T”
tipa (vai ekvivalentu) izolacijas ¢aulam b=50mm un pé&c tam aptit ar PVC parklajumu.

Uzraditos materidlus un izstradajumus ir pieJaujams nomainit pret analogiem cita
raZotaja izstradajumiem ievérot kvalitidtes un tehniskas prasibas.

P&c montazas veikt sistémas hidraulisko parbaudi.

Sistémas montazu veikt pamatojoties uz eso$§am normam un noteikumiem.

Visus darbus dzivoklos, piesléguma vietas, darba laikus un citus jautajumus
saistibad ar konkré&tajiem dzivokliem, saskanot ar dzivoklu Tpasniekiem pirms darbu
sakuma.

Sastadija: A. Lidums




Visparéjie noradijumi

AVK markas darba raséjumu saraksts

Projekts izstradats pamatojoties uz &kas inventarizacijas planiem, apseko$anas Lapa Nosaukums Piezimes

rezultatiem, &kas siltindSanas projektu un pasdfitdja doto AL R N -

Erojektééanas uzdevumu ievérojot spéka esoso normativu prasibas. AV S1 | Visginelie rofadiii

Aré&jie gaisa parametri: ziemas perioda -20,7°C, vasaras perioda +24,3°C. AVK-A-2 | Pagraba plans ar apkures caurulvadiem

lek$é&jo telpu gaisa parametri un apkures aprékins veikts, balstoties uz N

projektésanas uzdevumu, LBN 211-15 un LBN 002-15. AVK-A-3 | 1. stava apkures plans

Apkures sistému paredzéts izblvét no plansienu térauda caurulém AVK-A-4 | 2. - 4, stava apkures plans

izmantojot pres&jamos savienojumu veidgabalus. AVK-AS | 5. sta k I3

P&c apkures sistdmas montéZas veikt sistdmu hidraulisko parbaudi. -A-0 | 9. slava apkures pians

Siltumapgéades sistémas montét atbilstosi spéka eso$am normam un noteikumiem. AVK-A-6 | Apkures sistému aksonometriska shéma.

Sadales caurulvadus, kuri izvietoti neapkurinamas telpas izolét ar b=50mm. Ul Ml 1S 1 . . =

mezgii "a"; "b"; "c"; "d". Radiatora apsaistes shéma.
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Pagraba plans ar apkures caurulvadiem M 1:100
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Piezimes :
AVK |
1. Pagraba planojums ziméts saskana ar inventarizacijas planiem. (ZSTF
2. Caurulvadu diametrus skatit arf aksonometriskaja shéma, lapa AVK-6.
3. Visi caurulvadi pland maksligi attalinati no sienam.
4, Precizas caurujvadu izvietojuma vietas noteikt izblves gaita.
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|
- I|_| 2221 ';‘ _ Tl '—|| | | 1 QZZX_‘I_S\:\-C!. M ]|_
i W T— _I_[:]' ] = b= = — — = — — f__ —— o __\ | pree— 'j — 1 — __l | B —— -_'Ti —— S = —— e L e
¥ J v U L | [ Wi . | ! | | U 1_| J \7 ‘-“ T 1 o LA L |
| |
— @28x1.5— P28x1.6 | - f==d
. . 1 | ‘! - 1 . ! . | . Ft |
e J \@28x1 5 sl 18 L laoax1 ) LN L 4 [ 1
- ooaz k| \ewas \028x15  H- g FT g emas/ o o PH 28015 g2as/  H- sts A
18x1.2 pix1z | | piexiz ||| B18x2 Gtz || | P15 ||
2l - T Rl ] ] | - .
| | 23515 4 | | |
i - L H — | L | |
| | . = | 1 1[I . — | |
== t— — A —|f—m————=t— 14— — ~ 1= == = 1k & [===—=- S
I | | E \l\\\ |
I | | | | So ! | "'C"-t ] | |
L . _ |l . = | ﬁ ﬁ | . 1 L
| | ' | g8 | | |
SRR : | |
| | + i | | [ == |
A [_—— | | ‘ |
= I | ‘ |_’ @42x15)/ = | ; | — — |
e = o e, el ek I — - ____T,_.}_____—____-_._ i — | G | _ | 1
| | | | | | |
N | | | | | | |
| ] d |
— T | —=—— J - | D35x1.£ I i| — . | |
|
: | | L | | | |
| | | | | I | P
sti2 || | | St 11 | st, 10 K | | ste —— |
22215 | B2x15 | A2 —p22xts——— /5215 l @26x1.5 JEax14 02205 215x1.2 —B22%15 SB22x15 |
o S H== 3 e - - i : A | L
e TR, o ST e i e e TR Te e o T gty T | ) — | S—— R - — = — = .= _r =
- (M | i | I = L { A== J:| \ = .‘—l 1] li 2= s
\ == @28x1.5) 'Il— j| | -
| | - | — | | - | |
| | | | | ‘ B |
| | - | | =
| ! | | | |
| /.' | | | P | |
e //
|~ | | I _z | |
1 | | T | |
I L L
ST i Faany
{\ ,,'\ @ (L _/J @ @ l\“g";]

Piezimes :

1. Pagraba planojums ziméts saskana ar inventarizacijas planiem.

2. Caurulvadu diametrus skatit arm aksonometriskaja sh&ma, lapa AVK-6.
3. Visi caurulvadi plana maksgi attalinati no sienam.

4. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izblives gaita.
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1. stava apkures plans M 1:100
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Piezimes :

1. Dzivok|u planojums zZiméts saskana ar inventarizacijas planiem.

2. Caurulvadu diametrus skatt aim aksonometriskaja shéma, lapz AVK-6.
3. Visi caurulvadi plana maksiigi attalinati no sienam.

4. Precizas caurujvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaita.

1

—
APA1

PASU

RASH

AV

28Tl

STAL

PASL




1. stava apkures plans M 1:100

Piezlimes :

1. Dzivoklu planojums zimats saskana ar inventarizacijas planiem.

2. Caurulvadu diametrus skattt arf aksonometriskaja shéma, lapa AVK-6,
3. Visi caurujvadi plana maksligi attalinati no sienam.
4. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izblives gaita.
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1. Dzivoklu planojurms Ziméts saskana ar inventarizacijas planiem.

2. Caurulvadu diametrus skatit ar aksonometriskaja shema, lapa AVK-6.
3. Visi caurulvadi plana maksiigi attalinati no sienam.

4. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaita.
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Piezimes :

1. Dzivoklu planojums ziméts saskana ar inventarizacijas planiem.

2. Caurulvadu diametrus skatit arm aksonometriskaja shéma, lapa AVK-6.

3. Visi caurulvadi plana maksligi attalinati no sienam.

4. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izblives gaita.
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Daudzdzivoklu dzivojamas majas Parka ield 11, Olainé

energoefektivitates paaugstinadsana

Nr. | Apzimé&jums Nosaukums Mérv. | Skaits Piezimes
Apkure
Sildkermeni ar aprikojumu
1 Radiators ar s3nu pieslégumu 50x40 cm C22tips gab 6
2 Radiators ar sanu pieslégumu 50x50 cm C22tips gab 16
| 3 Radiators ar sanu piesleégumu 50x60 em C22tips gab 8

4 Radiators ar sanu pieslégumu 50x70 cm C22tips gab 6

5 Purmo Radiators ar sanu pieslEgumu 50x80 cm C22tips gab 7

6| vai ekvivalents |Radiators ar sanu pieslégumu 50x80 cm C22tips gab 8

7 Radiators ar sanu pieslégumu 50x100 cm C22tips gab 19

8 Radiators ar sanu pieslégumu 50x120 cm C22tips gab 16

9 Radiators ar sdnu piesiégumu 50x140 cm C22tips gab 4
10 Radiators ar sdnu pieslégumu 50x1 09 crn -(322tips gab 2 Kapnu telpam
11 Termostata galva 9860 (pretvandalu izpildijums) kompl 2
12 HERZ Termostata galva 7260 kompl 90
13| vai ekvivalents |Termostata varsts TS-90 kompf a2
14 Atpakalgaitas ventilis ar prieksiestatijumu RL-5 Dn15 kompl a2

Caurules, izolacija un citi materiali

1 Térauda plansienu eaurule @15x1.2 m 250

2 T&rauda plansienu caurule @18x1.2 m 160

3 Viega Sanpress Térauda plansienu caurule @22x1.5 m 136

4 vai skvivalents Térauda plansienu cauruile 228x1.5 m 44

5 Téerauda plansienu caurule @35x1.5 m 30

6 Térauda plansienu caurule @42x1.5 m B

7 Preséjamie térauda veidgabali gab 650

8 izolacijas &aula AluCoat T 18-50 (A=0.037 W/mK) m 30

9 Izoldcijas ¢aula AluCoat T 22-50 (A=0.037 W/mK) m &6
10 [zolacijas Eaula AluCoat T 28-50 (A=0.037 W/mK) m 44
11 Paroc Izolacijas aula AluCoat T 35-50 (A=0.037 WimK) m 30
12| vai ekvivalents |Izoldcijas &aula AluCoat T 42-50 {A=0.037 W/mK) m 8
13 lzolacijas palfgmateriali kompl 1

PVC parklajums caurulvadu akmens vates izolacijas Saulam ar Pagraba
14 stiprindjuma kniedém un gala nosl&giem m2 70 magistralei
15 Spiediena starpibas regulatorus 4002 Dn25 AP=5-30 kPa gab 2
16 HERZ Balans&8anas varsts 4017 ML; Dn15-MF gab 6
17| vai ekvivalents |Batansd$anas varsts 4017 ML; Dn15-LF gab ]
18 Balans&3anas varsts 4017 ML; Dn25 gab 2
19 . Lodventilis 1/2" gab 64
Rastelli ———=
201 vl chvlvalents  ||eiventilis 1 gah R
21 Lodventilis 1 1/4" gab 4
Flamco
22| vai ekvivalens |Automnatiskais atgaisotajs 1/2" gab 4
23 Ista Siltuma maksas sadalit3js (Alokators) Doprimo® Il| kompl 90
24| vai ekvivalents |Bezvadu GSM antena Memonic 3 radio Net kompl 1
25 Caurulvadu stipringjumi kompl 250
Caurumu urbSana sienas/parsegumos un aizdare ar nedegosiem

26 materidliem vieta 80 ]
27 Pieslégums esofam siltummezglam vieta 2
28 Veco caurulvadu demontaZa un utilizacija m 650 Precizét daba
29 Apkures sistémas montdZa, palaiSana, iereguléSana un nodogana | kompl 1
30 MotaZas pallgmateriili kompl 1
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Siltummezgla parbive

Danfoss Apkures sitummainis ar apvalu
1| wval ekvivalents |[XB12L-1-26, 78kW kompl
Wilo Apkures sistdmas cirkulacijas saknis
2| vai ekvivalents |Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10 kompl
3 Sittummezgla montaZa, palaidana, iereguld$ana un nodo$ana kompl
4 MotaZas pallgmateriali kompl

Sastadija : A. LTdums

7 X
A
W
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SKAIDROJOSS APRAKSTS.

Daudzdzivok|u dzivojamis majas Parka iela 11, Olainé
energoefektivitates paaugstinasana.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR spé&ka esosie
standarti un dokumenti, LBN 221-15; 222-15; 223-15 un LBN 201-15, ka arT Pasiititaja
projektésanas uzdevums un projekta arhitektiiras un blvkonstrukciju dalam.

Aukstais ddens

Uz projekta dokumentdcijas sagatavosanas bridi (06.2019) apskatama &ka
Odensapgades fikli da|&ji nomainiti. Nomainiti visi stavvadi, dal&ji nomainiti stavvadu
noslé&gkrani un atzari uz stavvadiem.

Projekta dokumentacija paredzéta nenomainiic t€rauda, pagraba sadalo$o
adensapgades, fiklu nomaina uz kausé€jamam PP-R tipa Odensvadu caurulém un
kaus&jamiem savienojumu veidgabaliem “PipeLife” (vai ekvivalentam). Tiklu nomaina
paredzéta lidz stavvadu noslégkraniem un daléja noslégkranu nomaina.

Nomainamos aukstd fdensapgades fiklus paredzéts izolét ar pretkondensata -
siltuma izolaciju “Armacell” (vai ekvivalentu) b=19mm. lzolacija paredzéta art ieprieks
nomainitiem, bet neizolétiem caurulvadiem.

Piesléguma vietas iepriek$ nomainitiem tikliem precizéjamas izblives gaita.

Visus darbu un materidlu apjomus nepiecie$§ams precizét blvniecibas laikd un
iepriek§ saskanot ar pasititaju.

P&c montaZas veikt sistémas hidraulisko parbaudi.

Karstais Gidens

Uz projekta dokumentacijas sagatavoSanas bridi (06.2019) apskatama é&ka
ddensapgades tikli dal&ji nomainTti. Nomaintti visi stavvadi, dal&ji nomaintti stavvadu
noslégkrani un atzari uz stavvadiem.

Projekta dokumentacija paredzéta nenomainito térauda, pagraba sadaloSo karsta
ddens un cirkulacijas, tiklu nomaina uz kaus&jamam PP-R tipa Gidensvadu caurulém
un kauséjamiem savienojumu veidgabaliem “Pipelife” (vai ekvivalentam). Tiklu
nomaina paredzéta lldz stavvadu noslégkraniem un dal€ja noslégkranu nomaina.

Nomaindmos karsta Gidens un cirkulacijas caurulvadus paredzéts izolét ar siltuma
izolaciju "Paroc” (vai ekvivalentu) b=50mm.

Uz cirkulacijas stavvadiem papildus paredzéts "Herz” (vai ekvivalentus)
balans&%anas varstus.

Piesliéguma vietas ieprieks nomainitiem tikliem preciz&jamas izblves gaita.

Visus darbu un materidlu apjomus nepiecie§ams precizét bavniecibas laikd un
ieprieks saskanot ar pasatitaju.

P&c montazZas veikt sistémas hidraulisko parbaudi.



Saimnieciska kanalizacija

Uz projekta dokumentacijas sagatavoanas bridi (06.2019) apskatama &ka
saimnieciskdas kanalizacijas tikli daléji nomainiti. Nomainiti visi stavvadi un dalégji
nomaintti pagraba gulvadi.

Projekta dokumentacija paredzéta nenomainito keta caurulvadu nomaina uz PVC
caurulém "Wavin Optima" (vai ekvivalentam) ar d=110 un d=50 mm.

Béninu stava paredzéts stavvadus daléji apvienot un izbdvét jaunus ventilacijas
izvadus uz jumtu. Béninu stava kanalizacijas tiklus nepiecie3ams izolét ar "Armacell”
(vai ekvivalentu) pretkondensata/siltuma izolaciju b=9mm.

Pie jumta izvadu izblves nemt véra ,AR” un ,BK’ dalas un nepiecieSamibas
gadijuma kori§ét izvadu vietas.

Piesléguma vietas iepriek$ nomainitiem tikliem precizé&amas izbives gaita.

Visus darbu un materidlu apjomus nepiecieSams precizét bvniecibas laika un
ieprieks saskanot ar pasatitaju.

Lietusiidens kanalizacija

Uz projekta dokumentacijas sagatavoSanas bridi (06.2019) apskatdma éka lietus
kanalizacijas tikli nav maintti.

Projekia dokumentacija paredzéts saglabat &kd esoso lietuslidens kanalizAcijas
sistému nesamazinot stavvadu un gulvadu diametrus.

EsoSos keta un plastmasas caurulvadus paredzéts nomainit uz PVC caurulém
"Wavin Optima" (vai ekvivalentam) ar d=110 mm un uzstadtt jaunas jumta gilijas.

Stavvadus paredzéts izbivet esoSo stavvadu vietas neveidojot jaunas atveres ékas
nesosajas konstrukcijas.

Pagraba gulvadus, saskanad ar projeki€Sanas uzdevumu, paredzéts maintt lidz
pagraba arsienai un pieslégt esosiem keta izvadiem ar d100mm.

Uzraditos materidlus un izstradajumus ir pielaujams nomainit pret analogiem cita
raZotaja izstradajumiem ievérot kvalitdtes un tehniskas prasibas.

Sistému montazu veikt pamatojoties uz eso$am normam un noteikumiem.

Visus darbus dzivoklos, piesléguma vietas, darba laikus un citus jautdjumus
saistibd ar konkrétajiem dzivokliem, saskanot ar dzivoklu Tpa3niekiem pirms darbu
sakuma.

A. Lidums




Visparégjie noradijumi

UK markas darba raséjumu saraksts

1. Apliecingjuma karte izstradata pamatojoties uz sekojosiem izejas materidliem:

a) Arhitektiras projekta dalu; Lapa Nosaukums

b) LBN 221 -15; LBN 222-15; LBN 223-15

Piezimes

¢) Pasifitaja doto projekt&sanas uzdevumu UK-1

2. Precizas pieslégumu vietas esosiem fikliem pagraba precizét celtniecibas laika, Vispéréjie radnaji

3. Sadzives un lietus kanalizacijas iek$éjie fTkli projekiéti no plastmasas kanalizécijas UK-2 Pagraba plans ar kanalizaciju tikliem

caurulém "Wavin OPTIMA" (vai ekvivalentam) ar d=110 mm.
4. Ekas iek$&jos Qdensvada fklus paredzéts izblivét no kaus&jamam plastmasas ldensvada

UK-3 Pagraba plans ar Gdensapgades tikliem; mezgli "a"; "b"; "¢"

caurulém un savienojumu veidgabaliem "PipeLife” (vai ekvivalentam) ar d=32+<25mm. UK-4 1. - 5. stava plans ar UK tikliem
5. Aukstas adens caurules jaizolé ar pretkondenséta izolaciju "Armacell" b=19mm,

karsta Gdens caurules jéizolé ar siltumizolaciju "Paroc” b=50mm (vai ekvivalentam) UK-6 Béninu plans ar kanalizaciju tikliem
6. Montazas darbi un tiklu parbaude veicama saskana ar LBN 221-15, ka ari UK-6 B&ninu plans ar kanalizaciju fikliem

ievérojot materialu un iekartu piegadatajfirmu tehniskos noradijumus un prasibas

7. Montéjot caurulvadus un iekartas, stingri ievérot izgatavotaju firmu noteikumus. UK-7 Jumta plans ar Gdensapgades tikliem; mezgls "d"

8. Ras&jumos ar simbolu "d" apziméts projektéjamam caurulém &ar&jais diametrs.
9. leblOvéjot projektétos inzenieriiklus, nemt veéra stavokli uz vietas, un nepiecie$ammas

IS.UK | lekartu un materidlu specifikacija

gadijuma korigét inZeniertiklu ieblvésanas vietas.

Nosacitie apzimé&jumi
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Piezimes :

1. Pieslégumu vietas precizét izbiives gaita.

2. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaité.
3. Visi caurulvadi plana maksligi attalinati no sienam.

4, Esodie kanalizaciju tidi pland uznesti aptuveni.
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Pagraba plans ar Gdenspagades tikliem M 1:100
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sslégkrans 34" (esoss)

kEoSanas krans 1/2" (esods)

Piezimes :

1. Pieslegumu vietas precizét izbiives gaita.

2. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteiki
izbiives gaita.

3. Visi caurulvadi planad maksligi atialinati no sienam.

4. Esosdie iidensapgades tkli plana uznesti aptuveni.
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Piezimes :

1. Pieslégumu vietas precizét izhlives gaita.
2. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaita.
3. Visi caurulvadi plana maksligi attalinati no sienam.
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Piezimes :

1. Pieslégumu vietas precizét izbuves gaita.
2. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaita.
3. Visi caurulvadi plana maksligi attalinati no sienam.
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Piezimes :
1. Precizas caurufvadu izvietojuma vietas noteikt izblves gaita
nemot vé&rd "AR" un "BK" dalas.
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Piezimes :
1. Precizas caurulvadu izvietojuma vietas noteikt izbiives gaita
nemot v&ra "AR" un "BK" dalas.
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Daudzdzivoklu dzivojamas majas Parka iela 11, Olainé
energoefektivitites paaugstinasana

Nr.| Apziméjums Nosaukums Merv. | Skaits | Piezimes
U1 ddenspagades ki
1 Pipelife Kauséjama plastmasas caurule ar Skiedram PP-R 25x2.3 m 60
2| vai o Kaus&ama plastmasas caurule ar §kiedram PP-R 32x2.9 m 24
3 PP-R kauséjamie veidgabali gab 100
4 Armacell Pretkondensata/siltumizolacija Armaftex XG-19x25 m 66
5 vai e Pretko_ndensﬁtaisiltumizuiécija Armaflex XG-19x32 m 32
<] Izolacijas pallgmateriali kompl 1
7 Rastelli Lodventilis 3/4" gab 6
8| vai ekvivalents |Tukgoganas krans 1/2" gab 6
9 Caurulvadu stiprinajumi kompl 50
10 Pieslégums eso$am (densvadam pagraba vieta 12
11 Veco caurulvadu demontdZa un utilizacija m 84 Precizét daba
12 Sistémas montaZa, palaiSana, tereguléSana un nodoana kompt 1
13 MotaZas paligmateriali kompl 1

Pieslégumu vietas esoSam Odensvadam pagraba precizét celtniecibas gaita.

Darbu un materidlu apjomi pagraba eso$o Odensvadu tiklu nomainai sastaditi saskana ar raséjuma lapu UK-3.

Visus darbu un materialu apjomus nepiecieSams precizét bivniecTbas laika un ieprieks saskanot ar pasititaju.

T3, T4 karsta ddensvada tikii

1 Pipelite Kaus&jama plastmasas caurule ar Ekiedram PP-R 25x3.5 m 110
2 e elialanis Kauséjama plastmasas caurule ar §kiedrdm PP-R 32xd4.4 m 70
3 PP-R kaus&jamie veidgabali gab 200
Viega
4| vai ekvivalents |Lod&jamie kapara veidgabali gab 14
5 Paroc I1zolacijas ¢aula AluCoat T 28-5Q (A=0.037 W/mK) m 118
6 Vol ekvivalents Izolacijas €aula AluCoat T 35-50 (A=0.037 W/mK) m 78
7 Izolacijas paligmateriali komp! 1
HERZ
8| vai ekvivalents |Balansé§anas varsts STROMAX-MW: Dn20 gab 12
2] Rastelli Lodventilis 3/4" gab 18
10| vai ekvivalents |Lodventilis 1/2" (tukSo&anai/atgaisoganai) gab 18
11 Caurulvadu stiprindgjumi kompl 120
12 Pieslegums esoSam Gdensvadam vieta 25
13 Veco caurulvadu demontaZa un utilizicija m 180 Precizét daba
14 Sistémas montaZa, palai§ana, ieregulééana un nodo§ana kompl 1
15 MotazZas paligmateriali komp! 1

Piesldgumu vietas esofam Udensvadam pagraba precizat celtniecibas gaita.

Darbu un materialu apjomi pagraba eso§o Gdensvadu tiklu nomainai sastaditi saskan3 ar ras&jumu lapam UK-3:6.

Visus darbu un materidlu apjomus nepiecie§ams precizét blivniecibas laika un iepriekE saskanot ar pasatitaju.

Page 1 of 2




K1 sadzives kanalizacija

1 . Plastmasas caurule D110 m 60
Wavin — : -
2 vai ekvivalents Sawengumu veidgabali gab 80
3 Jumta izvads D110 kompl 6
4 Armacell Pretkondensata/siltumizolacija Armaflex XG-9x110 m 40 Béninu stava
5| vai ekvivalents ||zolacijas paligmateriali kompl 1
6 Caurulvadu stipringjumi kompl 30
7 Pieslegums esosiem kanalizicijas tikliem vieta 18
8 Veco caurulvadu demontaZa un utilizacija m 60 Precizét daba
9 Sistemas montaZa un nodogana kompl 1
10 Mot&dZas paligmateriali kompl 1

Pieslégumu vietas esoiem kanalizacijas tfkliem pagraba un béninos precizét celtniecibas gaita.

Darbu un materidlu apjomi pagraba eso$o kanalizacijas tTkiu nomainai sastiditi saskana ar raséjuma lapam UK-2;5.

Visus darbu un materialu apjomus nepiecie§ams precizét biivniecibas laika un iepriekd saskanot ar pasatitaju.

Bivdarbi

Stavvadu atvariana un aizdare k3pnu telpis, sienu kosmétiskais

Skat. AR daju

1 remonts (Epaktelédana, slipésana, krasoana) m2 10
2 Caurumu aizdarina$ana starp staviem ar nedegoSiem materizliem| vieta 12
3 MotaZas paligmateriali Kompl 1
K2 lietusiidens kanalizacija
1 Plastmasas caurule D110 m 70
[ 2] Wavin Jumta gilija D110, ar lapu uztvéréju un nosédumu tvertni kompl 6
3| vai ekvivalents |Revizija D110 kompl 6
4 Savienojumu veidgabali gab 30
5 Caurulvadu stiprinajumi kompl 30
6 Pieslegums esofam kanalizacijas izvadam pagraba vieta 2
7 Veco caurulvadu demontaZa un utilizacija m 70
8 Sistémas montaZa un nodogana kompl 1 ]
9 MotaZas paligmateriali kempl 1

Visus darbu un m

aterialu apjomus nepiecie§ams preci2ét blivniscibas [aika un ieprieks saskan

ot ar pasititaju.
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SATURA RADITAJS

__Ttullapa R | e _
Satura radrtajs
Sertifikats

.. eroaa
Skaidrojosais apraksts ——
ELT-1  Jumia plans. Zibens aizsardziba . )

ELT-2 Fasades. Zibens aizsardziba o .

(ELT3 _ Zibens aizsardzlba. Ekas novietojuma shéma A — o

~ ELT-4  Specifikacija




Skaidrojosais apraksts,

Zibensaizsardziba

Projelta paredzéta 6kas zibensaizsardziba il klases.

Zemejuma eleklrodu (vertikalo zemétaju) ar zeméjuma kontira savienojumu izpildit
skravejol. Skravju savienojumiem zemé nepiecieSams izmantot pretkorozijas aizsardzibu
(antikorozifas lenta).

Zeméjuma kontru likt tranSeja 0,5-0,7m dzifuma un ne tuvak &kas pamatu konstrukcijam, k3
m.

Projekts nodro$ina punkta zemi, kuras pretestiba nedrikst parsniegt 10 omus.

NomerTt zeméjumietaises prefestibu, ja pretestiba ir lielaka par 10 [Ohm] iedzit papildus vertikalus
elekirodus starp jau esoSajiem.

Aréja zibensaizsardziba izstradata vadoties péc LVS EN 62305, LBN-201-15, LBN 261-15.
Ka zibens aizturétajs liefot cilveku drodibas barjeru.

Ja jauna zeméjuma kontdrs un esoSie inZeniertikli krustojas viena dziluma/700mmny, tad
Zeméjuma Kontirs tiek noviefols zem esoSajiem inZeniertTkliem. Vajadzibas gadfjuma fiek
nodrosinata tiklu mehaniska aizsardzlba. Skérsojumos paredzét aizsargéaulu ST kabefiinijam
(EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), I=4000mm, mehaniska izturiba 450N.

Nemt vera katras elektroietaises aizsargjostas. Rak$anas darbus saskanot ar elektroietaises
Tpadnieku.

SIA ,Baftcom" sakaru kanalizacijai nepiecie$amibas gadijuma paredz&t papildus aizsardzibu
(aizsargcaurui).
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1

. Nemt véra katras elektroiefaises aizsargjoslas.
Rak3anas darbus saskanot ar elektroietaises ipasnieku.
2. Ja jauna zeméjuma kontiirs un esoSie inZeniertikli
krustojas viena dzijuma/700mm/, tad zeméjuma kontiirs
tiek novietots zem eso8ajiem inZeniertlkliem. Vajadzibas
gadijuma tiek nodro$inata tTklu mehaniska alzsardziba.

3. Skérsojumos paredzét aizsargéaulu ST kabejfTnijam
(EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), =4000mm,
mehaniska izturiba 450N. levérot minimalo 8kérsojamo
attalumu 0.25m.

4. Elektrodu dziSanas aftalumu un horizontala zemétaja
novietojumu ievérot min. 1m attalumé no esosam ST
komunikacijam.

5. Pirms bavdarbu sakuma veikt skatrakumus!
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Ne Materizli Mé&ra [Daudz.] Piezimes
vien.
1/103 191 Betona pamatnes gb 2 PROPSTER
2(103 188 Pamatnes plaksnes gb 2 PROPSTER
3/103 181 Masts 2,0m gb 2 PROPSTER
4(1270 Muitiklemme gb 24 | PROPSTER
5[100 019 8mm ALU stieple m 140 | PROPSTER
6[100 123 8mm ALU PVC stieple m 130 | PROPSTER
7|100 010 10mm stieple ievadam zemé (Stieple d10 Zn) m 25 PROPSTER
8/2100 Mérklemme gb 7 PROPSTER
9/1380 Kompensators @8mm 600mm, aluminija gb 2 PROPSTER
10/100 335 Zem&juma lenta 30x3,5mm m 55 PROPSTER
11)110 020 Zemé&juma elektrods 1.5m/20mm gb 28 PROPSTER
12|111 356 Klemme stienis/lenta gb 7 PROPSTER
13(2058 Spice gb 7 PROPSTER
14| 1024 Pretkorozijas lenta gb 4 PROPSTER

15(0KO 3
16(1152 Stieples turétsji sienai
171110 160 Stieples turétajs

18910 096 Lokanais savenojums (sameno;umam ar dros'bas baner'am) gb 22 PROPSTER

19| Termouzmana d16mm 1m
20| Bituma lme

21|)iztunba 450N
22| Paligmateriali

111 730 Stieples turétajs lidzenam jumtam H=60mm 1. 2kg PR-

Dailtas kabelu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT D110, mehaniska

gb 150 | PROPSTER

gb 144 | PROPSTER
gb 14 | PROPSTER

gb 4 CELLPACK
kg 15

m 18 Ewopipes

BUOVPROJEKTA 12STRADATAIS
SIA "BALTS UN MELNS®
Reg. Nr. 40003659614; bivic rag. Nr. 1482-R
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