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Apliecinajuma karte

(VienkarSota fasades atjaunoana)
(Pielikurns MK 25.09.2018. notefkurmu Nr. 599 redakcija)

l. Zinas par biivniecibas ieceri

1.1.  Bvniecibas ierosinatajs:
AS ,Ofaines adens un siftums”, Reg. Nr. 50003182001, Kadras iefa 27, Olaine, Olaines

novads, LV-2114, kristaps.vitins@ous.lv, {alr.67146715
12, Nekustama paguma kadastra numurs:
8009 001 0212 004
1.3.  Biivniecibas ieceres nosaukums:
Daudzdzivokju dzivojamas majas Parka iefa 11, Olainé energoefekiivitates paaugstinadana -
fasades vienkarSota atjauno$ana
14.  Zemes vienibas kadastra numurs:
8009 001 0212

2. Zinas par objektu

2.1.  Bivniecibas veids:
Vienkarsola fasades afjaunosana
Paredzéto darbu veids (vajadzigo atzimét):

X fasades apdares ajauno$ana X fasades siltinasana
X jumta seguma maina X jumta (béninu) siltind3ana
X pagraba siltina$ana X logu nomaina

X lodZiju aizstikioSana
22.  Objekta nosaukums un adrese:
Daudzdzivokju dzivojama maja, Parka iefa 11, Olaine.

23. Objekta kadastra apziméjums:
8009 001 0212 004

24. Ekas grupa:
I

25.  Ekas iedalijums (vajadzigo atzimét);

X dzivojama éka 0 nedzivojama &ka
26, Objekta pagreizéjais galvenais lieto§anas veids:
1122

2.7.  Objekta paredzétais galvenais lietoSanas veids:

1122

3. Bivniecibas finanséjuma avots
X privatie lidzek]i
X publisko tiesTbu juridiskas personas iidzekji
X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzeki
O citi &rvalstu finandu palidzibas lidzek)i

4.Pilnvaroti persona
AS ,Olaines (idens un siltums” valdes priek§sedetajs Marcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv,

talr. 67963102

5. Bivniecibas ieceres izstradatijs
SIA ,BALTS UN MELNS”, Reg. Nr. 40003659614, bivk. reg. Nr. 1482-R, Gaujas iela 5, Riga,

LV-1026, Gatis Depisovs 20118682




6. Papildus piesaistita(-o) blvspecialista(-u) vards, uzvards, se ifikata numurs

AR dala - Guntis Karklin, sert. Nr. 1-00790

ELT sadala: Igors Sogins, 3-00135

1. Pievienojamie dokumenti, ja tadi ir nepiecieSami:
d TpaSuma, valdljuma vai lietojuma tiestbu apliecinosi dokumenti uz 2 Ip.
O bavniecibas ierosinataja piinvara uz Ip.
O skaidrojoss apraksts uz VD-4; AR-7; DOP-19 Ip.
O grafiskie dokumenti uz AR-30; DOP-1 Ip.
O darba organizé3anas projekts uz 21 Ip.
0 saskanojumi ar personam uz Ip.
O saskanojumi ar institdcijam uz____ Ip.
0 aflaujas uz Ip.
O citi dokumenti uz Ip.

Bavniecibas ierosinatajs .-l oL NS

(varWr’a'kstsi’) (datums)




Aizpilda biivvalde pp- V- EA -V ff% ’7 /.,

Atzime par bilvniecibas ieceres akceptu Z2— B
Buvvaldes athildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts?)

AR

(datums)

leceres realizacijas termin$

. Zipas par bivdarbu pabeig$ana

1. Visparigas zipas
1.1. Biivniecibas ierosinatajs

1.2. Bavniecibas lietas Nr:

2. Bivdarbu garantijas termip$

3. Pievienojamie dokumenti, ja tadi ir nepiecieSami:

Piezimes.

1. Apliecingjuma Karté ietver zinas tada apjoma, kads nepiecie$ams atbilstosi planotajai biivniectbas iecerei un
bovniecibas veidam.

2. Katru apliecinajuma kartes daju aizpilda atseviski - izstrad3jot bivniecibas ieceres dokumentaciju un pabeidzot
bivdarbus.

3. Ja paredzéta objekta vienkarSota atjaunoSana, apliecingjuma kartes | dajas 1.3. apaképunkta minétas zipas
nenarada,

4. Apliecingjuma kartes | dalas 2.3. apak3punkia mindto kadastra apzimgjumu norada esosal &kai vai telpu grupai,
iznemot gadijumu, ja tads nav pieskirts vai objekls neatbilst biivju klasifikacijai.

5. Ja paredzéta telpu grupas vienkarSota afjaunosana, zinas par éku apliecinajuma kartes | dalas 2.5. apakspunki3
nenorada, ja bivniscihas ierosinatajam $3da informacija nav zindma.

6. Ja paredzeta Ekas vienkardola fasades atjauno3ana, apliecinajuma kartes | dajas 3. punkta norada, vai bivniecibas
iecere tiks realizéta par privatiem iidzek{iem, publisko tiesTu juridiskas personas lfdzekliem, Eiropas Savienibas pofitiku
instrumentu lidzekliem vai citiem arvalsty finandu palidzibas Hdzek|iem.

7. Ja vienlaikus ar Ekas vai telpu grupas vienkarsotu atjaunodanu ar vaf bez lietosanas veida mainas vai ar kas
vienkarsotu fasades atjaunoSanu Tsteno inzeniertikla pievada vai iek$fa inZeniertikla bivniecibu, apliecinajuma karti
papildina ar informaciju par bav&jamo inZeniertiklu un dokumentiem atbilstodi citiem specialajiem bivnoteikumiem.
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SIA "BALTS UM MELAS" PROJERTU BIRODJS
baujas iela 5 figa. LUI028: Reg. i 40003659614 /S Swedbanka LUOYHABAOSSI006228985 MELNS

Parka iela 11, Olaine, Olaines nov,, [V-2114

Pasifrtajs: AS "Olaines ddens un siltums’, reg.nr.50003182001, Kudras iela 27, Olaine, Lv-2114
Objekts: Daudzdzivok|u dzivojama éka Parka iela 11, Olaine, Olaines nov., LV- 2114
Ookumentacija: Tehniskas apseko3anas atzinums

Datums: 2019.gada 12.marts

Liguma N :

. : %5 Afvalds Péteris Cirsis/, bvprakses sertifikats Nr.4-03672/
{Andris Bardulis/, blivprakses sertifikats Nr.3-01463/

Q1A “Batts un Melns” < / "i) /Gatis Denisovs/

Valdes focekiis ———

BiivinZenieri:

Riga, 2019.pada
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Pielikums Latvijas biivnormativam LBN 405-15 "Blivju tehniskd apsekoana® MK noteikumi Nr.337

Tehniskas apseko$anas atzinuma autori:

SIA “Balts un Melns”

Sertificati bavinZenieri:

Evalds Pateris Cirsis, LBS biivprakses sertifikats Nr.4-03672_

BaviZenieris
Andris Bardulis, LBS biivprakses sertifikats Nr.3-014



Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekoZana’, MK noteikumi Nr.337

Tehniska apsekoSanas uzdevums
2019.gada

Objekts:
.Daudzdzivokju dzivojama maja Parka iela 11, Olaine, Olaines nov,, LV- 2114
baves kadastra apziméjums 80090010212004

1. ApsekoSanas veids: Biives vispariga vizula apskate bez atsegumu veik3anas.
2. Darba uzdevums:
‘Pamatojoties uz LBN 405-15 "Biivju tehniska apseko3ana” prasibam, veikt objekta apsekosanu ar mérki noteikt ta
tehnisko stavokli pirms &kas energoefektivitites paaugstinalanas pasakumu veiksanas.
LBN 405-15 *Bavju tehniska apseko3ana” 8 punkts “Apsekosanas pamats ir bilves apskate, kuras laika fiksé un novéré
biives bojajumus.”
'®  Sniegt visparigas zinas par bivi;
.*  Novertét ékas pamatu konstrukcijas stavokli, iespéjamas deformacijas;
* Novertet virszemes norobeZojo3o sienu konstrukciju un materialu stavokli, iespéjamas deformacijas;
‘  Novertét drsienu deformaciju/plaisasanas célonus kapnu telpu sienam un ieteikt to pastiprina3anas pasikumus;
*  Novertét starpstavu parsegumu konstrukeijas stavokli, iespéjamas deformacijas;
*  Apsekot jumta nesoo konstrukciju, jumta segumu un lietusiidens novadsistému, konstatéjot defektus;
*  Veikt ekas ieksejo inZeniertiklu vizualo apskati, novertéjot to tehnisko stavokli, bojajumus;
*  Veikt bitiskako bojajumu fotofiksaciju;
Saistiba ar atklatajiem defektiem formulét ieteikumus €kas ipasniekam turpmakajai nepiecieSsamajai ricibai.
3. Apseko3anas gaita izstradajamie materiali:
Tehniskas apseko3anas atzinums (LBN 405-15 ieteiktaja forma).
» Fotofiksacija.

Sastadit atbilstosi: MK noteikumi Nr.337 :Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 405-15 "Bivju tehnisk
apseko3ana" nosacijumiem.

Izpilditajs:
SIA “Balts un Melns”

Valdes loceklis




LV

1.1,
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

111

1.12.
1.13.

1.14.

1. 15:

Pielikums Latvijas biivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apseko3ana’, MK noteikumi Nr.337

Tehniska apseko3anas atzinums

Daudzdzivok|u dzivojama éka, kadastra apzimé&jums 80090010212004,
 Parka |e|a 2 11, Olaine, Olaines nov,, V-2114

_(Eaiititéjs, ligums, datums)

Ekas tehniskas apseko3anas uzdevums 2019. .gada
(apsekosanas uzdevums, ta izsniegianas datums)

~SIA "Balts un Melns" Reg Nr. 40003659614

Sparigas Zinas par bivi
buves veids 1122 -triju un vairaku dzivoklu majas dzivojama telpu grupa
apbves laukums (m2) 477
bivtilpums (m3) 7262
kopéja platiba (m2) 21844
stavu skaits 3 - virszemes; 1-béninu; 1- pazemes
zemesgabala kadastra numurs 80090010212
zemesgabala platiba (m2) 2,762 ha
biives iepriek3&jais Tpasnieks valsts
biives patreizéjais pasnieks fiziska persona
| bivprojekta autors

bvprojekta nosaukums, akceptésanas _

nav zinu
gads un datums '
baves nodo3anas ekspluatacija, gads 1995
biives konservacijas gads un datums

biives renovacijas, (kapitala remonta),
rekonstrukcijas, restauracijas gads

bives inventarizacijas plans: numurs,  nekustama Tpaduma tehniska pase, arhiva lieta nr.128 no
izsnieg3anas gads un datums 26.04.1999.
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Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 “Bilvju tehniska apsekogana’, MK noteikumi Nr.337
2.1. zemesgabala izmantoSanas athilstiba teritorijas planojumam

[} Apsekojamas &kas zemes gabals atrodas Parka iel 11, Olaing, jaukta dzivojamo un darfjumu apbives teritoria,
atbilsto3i Olaines pilsétas teritorijas planojumam (atteli nr. 1;2;3:4;5).

CLAINES 198 5E A
MOS0

PEYSPER T § 2700 TR INTERAN A

o e

St et

e A

attéls nr.2

)



Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apseko$ana’, MK noteikumi Nr.337

22 biives izvietojums zemesgabala

Eka atrodas starp Drustu, Zemgales un Parka ielam.

Eka ar garenfasadém orientéta ZA un DR virzienos un ieejam orienteta uz Parka ielas pusi.
Eka atrodas apméram 300m attaluma no dzelzscela fijas.

Eka izvietota zemes gabala Zieme|u dal3.

L
0
0l
0l

£ # Pparkaiela 11, Olaine, Olaines nov, = ‘ . L 4

Flolo|«

o

Go gle P 3 : - | 1 @

attéls nr.3

it

attéls nr.4

e S
PJF;?K# IELA attélsnr.5

2.3. baves planojums

[ Apsekojama &ka plana ir taisnstilris ar gabarit izmériem 33,57 x 13,30 m ar izbiditiem ieejas mezgliem (attéli
nr.5:6,7).

(] Ekaiir divas kapnu telpas, pieci virszemes stavi un pagrabstavs (attéli nr.4;5).

(] Katrai ékas kapnu telpai ir divas ar&jas ieejas. Kopa &kai ir 12 aréjas ieejas, 4 no kuram ir ieejas uz pagrabstavu
(attels nr.7).

[] Ekas kopgja platiba - 2309, 1m2.

[C] Ekair 44 dzivok]i.



Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

pagraba stava plana shema
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attéls nr.6 e

% - saliekamo betona bloku lentveida pamati; ~ === - dz/betona cokola paneli
- atbalsta sienas pagraba ieejam; =P - 3réjas pagraba ieejas
- kapnes uz pagrabu; [ - gaismas 3ahtas pagraba logiem

I stiva plana shama

attéls nr.7

- aréjas kapnes uz pagrabu; w=P - 3r&jas ieejas uz kapnu telpam

- iek8gjas starpstavu kapnes; - nesodas kiegelu sienas

- atbalsta sienas pagraba ieejam; “ - norobeZojosie gazbetona arsienu paneli
[ - lodiijas; 0 - argjie gazes vada ievadi eka

™~ - elektrievads



Piefikums Latvifas bavnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekogana”, MK noteikumi Nr.337

. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apseko3anas priekimeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, Tehniskais

tehniska stavok|a novértgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un baves dajam. Athilstiba  nolietojums

normativo aktu prasibam. (%)
31 brauktuves, ietves, cefini un saimniecibas laukumi 35

(] Ekai pieklaujas asfaltbetona gaj&ju celini, asfaltbetona transporta cel$ un transporta [idzek|u stavvietas (attéli nr,
8:9).
Brauktuvju, ietvju un laukumu iesequmi kopuma ir apmierinoZ3 stavoklr.

o

attéls nr.8

3.2. bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi

[] Ekas zemes gabala nav ierikoti bérnu rotajlaukumi, atputas laukumi un sporta laukumi.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiiras formas

(] Gar éku i iekartots zalajs, puku dobes un paris kozumkriimu.
[ 1 Detalizéti netiek apskoti un vértati, jo apsekosana notiek februar,
[l Mazas arhitektdras formas netika konstatétas.

3.4. noZogojums un atbalsta sienas 45

[ Zemes gabalam nav noZogojumu.

[] Ekas pagraba ieejam ir izveidotas athalsta sienas. Sienas veidotas no saliekam3 betona pamatu blokiem ar
cementa apmetuma apdari no abam pusém (attéli nr.6;7;10;11).
Atbalsta sienu neso3as konstrukcijas ir apmierinosa tehniska stavokli un atbilst, "Biivniecthas likuma" 9.panta,
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

{1 Saplaisajusi un mitruma bojata ir atbalsta sienu 3réia apdare.

attéls nr.11 ‘

attels nr.10




Piefikums Latvijas bilvnormativam LBN 405-15 "Bilvju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

4, Biives dajas

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek3meta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts,
tehniska stavokla novértgjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem un biives dajam. Atbilstiba
normativo aktu prastbam.

Ekas tehniskais
nolietojums (%)

41.  pamati un pamatnes 30

[] Ekaiir saliekamo betona pamatu bloku lentveida pamati zem &kas nesoSajam kiegelu miira sienam (attéli nr.é;
12;13;14;15;16,19;20) un dzefzsbetona ribotie cokola pane}i, zem &kas norobeojosajam gazbetona panelu
sienam (attéli nr.6;12;14;21)

[ Ekas ZAfasadé pagraba sienas ir izveidotas divas gaismas 3ahtas (attéli nr. 6,17,18).

[] Tika konstatéta horizontala hidroizolacija, betona pamatu un sienu konstrukciju sadurvieta.

(] Pamatu virszemes (cokola) dalai ir veikts cementa apmetums. Ir izveidota pamatu aizsargapmale.

[] Pagraba logi no iekSpuses ir aizverami (ziemas reZima atstajot vienigi védinasanas atveri) (attéls nr.17).

[] Netika konstatéti ekas pamatu konstrukcijas sabrukuma vai deformaciju gadijumi, kas liecinatu par
nepiecieSamibu veikt padzilinatu pamatu izpéti un atsequmus.

Apkopojot vizualas apseko3anas datus, un neveicot dzilakus pamatnes izpétes darbus, &kas pamatu un
pamatnes tehniskais stavoklis vért&jams ka apmierinoss un atbilstogs, "Bivniecibas likuma” 9.panta,
1.apakspunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prastbam.

edinaanasatveri | |

etona pamatu bloku lentveida pamats

z/betona cokola panelis ar v
dz/betona parsedzes

&

attels nr.14

l’b]‘

attéls nr.15

” g
/ 4 .f.-a'

attéls n;16 attels nf.17

betona bloky pamati. / | aizvérts pagraba logs

10

o = § %



Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

| aizdarinats pagraba loga gaismas $ahta

?m :* ARSSITYN A n ="

o attelsnr.19

. . — =

dz/betona cokola panelis

attéls nr.20 - attéls nr.21

betona pamatu bloku lentveida pamats

42. neso3as sienas, ailu sijas un parsedzes 30

[ Ekas konstrukiiva shéma - nesosas kiegela miira $arssienas un kapnu telpu sienas (b=380; 510mm),
norobeZojoSie arsienu gazbetona paneli (b=250mm) un dzelzsbetona dobie parsequma paneli (h=220mm).

(] Ekas pagraba sienas veidotas no saliekamam betona pamatu blokiem (b=300mm; 400mm) un dzelzsbetona
ribotajiem cokola paneliem..
Kopuma nesoSo pagraba betona sienu un dz/betona parsedzu tehniskais stavoklis ir apmierinogs un atbilstoss,
"Blvniecibas likuma" 9.panta, 1.apak3punkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

(] Ekas virszemes nesoas $karssienas veidotas no mala kiedeJu mira (attéli nr.7,8;9,22;23;24;25;26;27).

[ Tika konstatétas nelielas plaisas ~1mm, &kas ZR gala siena un neizéuvota horizontil3 Zuve (attéli nr.25,26;27).

(] Ekas pagraba neso3am un norobezojosam sienu konstrukcijam, un ekas virszemes neso3ajam miira sienam ir
saliekama dzelzsbetona ailu parsedzes (attéli nr. 15;16;22).

(] Netika konstatéti sienu konstrukciju un ailu parsedzu sabrukumi vai deformacijas, kas liecinatu par neso3o
sienu vai parsedzu nepietiekoSu noturibu.

[] Kapnu telpas tika konstatétas nelielas, lidz 2mm diogonila rakstura plaisas, kas liecina par kapnu telpas
pamatnes un pamatu nelielu deformaciju (attéli nr.28;29).

] Konstatétas plaisas un defekti sienu konstrukcijas un sadurvietas draudus akas noturibai nerada.
Ekas neso3o sienu un parsed3u tehniskais stavoklis ir apmierinoss un atbilstoss, "Blivniecibas likuma" 9.panta,
1.apak3punkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

I aftdlsnr.23

11
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Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Bivju tehniska apseko3ana’, MK noteikumi Nr.337

attels nr.25

iira Suvojums

attels nr.26

e

neaizpildits kiegelu m

attéls nr.28

43. karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas 20

(] Ekai béninos ir nesosas dzelzsbetona parseguma sijas, jumta riboto parseguma paneju atbalstam (attéli nr. 30;
31).
Siju tehniskais stavoklis ir apmierinoss un atbilstoss “Bivniecibas likuma” 9.panta, 1.apakpunkta (mehaniska
stipriba un stabilitate) prasibam.

attéls nr.30 .
) dz/betona parsegumasija

dz/betona parseguma sija
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Pielikums Latvijas hivrormativam LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

4.4 pasnesosas sienas 30

[

Ekas iek3&jas nenesosas starpsienas un piekartie norobezojosie arsienu gazbetona paneli, b-250mm, ir
pasnesadi.

Ekas pagnesoso sienu tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka apmierinogs un atbilstoss, "Bivniecibas likuma"
9.panta, 1.apakSpunkta (ehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

45, Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolcija 60

Ekas pamatu un drsienu savienojuma vietas tika konstatéta horizontala hidroizolacija no bitumena rullveida
materialiem.

Ekai kopuma nav veikti papildus siltumizolacijas darbi. Ir veikti lokali beninu parsequmu siltinajumi virs
atseviskiem dzivokliem.

Jumta lodZijam un V stava dzivojamiem apjomiem, ékas DR fasadé ir izveidotas savietot jumta konstrukcija ar
dzelzshetona dobo pane|u parsegumu un bitumena ru||materiala jumta iesequmu [ | (attéli nr.46;47).
Netika atsegta jumta ] plaknes konstrukcija lai parliecinatos par sittumizolacijas biezumu virs
dzivojamam telpam, bet vizuali apsekojot, tas nevar bt liefaks par 100mm, kas ir nepietiekosi un neatbilstosi
Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 "Eku norobeZojo3o konstrukciju silttumtehnika’, prasibam.

NorobeZojo3o gazbetona paneju, kiegela miira arsienu un béninu parseguma siltumizolacijas stavoklis, neveicot
precizus aprékinus, ir neatbilstoss Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobeZojo3o konstrukciju
siltumtehnika’, prastbam.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35

Ekas pagraba, starpstavu un béninu parsegumi veidoti no saliekama dzelzsbetona dobajiem parsequma
paneliem.

Ekas béninu parsegumiem veikts keramzita siltinajums ar cementa klona iesequmu.

Netika veikti benipu parseguma atsegumi lai noteiktu jumta “piraga” sastavu.Ta biezums svarstas robezas no +
150mm.

Netika konstatéti parsegumu sabrukumi vai deformacijas, kas varétu apdraudét to stipribu un noturibu.
Ekas pagraba, starpstavu un béninu parsequmu tehniskais stavoklis vértajams ka apmierinoss un athilstoss,
"Biivniecibas likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta, "Mehaniska stipriba un stabilitate’, prastbam.

Tika konstatetas neaizdarinatas un nenoblivétas atveres pagraba parsegumos, inZenierkomunikaciju
SkersoSanas vietas (attéli nr.32;33,34,35).

Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 "Blvju ugunsdrosiba” prasibas:

* p.53. "Ugunsdroso konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbivé t, lai nesamazinatu ugunsdroso konstrukciju
ugunsizturibu un nepiefautu dimu, gazes un uguns izplatibu.’

* p.54. "Ugunsdroso biavkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar

bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo bivkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.

——

Piefaujama ugunsdroSo bivkonstrukciju un inZeniertiklu $kérsojuma mezgla noblivéiana ar uqunsdroSajiem blivéjumiem vai |
sistémam, kuru bivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina inZeniertiklu
hermetiskumu, degosu caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma “Par atbilstibas
novértésanu"” noteiktaja kartiba.”
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47. buves telpiskas noturibas elementi 25
[ Ekas telpisko noturibu nodrogina neso$as mala kiegelu Skérssienas un garensienas, un dzelzshetona parseguma
paneli.

Ekas telpiskas noturibas elementu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss un atbilstoss, "Bavniecibas
likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta, "Mehaniska stipriba un stabilitate”, prasibam.

jumta elementi: nesosa konstrukeija, jumta klajs, jumta segums, lietus Gidens nesosas konstr. - 25
novadsistéma lietus Gidens - 50

[] Ekai ir savietota jumta konstrukcija ar iek3gjo lietus idens novadsistému.
[] Jumta nesosas konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona ribotiem paneliem, balstitiem uz neso3am dz/betona
parseguma sijam, ar lietus Gidens savacéjkanalu un ieksgjo lietus Gdens noteksistému (attéli nr. 36 + 45).
[ Nokldt uz jumta iesp&jams no béninu telpas caur jumta liku un pieslienamam metala kapném (attéli nr.38;40).
[] Netika konstatéti &kas jumta konstrukciju deformacijas vai sabrukumi.
Jumta neso3as konstrukcijas, uz apseko3anas bridi ir apmierinosa tehniska stavokli un atbilst, "Bvniecibas
likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.
Jumta dzelzsbetona panliem ir veikti lokali remonta darbi, uzliméjot ruljvaida miksta bitumena iesequmu
(attéli nr.43;45).
[] Lietus tidens kanalizacijai (novadsistémai) nav veikti kompleksi atjauno3anas darbi (attéli nr. 37:44).
Uz apseko3anas bridi lietus Gdens noteksistéma kopuma ir apmierinosa stavokii.
] Pajumta perimetru nav izbivéta norobeZojo$a marga:
®[BN 201-15 “Bivju ugunsdrosiba’, p.81. ‘Bives, kuru augstums no brauktuves (zemes) limena lidz dzegai vai parapeta
augsmalai ir lielaks par 10m.....p.81.2 pa biives perimetru izbiivé jumta noZogojumu. .. plakaniem jumtiem jumia
noZogojumu jeriko vismaz 600mm augstuma.

14
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Pielikums Latvijas bivnormativam LBN 405-15 "Bivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337
49. balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 30

[1 Ekai ir 20 lodZijas (attéli nr.7;22;46,48;49;50;51).

(] LodZiju neso3as konstrukcijas veidotas no saliekama dzelzsbetona dobajiem parseguma planefiem.

[] Lodziju ekrani veidoti no mala kiegeju mira (b-125mm).
Ekas lodZiju nesosie un norobeZojosie elementi atbilst, "Biivniecibas likuma” 9.panta 1.apakipunkta
(mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.
Ekas ieejas lieveni veidoti no monolita betona, kas laika gaita ir padilusi, bet kopuma ir apmierinos3 tehniska
stavokli (attéli nr. 52;53;55).

[ leejas jumtini veidoti no kiege|a marf iespilétam un uz kiedela miira atbalstitam dz/betona platném.

[7 Tika novéroti nelieli betona aizsargkartas lokali bojajumi un stiegrojuma atsequmi (attéls nr. 54).
Ekas ieejas jumtinu neso$as konstrukcijas atbilst, "Biivniecibas likuma" 9.panta 1.apakipunkta (mehaniska
stipriba un stabilitate) prasibam.

attéls nr.50

attéls nr.55
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4.10.  kapnesun pandusi 30

Eka ir divas kapnu telpas ar divam starpstavu kapném un divam kapném uz pagrabu (attéli nr.6;7,56;57;59).
Eka nav pandusu.

lek3gjo kapnu konstrukcija - saliekama dz/betona kapnu laidi un kapnu laukumi ar metala konstrukciju
margam.

Pagraba kapnes - dz/betona kapnu laidi.

Nok|a3anai uz béniniem un jumtu, ir iefikotas metala pieslienamas kapnes (attéli nr.38;58).

Netika konstateti kapnu konstrukciju deformacijas vai sabrukumi.

lek3gjo starpstavu, pagraba un aréjo kapnu elementi atbilst, "Biivniecibas likuma” 9.panta, 1.apakspunkta
(mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

o0 Opbd

attéls nr.57

attals nr.59

attéls nr.58

411, starpsienas 30

[ Ekaiir gipsbetona un kiegeju padneso3as starpsienas.
Ekas starpsienu tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss un atbilstoss, "Bivniecibas likuma” 9.panta,
1.apakSpunkta, "Mehaniska stipriba un stabilitate’, prasibam.

4.12.  grdas

{1 Gridas netika atsegtas detalizétai apsekosanai.
[] Saskana ar apsekoSanas uzdevumu, netiek vértétas.

4.13.  ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek8durvis, logi, likas 40

[ Ekai parsvara ir nomainiti vecie koka konstrukciju logu bloki ar saparotam vértném un parasto stiklojumu, uz
jauniem PVC konstrukciju logiem ar stiklapakesu pildijumu.
(1 Jaunie, nomainitie logi ir apmierinos3 tehniska stavokli.
{1 DaZos dzivok|os, kapnu telpas un pagraba ir palikusi ar vecie koka logi ar saparotam koka vértném un parasto
stiklojumu.
[1 Ekas béninos ir ailes ar stikla bloku aizpildijumu bez védinasanas atveram.
Nav izpilditas MK noteikumu Nr.340, LBN 211-15 "Dzivojamas kas” prasibas:
* .69 "Auksto bénipu védinasanai norobeZojosajas konstrukcijas nepieciesamas atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir
vismaz 1/500 no bénipu laukuma.”
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[C] Ekas ieejas durvis uz kapnu telpam un pagrabu - metala konstrukciju.
Vecie koka logu un durvju bloki, ka arf stikla bloku aizpildijumi neatbilst Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 “Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika’, prasibam.

414, apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

(] Eka nav apkures kra$nu, pavardu un diimenu.

4.15.  konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30

[ Ekas galvenas neso3as konstrukcijas - kiegela miira nesos sienas, gazbetona norobezojoie paneli,
dzelzshetona parsegumi.

[] Atkariba no izvirzitajam ugunsdro3ibas prasibam, ékai ir { lieto3anas veids

| e (IBN201-15 “Biivju ugunsdrosiba” p.5.1. .. dzivojamas ékas un telpas, tai skaita mazstavu viendzivokla un dadzdzivoklu

L dzivojamas ékas, daudstavu dadzddzivokju ekas, saimniecibas €kas un baves, vasarnicas, dirza majas, dvinu méjas, rindu |

Ll

Ll

majas;" |

Ekas kopiga ugunsdrogibas pakape U1a.
Max ugunsdrosibas nodalijuma platiba U1a ékam ar augstumu lidz 28m ir 5000m?2.

4.16.  ventilacijas Sahtas un kanali 50

< =

[ Ekair dabiga védinaganas sistéma ar dabigo gaisa nosiici no virtuvém un sanitarajiem mezgliem, ar siends
izveidotiem védinasanas kanaliem.

(1 Beéninu telpa védinasanas kanali savienojas ar kanaliem un tiek izvaditi virs jumta plaknes ar azbestcementa
skurstenu palidzibu. Kanalu virsjumta dalai ir izveidoti cinkota skarda jumtini (attéli nr. 60;61;62,63).

(] Beninu telpas zona védinaanas kanaliem ir izveidota siltumizolacija. Siltumizolacijas biezums, neatsedzot
kanalus , netika noteikts.
Vizudli kanalu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

(1 Lai precizi iegdtu informaciju par védinasanas kanalu tehnisko un funkcionalo stavokli, nepieciesams iegit

______

[ Ekas béninos ir ailes ar stikla bloku aizpildijumu.
Veicot atjaunoSanas darbus japarliecinas vai ir izpilditas MK noteikumu Nr.340, LBN 211-15 "Dzivojamas ékas"
prasibas:

| e .69 “uksto bénipu védinasanai norobezojosajas konstrukcijas nepiecie3amas atveres, kuru $kérsqriezuma laukums ir

| vismaz 1/500 no bénipu laukuma.” B l
Kopuma éka netiek nodroginata gaisa apmaina saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 231-15 "Dzivojamo un
publisko éku apkure un ventilacija":

| e323 nodajas 97.punktu ... “Ja vienigais telpas gaisa piesamojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absolitais (

minimums ir 15m3/h uz cilvéku”.

attéls nr.61
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attels ﬁr.62 "
417. lifta Sahtas
[1 Eka navliftu.

4.18.  iekeja apdare un arhitektiras detalas

[ 1 Netika apsekoti visi dzivok]i un to iek$&ja padare un tas atbistiba “Bavniecibas likuma" 9.panta, 2.punkta,
3.apakSpunkta (higiéna, nekaitigums un vides aizsardziba) prasibam.

(] Ekas kapnu telpam, péc saplaisajuso sienu plaisu aizdares (sk.p.4.2) biis nepieciesams veikt kosmétiskos
remonta darbus.

4.19.  aréjaapdare un arhitektiiras detajas 40
[ Ekas aréja apdare:
s iz8uvots mala kiedeju maris (gkas gala sienas, kappu telpas un pilastri),
*  norobeZojosie, krasoti un ripnieciski apdarinati gazbetona paneli un gazbetona starplogu aizpildijumi,
*  apmesti betona pamatu bloki un cokola paneli pamatu virszemes dalai.
Kopuma &kas apdares stavoklis atbilst "Bavniecibas likuma" 9.panta, 3.apak3punkta (higiéna, nekaitigums un
vides aizsardziba) prasibam.

D. lekSgjie inZeniertrkli un iskartas

Apseko3anas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to calonu apraksts, tehniska stavokja  tehniskais
novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukeiju veidiem un bives dajam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. nolietojums (%)

auksta didens un kanalizacijas caurujvadi, ventili, krani, sanitartehniska iekarta, Gdens patérina 50
skaifitaji
Eka ir pieslégta pilsétas centralizétajiem Gidensvada un kanalizacijas tikliem.
Ekd tiek veikta Gidens patérina uzskaite.
Ir veikti lokali Gdensvada un kanalizacijas caurujvadu atjaunosanas darbi.
Nav veikti kompleksi (magistralie caurulvadi, stavvadi un dzivoklu pievadi) auksta idensvada, noslégarmatiras,
izolacijas un kanalizacijas caurulvadu nomainas darbi.
vietas (atteli nr.32,33;34,36;64,66).
Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 "Blivju ugunsdro3iba” prasibas:
* p.53. "Ugunsdroso konstrukciju $kérojosos inZeniertiklus izbiivé ta, lai nesamazinatu ugunsdroSo konstrukciju ugunsizturibu
un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.,
| ®p.54. "UgunsdroSo bivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar
bivizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroo biavkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.
Piefaujama ugunsdroSo bavkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivésana ar ugunsdroSajiem blivéjumiem vai
sistémam, kuru bivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, dO, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina inZenieriklu
hermetiskumu, degosu caurufu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma “Par atbilstibas
novértésanu” noteiktaja kartiba.” |
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Pielikums Latvijas biivnormativam LBN 405-15 “Biivju tehniska apsekosana’, MK noteikumi Nr.337

Kopuma ekas auksta Gidensvada, noslégarmatiras un izolacijas stavoklis ir neapmierinoss.
[ Sadzives un lietus ddens kanalizacijas caurulvadiem ir veikti lokali (bojato posmu un magistralo vadu) remonta

darbi.

[] Netika konstatéti kanalizaciju bojajumi, plisumi.
Kopuma kanalizaciju tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

attéls nr.66 |‘ attéls nr.66

: bojata pretkondensata izolacija un tehnologiski nepa_reiza atveres aizdare

karsta Gdensvada cauruvadi, to izolacija, ventili, krani, Gdensmaisitaji, avétdji, ar cieto kurinamo

5.2. - S . . i e .
apkurinamie Gdens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

50

[] Karsta idens sagatavo$ana notiek ekas sittummezgla.
] Nav veikti kompleksi caurujvadu stavvadu un noslégarmatiiru atjauno$anas darbi.
(] Karsta idensvada izolacijas, noslégarmatiiras un caurulvadu tehniskais stavoklis kopuma ir neapmierinoss.

5.3. ugunsdzésibas Odensvads, automatiskas sistémas un pretdimu aizsardzibas sistémas .

[1 Eka nav ugunsdzésibas tdensvada.

apkures sistéma, tas cauru|vadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,

_ = - N ) 60
méraparati, automatika un citi elementi

[1 Ekair centrala apkures sistéma ar lokalu, automatizétu sittummezglu &kas pagrabstava, ar siltumenergijas
patérina uzskaites un reguléSanas iespejam (attéli nr. 67,68).

[1 Irveikti lokali caurulavdu un noslegarmatiiras nomainas darbi (attéls nr.72).

[T Nav veikti kopleksi ekas stavvadu caurulvadu un noslégarmatras, un izolacijas nomainas darbi.

[ Apkures magistralo caurulvadu, izolacijas un noslegarmatiiras stavoklis ir neapmierinoss (atteli nr. 69;70;71,72).
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~ attélsnr.68

| attéls nr.-71

L

5.5, centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siliuma regulatori 30

L1 Eka ir vecie konventora tipa un jauni, lokali nomainfti, térauda plaksnu radiatori.
[] Radatori nav aprikoti ar termoregulésanas iespéjam.
Radiatoru tehniskais un funkcionalais stavoklis ir neapmierinoss.

5.6.  ventilacijas un gaisa kondiciong3anas sistéma, iekartas un citi elementi 60
[] Ekair dabiga vedinasanas sitéma.
[] Eka nav centralizétu piespiedus gaisa apmainas vai kondicion&sanas sistému.
Veicot ekas atjaunosanas darbus, esosa sistéma nespés nodro3inat ( ari pasreiz nespéj) nepiecieSamo gaisa
apmainu telpas, saskana ar Latvijas biivnormativa LBN 231-15 "Dzivejamo un publisko &ku apkure un
ventilacija”:

® 3.2.3 nodafas 97.punktu “Ja vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absolitais |rr1f'nf.fifu.umﬂl
ir 15m3/h uz cilveku.” |

[] Saskana ar Latvijas bivnormativa LBN 211-15 "Dzivojamas ékas":

® 2. pielikumu “lek3éja gaisa temperatiira un ventilacijas gaisa apmainas apjoms dzivojamo éku telpas”

TELPA iekstelpu gaisa temperatira (°C)  izvadama gaisa daudzums vai gaisa apmainas biezums stunda
1.dzivojama istaba
un gulamistaba 18 vismaz 3m3/m?2
2.virtuve 18 vismaz 90m3/h, ja ir Cetrrinku gazes plits
3.vannas istaba 25 vismaz 25m3/h

Eka, kura ir tikai gaisa nosiices kanali no virtuvém un sanitarajiem mezgliem, netiek nodroginata pilnvertiga
gaisa apmaina, saskana ar augstak minétajiem normativiem.
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5.7. atkritumu vadi un kameras
Eka vésturiski ir izbdveti atkritumu vadi.
Detalizéti netiek apsekoti un vértati.

L0

5.8. gazesvadi un iekartas, gazes idenssilditaji, gazes apkures katli, gazes patérina skaititaji

Eka ir pieslégta gazes vadam (attéls nr.7;10;52).
Detalizéti netiek apsekoti un verteti.

LI

5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Eka ir pieslégta centralizétajam elektrotiklam.

Elektroinstalacijas stavoklis koplietosanas telpas ir apmierinosa stavokli.
Elektroinstalacijas stavoklis dzivok|os detalizéti netiek apsekots un vértéts.

Nav informacijas par elektroinstalacijas pretestibas mérfjumiem, un kad tie veikti.

Loaoo

5.10. apsardze, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

il

Eka nav centralizétas apsardzes, sazinas vai citu sistému.

5.11. vajstravas tikli un ietaises

]

Saskana ar apseko3anas uzdevumu, netiek apsekotas un vértétas.

5.12. lifta iekarta
(7 Eka navliftu.

5.13. citas ietaises un iekartas

{ietver tikai tos inZeniertklus un iekartas, kas apsekoti atbilsto3i apse uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apseko3anas priekmeta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to cElonu apraksts, tehniska stavokja
noveértéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un bives dajam. Atbilstiba normativo aktu prasibam.

6.1. densapgade

[1 Ekair pieslégta centralizétiem idensvada tikliem.
tevads &ka un ddens patérina uzskaite ir tehniski apmierinosa stavoklr.

6.2. kanalizacija

[ Ekair pieslégta centralizétiem sadzives kanalizacijas un lietus idens kanalizacijas tikliem.
Kanalizacijas caurulvadu un pieslégumu stavoklis ir apmierinoss.

6.3. drenazas sistémas

(] Ekai nav drenazas sistsmas.
64. siltumapgade

[] Ekair pieslégta pilsétas centralizétai silttumapgadei.
6.5. gazes apgade

(] Ekair pieslégta gazes vadam.
levadu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

tehniskais
nolietojums
(%)

40

40

30

30
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zibensaizsardziba

[ Ekai ir izbiivéta zibensaizsardziba.
[ Navinformacijas par zibensaizsardzibas parbaudes pasakumiem.

6.7. citas sistemas
I, Kopsavilkums

7.1. Kopiga tehniska nolietojuma aprékins
Nr. Biives daju nosaukumi
1 Teritorijas labiekartojums
2 Biives dalas

2.1. pamati un pamatne

2.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

2.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

24, pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

25 jumta elementi: neso3a konstrukdija, jumta kiajs, jumta
- segums, lietusidens novadsistéma

2.6. balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

27. kapnes un pandusi

238 starpsienas

2.9. gndas

2.10. ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iek3dumis, logi, liikas

2.11. iek3eja apdare un arhitektiiras detalas

2.12. aréja apdare un arhitektiras detalas

213 citas blves dalas
3 lek3gjie inZeniertikli un iekartas

31 ddensapgade

3.2. kanalizacija

3.3. siltumapgade

34. ventilacija

3.5 vajstravas tikli

3.6. citas sitémas
4 Argjie inzeniertikli

4.1. udensapgade

4.2 kanélizécija

4.3. drenazas sistéma

44, siltumapgade

45, gazes apgade

4.6. citas sitémas

Kopa:

bives dalu

bives daju  tehniskais
ipatsvari' nolietojums ma dalas

0,05

0,73
0,1
0,13
0,1
0,1

0,1

0,03
0,03
0,01
0,05
0,05
0,01
0,01
0,01
0,12
0,03
0,03
0,04
0,02
0,01
0,01
0,1
0,02
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
1

(%)?
35
26,6
30
30

20
35

25

30
30
30

40

40

48,33
50
50
60
60

28
40
40

30
30

29.8

tehniska
nolietoju

(%)
1,75
194
3.0
3,9
2,0
3,5

2,5

0.9
0,9
0,3

2,0

0,4

58
1,5
1,5
1,6
1,2

2,8
0,8
08

0,9
03

29.8
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1 Buves dalu Ipatsvara proporcija pienemta balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par bavju kadastralas uzmerisanas noteikumiem 5. pielikuma tabulas
datiem (izmantots buves konstruktivu dalu ipatsvara noteikéanai), pec analogijas balstoties uz Valsts Zemes Dienesta metodiskiem noradijumiem par
‘Baves fiziska nolietojuma noteiksanu" (izmantots buves inZeniertiklu dalu Ipatsvara noteikdanai), ka arl balstoties uz visparsji piegjamu informaciju
par konstrukeiju un inZeniertiklu elementu izmaksu vidgjo Ipatsvaru buve.

* Buves dalu tehniska nolietojuma vértibas pienemtas balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par buvju kadastralas uzmerisanas
noteikumiem, balstoties uz MK noteikumiem Nr.907 par dzivojamas majas apsekoganu, tehnisko apkopi, kartgjo remontu un
energoefektivitates minimalajam prasibam, ka ari balstoties uz Pielikuma Nr.1 pievienotu “Eku konstrukeiju elementu un iekagjo
inZeniertiklu tehniska nolietojuma noteik§anas metodiku”.

7.2.  Buves tehniskais nolietojums

1.Ekas galvenie konstruktivie elementi:

M Pamati ir apmierino3a tehniska stavoki un atbilst, "Bivniecibas likuma" 9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska
stipriba un stabilitate) prasibam,

[ Nesosas, norobeZojo3as sienas un starpsienas ir apmierinoga tehniska stavokii un atbilst, “Bivniecibas likuma’
9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam,

g Pagraba, starpstavu un jumta parsegumi ir apmierinosa tehniska stavoklT un atbilst, "Bivniecibas likuma"
9.panta, 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam,

H Jumta iesegums un lietus ddens noteksistéma ir apmierinosa tehniska stavokl,

g Ekas lodzijas, lieveni un jumtini ir apmierino3a tehniska stavokiT un atbilst, "Biivniecibas likuma" 9.panta,
1.apak3punkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam,

[ Ekas kipnu konstrukcijas ir apmierino3a tehniska stavokii un atbilst, “Biivniecibas likuma" 9.panta 2.punkta,
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prastbam.

2. Ekas aréjas apdares stavoklis atbilst "Bivniecibas likuma" 9.panta, 3.apakipunkta (higina, nekaitigums un vides
aizsardziba) prasibam.

3. Ekas ventilacijas sistéma kopuma neatbilst, LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija’,
prasibam.

4. Ekas norobeZojo3o konstrukciju atbilstibu Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju
siltumtehnika’, prasibam janosaka un jaizvérte energoaudita parskata.

5. Ekas vidgjai tehniskais nolietojums ir ~ 30%

4

72. secinajumi un ieteikumi
leteicamo visparejo celtniecibas remontdarbu un specialo darbu saturs.

Atbalsta sienas:
{1 Saplaisajusi un mitruma bojata ir atbalsta sienu 3réja apdare.

(1) leteicams veikt atbalsta sienu virsmu apdares atjauno3anu.
(2) leteicams veikt atbalsta sienu “nosegcepuru” izveidi no betona platném vai skarda iesequma, tadgjadi
pasargajot atbalsta sienas no nokri$nu mitruma.

Nesos3s sienas, ailu sijas un parsedzes:
L1 Tika konstatétas nelielas plaisas ~ 1mm, ékas ZR gala siena un neizsuvota horizontala Suve (attéli nr.25;26;27).
1 Kapnu telpas tika konstatétas nelielas, lidz 2mm diogonala rakstura plaisas, kas liecina par kapnu telpas pamatnes un pamatu

nelielu deformaciju (attéli nr.28,29).

(3) Pirms energoefektivitates darbu veikSanas izlidzinat esosas arsienu virsmas, aizdarinat visas plaisas un
kiegela mura Suvojumus.

(4) Veikt visu plaisu , kuru atvérums ir lielaks par 3mm, aizdari, sasaistot plaisas ar spiralveida enkuriem (attéli
nrl; UGGV VI X).

(5) Péc plaisu savilkSanas atjaunot kapnu telpu sienu apmetumu:

* nokalt eso3o0 apmetumu,

e attirit un nogruntét kiegela mara sienas,

¢ veikt jaunu apmetumu uz terauda apmetuma sieta,

e veikt sienu krasojumu.
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Kiedela nesoSo sienu vertikalo un dicgenalplaisu remonts

! I 1. Suvju aizpildijuma javas 1. Suves fifiana.
iztinsana. Suves rlipigi jaattira no valigam
Miira horizontalas Suves daZas un sasaisti mazinosam dajinam
ieprieks noteiktas vietas un pirms talakas apstrades
jaizgrieZ vienada garuma uz jasamitrina.

abam plaisas pusém.
IzgrieSanas dzilums ~ 60mm

3. Javas karta. 4. Spiralenkuru ievieto$ana. 5. Javas karta.
Suv@s jaieklaj viena karta Ar iz8uvotdja palidzibu Jaieklaj otra javas karta.
javas SPIRALANKERMORTEL. jaiespieZ spiralenkuri. Jaiepilda ar javas pistoli un,
ja nepiecieSams, jaiespiez ar
izSuvotaju.

6. Plaisu aizpildisana. 7. Plaisu noslégsana. 8. Saplaisajuso kiegelu
Lai nostiprinatu struktiiru, Virziena no augsas uz leju, izlaboSana.
plaisas ir janoslédz. Lai to izmantojot zema spiediena Péc auklas izpems3anas,
izdaritu, tas vispirms rokas spiedi, plaisa jaiepilda plaisas kiedelu zona
japiepilda ar piemérotu specialu suspensiju. jaaizpilda ar remontjavu.
apaju auklu.
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B Garums
8 Posmi 1000 mm
® Rullis 10.000 mm R

ds=

Térauda spiralveida enkuri - ,‘7

tiek piemekléti atbilstosi -
. . _ . e
Suves biezumam un miira nestspéjai. = f;{

Suvju hermetizicija, hidroizolicija un siltumizolicija:
NorobeZojoso gazbetona paneju, kiegela mira arsienu un béninu parsequma siltumizolacijas stivoklis, neveicot precizus
aprekinus, ir neatbilstoSs Latvijas bivnormativa, LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”: prasibam.

(5) Veikt visu &kas bivkonstrukciju sadurvietu (gazbetona panelis - kiegelu siena; gaztbetona panelis - dz/
betona parseguma panelis; gazbetona panelis - gazbetona starplogu aizmiiréjumi) pareizu hermetizaciju,
izmantojot blivéjosus un elastigus Suvju aizpildTjuma materialus.

(6) Veikt ékas norobeZojoso konstrukiju energoefektivitates pasakumus, saskana ar eneroaudita ieteikumiem.

Jumta elementi:
(] Iika Jumta dzelzshetona panliem ir veikti lokali remonta darbi, uzliméjot ruffvaida miksta bitumena iesequmu (attéli nr.
43,45).
(] Pajumta perimetru nav izbilvéta norobeZojosi marga:
*lBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba’ p.81. ‘Biives, kuru augstums no brauktuves (zemes) limena lidz dzegai vai parapeta
augsmalai ir lielaks par 10m.....p.81.2 pa bives perimetru izbivé jumta noZogojumu. .. plakaniem jumtiem jumta
| noZogojumu ieriko vismaz 600mm augstuma.

(7) Veiktjumta dzelzsbetona paneu un savacéjkanalu savienojumu hermetizaciju un virsmu apstradi. Jumta
plaknes apstradei, nemot véra plaknes sarezgito konfiguraciju, ieteicams izmantot uzzieZamos vai
uzsmidzinamos materialus, piem&ram MAPE! divkomponentu $kidinataju nesaturo$o modificéto poliuretana
membranu PURTOP 400M, kas uzklajama izmantojot augstspiediena divu maisitaju puliverizatoru, vai analogus
materialus.

Pateicoties augstajai elastibai un noturibai pret plisumiem, ka arf kimiskajai noturibai, materials piemérots
hidroizolacijas izveidei lielas platibas jumtiem gan eso3am, gan jaunam biivém. Precizi ievérot materidla
izgatavotaja tehnologijas un ieteikumus.

Pirms jumta plaknes apstrades, veikt eso3o lokali remontéto virsmu attiriZanu no eso$a remontmateriala un
bojato dzelzsbetona elementu remontu.

Bojato dz/betona elementu vietu atjauno3anai par pamatu pienemta MAPEI tehnologija (parstavis
Latvija :SIA “VELVE M.S. tehnologijas") un materiali. Netiek izslégta citu, kvalitativi lidzvértigu tehnologiju
izmanto3ana.
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{a) No remontgjamas virsmas mehaniski vai ar augstspiediena Gdens striiklas palidZibu janotira puteki,
netirumi, izsalojumi un citas vielas, kas varétu kavét apstradajamo materidlu kimisko komponen3u infiltraciju
betona. Sagatavotai betona virsmai ir jabat strukturali pilnigi stingrai un tirai, lai paaugstinatu tas adhéziju.

(b) Atzsegtas dz/betona paneju un elementu stiegras apstradat ar pretkorozijas parklajumu (piem. MAPEFER
1K vai analogu).

Pirms apstrades eso3as stiegras attirTt, izmantojot metala birstes. Stiegru attiri¥anu veikt ripigi,
parliecinoties vai metals kjuvis spidigs. Pretkorozijas parklajumu (MAPEFER 1K) sajauc ar tideni k pliisto$u un
viegli uzklajamu sastavu. To uzkiaj divas kartas. MAPEFER 1K uzlabo betona un remontjavas adhéziju.

MAPEFER 1K pretkorozijas parklajumu:

e neatSkaidit ar ideni, ja sastavs ir sacis saistities,

® nepievienot cementu vai pildvielas,

* neatstat atfiritas stiegras bez apstrades ilgu laiku, uzreiz veikt apstradi,

nestradat ar MAPEFER 1K, ja apkartgja vides temperatiira ir zemaka par + +5°C, sargat no tiegas

saules iedarbibas.

(c) Pirms betona virsmu remonta, veikt to gruntéSanu ar {piem. ECO PRIM GRIP vai analogu). Betona virsmu
remontdarbus uzsakt uzreiz péc grunts nozasanas (~ 6h pie +20°C). Remontu veikt izmantojot MAPEI
remontjavu PLANITOP SMOOTH&REPAIR R4. Tas ir javas sausais maisijums, piemérots betona remontdarbiem,
kad nepiecie3ams izmantot biivu, aukstas stipribas, bezrukuma javu. Uz remont&jamas virsmas nedrikst biit
stavo3s Gdens. Carejosas plaisas novers ar remonta javas sastavu un tad jaaizpilda ar zemas viskozitates
epoksidu MAPEPOXY BI-IMP.

Biezaku remontjavas slanu izveidei sastavu uzklaj vairakos slanos, horizontalu virsmu remontam to
iesp&jams uzklat viena slant. Nepievienot papildus ideni javai, kas sakusi saistities. Neizmantot PLANITOP

SMOOTH&PAIR iepakojumu, kas ir bojats vai ieprieks bijis atverts.

(8) Pirms jumta parsequmu atjaunoSanas biis nepieciesams pa jumta perimetru izbivét norobeZojogo margu.
LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba’ p.81. Bives, kuru augstums no brauktuves (zemes) fimena ldz dzegai vai parapeta
augsmalai ir lielaks par 10m: p.81.2. pa bives jumta perimetru izbiivé jumta noZogojumu. .. plakaniem jumtiem jumta
noZogoejumu ieriko vismaz 600mm augstuma.

legjas jumtini:

(] ITika novéroti nelieli betona aizsargkartas lokali bojajumi un stiegrojuma atsequmi (attéls nr. 54).

(9) Veikt ieejas jumtinu virsmu atjaunosanu izmantojot betona remonta sastavus (analogi dz/betona elementu
remontam uz jumta plaknes, sk."Jumta elementi”).

Ailu aizpildijumi:

[] NavNav izpilditas MK noteikumu Nr.340, LBN 211-15 “Dzivojamas ékas” prasibas:

{_

(1) Parbaudtt atbilstibu

* pb9 “Auksto bénipu védinasanai norobeZojosajas konstrukcijas nepieciesamas atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir |
vismaz 1/500 no béninu laukuma.”
(10) Veikt veco koka logu bloku nomainu pagraba un kappu telpas.

MK noteikumi Nr.340, LBN 211-15 "Dzivojamas ékas” nosaka: |
® p.64 Ja daudzdzivoku ékas cokola stava neieriko gaisa nostices védinasanu, arsiens nepieciesamas vienméngi pa ékas |
arsienas perimetru izvietotas védinasanas atveres, kuru Skérsgriezumu kopéjais laukums nav mazaks par 1/400 no gridas

laukuma. Vienas védinasanas atveres Skersgriezuma laukums ir vismaz 0,05m?" —

(12) Veikt védinasanas atveru ierikoSanu béninu telps.
(13) Jatiek veikti fasades atjaunoSanas darbus, ieteicams veikt visu jau nomainito un jauno logu ur durvju
pareizu hermetizaciju, atbilsto3i biivnormativiem un montaZas tehnologijam.
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{ [Par cik loga konstrukcijas montaZas Suvi ékas drsiena veido sintétiskie siltumizolécijas materili (silikona hermétiki |
izolgjosas putupoliuretana auklas, putu siltinataji, mineralvates un kompresijas blivientas), tiek pakjauti apkartejas vides

‘ temperatiiru starpibas iedarbibai un rezultita iegiistam kondensata mitrumu, no gaisa, kas kondenséjas montaZas Suves
materiala, sadrda Suvi, veido aukstuma tiltinus un sekmé mitruma migraciju uz telpas pusi. Lai maksimali hermetizétu
montazas Suvi, izmanto specializétas (kompresijas) biivientas. Montazas Suves tvaikizolacijai (blivientai) no telpas puses ir
Jabut biivakai neka no arpuses. Savukart biivlentai, kas nosedz montazas Suvi no drpuses, ir jabiit ipasi izturigai pret saules
ultravioleto starojumu. Spraugu aizpildijumam starp loga bloku un ailes malam ir jabat bifvam un hermétiskam pa visu

\ perimetru (attéli nr.73;74)].

attgls73 attéls 74
PR B
1- montaZas putas; 2 - Inside tvaika necaurlaidiga lente, (Iipo3a, elastigi - plastiska izol&joga lenta, veidota uz butila-kautuka
bazes, parklata ar aluminija foliju; 3 - Folienband Outside Tvaika caurlaidiga lente; 4 - aréja skarda palodze;
5 - iek3eja palodze; 6 - ailes siltumizolcija ar apdari, 7- sittumizolacija
lekséja un aréja apdare:
(14) Ekas kapnu telpam, péc plaisu sakartosanas darbiem, veikt iekSejas apdares atjaunoanas darbus.
(15) Ekas energoefektivitates ietvaros veikt visu fasazu apdares atjaunoganu.
Vedinasanas kanali, védinasana:
L] Kopuma éka netiek nodrosinata gaisa apmaina saskana ar Latvijas bivnormativa LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko éku

apkure un ventilacija”:
(16) lzstradajot ekas energoefektivitates pasakumus, izskatit iespéju gaisa apmainas nodroginasanai dzivokos.

-y

(17) Veikt visu vedinasanas kanalu apseko3anu un tiri3anu, izmantojot sertificéta skurstenslauka pakalpojumus.

lekse_ne mzememkh.

(18) Veikts visu konstrukciju, kuras Skerso inZenierkomunikacijas, herme’uzacuu un alzdan
| *p.53. “Ugunsdroso konstrukciju Skérojosos inZeniertiklus izbive ta, lai nesamazinatu ugunsdro3o konstrukciju
‘ ugunsizturibu un nepiefautu ddmu, gazes un uguns izplatibu.’

* p.54. “Ugunsdro3o bavkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma aipilda ar
bﬁvizstréda'jumiem kuru ugunsreakcijas klase nav zeméaka par ugunsdroSo bivkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi.
‘ Piefaujama ugunsdroSo bivkonstrukciju un inZeniertiklu Skérsojuma mezgla noblivésana ar ugunsdrosajiem blivéjumiem vai
sistémam, kuru bivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina inZeniertiklu
| hermétiskumu, degosu caurufu un kabeju izolacijas noslégsanu un kuru atbilstiba apliecinatalikuma "Par atbilstibas
‘__ novértésanu” noteiktaja kartiba.”
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(19) Veicot &kas energeofektivitates pasakumus, ieteicams izskatit jautajumu par iek3gjo inZeniertiklu
kompleksu atjauno3anu ar caurujvadu, nosldgarmatiiras un izolacijas nomainu.

(20) leteicams veikt apkures stavvadu aprikosanu ar automatiskiem balansiervarstiem.

{21) Nomainot eso3os vecos radiatorus, veikt to apriko3anu ar termoregulatoriem.

(22) Ekas apsaimniekotajam kopigi ar iedzivotajiem ir vélams izskaift jautajumu par sittumpatérina individualas
uzskaites variantiem un to ievieanu..

Citi ieteikumi:

(23) Veikt elektroinstalacijas (tai skaita zeméjuma un zibensaizsardzibas ierices) parbaudi visa &ka.

(24) Visu paredzamo darbu veik3anai izstradat atjaunoSanas projektu, kuru saskanot Latvijas valsts bavniecibas
likumdoSana noteiktaja kartiha.

(25) Pirms darbu uzsakSanas, ékas elementu tehniska stavokja precizéSanai, biivuznémajam javeic papildus
virspusgja apsekosana. Ja tiek konstatétas bitiskas atkapes, salidzinajuma ar tehniska projekta pienemtajiem
risindjumiem, vai 3aja apsekoSanas akta minétajiem, objekta ir jauzaicina projektasanas organizadijas parstavis,
situdcijas izvérté3anai.

Apseko3ana veikta 2019.gada 01. marta

Atzinums sagatavots 2019.gada 12.marta
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