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Pasiliitais: A/S "Olaines idens un siltums”, Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
asufitajs:

Reg. Nr. 50003182001

Pasitijuma Nr:

LN-15022019-1

Objekta nosaukums:

Daudzdzivok|u dzivojamas ékas energoefektivitates paaugstinasana

Objekta adrese: Parka iela 16, Olaine, LV-2114
Bavprojekta stadija: Fasades apliecinajuma karte
Bavprojekta daja: AR, VD, GP, DOP

Séjuma nr. un taja ietvertas
dalas vai sadalas marka:

SIA “Liepajas namsaimnieks”

valdes loceklis: Martip$ Ancans 27.06.2019.

AR dalas vaditaja

Jparaksts, atSifergjums, daturns/

—%’Gundega Abelite, Sert. Nr. 1-00180 27.06.2019.

/paraksts, atSifersjums, datums/

LIEPAJA 2019



Noraksts ar eZImogu
(A
B (i}
)

OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
tdlrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

30.10.2019 Nr.

Biivvaldes atzimes un lemumi

Buvdarbu uzsakSanas nosacijumi

| B IBﬁVdarbu veicgja/buivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas polises
kopifp
2. Atbildigo biivspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas

apdrosinasanas polisu kopijas N
3 ‘Atbildiga buvdarbu vaditaja saistibu raksts
4. |Atbildiga buvuzrauga saistibu raksts
5. lBﬁvu_zr_au_dzibas plans
6
7

~ Buvdarbu Zurnals
Informacija par bivdarbu veicgju vai biivetaju

Atzime par biivniecibas ieceres akceptu 21.08.2019.. vienkar3otas biivniecibas ieceré
Nr.BIS-BV-3.2-2019-812 (7.7.1.).

Teritarijas planajima (Inkalplannjnma, detalplannjuma) galvens izmantoSana
(papildizmantoSana): Daudzstavu dzivojamo maju apbiives teritorija

Ieceres realizacijas termins: 30.10.2024

Atzinums par biives parbaudi:

So lemumu (administrativo aktu) méne$a laika péc ta speka stasands var apstridéet Administrativa
procesa likuma noteiktaja kartiba Olaines novada dome Zemgales iela 33, Olaine, Olaines no., LV-2114.

Lietas numurs: BIS-97854-2555
Dokumenta numurs: BIS-BV-3.2-2019-812 (7.7.1.) 1.lppno 2 lpp

Biivvaldes atzimes un lémumi:
Sistemas reference: 811bcc4b865a0ebb525f9ebde59745088edad423a050dc814ddd7c48b72ec812



Noraksts ar eZimogu

Dokumentu elektroniski parakstija biivvaldes vai institiicijas, kura pilda bavvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

Santa Rasa-Daukse 30.10.2019

(amats, vards, uzvards) (datums)

Sis dokuments ir parakstits BIS ar elektroniskds parakstisanas riku saskand ar Biivniecibas

Ivikuma 24.panta 9. un 10. dalu.
Sis dokuments ir apliecinats ar Biivniecibas valsts kontroles biroja eZimogu un to var parbaudit

portala eParaksts.lv.

Buvniecibas informacijas sistéma

30.10.2019 14:29

Inese Priedite, OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE
,/4'2&3/_//._7;" /fﬁ? -

jalid zeat)letveds

Lietas numurs: BIS-97854-2555
Dokumenta numurs: BIS-BV-3.2-2019-812 (7.7.1.) 2.lppno 2 Ipp

Biivvaldes atzimes un lémumi:
Sisteémas reference: 811bcc4b865a0ebb525f9ebde59745088edad423a050dc814ddd7c48b72ec812



5. pielikums

Ministru kabineta

2014, gada 2. septembra
noteikumiem Nr. 529

APLIECINAJUMA KARTE
{Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 599 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Blvniectbas ierosinatajs
(pasifitajs)

A/S "OLAINES UDENS UN SILTUMS"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

registracijas Nr. 50003182001

(fizisk&s personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kiidras igla 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

(elektroniska pasta adrese)

Nekustama Tpasuma kadastra numurs 8009 501 0338
Bivniecibas ieceres nosaukums Vienkérsota fasades atjaunosana
Zemes vienTbas kadastra apziméjums 8009 001 0324
ZINAS PAR OBJEKTU
(éka vai telpu-grupa)

Bilivniecibas veids

X | fasades siltinaSana

jumta siltinasana

X | pagraba siltinaSana
X | logu nomaina

X | lodZiju aizstikloSana

Objekta nosaukums un adrese

Objekta kadastra apziméjums

Ekas grupa

Ekas iedalijums

Ekas esosais galvenais lietodanas veids

Vienkarsota atjauno$ana ar lietoSanas veida mainu
Vienkarsota atjaunoSana bez lietoSanas veida mainas
X | VienkarSota fasades atjaunoSana, kas ieklauj:

X | fasades apdares atjauno$ana
jumta seguma maina

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas energoefektivitates
paaugstinaana

Parka iela 16, Olaine, LV-2114

8009-5616336— 7 R A%

Il (otra)

Dzivojama éka

1122 (Triju vai vairaku dzivokju majas)

Ekas paredzstais galvenais lietosanas veids nemainigs

Zinas par biivniecibas finanséjuma avotu

X | privatie lidzekji

X | Eiropas Savientbas politiku instrumentu lidzeki

publisko tiestbu juridiskas personas lidzekli citi arvalstu finansu palidzibas lidzekli




Pilnvarota persona A/S "Olaines adens un silfums"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr.: 50003182001

(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr,)
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv

(elekironiska pasta adrese)

Juridiskas personas Kristaps Vtin§, projektu vaditajs, talr. 67146715,
noradita kontaktpersona e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

(vards, uzvéards, personas kods, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Biivniecibas ieceres
izstradatajs SIA ‘Liepajas Namsaimnieks”

(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.

Reg. Nr.: 42103044336

vai juridiskas personas nosaukums, redistracijas Nr.,

Reg. Nr. BIS redistra: 12232, Béripu iela 37 - 5, Liepaja, Latvija

registracijas Nr. bavkomersantu registra, juridiska adrese un talrupa numurs)

Biivspecialists(-i)1 Gundega Abelite, Sert.Nr.: 1-0080

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

N 2062009

(paraksts) (datums)
Pievienojamie dokumenti
X | TpaSuma, valdijuma vai lietojuma tiestbu apliecinosi dokumenti 5 Ip.
bivniecibas ierosinataja pilnvara Ip.
tehniskie noteikumi, aflaujas Ip.
X | ékas energosertifikats I
X | ekas pagaidu energosertifikats ¥ Ip.
X | ékas tehniskas apsekosanas atzinums ig Ip.
X | skaidrojoss apraksts, t.sk. darbu organizacijas apraksts A
X | grafiskie dokumenti, t.sk. darbu organizé8anas shéma J0
Aizpilda biivvalde

g G A A
Atzime par bavniecibas ieceres akceptu G- ¥

Bavvaldes atbildiga amatpersona

vards, uzvards, paraksts) {datums)

FE A ALY
(datums)

leceres realizacijas termins
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Arhitektiras, generalplana un darbu organizé$anas projekta daja

MARKA LAPAS NOSAUKUMS
Titullapa
Apliecindjuma karte
__Saturs
VISPARIGA DALA
Projektésanas uzdevums
Zemesgramatas informacija par paumu
Zemes robezu plans
Ekas inventarizacijas lieta
Dzivoklu Tpasnieku balso$anas protokols
Bavspecialistu civiltiesiskas apdasinasanas polise
Lattelecom saskanojums
Tehniskas apsekosanas atzinums
Ekas energosertifikats ar pielikumiem
Ekas pagaidu energosertifikats
ARHITEKTURAS DALA

SkaidrojoSais apraksts

AR Visparigo raditaju lapa

GP  Generalplans

AR Fasades - demontaza

AR Pagraba un pirma stava plans

AR Tipveida stava plans un bénigu plans

AR Jumta plans

AR Fasa’u krasu pase

AR ' Sienu un gridu piragi

AR | ogu, durvju un ventilacijas restu specifikacija

AR Cokola siltinasanas mezgls mira sienai

AR Cokola siltinaSanas mezgls paneju sienai

AR |odZiju atjauno$anas mezgls

AR leejas zem lodZijam atjaunoanas mezgls

AR leejas atjauno$anas mezgls

AR Logu montaZas mezgli

AR Jumta ltkas izbGves un béninu siltinadanas mezgli

AR Kapnu telpas jumta siltina$anas un béninu izejas mezgls

AR Jumta dzegas izblives mezgls

AR LodZijas jumtina siltina$anas mezgls

DOP  Darbu organizacijas shéma

SATURA RADITAJS

AS “Gaso” gazes vada ievadmezgla risinajums un
noteikumi

RASEJUMA
NR.

AR
GP-1
AR-2
AR-3
AR-4
AR-5
AR-6
AR-7
AR-8
AR-9
AR-10
AR-11
AR-12
AR-13
AR-14
AR-15
AR-16
AR-7
AR-18
DOP-1

LAPA

2-3

57
8-11
12
13-29
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32
33
34-51
52-67
68-75

76-84
85
86
87
88
89
90
o1
92
93
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95
9
97
98
99
100
101
102
103
104
105



1.pielikums

ligumam Nr. 15022019

Projektesanas uzdevums

Piegadataju atlases IDN: AS OUS 2017/
“Daudzdzivoklu dzivojamas majas Parka iela 16, Olainé energoefektivitates
paaugstinaSanas projekté$ana un autoruzraudziba”

Vienkarsotas renovicijas kartes un projekta dokumenticijas izstrade programmai
,Jzaugsme un nodarbinatiba” 4.2.1.specifiska atbalsta mérka , Veicinat energoefektivitites
paaugstina$anu valsts un dzivojamas eékas” 4.2.1.1. specifiska atbalsta mérka pasakuma
,Veicinat energoefektivitates paaugstina§anu dzivojamas ekis”, kuras nosacijumus regule
2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 160 ,,Energoefektivitates
paaugstina$ana daudzdzivoklu dzivejamai &kai”

Parka iela 16, Olainég, Olaines novads.

1. Projektétajs veic &kas tehnisko apsekoSanu un sastada &kas Parka iela 16, Olain€ ,
Olaines novads (turpmak — Objekts) tehniskas apsekoSanas atzinumu. lepazistas ar
Pasiititaja izsniegto energoauditu un atbilstodi tam veic vienkarSotas fasades atjaunoSanas
apliecinajuma kartes (Turpmak tekstd - Biivprojekts) izstradi atbilsto$i 19.08.2014. MK
noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie bivnoteikumi” un MK nr.529. "Eku biivnoteikumi"
nosacijumiem. Nemot véra nepiecie$amibu sadalit €kas renovacijas biivdarbus tris kartas,
Projekta ir ieklaujamas tris atsevikas vienkar3otas atjauno3anas kartes, tai skaita:
e Objekta ar€jo norobeZojoSo konstrukciju renovacija;
e Objekta apkures renovacija ar parbiivi;
e Objekta zibens aizsardzibas izbiive.
2. Pasiititjs nodrogina izejas datus Buivprojekta dokumentacijas izstradei:
e Nepieciesamos izkop€jumus no inventarizacijas lietas;
Zemesgramatas datus;
Zemes robezu planu;
Dzivojamas majas apsaimnieko§anas un parvaldiSanas ligumu;
Jedzivotdju kopsapulces protokolu ar lémumu, par &kas atjaunoSanas projektu
izstradi;
e [FEkas energoaudita atskaiti atbilsto$i spéka esoSiem normativiem.
3. Projektétajs veic Bivprojekta dokumentacijas izstradi, ietver taja visus normativajos aktos

noteiktos dokumentus, tai skaita:
3.1. Tehniskas apsekoganas atzinumu atbilstosi Latvijas bivnormativam LBN 405-15 ,,Buvju

tehniska apsekoSana”;
3.2. Objekta argjo norobezojo$o konstrukciju renovacijas ar siltina$anu projekta risinajumus,
izstradatus atbilstosi:
e Latvijas biivnormativam LBN 002-15 ,FEku norobezojoso konstrukciju
siltumtehnika”;
e Latvijas bivnormativam LBN 201-15 , Biivju ugunsdro$iba”;
e Fasades atbilsto$i Eiropas tehniska apstiprindjuma pamatnostadnei ETAG 004 ar€jas
siltumizolacijas sistémam ar apmetumu,



e Blvmaterialu raZotaju tehniskajiem noteikumiem.

3.3. Ventilacijas risinajumi atbilsto$i LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko &ku apkure un
ventilacijas”;

3.4. Materialu specifikacijas;

3.5. Materialu un darbu apjomus;

3.6. Projekta dokumentacijas ekonomisko sadalu (tames) atbilsto§i LBN 501-15 ,,Bavizmaksu

noteikSanas kartiba” 2.pielikumam (péc konstruktivo elementu veidiem)

4. Projektetajs veic &kas pagaidu energosertifikdta izstradi un registréSanu atbilstosi
normativajiem aktiem.
5. Citi nosacijumi:

5.1. Projektétajs veic nepiecieSamos izp&tes darbus un Objekta uzmériSanu, nodrodinot, lai
Projektetaja atbildigais darbinieks par timju sastadiSanu piedalitos Objekta apsekosani;
5.2. Ekas apsekoSanas laika nepiecieSams pieaicindt Pasiititaju, lai precizétu veicamo

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

. projektéSanas pasakumu kopumu;

Risindjumiem jabiit izvélétiem saskapd ar energoauditd noraditajiem ieteicamajiem

pasdkumiem (taja skaita siltumizolacijas materialu veidiem un slanu biezumiem — iznemot

gadijumu, ja projekteSanas uzdevuma noradits savadak). Ja Projektétajs iecergjis veikt
izmainas, tad obligati jasaskano ar energoauditoru un Pasiititaju;

Energoefektivitates risinajumiem jabut tidiem, lai panaktu siltumenergijas patérinu apkurei

ne lielaku par 70 kWh/m2 gada, nepiecie$amibas gadijuma konsultéties ar Pasiittaju;

Projekta risinajumus izstradat tadus, lai maksimali tiktu noversti termiskie tilti;

Projektam un atbilstosajai dokumentacijai jabit noformétai, saskanotai ar tehnisko

noteikumu izdeve€jiem un Pasititaju;

Lai novérstu Liguma termina kav&uma risku, Projektétdjam jau sakot darbu jaieplano

pietiekami ilgs laiks projekta dokumentacijas un tamju saskano$anai;

Projektétajs iesniedz dokumenticiju un nodoanas — pienemSanas aktu un rékinu

Pasatitajam:

* 5 (piecus) eksemplarus papira izdruka (viens eksemplars biivniekam, viens —
blivuzraugam, viens — ALTUM, divi — Pasiititdjam) ar originaliem parakstiem, 1 (vienu)
eksemplaru CD formata (pierakstitu PDF formata, ka arf raséjumi AutoCAD formata);

¢ Ekonomisko sadalu 1 (viena) eksemplara CD formata (Microsoft Excel vai ekvivalenta
faila formata, saglabajot visas aprékinu formulas) un 1 (vienu) eksemplaru papira
izdruka ar originaliem parakstiem.

6. NepiecieSamie Projekta risinajumi un to detalizacijas:

N.P.K.

Darbu veids Izstradajamie risindjumi un raséjumi, detalizacija

I
i

e Demontazas plans (visas fasades), méroga M 1:100

skaita krasu pase
o Pagraba stava, 1.-5.stavu un jumta plani méroga M 1:100

e Vispargjie radtaji (tai skaita teritorijas plans un biivdarbu generalplans)

» Fasades (visas fasades ar augstuma atzimém), méroga M 1:100, tai

4.1.

Vispaceltnieciski
e darbi

Remonta un siltindSanas detaliz&ti mezglu risindjumi: cokola $k&lums
abos virzienos, jumta dzega, logs, loga koka starpposms, lievenis un
jumtins$ ar Sk€lumu, lodZija ar §k&lumu, lodZijas gridas un norobeZojoso
konstrukciju atjaunoSana, gazes vads, jumta lukas horizontals griezums
ar Skelumiem. Visi mezgli méroga M 1:10

Logu un durvju specifikacija, méroga M 1:10

Fasades sadalijums izturibas kategorijas (visas fasades), mérogd M
1:200

Skaidrojo3ais apraksts par eso$as ventilacijas sistémas tiriSanu un
remontu, individualie dzivoklu piespiedu ventilacijas principialie
risinajumi




e Darbu organizé$anas projekts un biivlaukuma organizéSanas shem”
(méroga M 1:500)
e Kapnu telpu kosmeétisko remontu.

4.2, InZeniertikli

4.2.1. Apkure

Papildus prasibas:
e Izstradat izvadu planu vertikalai divcaurulu sistému ar dalito siltuma
uzskaiti — alokatori;
o Izstradat materialu specifikaciju apkures radiatoru nomainai dzivoklos
un kapnu telpas;
e Darbu apjomos un izmaksas ieklaut apkures sistémas palaiSanu un |
iereguléSanu
Projekta sastavs, tai skaita:
e Vispargjie raditaji;
e Apkures sistémas katra €kas stava plans, méroga M 1:100;
e Apkures sistémas izometrijas shéma, méroga M 1:100;
¢ Radiatoru mezgli;
Iekartu un materialu specifikacijas.

Udensapgide un

B kanalizacija

Papildus prasibas:
- Lietus kanalizacijas nomaina.

4.3. Elektroapgade

e zibens aizsardzibas visparéjie raditaji
e zibens aizsardzibas trases plans, méroga M 1:100
e zibens aizsardzibas montaZas plans (visas fasades), méroga M 1:100

Noradijumi
4.4, tamju
sastadiSanai

o Tames forma veidojama atbilstosi LBN 501-15 |

o Tamé ieklaujami visi darbi, materiali un mehanismi, kas nepiecieSami
projekta realizacijai, atbilsto$i izstradata projekta risindjumiem un
apjomiem

e Tames jaiesniedz Microsoft Office Excel (.xls vai .xlsx) vai ekvivalenta
formata, faila saglabajot visas aprekinu formulas

4.5. Citi noradijumi

e Projekté$anas uzdevuma var nebiit paredzgti visi veicamie pasakumi. Ja
projekté$anas gaitd tehnisku vai ekonomisku apsvérumu de] tiek
konstatéts, ka lietderigi veikt vél citus pasdkumus vai dokumentu
izstradi vai no atsevidkiem pasdkumiem atteikties, visas paredzetas
izmainas nekav&josi jasaskano ar Pasititaju.

e Papildus projekteSanas uzdevuma noteiktajiem, izstradajami cit:
raséjumi vai mezglu risindgjumi saskapa ar ALTUM prasibam, ja
nepiecieSams.

Pasititajs:
AS “Olaines tideng

Valdes prig

Veﬂda(loceklis _ - _ w// M. Ancans ;
. V. Liepa o

e

Izpilditajs:
SIA , Liepdjas namsaimnieks

32

k<4

M. Mazurs Valdes loceklis /7




..........................

Parka

16

Objekts

Ciet.

. |Zalajs

Parka iela 16 1039

647

sSstnieka kopjamé teritorija

Zemes gabaia robeZa

Ekal plostiprinata teritorija

Marogs 1:500
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SIA Tet
Vienotais reg. Nr. 40003052786
PVN reg. Nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija

lattelecom
tet@tet.lv
tet.lv

Saskanojums
Riga

2019. gada 28. junijs
Pieprasijuma numurs: PN-38464

SIA "’ LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS"'
Reg.Nr. 42103044336

STA “Tet” saskano ras€jumus GP-1, AR-3, izstradata biivprojekta “Daudzdzivok]u
dzivojamas €kas energoefektivitites paaugstinaSana” ietveros ar papildus nosacijumiem:
1. Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt atlauju portala uzraugi.tet.lv vai klatieng
Riga, Kleistu iela 5.
2. Dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “’Tet’” darbinieku uz veicamo darbu vietu.
3. Pirms objekta nodoSanas ekspluaticija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem
darbiem.
4. Raksanas, grunts izstrades un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tikla
aizsargjosla AIZLIEGTI.
5. Darbu veikSanas gaitd nodrosinat &ka eso$o SIA ,,Tet” elektronisko sakaru tikla un
ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piek]uvi elektronisko
sakaru tiklam bojajumu novérsanas un uzturé$anas darbu veik$ana

Biivprojekta saskanojums izdots iesnieg§anai biivvalde.

SIA Tet”

Tikla uzraudzibas inZenieris
Aleksandrs Puzirjovs

Tel. 67051463

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.

Elektroniska vidé veidotas EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas
nav atdalamas, vai atseviski tas vértéjamas ka nepilnigas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas parbaudams www.eparaksts.lv

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija



Izpilditajs

SIA “EC projekti", registracijas Nr.40103452201, juridiska
adrese: Oskara Kalpaka iela 13-27, Sigulda, Siguldas nov., LV-
2150

Pasdfitajs

SIA “Liepajas Namsaimnieks”, registracijas Nr.42103044336,
juridiska adrese: Barinu iela 37-5, Liep3ja, LV-3401

Liguma
nr.

ECP 03/2019

Parka iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Objekts | gl

Stadija

Tehniskas apseko$anas atzinums

Izstradaja

BavinZenieris Evalds Cirsis (LBS sert.nr.: 4-03672),
blvinZenieris/energoauditors Artlirs Skréjans (LSGUTIS

Energoauditora sert.nr.: EA2 - 0129)

Sigulda
2019.gada marts




Tehniskas apsekosSanas atzinums

Daudzdzivokiu dzlvojama &ka, kadastra apz. 80090010324007, Parka iela 16, Olaine, Olaines nov.,
LV-2114

(blves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SIA “Liepajas Namsaimnieks”, registracijas Nr.42103044336, juridiska adrese: Barinu iela 37-5,
Liep3ja, LV-3401, llguma datums: 2019.gada 6.marts, liguma numurs: ECP 03/2019

(pasdtitajs, iguma datums un numurs)

Apsekosanas uzdevums:

1. Eku jaapseko vizuali kopuma dzivojamas majas energoefektivitates vajadzibam, konstatéjot bojatas
konstrukcijas un iesakot iesp&jamos pasakumu variantus konstatéto bojajumu novérsanai.

2.Aprakstit norobezojo$o konstrukciju uzbavi.

3.Veikt galveno bilivkonstrukciju un to bojajumu foto fiksaciju ar aprakstiem un komentariem.

4.Vizuali apsekot &kas apkures sistému, to Tsuma raksturot un ieteikt iespgjamos pasakumus tas
darbibas un efektivitates uziabosanai.

5.Noteikt nepiecie$amos pasakumus, lai uzlabotu &kas siltuma noturtbu.

6.Noteikt pasgkumus, kas ir javeic pirms €kas siltumnoturibas pasakumu veikSanas.

7.Noteikt konstukcijas, kuru tehniska stavokla noteikSanai ir nepiecieSama papildus tehniska izpéte,
novéroSana, mérfjumi, aprékini vai citi pasakumi.

8.Apsekosanas rezultdtus ir jaapkopo tehniskds apseko$anas atzinuma saskand LBN 405-15
pielikumu.

9.Ekas tehniskd apseko$ana neietver konstatéto defektu vai ieteikumu risindjumu izstradi
(projektésanu).

datums: 2019.gada 6.marts

(apsekosanas uzdevums, 3 izsnieg§anas datums)

Atzinums izshiegts: 2019.gada 1.aprilis

atbildigais blvinZenieris: Evalds Cirsis, LBS sertifikats nr. 4-03672

bavinZenieris/energoayditors: Artiirs Skréjans, LSGUTIS energoauditora sert.nr.: EA2 - 0129
(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)




1. Visparigas zinas par buvi

1122 — triju vai vairaku

1.1 bives veids dzivoklu maijas
1.2. apbives laukums, m2 501,5
1.3. bavtilpums, m3 8225
1.4. kopéja platiba, m2 2648,7
5. stavu skaits 5 — virszemes, 1 - pazemes
zemes vienibas kadastra apziméjums 80090010324
zemesgabala platiba, m2 34864 m2

bives iepriek$éjais Tpasnieks

bives pasreizé&jais Tpasnieks

Dzivoklu Tpasnieki

bdvprojekta autors Nav datu
1 blvprojekta nosaukums, akcepté$anas gads un Nav datu
datums
1.12. bives nodo$ana ekspluatacija, gads Nav datu
1.13 blves konservécijas gads un datums Nav datu
1.14. baves atjauno$anas, parbiives, restauracijas gads Nav datu
bives kadastralas uzmérsanas lietas: numurs, .
1.15. izsniegsanas gads un datums Lietas nr. 138, 30.03.1999.
2, Situacija
21, zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Uz zemesgabala atrodas vairdkas &kas, lielakoties, daudzdzivoklu &kas, atbilstosi teritorijas
planojumam. Zemesgabals ir neregularas formas, ar vid&ju apbiives blivumu un intensitati. (Attéli

Nr.1._, 2, 3).

2.2

blves izvietojums zemesgabala

Daudzdzivoklu éka atrodas Parka ield 16, Olaing, Olaines nov., LV-2114 uz zemes kadastra nr.
80090010324, 250m attaluma no Pil “Dzérvenite”, 450m attaluma no Olaines 2.vidusskoals. Ap
éku ir salidzinoSi daudz brivas teritorijas, kur lielako dalu aiznem zalad zona, apstadijumi,

piebraucamie celi un pagalma laukumu segumi. (Attéls Nr.1., 2., 3.).




P |

80090010324

Adrese: Stacijas iela 38,

Olaine, Olaines nov., LV-2114 Olaines pay.
" Platiba: 3.46864 hs AT
Piederiba: Fiziska persona l’a]m..lfune

Attéls Nr.3 ~ KN A/ 4
' 4 A RN

Ekas galvena garenfasade vérsta uz ZA (pret pagalmu). Otra garenfasade orientéta uz DR (pret
Parka ielu). Eka pamata ir divas ieejas — ZA fasadé ieeja kapnu telpa, bet DR fasadé ieeja
pagrabstava. Daudzdzivok|u &ka izvietojas zemezgabala Z/ZR dala. Pie daudzdzivoklas &kas
iespé&jams piek|Gt braucot pa Parka ielu un nogrieZoties pagalma.




2.3.

baves planojums

Bave tiek izmantota, k& daudzdzivoklu dzivojama éka, atbilstodi tds orginalajam planojumam.
Eka plana izveidota neregularas formas ar izmériem 35,7 x 17,1m (ékas augstums — 14,0m).

Pagrabstava plans
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Tipveida stava plans

=

it

Ekai ir viena kapnutelpa. Ekas konstruktiva shéma ~ &ka ar §kérsvirziena neso$am kiegélu miara
sienam, soli — 6,4m un 3,2m. Ka norobeZojosas arsienas kalpo vieglbetona (gazbetona) arsienu
paneli, biezums - 250mm, un kiegelu miris — 510mm biezuma.

Dzivojamai majai ir tehniskais pagrabs un tehniskais jumta stavs, &kai izblvéta iek$gja lietus
Gdens novadisanas sistéma.

Eka ir pieslégta pilsétas inZenierkomunikacijdm — apkure no pilsétas tikliem (karstais Gdens
siltummezgla tiek sagatavots visu gadu), aukstd Udens apgade, kanalizicija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Lielai dalai (>60%) dzivoklos originalie koka bloku logi nomainiti pret jauniem PVC
tipa logiem ar stikla paketém.




3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tehniskais nolietojums (%)
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem normativa pamatojuma ta
un bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikSanai

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Ekas piebraucamais cel, iek§pagalma laukumi ir asfaltéti, gajéju celinu posmi, lielakoties, ir
izbGvéti no brugakmens klgjuma. Saimniecibas laukumi apsekojamai €kai nav.

3.2. Bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi

Netalu no &kas zemesgabala teritorija ir izveidots bérnu rotallaukums.

3.3. Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas

Ap &ku ir iekopts zaliens, atseviski augosi koki, iekopti apstadijumu krami. Vide ir sakopta un ir
iekartota atbilstos$i €kas nepiecieSamam funkcijam.

3.4. Nozogojums un atbalsta sienas

Zemesgabala teritorija netika konstatéts noZogojums. ZA fasadé ir izveidota atbalsta siena ieejai
pagraba (durvju aile aizmiréta). Siena veidota no saliekama betona pamatu blokiem ar cementa
apmetuma apdari. Mitruma un sala ietekmé&, bojata atbalstsienas apdare.

1.pielikums, 59. - 60. att.).

Butiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, idz ar to, var uzskatit, ka atbalsta siena ir
apmierino$a stavoklt un atbilst Biavniecibas likuma 9.pantam “Batiskas bavei izvirz&mas

prasibas”.

4. Biives dalas
(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstoSi apseko$anas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Tehniskais nolietojums (%)
Tss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteik§anai

4.1. | Pamati un pamatnes

Ekas pamati un pamatne netika atsegti, ITdz ar to, nav informacijas par pamatu ieblves dzilumu
un pamatni.

Apsekojot ku no pagrabstava puses, tika konstatéts, ka pamati veidoti no dzelzsbetona blokiem
(zem neso$ajam Skérssienam), biezums - 400mm, zem pasnesoSiem gazbetona paneliem
pamatu funkciju pilda ribotie paneli, biezums ~100mm. Pamatu virszemes dalu nosedz
dekorativais apmetums, b~5mm biezuma. Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena
mastikas un ruberotida. Nemot véra ékas vecumu un [idziga tipa &kas péc konstruktiva
risindjuma, visticamak, pamatu vertikala hidroizolacija (zem grunts Tmena), sakotnéji, art tika
veidota no bitumena mastikas un ruberoida.

(1.pielikums, 7. - 12. att.).

Apsekojot pamatu konstrukciju no arpuses, tika konstatéts, ka pamatu virszemes dalas (cokols)
apmetums daudzviet ir saplaisajis, lokalas vietds apmetums ir nodrupis, rezultatd, pamatu
konstrukcija pastiprinati tiek_paklauta mitruma ietekmei. Pa visu &kas perimetru uz cokola
virsmas redzami izslanojumi. Cokola tika konstatétas arm ventilacijas lukas, kas paredzétas
pagraba védinasanai. Pa perimetru ir izblivétas gaismas $ahtas, kuras ir aiztaisttas ar skaidu
plaksni.

(1.pielikums, 1. - 6., 58. att.).

Bitiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, Idz ar to, var uzskatit, ka pamati un
pamatne ir apmierino$a stavokll un pilda savu funkciju, k& arl atbilst Bdvniecibas likuma




9.pantam "Bitiskas bavei izvirzamas prasibas”,

Ekas cokola augstums ir mainigs — no 500mm lidz 1000mm. Apkart &kai ir izveidota betona
apmale. kura daudzviet ir nosédusies no sakotnéja stivokla, daudzviet saplaisdjusi un
atdalijusies no pamatu konstrukcijas, rezultata, paklaujot pamatu konstrukciju pastiprinatai
mitruma iedarbibai (lietus, sniegs). Paaugstinata grunts mitruma rezultata var notikt grunts
caursal$ana, pamatu deformacijas.

(1.pielikums, 1. - 6. att.).

4.2, | Neso3as sienas, ailu sijas un parsedzes I

Ekai ka neso$as sienas kalpo gkérsienas — mala kiegelu maréjums 510mm un 380mm biezuma
(skatit punktu 2.3.). NesoSajam sienam apdare nav izveidota. Mitruma un sala rezultata kiedelu
mara_arsienas (Tpasi pilastros) redzami izdrupumi. Pagrabstdva neso$as sienas veidotas no
pamatu saliekamiem dzelzsbetona blokiem, b=400mm.

(skatit 2.3.sadalu un 1.pielikums, 13. - 16., 19. — 20.att. ).

Ka ailu parsedzes kalpo pasnesosie vieglbetona paneli (vieglbetona panelu fasadés), kiegelu
mira &rsienas ka parsedzes kalpo dzelzsbetona konstrukcijas parsedzes un térauda lenku
profili.

(1.pielikums, 13. - 18. att.).

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, lidz ar to, neso$o sienu, parsedzu stavoklis
vértéjams ka apmierino$s un atbilsto$s Bavniecibas likuma 9.pantam “Biitiskas bavei izvirzamas

prasibas”.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas ]

Karkasa elementi netika konstatéti.

4.4. | Pagnesosas sienas [

Ekai ka pasnesosas sienas kalpo vieglbetona (gazbetona) paneli, b=250mm.
(1.pielikums, 13. - 16. att.).

Bitiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, Iidz ar to, pasneso$o sienu tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierino$s un atbilstoss Bavniecibas likuma 9.pantam “Batiskas bavei

izvirzamas prasibas”,

4.5, | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija |

Apsekojot €ku no arpuses un iek$puses, netika iegiti pieradijumi par pamatu vertikilo
hidroizolaciju. Nemot véra &kas vecumu un lidziga tipa &kas pé&c konstruktiva risinajuma,
visticamak, pamatu vertikala hidroizolacija sakotngji tika veidota no bitumena mastikas un
ruberotda. Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida,

Esosajiem PVC konstrukcijas logiem ka siltumizolacijas/hermetizacijas materials starp loga rami
un sienas aili kalpo logu montazas putas. Vietdm nomainito logu ailes apdare no &rpuses nav
izveidota pilnfga, lidz ar to, logu montadZas putas pakiautas patstavigiem saules stariem un
mitrumam.

(1.pielikums, 21. att.).

Ekas arsienas no arpuses papildus nav siltinatas.

Ekai tehnisko béninu grida nav papildus siltinata (atsegumi netika veikti, t3 orientgjoso sastavu
skatit 4.6.punktd). Jumtam hidroizolacijas materials veidots no mikstd rullveida bitumena
ieseguma ar papildus iestradatiem aeratoriem.

(1.pielikums, 22. - 24, att.).

Tehniska stava grida un arsienas neatbilst LBN 002 — 15 “Eku norobezojoso konstrukciju
siftumtehnika” prasibam.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi ]

Pagraba, starpstavu un aug$éjais parsegums ir veidots no dobiem dzelzsbetona paneliem,




b=220mm. Vietdm starppanelu savienojuma $uvju aizpildTjums ir izdrupis.
(1.pielikums, 25. - 27. att.).

Tika konstatétas neaizdarindtas un  nenoblivétas  atveres pagraba __parsegumos,
inzenierkomunikaciju $kérsosanas vietas.
(1.pielikums, 28. att.).

Tehnisko béninu gridas orient&joSais sastavs;
1. Griestu apdare no dzivoklu puses;
2. Dobais dzelzsbetona panelis, b=220mm;
3. Es0s3a siltumizolacija ~150mm (izdedzi/kermazits),
4. Cementa izlidzinosa karta ~20-30mm;

Parsegumu stavoklis vértéjams ka apmierino$s un atbilstods Bavniecibas likuma 9.pantam
“Bitiskas bavei izvirzamas prasibas”, taéu neatbilsto§s LBN 002 — 15 “Eku norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam ir tehniska stava grida (virs 5.stava dzivokliem) un pagraba
parsegums.

47. | Biives telpiskas noturibas elementi |

Ekai ka telpiskas noturtbas elementi kalpo neso$as kiegelu mira Skérssienas (b=380-510mm,
skatlt punktu 2.3.) kopa ar dzelzsbetona bloku/riboto panelu pamatiem, dzelzsbetona starpstavu
parseguma paneliem, k& arf logu un durvju ailém, to parsedzém.

(1.pielikums, 13. - 18.att.).

Kopuma &kai netika novérotas butiskas deformacijas un plaisas saistibd ar bives telpiskas
noturibas elementiem.

48 Jumta elementi: neso$3a konstrukcija, jumta klajs, jumta
T segums, lietusiidens novadsistéma

Ekas jumts ir veidots no sailiekamiem dzelzsbetona paneliem (balstas uz neso$ajam kiegelu
mira 3kérssienam), kuri arm kalpo k@ nesoSais elements. K& jumta segums kalpo mikstais
rullveida bitumena iesegums. Uz jumta vietam krajas lietusidens, kas lieciena par nepietiekosu
slipumu, lai aizvadrttu lietustdeni lfdz piltuvém.

(1.pielikums, 22. - 24., 29. - 32. att.).

Ekai ir izblivéta iek$6ja lietusidens noteksistéma ar savacéjkanalu. Dalai piltuvju netika kostatéts

lapu kérajs.
(1.pielikums, 22. - 23. att.).

Jumta konstrukcijas (t.sk., lietuslidens novadsistémas) tehniskais stavoklis vértgjams ka
apmierino$s un atbilsto§s Bavniecibas likuma 9.pantam “Batiskas bavei izvirzamas prasibas”.

4.9 | Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini |

Eka nav balkonu.

Ekai DR fasadé ir izbavétas lodZijas (= 3m). Viens dzivokla Tpasnieks lodziju ir aizstiklojis.
Koplietosanas lodzijam priekspusé izblvétas dzelzsbetona konstrukcijas margas pilna
augstuma. Ka lodziju neso$as platnes kalpo ribotie dzelzsbetona parsegumi, kas balstds uz
neso$ajam kiegelu mara $kérssienam. Privato lodziju ekrani veidoti no metala konstrukcijas.
Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s.

(1.pielikums, 16., 39. - 40. att,).

Pirms galvenas ieejas €ka no pagalma puses ir uzstadits dzelzsbetona konstrukcijas jumtins, kas
balstas uz kiegelu mira véjtvera sienam. Vizuali apsekojot, jumtinam lokalas vietas tika
konstatéti apdares defekti — izdrupumi, mitruma notec&jumi. Tehniskais stavoklis vértgjams ka
apmierino$s.

(1.pielikums, 33. - 36. att.).

Pirms galvenas ieejas &ka (ZA fasadg) ir izveidots betona lievenis. DR fasadé pirms ieejas €ka
(izmanto, lai noklltu pagrabstava) ir izveidota dzelzsbetona kapnu konstrukcija ar betona flizu




segumu, Vietam, mitruma un sala iedarbibas rezultatd, redzami vizudli defekti — betona
izdrupumi, plaisas. Kopuma tehniskais stavoklis vértéjams ki apmierino$s.
{1.pielikums, 37. - 38. att.).

4.10. | Kapnes un pandusi |

Ekai ZA fasadé ir izbGvéts brugakmens kidjuma panduss. Tehniskais stavoklis apmierinoss.
(1.pielikums, 36. att.).

Ekas kapnu telpa kapnes veidotas no saliekama dzelzsbetona konstrukcijas laidiem un
laukuminiem. Kapnu margas — metala konstrukcijas ar pvc lenteri. Uz tehnisko stavu var nok|at
no kapnu telpas caur tehniska stava izbavi.

(1.pielikums, 41. - 42. att.).

Kopuma plaisas un deformacijas, kas var ietekmét kapnu mehanisko noturibu netika novérotas,
lidz ar to stavoklis vértéjams k& apmierino$s atbilstoss Bavniecibas likuma 9.pantam “Batiskas

bavei izvirzamas prasibas”.

4.11, | starpsienas |

Ekas starpsienas veidotas no kiegelu margjuma, b=250mm, gipskartona, b=100-150mm,
gipsbetona.

Kopuma ékas iekSsienu stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstos$s Bivniecibas likuma
9.pantamn “Bitiskas bavei izvirzamas prasibas”.

412 | gridas |

Eka gridas ir veidotas no betona un koka konstrukcijas ar laminata, linoleja, flizu segumu.
Atsegumi netika veikti. Tehniskais stavoklis apmierinoss.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas |

Ekai vartu nav.

Galvenas ieejas ardurvis ir nomainitas pret siltinatam térauda durvim (b=50mm). Atkritumtelpas
durvis, pagraba, b&ninu durvis ir no koka konstrukcijas (t.sk., lika uz jumtu).
(1.pielikums, 22., 36. att.).

Lielaka dala ekas logi ir PVC konstrukcijas ar divstikia paketi (b=60-70mm), pargjie ir sakotngjie
koka konstrukcijas logi ar dubulto stiklojumu (b=150-200mm).

(1.pielikums, 13. - 20. att.).

LOka uz jumtu ir veidota no koka konstrukcijas ar skarda apsuvumu. Tas ir apmierinosa stavokir.

Vecie koka logi un koka ardurvis neatbilst LBN 002 — 15 “Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.,

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dameni ]

Eka nav apkures krasnu, virtuves pavardu un dimenu.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba |

Ekas neso$as konstrukcijas ir kiegelu mira Skérssienas, pasnesosas sienas gazbetona paneli.
Atkariba no izvirzitajam ugunsdrodibas prasibam, €kai ir | lietodanas veids. Ekas kopiga
ugunsdro8ibas pakape — U1a.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali

Eka védina$anu pamatd nodrodina dabigas ventilacijas 3ahtas (kanali). Uz jumta dabigas
ventilacijas kanalu izvadiem ir uzstaditi metdla konstrukcijas jumtini ar skarda segumu.
Parbaudes akts par pédéjo ventilacijas kanalu parbaudi un tiri§anu netika konstatéts. Saskana ar
LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija” 3.2.3 nodalas 97.punktu, ja
vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absollitais minimums ir
15m3/h uz cilvéku.

(1.pielikums, 22. att.).




4.17. | Liftu $ahtas |

Eka nav lifta.

4.18. | lek$éja apdare un arhitekttras detalas |

Kapnu telpds sakotnéjais sienu apdares slanis ir atjaunots. Pagrabstava sienam apdares slanis
nav izveidots.
(1.pielikums, 7. - 9., 41. - 42. att.).

4.19. | Aréja apdare un arhitektiiras detalas I

Gazbetona paneli krasoti un ripnieciski apdarinati. Pamatu dzelzsbetona bloki un cokola paneli
(garenfasadém) apmesti ar apmetumu.
(1.pielikums, 13. - 16. att.).




5. leksejie inzeniertikli un iekartas

ApsekoSanas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla (%) netiek izteikts, jo nav
noveértéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
hiives dalam. Athilstiha normativo aktu prasibam noteik$anai
51 auksta tGdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

o sanitartehniska iekarta, dens patérina skaititaji

Auksta Udens ievads atrodas &kas pagrabstava. Ir uzstadits auksta Gdens skaititajs (uzskaita
patérétos m3). Auksta Gdens sistéma ir pilniba atjaunota (gan gulvadi, gan stavvadi) — jaunas
térauda caurules ar polietiléna izolaciju. Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
(1.pielikums, 43. - 44. att.).

Kanalizacijas_sisteéma ir pilniba atjaunota — sakotnéjie ¢uguna caurulvadi aizvietoti ar PVC tipa
caurulvadiem. Tehniskais stavoklis vértéjams k3 apmierinoss.
(1.pielikums, 45. - 46. att.).

karsta ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
udensmaisttaji, Zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
ddens silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas
patérina skaitTtaji un citi elementi

5.2.

Eka karsto Gdeni visu gadu nodro$ina centralizéti no siltummezgla ar sitummaina palidzibu.
Cirkulacija ir 24/7 rezZima. Karsta adens sistéma ir pilnTba atjaunota (gan gulvadi, gan stavvadi) —
jaunas térauda caurules ar rOpnieciski raZotu siltumizolacijas ¢aulu ar folija parklajumu.
Siltumenergijas patérind karsta Gdens sagatavo$anai un apkures vajadzibam tiek uzskaitits ar
koptigu skaitTtaju. Karsta idens tehniskais stavoklis vértgéjams ka apmierinoss.

(1.pielikums, 47. - 49. att.).

ugunsdzésibas tdensvads, automatiskas
5.3. ugunsdzésibas sist€mas un diimaizsardzibas
risindjumi

Nav automatiskas ugunsdzésibas sistémas un dimaizsardzibas risinajumu.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.4, caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi

Ekas pagrabstava ir izblvéts siltummezgls ar diviem siltummainiem, ar kuru palidzibu tiek
apsildita dzivojama@ maja un sagatavots karstais fidens. Viens no siltummainiem nav_izoléts.
Siltummezgla ir uzstadits vadibas bloks, ar kura palidzibu var ieprogrammét vajadzigas
siltumneséja temperatliras. Uzstadits viens siltumenergijas skaititajs, kas uzskaita apkures un
karstd ldens siltumenergijas patérinu. Apkures sistémas_caurulvadi pamata ir saglab3jusies
sakotnéjie — térauda ar stikla vates izolaciju (20-30mm biezuma). Tie ir novecosjusi,
nokorodé&jusi. Tehniskais stavoklis kopuma vértéjams ka neapmierinoss.

(1.pielikums, 50. - 55. att.).

55 centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to
T pievadi, siltuma regulatori

Ka sildkermeni pamata kalpo metala konvektori (arf kapnu telpas). Dala dzivoklu Tpasnieki
sakotnégjos sildkermenus ir nomainijusi pret jauniem térauda radiatoriem. Kaloriferu &ka nav.
Siltumneséja temperatiiras regulé$anu var veikt tikai siltummezgla. Metala konvektoru tehniskais
stavoklis veértajams ka neapmierinoss.

(1.pielikums, 56. att.).

5.6. | ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta |

Eka nav gaisa kondicion&$anas iekartas.

5.7 | atkritumu vadi un kameras |

Eka ir izblvéts viens atkritumu vads.
1.pielikums, 57. att.).




gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes
5.8. . g i
apkures katli, gazes patérina skaititaji

Eka ir viens gazes ievads. Katra dzivoklT ir uzstadits gazes skaititajs (uzskaita patérétos m3).
Gaze tiek izmantota virtuves procesos &diena gatavos$anai u.tml.
(1.pielikums, 34. - 36. att.).

5.9. [ elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Eka ir piesl&gta centralajiem elektrosadales tikliem. levads atrodas pagrabstava.

5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas |

Eka nav apsardzes un signalizacijas sistémas.

5.11. [ vajstravas tikli un ietaises |

Eka vajstravas tikli, lielakoties, ir saglabajusies sakotnéjie, tikai lokali ir maintti.

5.12. [ lifta iekarta |

Eka nav lifta.

6. Aréjie inzeniertikli
Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Tss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla (%) netiek izteikts, jo nav
novértéjums atseviskiem blves elementiem, konstrukeiju veidiem, normativa pamatojuma ta
bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteik§anai
6.1. | idensapgade

Udens caurulvadi nav maintti zemes gabala robezas.

6.2. | kanalizacija |

Ekas kanalizacija ir pievienota pilsétas kanalizacijas tikliem. Kanalizacijas caurulvadi nav maintti
zemes gabala robezas.

6.3. | drenazas sistémas |

Drenazas sistéma netika konstatéta.

6.4. [ siltumapgade ]

Eka ir pieslégta pilsétas tikliem, siltummezgls atrodas &kas pagrabstava.

6.5. | gazes apgade [

Ekai ir viens gazes ievads. Gaze tiek izmantota sadziviskam vajadzibam.

6.6. | zibensaizsardziba |

Ekai zibensaizsardziba tika konstatéta.




7. Kopsavilkums

7.1. | Bives tehniskais nolietojums

Ekas galvenie konstruktivie elementi

1, Pamati, neso$as un norobezojo$as sienas ir apmierino$a tehniska stavokii un
atbilst, "Bavniecibas likuma” 9.panta 2.punkta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un
stabilitate), prasibam;

1.2. Starpstavu un bénipu parsegumi ir apmierino$a tehniska stavokli un atbilst,
“Bavniecibas likuma” 9.panta 2.punkta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam;

1.3 Jumta konstrukcijas ir apmierino8a tehniska stavokii un atbilst, “Bdvniecibas likuma”
9.panta 2.punkta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam;

1.4. Ekas kapnu konstrukcijas ir apmierino$a tehniska stavokii un atbilst, “Bivniecibas

likuma” 9.panta 2.punkta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam;

1.
1.

2. Auksta tdens, kanalizacijas, karsta Gdens sistema ir apmierino3a tehniska stavokli, bet
apkures sisttma ir neapmierino$a tehniskd stavokll, ieteicams to parblvét pret
efektivaku sistému.

P&c inZeniera subjektiva vértéjuma kopéjais ékas tehniskais nolietojums uz apsekosanas bridi
attieciba pret jaunu biivi vértéjams vidéji 40-45%.

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

Arsienas, aug$éjais parsegums (virs 5.stdva), pagraba parsegums neatbilst LBN 002 — 15 “Eku
norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika” prasibam, Ifidz ar to, ékai ir nepiecie$ams veikt
energoefektivitates paaugstinasanas un atjauno$anas darbus.

Energoefektivitates paaugstind$anas un atjauno$anas darbu ietvaros ieteicamie darbi un
pasakumi:

Trakumi:

1. Pamatu virszemes dalas (cokols) apmetums daudzviet ir saplais3jis, lok3lds vietas
apmetums ir nodrupis, rezultatd, pamatu konstrukcija pastiprinati tiek paklauta mitruma
ietekmei.

2. Betona apmale, kura vietadm ir nos&dusies no sdkotnéja stavokla, daudzviet saplaisdjusi
un atdalljusies no pamatu konstrukcijas,

3. _Mitruma un sala rezult3ta arsienas redzami kiegelu izdrupumi.

4. Vietam nomainito logu ailes apdare no &arpuses netika konstatéta, lidz ar to. logu
montazas putas paklautas patstavigiem saules stariem un mitrumam.

5. Vietadm starppanelu savienojuma Suvju aizpildijums ir izdrupis.

6. Tika konstatétas neaizdarindtas un nenoblivétas atveres pagraba parsequmos,
inzenierkomunikaciju $kérso$anas vietas.

7. Pirms galvenas ieejas &ka ir uzstadits dzelzsbetona konstrukcijas jumting, kas balstas uz
kiegelu mira véjtvera sienam._Vizuali apsekojot, tam Iokalas vietds tika konstatéti
apdares defekti — izdrupumi, mitruma notec&jumi. Uz jumtiniem redzams apsingjums.

8. Mitruma un _sala ietekmé, bojata atbalstsienas apdare

Rekomendacijas:

1. Jaizveido jauna apdares karta pamatiem. Pirms pamatu apdares kartas izveido$anas
eso$o trauslo, dripoSo apmetumu, ka arT apsib&juso, ar izslanojumiem obligati ir
janoskalda. Pagrabstava eso$os logus ieteicams aizm(rét, eso$as ventilacijas likas pa
visu ékas perimetru ir jasaglaba ievérojot LBN 211-15 “Dzivojamas &kas” 64.punktu, kas
nosaka, ja daudzdzivokiju &kas cokola stdva neieriko gaisa nosilices védinasany,
arsienas nepiecieSamas vienmérigi pa €kas arsienas perimetru izvietot védinasanas
atveres, kuru Skeérsgriezumu kopé&jais laukums nav mazaks par 1/400 no gridas laukuma.
Vienas veédinasanas atveres Skérsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m?2,

2. Jaatjauno apmale apkart visai &kai, ieteicams ar brugakmens klajumu. Jaizveido
drenazas sistéma pa visu &kas perimetru lietusiidens aizvadi$anai;




3. Lokalas bojatas vietas saremontét (kiegelu izdrupumi) — izdrupu$as vietas, pirms fasades
siltind8anas, obligati jasaremonté aizpildot ar javas kartu.

4. Veikt visu veco logu nomainu pret jauniem logiem atbilstosi LBN 002 — 15 “Ekas
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”, ievérojot pareizu hermetizacijas tehnologiju,
t.sk., jaizveido apdare jau nomainitajiem logiem;

5. Janovér$ javas pildijuma drupSana no (pagraba, kapnu telpas) parsegumu panelu
savienojuma Suvém, jaizkal eso8ais (vietas, kur bojats), lzfiritds Suves jagrunté ar
attiecigajam hermétikim atbilstodu grunti, péc gruntéSanas Suvi aizpilda ar poliuretana
hermétiki.

6. Veikt visu inzenierkomunikaciju un parsegumu Ské&rsoSanas vietu aizdari’/hermetizaciju,
saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba” 3.5. nodalas 54.punktu, kas nosaka, ka
ugunsdro$o bavkonstrukciju un inZeniertiklu 3ké&rsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdrosiem blivéjumiem vai sistémam, kuru ugunsizturiba var bat par pakapi zemaka
neka ugunsdro$am konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par EI 30.

7. Jumtinam jasakarto lietustidens noteksistéma. Jasaremonté platnes izdrupusas vietas (ar
javas pildijumu).

8. Javeic atbalsta sienas apdares atjauno$ana, paredzot “nosegcepures izveidi, kas
pasargas atbalsta sienu no nokrinu mitruma.

Citas rekomendé&cijas:

e Ekas arsienas janosiltina atbilsto$i LBN 002 — 15 “Ekas norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

e Pagraba parseguma siltina8ana no pagraba puses atbilstosi LBN 002 — 15 “Ekas
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam tiek izvértéta energoaudita parskata;

» Augséjais parsegums (virs 5.stava) jasiltina atbilstodi LBN 002 — 15 “Ekas norobezojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam;

» Veikt pagraba, atkritumtelpas, béninu veco koka &rdurvju nomainu pret durvim atbilstosi
LBN 002 — 15 “Ekas norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”,

e Veikt visu veco logu nomainu pret jauniem logiem atbilstosi LBN 002 — 15 “Ekas
norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”, ievérojot pareizu hermetizacijas tehnologiju;

¢ Javeic v&dinaSanas kanalu firiSana. Papildus, ieteicams, izvértét dabigas ventilacijas
varstu izveidi dzivoklu arsiends un dabigas ventilacijas varstu izveidi PVC logu tipa
ramjos. Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 80.punktu, kas
nosaka, ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados;
ja objekta ir gazes aparats — ne retak ka reizi trijos gados;

¢ Energoefektivitates paaugstinaSanas un atjaunosanas pasakumu laika japaredz ar7 visu
skarda pieslégumu (parapeta, ieejas jumtinu u.tml.) un lietusGdens noteksistému
remonts vai nomaina;

» Veikt elektroinstalacijas parbaudi visa &ka;

e Japarblvé esoda apkures sistéma uz efekfivaku sistému, ietverot caurulvadu nomainu
pagrabstava;

¢ Visam piltuvém uz jumta jauzstada lapu kéraji;
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¢ Janoizole sitummezgla siltummainis.

¢ letaicams, €kas siltindSanas projekta ietvaros, paredzét izblvét tadu slipumu jumtam, lai
lokali nekratos lietusiidens.

Paredzamo darbu veikS8anu paredzét &kas atjaunosanas projekta, kuru saskanot Latvijas valsts
blvniecibas likumdosana noteiktaja kartiba.

Precizakus siltumnoturibas uzlabo$anas ieteikumus skatit energoaudita parskata.

Pirms darbu uzsak8anas, &kas elementu tehniska stavokla precizésanai, blivuznéméjam javeic
&kas papildus virspuséja apsekosana.

Ja tiek konstatétas buitiskas atk@pes, salidzindjuma ar parblves projekta pienemtajiem
risindjumiem, vai $aja apsekoSanas aktd miné&tajiem, objektd ir jauzaicina projektésanas
organizacijas parstavis, situacijas izvérté$anai.

Tehniska apsekosana veikta: 07.03.2019.

i BavinZenieris Evalds Cirsis
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OBJEKTS: P@rka ieta 16, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP, DOP

AR skaidrojoSais apraksts

1. Vispariga dala
Fasades apliecinajuma karte ir izstradata pamatojoties uz pasititaja projektéSanas uzdevumu, &kas
energosertifikatu un tehniskas apseko$anas atzinumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bavniecibas normativiem un standartiem. Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var btiski ietekmét t3
realizaciju, nepiecieSamas rakstiski saskanot ar projekta autoru. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu
bavju projektésana un bvnieciba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti

MK Nr. 500 “Visparigie bivnoteikumi”;

MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi®,

LBN 211-15 "Dzivojamas ékas";

LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba”;

LBN 202-18 ,Bivprojekta saturs un noformésana’.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var

nebut uzskaittti visi izmantotie dokumenti.
3. Esos$a situacija

Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti eso3ai ékai. Bives tehniska inventarizacija tika veikta 1999. gada.
Ekas energosertifikats izstradats un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2019, gada. ApsekoSana
daba veikta 2019. gada. Ekas galvenais lietodanas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122). Apbaves
laukums 501,5 m2, kopéja telpu platiba ir 2648,7 m2, buvtilpums 8225,0 m3. Ekas pamati — dzelzsbetona bloki,
ribotie paneli, betons, arsienas — kiegelu miris, gazbetona paneli, parsegumi dzelzsbetons, betons, jumts —
savietotais ar ruberoida parklajumu.

4. Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas fasades apliecinajuma karte ir izstradata ar mérki veikt pasakumus &kas energoefektivitates
paaugstinaSanai un norobezojoSo konstrukciju siltuma pretestibas uzlabo3anai.

Ekas biivapjoms, fasades, jumts

Lai nodro$inatu €kas pamatu hidroizolaciju un sittumizolaciju, paredzéts veikt &kas pamatu atraksanu,
attiiSanu no bojata un atslanota apmetuma un augsnes paliekam, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt
pamatu siltinaSanu ar putupolistirolu 100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no dzivoklu
arsienas un pagrabstava arsienas sadurvietas lidz MIN 1m atzimei zem grunts limena. Pirms darbu veik$anas
virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! Hidroizolé$ana javeic vismaz 200 mm zemak, neka siltumizolacijas slanis

Péc pamatu hidroizolacijas izveidodanas un siltina$anas pamatus aizbért ar izrakto grunti, veicot grunts
blietéSanu pa slaniem, ne biezakiem ka 15-20 cm. Péc pamatu aizbérSanas pa &kas perimetru zaliena zona
izbGvet betona bruga lietus Gdens novadjosiu 600 mm platuma ar kritumu virziena no ékas. Pamatu virszemes
dalai veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu.

Arsienu siltina$ana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK) (atseviskas vietas, pieméram pilastriem,
siltumizolacijas biezums var bat mazaks, ja tas ir saskana ar AR raséjumiem). Lodziju margu dala, ka arf aizmaréjamas

dalas (esosas ventilacijas atveres béninu dala, ka arf dekorativo elementu starpu aizmiréana drébju zavésanas telpas)
jasiltina ar lidzigu izolacijas materialu 150 mm biezuma. Veicot ailu un dekorativo elementu starpu aizmiaré$anu ar

- Lapa 1
Bivprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
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gazbetona blokiem, janem veéra, ka jaizveido lfdzena plakne, un nepiecieSamais bloku izmérs japielago bavniecibas
laika. Paredzams, ka nepiecie$ama bloku piezagé$ana/ pielagoSana uz vietas objekta. Veicot piemaréSanu ievérot, ka
katra otra karta jastiegro ar stiegru @10 mm. Stiegras galu nostiprinat eso$ajas kiegelu mara sienas ar 2-komponentu
kimisko enkurmasu.

Obligati jasiltina logu ailas ar 30-50 mm Iidzvértigu materialu. Ekas logi tiek mainiti dal&ji, un esoso logu iebtve ir veikta
nenemot véra iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bivdarbu laika, katram
logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizsegSana ar ailu siltuma izolacijas platném. Loga ramim péc logu
ailu siltinadanas ir jablt redzamam ne mazak ki 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt atbilstoi ETAG 004 prasibam.
Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela punktveida siltumvaditspéja janodrosina < 0.002 W/m?K.

Pagraba parseguma siltina$anai izmantot putupolistirolu (AD<0,036 W/(mK)) 100 mm biezuma un veidot
arméjoso slani. EsoSos noliktavu nodalljumus pagraba péc iespéjas demontét, lai nodrosinatu nepartrauktu
siltinatu plakni. Péc iespéjas nepiecie§ams nodro$inat eso$as un jaunas inzenierkomunikacijas izvietot aiz
siltumizolacijas slapa (talak no pagraba griestiem), ievietojot tos atbilstodas aizsargcaurulés. Ja
elektroinstalacijas vadus nav iespéjams parcelt, aiz siltumizolacijas slana, tos jaievieto atbilsto$as kabelu
aizsargcaurulés.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “BAUMIT" vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izbtves parliecinaties par fasades [idzenumu (nodro$inat fidzenumu Iidz 20mm/m), lai
nodroginatu siltumizolacijas materiala biivu pieklauanos sienai. Atseviskas vietas atjaunot izkrituSos kiegelus.
Ja kiegelis izdrupis vairak ka 1/3, tas japarmare! Panelu un lodZiju dala, kur virsma ir fidzena un cieta,
nodrosinat to apstradi ar abrazivu materialu, ta pastiprinot montéjamo materialu noturibu.

Fasazu kraso$anai paredzéts izmantot gatavo tonéto silikona apmetumu ar maksimalo graudinu izméru 2 mm.
Pirms fasazu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasatitaju un projekta autoru.
Esosas skarda palodzes paredzéts demontét. PEc fasazu siltindanas izgatavot un uzstadit jaunus, rapnieciski
krasota skarda parapetu nosegus un palodzes, ka art citus nepiecieS$amos skarda elementus.

Ekai ir tehnisko béninu stavs, kuru nepiecieSams siltinat ar beramo vati 300mm biezuma AD=0,041 W/(mK).
Veicot siltumizolacijas psanas darbus, janem véra vates séSanas 10 %, un norédditais izolacijas biezums ir péc
séSanas. Lai nodroSinatu ventilacijas un citu inZenierkomunikaciju apkalpoSanu, ka arm noklaSanu uz jumtu,
nepiecieSams izbiivét apkalpo3anas laipas b=1,2m.

Ekai ir saliekama jumta konstrukcija, un nav nepiecieSams veikt eso$a jumta laboSanas darbus. Uz ékas jumta
ir ventilacijas izvadi ar skarda apdari. NepiecieS8ams veikt esosas skérda apdares krasoSanu, lai samazinatu
risas raditas sekas. Ventilacijas atveres nosegt ar Rabicas sietu, nodroSinot aizsardzibu pret putniem.
Paredzét uzstadit jaunu, vieglas konstrukcijas jumta ldku, nodrosinot pilnigu hidroizolaciju. Nepieciesams
uzstadrt jaunus lapu kérajus uz esoSiem lietus novadkanatiem.

Logi un durvis
Ekai ir dalgji mainiti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K). Eso$as ardurvis mainamas pret jaunam blivam metala durvim,
U=1,8 W/(m2K).
Pirms logu un durvju izgatavo$anas ailu izmérus precizét daba péc esoSajam un projektétajam ailem péc ailu
geometrijas korigé$anas. Ardurvju izmériem nemt véra 50 mm ailes biezuma siltuma izolaciju pa ailes

perimetru.
Esosais lodziju iestiklojums demontéjams, ta vieta montgjams jauns stiklojums ievérojot Us1,1 W/(m2K).
) Lapa 2
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Ventilacija

Atbilstosi MK Nr. 340, 64. punktam, janodrodina védinaSanas atveres ékas pagrabstava. To kopé&jam
Skersgriezuma laukumam jabt ne mazakam ka 1/400 no pagraba gridas laukuma. Lai to nodrosinatu,
paredzéts atjaunot esosas védinasanas atveres, ka arT daléji aizmdrét esosas ventilacijas Sahtas, to vieta
saglabajot védinasanas atveres 400x400 lieluma. Uzstadamas aluminija ventilacijas restes, krasa atbilstosi
fasazu krasu pasei.

Atbilsto$i LBN 211-15 69.puntam auksto béninu védinasanai norobezojo$as konstrukcijas nepiecieSamas
atveres, kuru Skérsgriezuma laukums ir vismaz 1/500 no béninu laukuma. Lai to nodroSinatu, ir paredzéts

daléji aizmarét esosos béninu logus, ta vieta atstajot ventilacijas atveres 300x400mm, kas nosegtas ar
aluminija ventilacijas restem, krasa atbilstoSi krasu pasei.

Papildus fasadé paredzéts atjaunot védinasanas atveres, nemot véra esoSos védinasanas kanalus. Tos
nepiecieSams attirit un nosegt ar aluminija ventilacijas restém 100x 200 mm, krasa atbilsto$i krasu pasei.
Dzivoklu, k& arT koplietoSanas logos (jaunos un eso$os) japaredz uzstadit GEKO 3 vai ekvivalentu ventilacijas
iekartu. Ventilacijas sistémai ir jabt mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistos$a gaisa regulaciju, ka
arT janodroSina trokSpa aizsardziba un ienako$a gaisa attiriSana. Logos iestradata ventilacija sistema
nodroSina nepiecieSamo gaisa piepludi telpd, tacu ventilacijas Sahtas nodroSina piesarnota gaisa izvadisanu.
Pirms béninu siltinasanas un ventilacijas Sahtu atjauno$anas darbiem, obligati javeic eso$o ventilacijas kanalu
tinSana. Veicot blvdarbus, péc ventilacijas kanalu tiriSanas, jasanem skurstenslauka atzinums, kura
apliecinata kanalu iztiriSana. Ja tiriSanas laika konstatéti kanalu bojajumi, aizbirumi vai tml., tas janovérs, lai
nodroSinatu dabigas ventilacijas funkcionésanu!

5. Teritorijas labiekartojums — esoSo inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bavdarbiem janodod ne sliktaka stavokit, ka sanemot bvobjektu! Saglabajamie koki un krimi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzéts izblvet jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus ap éku, japaredz eso$o inzenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla
ap inzenierkomunikacijam — tur rak3anas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neeso$as vai bivdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi &ka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodrosinatu to turpmaku ekspluataciju.

Esosos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu

un ievadu €ka nepiecieSams saglabat un nodro$inat to darbibas nepartrauktibu. Visam komunikacijam
janodrosina piek]uve uzturéSanas vai bojajumu novérsanas vajadzibam ékas ekspluatacijas laika.

Pirms &kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasapem darbu atlauju un javeic eso$o sakaru tiklu apseko$anu
daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné. Lidzigi jarikojas arf ar citam éka piekritosam inzenierkomunikacijam,
sanemot darbu atlauju no atbilstosas institdcijas.

Pirms ékas pagraba atjauno$anas darbu uzsakSanas veikt eso3o kabelu atvienoSanu no griestiem un sienam

leguldot tos pendlos vai izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinasanas darbu pabeig$anu atjaunot aiz
siltumizolacijas slana, nodroSinot piekluvi tikliem, ka arT pie to stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.

Lapa 3
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Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
6. BavgruZu apsaimniekoSana

Bivuznéméjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par bavnieciba radito
atkritumu izveSanu. Blvobjekta janodrosina vismaz minimala atkritumu Skiro$ana, kas ietver:

- Brstamie atkritumi;

- Bavgruzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)

- Metallazni

- Sadzives atkritumi
Bivuznéméjam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimnieko$anas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. Janodrosina péc iespéjas lielaka radito biivgruzu nodoSana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu neSkiro8anu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

7. Izmantojamie bavizstradajumi

Bavprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materialu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materialu saskano$anas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilsttba. Veicot jebkadu materidlu nomainu, svarigakais
kvalitates kriterijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko pargjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmantoSanas mérkim.

i tapa 4
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8. Buvdarbu pabeigSana

Péc darbu pabeigsanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bavgruzi, kas radusies darbu
veikSanas laika ka no bivlaukuma, ta arf no piegulosas teritorijas, ja tas nepiecie$ams.
Péc bavdarbu pabeigSanas jasanem atzime no bivvaldes par darbu pabeig$anu.

DARBU ORGANIZACIJA OBJEKTA

Darbu organizacijai projekta papildus nemti véra:

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”,

Biivdarbu laika jaievéro:

LR Darba aizsardzibas likums;

MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus”;

MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, IX sadala.

MK Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas veik$anas kartiba"

MK Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 201-15 “Bivju ugunsdrosiba’”.

So normativu, noteikumu un standartu nosauksana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var

nebdt uzskaititi visi izmantotie dokumenti.

9. Bavlaukuma raksturojoSie parametri

Buvdarbus planots veikt ipaSuma Parka iela 16, Olainé. Zemes gabala kopéja platiba ir 3,4864 ha. Janem
véra, ka €ka atrodas uz sev nepiederoda zemes gabala, lidz ar to jebkadas atkapes no DOP dala
noradrtajiem risinajumiem ir jasaskano ar zemes Tpasnieku. Uz zemes gabala kopuma atrodas 1 éka, kura
planoti bivdarbi, tacu vé 10 ékas, kuras bavdarbi nav planoti. Eka atrodas teritorijas rietumu dala. Blakus
ekai ir asfaltéts auto stavlaukums.

Blvprojekta risinajumi paredz eso$as daudzdzivoklu ékas kompleksu siltinaSanu. Bavprojekts izstradats
balstoties uz Pastitaja uzdevumu, ekas energosertifikatu un tehniskas apsekoanas atzinumu, ékas
inventarizacijas materialiem, ka arf foto fiksacijam.

10. Biivdarbu veikSana

Bivdarbi veicami atbilstosi izstradatajai dokumentacijai, ka arf ievérojot spéka esosos normativos aktus.
Darba aizsardzibas pasakumi javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot
bavdarbus’. Darbu organizacija javeic atbilstosi LR “Darba aizsardzibas likums”, no kura iziet papildinajumu
prasibas MK noteikumi Nr. 600 “Darba vides iek$gjas uzraudzibas veik$anas kartiba” un MK noteikumi Nr.
238 “Ugunsdrosibas noteikumi”.

Pirms buvdarbu uzsak$anas bivuznéméjam ir jaizstrada Darbu veik3anas projekts (DVP), precizéjot
detalizétu montazas vai demontazas aprakstu. Montazas precizitati noteikt ne mazaku ka to nosaka LBN un
izgatavotaja tehniskas prasibas.

Biivlaukuma zona janorobeZo ar pagaidu Zogu vai signallenti. NoZogojums jaatzimé ar drosibas zimém
atbilstosi MK 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 400 “Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana”. Bavprojekta un DOP sadala nav noraditas atseviskas bistamas zonas, tatu bavuznéméjs ir
atbildigs par bavdarbu laika radusos bistamo zonu norobezo$anu. Tada gadijuma tas jaapzimé atbilstosi
normativajiem aktiem par droSibas zimju lieto$anu darba vietas.

Lapa 5
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11.

12,

13.

Bavlaukuma teritorija aizliegts atrasties nepiedero$am personam. Lai to nodrosinatu, péc nepieciesamibas
objekta janodrosina apsardze un/vai video novérosana.

Bivdarbu laika éka tiks ekspluatéta, tapéc janodrodina visi nepiecieSamie droSibas pasakumi veicot
bavdarbus.

Tehnologisko transportu un bavniecibas metodes, nemot véra darba apstaklus un bivuznémuma riciba
eso$o tehniku, japaredz "Darbu veik3anas projekta (DVP), ko izstrada bavuznéméjs pirms btvdarbu
uzsakSanas.

Darbu veik§anas projektu bivuznéméjs saskano ar pasttitaju, blivuzraugu (ja attiecinams) un autoruzraugu.

Bavdarbu kalendarais grafiks

Bavniecibas laika bavuznéméjs izstrada atseviskus DVP tekoSajiem darbiem. Atsevisks DVP tiek iesniegts 2-
3 nedélas pirms darbu veik$anas. To saskano ar autoruzraugu un bavuzraugu, ja attiecas. Bivuzpéméjam,
uzsakot bavdarbus, jasagatavo detalizéts kalendarais grafiks, ka arf planota naudas plisma. Papildus
janorada piesaistito darbinieku daudzums un to darbu veids. Darbu veikSanas kalendarais grafiks bavdarbu
laika ir precizéjams atbilstosi situacijai.

Materialu piegade biivobjekta veicama saskana ar bivdarbu veicgja izstradato darbu veikSanas kalendaro
grafiku. Materialu uzglabasana bavdarbu generalplana noraditaja vieta vai ekas dalas, kur nenotiek bivdarbi,
to saskanojot ar ekas ipasnieku.

Bivgruzu apsaimnieko$ana

Bavuznéméjam, uzsakot darbus, jasledz ligums ar atkritumu apsaimniekoSanas kompaniju. Bistamo bavgruzu
utilizacijai (tai skaita azbestu saturodo atkritumu) utilizacijai slédzams ligums ar sertificétu bavgruzu utilizacijas
firmu, kurai ir attiecigas atiaujas.

Darba aizsardzibas plans

Darba aizsardzibas plans tiek izstradats atbilstosi MK noteikumiem Nr. 92 “Darbu aizsardzibas prasibas
veicot bivdarbus’ un “Darba aizsardzibas likumam”. Uzsakot bivdarbus bavuznéméjs ir atbildigs par darbu
aizsardzibas plana izstradi atbilstodi LBN 310-15 prasibam, un nemot véra darbaspéka un tehnologiska
aprikojuma kapacitati.

Bavdarbu laika par darba aizsardzibu un ugunsdroibu bavlaukuma atbild darbu vaditajs.

Bavlaukuma janodrosina briva parvietosanas darbiniekiem un nepiecieSamajam tehniskajam transportam.
Materialu parvietosana, nokrauana un izmanto$ana nedrikst apdraudét darbinieku drosibu.
Biavdarbu ietekme uz blakus eso§am ékam un zemes gabaliem

Bavdarbu laika eka tiek ekspluatéta, tatu darbi nepasliktina eso$o ékas konstrukciju noturibu. Blakus esosas
dzivojamas &kas atrodas ~ 7 m no atjaunojamas ékas austrumu dala un ~ 15 m rietumu dala, un bavdarbi
nerada nekadus draudus $im ékam.

Bivdarbu laika netiek skarti citi ipasumi. Ekai piekrito$ais zemes gabals péc bivdarbu pabeigSanas jasaglaba
ne sliktaka stavoklr, ka tas ir pirms bivdarbu veik$anas.
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InZenierkomunikacijas

Eka ir pieslegta pilsétas inZenierkomunikacijam - auksta Gdens apgade, kanalizacija, elektroapgade,
vajstravas tikli. Bavdarbu laika janodrodina esoso inZenierkomunikaciju aizsardziba un saglabasana ne
sliktaka stavokl ka tas ir pirms bdvdarbu veik$anas. EsoSie gazes vadu ievadi saglabajami, veidojot ailes
siltumizolacijas slan.

Bavdarbu laika jaizverté pagaidu piesleguma vietas bivdarbu veikSanas nepiecie$amibai. Tas jasaskano ar
€kas Tpasnieku.

lespéjamie riska faktori baviaukuma

Buviaukuma iespéjamie riska faktori saistiti ar darbu augstuma virs 1,5 m (fasazu siltina$ana, ari pagraba

parseguma siltinaSana), kas var radit ietekmi uz bavdarbu veicéja veselibu un dro$ibu, gadijuma ja netiek
ieveroti visi nepiecieSamie darba droSibas pasakumi un netiek izmantoti atbilstosi darba aizsardzibas lidzeki.

Ja darbuznéméjs nav kompetents pret kadu no veicamo darba aizsardzibas pasakumu, tad detalizétus
ieteikumus var sanemt konsult&joties Valsts darba inspekcija, pie bivinspektora vai bivvaldé.

Teritorijas norobezo$ana, atbildibas

Parbuvejamas €kas tuvuma nepiecieSama vieta Tslaicigai bvmaterialu un demontéto materialu uzglabasanai
un nokrausanai, k& arf janodrosina vieta bavgruzu konteinerim. Visa bvdarbu laika baviaukums janorobezo ar
pagaidu zogu vai signallenti, k& arT janodroSina teritorijas apzimésana ar nepiecieSamajam drosibas zZimém,
lai garantétu darbinieku drosibu.

Buvlaukuma pagaidu bives, parvietojamie konteineri stradnieku sadzives vajadzibam, darbu vaditaja
parvietojams konteineru tipa ofiss, biotualete novietojami baviaukuma dienvid-rietumu dald norobezota
bavlaukuma zona.

Bavlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordingé generalaias darbuzpéméjs, un ta
pienakumi noteikti MK noteikumus Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”.

Buvdarbu veik$anu var uzsakt péc atzimes sanem$anas fasades apliecinajuma karté un nepieciesamo
sagatavoSanas darbu izpildes.

Bivdarbu veicéjs visa bivdarbu laika atbild par:

- Bavlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu,

- Brivi pieejamam darba vietam;

- Tehnologisko iekartu un maSinu tehnisko stavokli;

- Materialu zonu iekartoSanu un markéSanu;

- Bistamo materialu pareizu izmantoSanu un transportésanu;

- Atkritumu un bavgruzu savak$anu, SkiroSanu un transporté$anu. Baviaukuma neuzglabat lielu
daudzumu atkritumus un bavgruzus;

- Darbinieku informéSanu par izmainam bavniecibas grafika vai bavprojekta;

- Darbinieku informé$anu par darba dro§ibas pasakumiem;

- Darba vietas pieméroSanu prasibam par trokSpa limena ievéro$anu un risku, kas saistits ar
nokrianu,

_ Lapa 7
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- Darbinieku nodroSinasu ar pargérb3anas un atpatas telpam,
- Pirmas palidzibas sniegSanu.

Uzsakot bavdarbus darbu vaditajam jaorganizé instruktaza par ugunsdroibas noteikumiem darbam ar
elektroiericém, apmacibam ar ugunsdzé$amo aparatu. Piekli$anai vai piebrauk$anai pie buviaukuma
ugunsdzésibas inventara jabut brivai.

Ugunsdro$ibas pasakumi bavobjekta organiz&jami atbilstosi MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrosibas
noteikumi” prasibam.

Darba aizsardzibas pasakumi bivdarbiem ar paaugstinatu risku

Bivdarbu laika ir paredzéts uzstadit sastatnes, un darbi tiks veikti augstuma virs 1,5m, [idz ar to ir jaievéro
darba aizsardzibas pasakumi darbam augstuma.

Pirms uzsakt darbu augstuma, janovérté attiecigas darba vides riskus atbilsto$i normativajiem aktiem par
darba vides iek3gjas uzraudzibas kartlbu un janosaka pasakumi darba vides riska samazinasanai vai ta
novéranai. Veicot darbu augstuma, darba virsmu noZogo vai nostiprina, lai ta batu stabila, nekustiga un
neraditu risku droibai un veselibai. Ja novért&jot darba risku, konstatéts, ka nevar ievérot minétas prasibas,
uznéméjam ir janodrosina darba aprikojums, kas ir vispiemérotakais droSas vides radisanai un uzturésanai un
kura izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un lauj drosi parvietoties.

Parvieto$anas starp piekli$anas lidzekliem un darba platformam nedrikst palielinat kritiena risku.

Veicot darbu augstuma izmanto kolekfivos aizsardzibas Iidzeklus — stacionaros aizsardzibas lidzeklus, tai
skaita aizsagnozogojumu, drosibas platformas. AizsargnoZogojuma horizontalo malu paredzeét tris fimenos —
augséja marga vismaz 1,00 m augstuma, starpmargas vismaz 0,50 m augstuma, kajliste vismaz 0,15 m
augstuma.

Maksimala vertikala statiska slodze uz kapném nedrikst parsniegt razotaja noteikto maksimalo slodzi darba
pozicija.
Biiviaukuma sagatavoSana un iespéjama darbu seciba

Atbildigais bavdarbu veicgjs bavlaukuma teritorija iezimé un norobeZo bistamas zonas. Par bavlaukuma darba
organizaciju, iek$&jo kartbu un apsardzes noteikumiem atbild bavdarbu vaditajs.

Piebrauk$ana bavobjektam tiek nodro$inata pa esoSo iebrauktuvi zemes gabala. Bavlaukuma teritorija
materialu parkrau$ana paredzéta manuali vai izmantojot maza izméra tehniku.

Buvmaterialu un bavkonstrukciju Tslaiciga uzglaba$ana nodrodinama zemes gabala robezas Sim nolikam
paredzétaja uzglabaanas laukuma. Bivmaterialu izvietoSana veicama nemot véra apsvérumus par optimalu
materialu izvietojumu, lai netiktu traucéta transporta kustiba un bavdarbu veikSana. Materialu krautni veidot ta,
lai netiktu traucéta parvieto$anas dazadam tehnikas vientbam.

Lielgabarita bavmaterialu un bdvizstradajumu piegades objekta organizé atbildigais bivdarbu vaditdjs,
saskanojot to ar pasifitaju un bivuzraugu (ja attiecinams) un nemot véra bavniecibas darbu kalendaro
grafiku, lai tiktu nodrosinata kravu izkrau$ana, nekavéjot bivniecibas darbus.

Atbildigajam biivdarbu vaditajam ir $adi pienakami:
- Parbaudit piegadato bavizstradajumu pavaddokumentaciju un tas atbilstibu  bavniecibas
normativajiem aktiem, ka arf atbilstibas apliecinajumu esamibu;
Lapa 8
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16.

- Nepielaut tadu reglamentétas sféras bavizstradajumu iebavésanu, kuriem nav  atbilstibas
apliecinajuma,

- Pec Paterétaju tiesibu aizsardzibas centra amatpersonas pieprasijuma uzradit piegadato un iebavéto
bavizstradajumu  pavaddokumentus un reglamentétas sféras  bavizstradajumu  atbilstibas
apliecinajumus.

Bavdarbu veik$anai blvlaukuma uzstadams biviaukuma birojs, ti. viens konteineru tipa vagonins,
parvietojuma 1 BIO tualete, baviaukuma ugunsdzésibas komplekts 1 gab. darbinieku pargérbsanas telpas, ka
arf slegta materialu nokrausanas vieta. kas jasaskano ar €kas Tpasnieku un jaorganizé esosas ekas telpas.

Bavlaukuma nodrodinasanai baviaukuma teritorija jaieriko atklatais materialu nokrausanas laukums un
japaredz vieta bavgruzu konteinerim. Pie biiviaukuma jauzstada bavdarbu bridinosas zimes.

Galveno bavdarbu veikSanas seciba:

- Buvlaukuma sagatavo3anas darbi;

- Fasades siltinasana, t.sl. logu un durvju montaza;

- Pamatu un cokola siltinasana;

- Béninu parseguma siltinasana;

- Pagraba parseguma siltinasana;

- Teritorijas labiekartojums, t.sk. apmales ap &ku atjaunosana.

Vides aizsardzibas pasakumi

Bivuznéméjam javeic visi nepiecie$amie pasakumi, lai nodro$inatu Vides aizsardzibas likumu un noteikumu
izpildi visa bivniectbas laika. Bavniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopladi daba. Ja
noplade ir notikusi, ir javeic visi iespéjamie paskumi negadijuma seku likvidéanai, lai samazinatu videi
radudos piesarmojumu. Bivniecibas procesa laika ir jaseko [idzi tam, lai nenotiktu nekadas eflas noplides no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Darba teritorija janodrodina ar parvietojamo biotualeti. Bdvuznéméjam janoslédz atbilstoss ligums par
biotualeSu uzstadisanu un apkalpoSanu.

Bavniecibas objekts un ta apkartné esosie celi un teritorija jauztur tira, lai transporta un citas tehnikas
parvietoSanas rezultata neveidotos putekli.

Bavobjekta jaizmanto instrumenti, kam ir CE markgjums un ar mazaku trok$na izplatibu, ka arT nedrikst lietot
bojatus instrumentus. Blvniecibas gaita jaizvélas iekartas ar mazaku vibracijas [imeni.

Bivdarbu laika bivobjekta jaizmanto LR sertificéti un standartiem atbilstoSi materiali un izstradajumi.

Beigu noradijumi
Blvuznéméjam pirms bivdarbu uzsak3anas, atbilstosi LBN 304-14 jaizstrada Darbu veik$anas projekts (DVP)

Sastadija.  M.Ancans % | 2K 20/9

C—(paraksts) (datums)
N .. G.Abelite;
Projekta vaditaja: sert. nr. 1.00180 # ZH e 2ofS.
(paraksts) (datums)
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AR UN GP DALAS RASEJUMU SARAKSTS
AR-1 | Visparigo raditaju lapa

GP-1 | Generalplans

AR-2 | Fasides - demontaza

AR-3 | Pagraba plans un pirma stava plans

AR-4 | Tipveida stava plans un b&ninu plans

AR-5 | Jumta plans

AR-6 | Fasazu krasu pase

AR-7 | Sienu un gridu piragi

AR-8 | Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija

AR-9 | Cokola siltina§anas mezgls miira sienai

AR-10 | Cokola siltina§anas mezgls panelu sienai

AR-11 | Lodziju atjaunosanas mezgls

AR-12 | leejas zem lodzijam atjauno$anas mezgls

AR-13 | legjas atjaunoSanas mezgls

AR-14 | Logu montaZas mezgli

AR-15 | Jumta ltkas izbGves un béninu siltinaanas mezgli

AR-16 | Kapnu telpas jumta siltina$anas un béninu izejas mezgls

AR-17 | Jumta dzegas izbiives mezgls

AR-18 | Lodzijas jumtina siltinaS§anas mezgls

DOP-1 | Darbu organizacijas shéma

APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
7 | Eso&a siena Nr, Nosaukums
| Siltuma izolacija 1. [ LBN 201-15. "Bavju ugunsdrosiba"
Skembas 2.| LBN 002-15. "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika"
Aizmirgjamas dalas 3.| LBN 202-18. "Bui/m'emb:':ls _leceres dokumentacijas noformésana”
T 4.| LBN 211-15. "Dzivojamas &kas"
: Grurjts' —_— 5.| MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;
EsoS$s izlidzinoSais slanis 6.| MK Nr. 525 “Eku bavnoteikumi”
| Esos$s dz/betona parsegums 7.| MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus”
1 Dzivokla numurs 8.| MK Nr. 660 "Darba vides iek§&jas uzraudzibas veik§anas kartiba"
- Sienu/gridu tipi 9.| Ekas inventariazicijas lieta
LO1 Ailu numeracija 10. | Ekas energosertifikats
2 Krituma virziens 11. | Ekas tehniskas apsekosanas atzinums
EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbuves laukums 501,5 m? Bavtilpums 8225,0 m®
Kopéja platiba 2648,7 m’ Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 5/1 Ugunsnoturibas pakape Ula

Pasititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums”

: registracijas Nr. 50003182001
Mob: +371 20083567 Kiadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 =
8k 1 2z * Buvpro}ekta. Daudzdzivoklu dzivojamis &kas
e nosaukums: gpergoefektivitates paaugstinasana

martinsBliepsaimnieks i
www.lepajasnamsaimnieks.v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
gggzkt_a Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
BPV G.Abelite — 126.06.2019 se:
BPDV  |G.Abelite 26.06.2019 | Lapas
lzstradaja|M.Ancans  [<7ZZ= 126.06.2019 BoSIukums: VISPARIGO RADITAJU LAPA

Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

| b/m LN-15022019 | LN-15022019 = AR-1 -
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Iidz lievena Jumtinam

1. Fasau stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos;
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TIPVEIDA STAVA PLANS, M1:200

BENINU PLANS, M1:200
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1. Fasazu stlros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stiiri atzimati stavu planos;
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JUMTA PLANS, M1:200
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PIEZIMES:

1. Jumta seguma atjaunoSana nav paredzéta;
2. Jauzstada jauni lapu kersji;
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FASAZU KRASU
PIEDAVAJUMS, M 1:200 e _ s

+16.650 = : ” +16.650

PIENEMTIE APZIMEJUMI
]}I Fasades mehaniskas slodzes
]

sadalijums, iznemot pie ieejam éka un
lodzijam. leejas mezgls un lodziju
iekSpuse | mehaniskas slodzes zona

3

-
PIEZIMES:
— 1. Pirms fasazu apmesanas, veikt krasu atbilstibas
parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar
] paredz&to masad tonéto apmetumu vai krasu un
| sanemt saskanojumu no Pasifitdja un projekta
autora.
2000 'y - 2. Fasadé iepriek§ maintti PVC logi ar savadaku
- dallumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu paseé,

bivniecibas laika saglabjami. Péc &kas nodo$anas
ekspluatacija, pie logu mainas janem véra $aja krasu
pasé noraditais logu dalljums un krasa.

HB.650

o Paredzat deformacijas Suvi, 6
Baumit va

ekviv. E velda
Apraksts Krasas Nr.
Fasades plakne .
leejas jumtinu BAUMIT Life 0584
griesti (NCS S 2040-Y90R )
BALMIT Lo 0554 Pilastru malas - visur BAUMIT Life 0584 Fasades plakne BAUMIT Life 0189
Ventilacies restes 4gb BAUMIT Life 0584 Ventiacias restes 5gb [asgdes plaia S Ror
" O Lodziju griesti

BAUMIT Life 0394

Cokols (NCS S 4010-Y50R )
| O
| A T Tumsi briina - RAL 8016
Lietus rene/tekne (NCS S 8010-Y90R )
- Logi iek§puse/
arpuse Balts RAL 9010
Ventilacijas restes (NCS S 0603-Y40R )
‘ i} fasadé
= 1
%:T[‘ Ventilacijas restes Brins RAL 8025
Ell cokola ( NCS S 6020-Y80R)
+2,000 |
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SIENU UN GRIDU PIRAGI

APZIMEJUMS,
’ APRAKSTS
NOSAUKUMS PIEZIMES
C1 =~ - o Pirms hidroizolacijas
Cokola/pamatu sittingjums ~ --Izﬂlg'."—‘mf b a:‘q-atam esoSals cc.’kowp.amaf' uzkiaSanas, pamatu un cokola
- Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 karias) |2 mm daja mehaniski vai ar
b=100mm, paredzot siltinat
Limjava Baumit Supra FIX augstspiediena ddensstrikiu
' i D i ol ki
1m zem grunts Tmepa — attirit palikuso grunti un smilSu
Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 .
T =0.034 WimK)(vai ekvival 100 mm paliekas, nokalt esogo,
@ (Tenax) (A<=0,034 W/{mK))(vai ekvivalents) - - nodrupuSo apmeturmu.
Armejosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. (5 _ g rm o
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 karta Nodrosingt virsmas
j =l | e—meeee e — — = izlfazina3anu, ievérojot
: < Nesariida zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta 20mm/m fdzenumu. lzmantot
7 < o= | | Fasédes krasa Baumit SiliconColor grunti Baumit Tigfongrund,
"~ grunts dafa ; ]
s Jjavu Baumit Beton 30.
v S1w_ 7 - IzlTdzinata un sagatavota eso3a ékas arsiena (sk. piezimes) P ;’ z;s 7";‘:("’20’3°"fasa Zbuves
rsienu sitinajums ar s v 5 e pariecinalies par lasadaes
fasidos akmens vatl o _Lijava BAUMIT StarContact White vai ekvivalents Fozenum, lai nocrodingtu
b=150mm Nedego3a akmens vates situmizolacija planajam apmetuma 150 siltumizofacijas materiala bifvu
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents)| ' >- "M piekjausanos sienal, t.sk.
— - nodroSint gruntéSanu.
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White val ekviv.
ar stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. AtseviSkas viotas atjaunot
| fas. stipribas zon3 - stiklaskiedras siets 2 kartas 5-8mm izkrituSos kiedejus. Ja kisgells
——— === — —— izdrupis vairak ka 1/3, las
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta _ ] JApsmUra! lzdrupudo Kedelu
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai atjauno§anal/ parmaraSanai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. izmantot grunti Baumit
. TigfenGrund un Javu Baumit
Pilastrfziltinajums pr Izlidzingta un sagatavota esoda 8kas arsiena (k. piezimes) | M0,
fasades akmens vati _Limjeva BAUMIT StarContact White vai ekvivalents Nodroingt virsmas
b=100mm Nedegosa akmens vates situmizolacia planajam epmetuma | . - izidzinaSanu, levérojot
sistemam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents)] ' == "' 20mm/m ldzenumu. Nellelus
nelldzenumus var idzinat ar
Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. lmjavu Baumnit ProContact
ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Butiskiom ldzinasanas
| fas. stipribas zond - stikladkiedras siets 2 kartas 5-8 mm darbiem rikoties Il ka
: y — S cokofa risingjuma.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vei Panefu un lod2{u dafs, kur
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. virsma Ir fdzena un cleta,
nodrodinat to apstradi ar
S3 abrazlvu materiglu, ta
Pagraba kaonu tol pastiprinot montgfamo
dzigo Ko e : :S S;ﬁ‘; aé;u'::s = Izlidzinata un sagatavota eso$a ekas siena (sk. piezimes) materidiu noturfbu. Alzplidit
* . p T — izkritu$o starppaneju
ar fasades akmens vali = Limjava BAUMIT StarContact Wthe val ekwﬂlenis savienojuma Suvju Javu
b=50mm @ = N_edego§a akmens vates siftumizolacija planajam apmetuma 50 mm (Baumit ProContact)
: _j; @ sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents)
Kappu telpas sienu ; = Améjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. . —

e , . 4 N N i -5 mm Siftumizolacijas stiprin&si
siltinasana bénigu dafa 7, §_ ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. d;b:z Z;;un‘;{:;; ;p K
b=50mm i slitumvaditspéja < 0.002W/m*K.

S4 Atbilsto§! ETAG 004 | fasades
mainigs 150 lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasifitaju stipribas zon& armgjo$a javas
Lodju margu sitinaSana, e Spaktsle Baumit Fino Bello vai ekviv. ;‘:gz e s
miréjamo daju siltina$ana Vad e = GipSa maSinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Sl Grunts Baumit Gypsum Primer val ekviv.
Aizmiréto daju sitinasana @ == Jaur.1s gézbefona maris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. | mainigs
tsk. starp un virs A Limjava BAUMIT StarContact White vai ekvivalents
dekorativajiom elementiem /] > Nedegosa akmens vales siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm
drébju Zavedanas telpd —| sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents)
b=150mm Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. 5
ar iiklu&l_(iedr_as siety Baqr_nft _StarTex vai ekviv. [0 M
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta -
Gatavais tonélais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
S5 Eso3a iekssiena ]
Kappu telpu sienu remonts - Grunts Baumit Gypsum P"""EV_?" ekviv. _ _
LodZiju nesittinato sienu ’ Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv. _
remonts = GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
.,"' lek&telpu krasa - saskanofama ar Pasititaju

APZIMEJUMS,
’ APRAKSTS
NOSAUKUMS RiEdiEs
P1 @ Ja konstatéta nenoturiga
- — EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas {lrits, dzinats) pagraba griestu virsma (kifts
Pagraba griestu siltiné$ana Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv vai tml), veikt t& tirfSanu!
- — — ' Veicot virsmas sagatavo$anu,
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. novérst javas pildfuma
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drupsanu no pagra{)a un
(A<=0,036 W/mK)) (vai ekvivalents) kapnu telpas griestiem. Izkalt
P, = esoso bojato Suvi, veikt
= VY Arméjo3a javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv. gruntéanu ar Baumit
@ ar stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. TisfenGrund un $uvi aizpildtt
ar poliuretdna hermstiki.
P2 @ levérot 20 % sasanos. PIraga
b T - - — noradits biezums, kas
Bénigu siltingjums un segums [ oY ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas jasaglaba pac vates ssands.
= ‘N N+ PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas skmens vates 300 mm
). ) siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
< Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - biivi
: = B nosedzot visu laukumu
q . Eso8a parseguma konstrukcija ar epdari
5]
P3 Uzkauséjama ruflamteriala slanis (esoss)
Jumta sitinagana kappu telpu Esodals parsegums {péc nepiecieSamibas {irits, ﬁdzrnéﬂ .
daja b=200 Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
= Cieta akmens vate
5 AN/ (A<=0,039 W/mK)) (vai ekvivalents) =00l
N P Arm&josa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv.
® ar stkusedrassitu Beuit SterTex vl kv
Universala gatava $pakiele
lekstelpu krésa - saskapojama ar Pasatiaju
P4 @ Bitumena rufju materials 2 kariés virskérta - Icopal Ultra Top Veikt jumtipa attiriSanu un
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents virsmas sagatavoSanu,
Kéapnu telpas leejas mezgla ) = Esodaic bitumena rufju materials — izdrupumus alzpildTt ar javu
Jjumta segums o Esosa pan tanstulkcie: el atavol Baumit ProContact.
— Esosa parseguma konstrukcya, atfirlts, segatavots Jumtipa konstrukeiju no
@ Armgjosa javas karla BAUMIT StarContact White vai ekviv. apaksas sagatavot analogi
ar stilduskiedras sietu Baumit StarTex vai gkviv. fasades vismas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavosanai.
Fasades krasa Baumit SiliconColor
p5 © 1 Hidroizolacfas sastavs Baumit BetoProtect val ekviv. Velkt virsmas sagatavogan,
. Uzklgiama divas kartas fdz 4 mm Virsmai jabt trai, abrazivai.
LodZjju gridu / griestu apdare ] r Salkeres java Baumit BetoHaftveiekviv. Lodziu griestu virsmu
Remontjava Baumit BetoFill vai ekviv, 10-50 mm sagatavot analogi fasades
® 1 I2lidzinosa Spaktele Bauit BetoFinish vai ekviv, T | vismas sagatavoSanai
Attirita un sagaltvota eso$a parseguma konstrukcifa
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades kr&sa Baumit SiliconColor
P6 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virskiafs
oS TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apakskigjs
bZ 1 5:;; rjr:, miipa sitinéjums =3 Nedego$a akmens vales silfumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
. virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
B 8 /N i B Nedego3a akmens vates silfumizolacija, Paroc ROS 30 vai 120 mm
T Co— 3. ekvivalents (A<=0,036 W/{mK))
AT s EsoSais bitumena rullu materials
) ; Aftirita un sagatvota eso§a parseguma konstrukcija
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
@ Fasades krasa Baumit SiliconColor
Pasiititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Mob. +371 20083537 ) Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
VRIN:42103044336 - v
BK.7eg s _ Buvproyektar Daudzdzivokju dzivojamas ékas
mortslepscimiersy nosavkums: energoefektivitates paaugstinasana
www.lepajasnamsaimniels.v
Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
BPDV |G.Abelite 26.06.2019 | Lapas
Izstradaja| M.Ancans 26.06.2019 | "OsAukums: SIENU UN GRIDU PIRAGI
Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 LN-15022019 | LN-15022019 n AR-7 -




LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJAS

MARKA SKATS NO MAINAMO LOGU PIEZIMES
FASADES PUSES BxH SKAITS
Loga siltumcauriaidibas
koeficients U < 1.10 W(m?xK)
Lo1 2300 x 7
1500 PVC profils
3 stiklu pakete, paredzét
Thermix tipa distanceri
Krasa iekSpusé -
Balta - RAL 9010
Arpusé - atbilstosi krasu paset
L02
2300 x 7 Paredz&t ROTO tipa funitdru
1500
Udens necauraidibas kiase: 8A
V&ja slodzes izturibas klase: C3
Gaisa caurlaidibas klase: 4
L03
1580
lodZiju stiklojums
Lo4
1100 x
1500 L
02 1100 x
1500 5
LO6 1100 x 4
1400
Ko7 150 17
1500
11
uz vedinasanas | PVC profils, 2 stiklu pakete
L08 1700 x| telpu japaredz
2100 / | sledzamas durvis | Krasa iekSpusé un arpusé -
1400 10 gab Balta - RAL 9010
krésa iekSpusé un | Paredzét ROTO tipa funitdru
arpusé - balta
RAL 9010
Skatit specifikaciju pie
L09 logiem LO1-L07
750 x 4
2300
L10 750 x 1
750

INAMO MAINAMO
MARKA EEE b EUSES BXH | pumin StarTs PIEZIMES MARKA| ~ SKATS NO FASADES PUSES |BXH | "qame | PIEZIMES
, 1000 400
1T s Metala durvu bloks RO | At 400x| 40
| f~—A U < 1.80 W(m*K) - 400
D01 1 _3\ = Bur\grgn p:rad'zé;‘:izvéréjmshinismu =]
Py o Pazrsedzét :xm‘llm k:;l:ll sistdmu ar \
/i 8 | 1000x 2 domofonu
Al s o o
F 5 . e a8 a8 A2 300 e
X
A 3 \ 400 2 restes
N = Krasa - atbilstosi
\ krasu pasei
900
— poiss
D02 900x g'uér;l;r: ng:ﬁzél glzvéréjmehénismu \_Jg?L 100 x 18
= 2100 1 UzstadTt durvju atduru RO3 §\§ 200
B B Krasa viendda iekapusé un rpusa -
athlistodi krasu pasei
_.\
, 800
i Y
D03
800x 1
8 2100
1 2
/
7/
N
—N Melala ”!I”“’F":%lﬁi dbu?'[a (Et30}-
o04 o 000 |1 i i i
4 §I 1350 gg.;ngmpf:auzat sizvrEjmahanismu
\|\ Kréisa tumdi briina - RR32
1000
T 500 ! Metala durvis ) .
D05 | A=A y N 1000x 1 Durvim paredzét aizvéréjmehanismu
: I | 2100 Krésa tum briina - RR32
E—] §
< 2
L3 =~
/ﬁa}‘; iEOSDQ,'T Metala durvis - nasiltinatas
D06 N - 1‘ === N 1500x 10 Durvim paredzét aizvérajmehanismu
i 2200 Durvls paredzat slédzamas, ja
| ’7] = Paséﬂttm(js balvniectbais laika nenorada
| / = sav.
= ! g Krésa tumi briina - RR32
o~
8
Pasutitajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums”
registracijas Nr. 50003182001
Mob ;4371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 T
Bpegppuatiodt Buvprojekt? Daudzdzivokju dzivojamas ékas
S —-—0) . nosaukums: anergoefektivitites paaugstinadana
www fiepajosnamsaimnieks.iv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
BPDV |G.Abelite < 26.06.2019 | Lapas
Izstradaja| M.Ancins J 26.06.2019| "S2UKUMS: | 561, DURVIU UN VENTILACIIAS RESTU SPECIFIKACIA
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:100; 1:50 | LN-15022019 | LN-15022019 - AR-8 -




MEZGLS M-1, M 1:10

Alumiinija profils Baumit vai ekviv. ||

.\ : //L

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

150 380-510

RAWLPLUG TFIX 8S

1=215mm

Sienas pirags - $1

lzlidzinata un sagatavota esosa &kas arsiena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Parseguma tips - P1

Sagatavots esosais parsegums (sk. AR-07)
_Gn_lq_ts Bqurp_it Tiefengmnd _vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Nedegosa akmens vales siliumizblacija planajam a_antuha
sistmam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarConfact vai ekviv. ar
stikiuskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

ekvivalents. Maksiméalais grauda izmérs 2 mm.

RAWLPLUG TFIX 8S

[=155mm

Lasenis cokola profilam =~ b / Cokola tips - C1
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviny [ [ Izldzinats un sagatavots eso$ais cokols/pfamafl (sk. AR-07)
= , Hidroizol. Baumit SockelShulz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
28 . 08 Limjava Baumit Supra FIX
Dibejnagla, solis 300 - 350 2 Putupolistirols TENAPORS Exira EPS 150 (Tenax)
Akmens vates ' (A<=0,034 W/mK))(vai ekvivalents) - 100mm
papildus siltinajums Amgjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
s 80 | stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
S, 7570 28 B Neparedz zem| Grunts Baumit UniPriI.ner' \./ai ekvivalenta
il grunfs dafa || Fasades krasa Baumit SiliconColor
BETONA BRUGAKMENS gl kot g or-T e
"PRIZMA™ 100x200x60 mm o RN _
Betona bortakmens BR 100.20.8 Rl X B /
Betons C16/20 NS
Dolomitta atsijas Fr.2-8 mm ™~
Skembas Fr.20-60 mm I ;
Eso3a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéfa
(=)
< /
Pasatitdjs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Mob,; +371 20083567 ' N Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 0 3
B reg 12232 . Buvpro;ekta} Daudzdzivokju dzivojamis Ekas
Vepcinamsaimrieksgmal corn nosaukums: gnergoefektivitates paaugstinasana
www.liepajasnamsaimniekstv
Piezimes: Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
1. Materialu iebQvi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem; -
2. Veicot pagraba parseguma siltinaSanu, péc iespéjas demontét (izzag&t) esoSo dzivalJu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, fai nodroginatu sittumizolacijas materiala montaZu BPDV G.Abelite .=:,%7_ 126.06.2019 | Lapas
nepleclgs-arvna plezuma.'Pe(:“snltln'fzégnas_\./elkt esoso quvc?lqu [pa§m9ku nodall-]um.u, nofiktavu sienu un durvju nostiprina3anu; lzstradaja| M.Ancans 26.06.2019 nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS MURA SIENAI
3. Pagraba inZenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs sittumizolacijas materiala; Fe
4,  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penajos, ja nav iespé&jams tos montét virs sittumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji; = N m
6.  Situmizolacijas plaksnu stiprina$anai paredzét 6 dibejus uz m* cokola dala, 8 dibejus uz m* fasade. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% situmizolacijas plaksnu Suves. oS Pasit. Nr. | Arh. reg. Nrj Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacitie fasaZu stiiri atziméti stavu planos. 1:20; 1:10 LN-15022019 | LN-15022019 - AR-9 - G




COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
M 1:20

150 250

RAWLPLUG TFIX 8S
1=215mm

Sienas pirags - S1
Izlidzinata un sagatavota eso$a &kas arsiena (sk. AR-07) B

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Parseguma tips - P1

Sagatavots esoSais parsegums (sk. AR-07)

Grunts Baumit Tiefengrund val;ekv_iv. ]

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
{A<=0,036 W/(mK)} (vai ekvivalents) - 100 mm

stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar

Nedego$a akmens vates siltumizgé_cl_]"a planajam apmetﬁma
sistémam - A<=0,036 W/{mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Amméjo3a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar

stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

M-t -

RAWLPLUG TFIX 8S

_ 800 | 2]
180 £
8 et

BETONA BRUGAKMENS
"PRIZMA" 100x200x60 mm

Betona bortakmens BR 100.20.8 7
Betons C16/20 it

Dolornita atsijas Fr.2-8 mm ]

Skembas Fr.20-60 mm

Eso$3 zemes virsma,
noprofileta un sablivéia

grunts dafa

200
s
=

Piezimes:
1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Veicot pagraba parseguma siltindanu, p&c iespé&jas demontét (izzagét) esodo dzivokju ipasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrodinatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoso dzivoldu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;
3. Pagraba inzenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4.  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
6.  Situmizolcijas plakénu stiprinasanai paredzét 6 dibetus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasade. FasaZu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% situmizolacijas plaksnu Suvas.

Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Cokola tips - C1

| Limjava Baumit Supra FIX

Izlidzinats un sagatavots esodais cokols/pamati (sk. AR-07)
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax)
(A<=0,034 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor

LN-15022019

Pasiititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Mob +371 20083587 ' Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 o
B reg 1222 . Buvprojekta. Daudzdzivokju dzivojamas &kas
fepciosmomsoimmisksagmatoom nosaukums: energoefektivitites paaugstinatana
www.liepojosnamsoimniekslv UEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
BPDV  |G.Abelite __|/Z4——26.06.2019 Lapask .
izstradaja| M.Ancans 26.06.2019 | MOSAUKUMS: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS PANELU SIENAL
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 LN-15022019 - AR-10 -

Y



PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbvi veikt atbilstodi raZotaja noradfumiem;
2. Esosa lodZiju marga - demotéjamal

Sienu pirags - S4

Yauns gazbetona maris BAUROC (Aeroc) Clessic vai ekviv. b=150; h=200

lekStelpu krasa - saskapojama ar PasOtnaju

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.
GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glalt vai ekviv.

Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents -
NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémanm -
A<=0,036 W/mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 150 mm
Armgjosa javas karta BAUMIT StarContact vel ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts _Baumig UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

Baumit PROFIL 600 vai ekviv,
Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 vai ekviy,

3. Visi noraditie materiali kalpo k& kvalitates kiitérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materidla iebiive, Ekvivalents

materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radaji

LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

PVC palodze

\Katru otro kartu
stiegrot ar stiegru @10

Y Y Y Y Y YYYYY

Cinkota skarda ar PURAL
parkiajumu nosegjosla

Sienu pirags - 85
Eso$a siena
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.

GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.
Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasitigju

(arT sanos)

Parseguma pirags - P5

Hidroizolacijas sastavs Baumit BetoProtect vai ekviv.
Uzklajama divas kartas

Sakeres java Baumit BetoHaft val ekviv.
Remontjava Baumit BetoFill vai ekviv.

Iziidzino38 Spaktele Baumit BetoFinish vai ekviv.
| Attirita 05084 parsequma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasédes krasa Baumit SiliconColor

Mob.; +371 20083587
VRN:42103044336
BX.red nr.12232

Epasts:

lepojosnamsoimnieks@gmai.com

Pasititdjs:  A/S "Olaines dens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kudras iela 27, Olaine, LV-2114

Bivprojekta Daudzdzivok|u dzivojamads ékas

nosaukums: energoefektivitates paaugstini$ana

e Sepoiostomsaimnisih LEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
BPDV | G.AbeliteC | /7 Z¢->_ [26.06.2019 | Lapas
Izstradaja| M.Ancans 7~ [26.06.2019 | "Osaukums: LODZIJU ATJAUNOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nrj Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
1:20 LN-15022019-1|LN-15022019-1| - AR-11 -




IEEJAS ZEM LODZIJAM ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

<lselums "

g IEEJAS ZEM LODZIJAM ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20
SKELUMS "1"

.
" A

MUY N N LN N '_l_)'{_'l XY )

B -'f_t.-"l\'-_."J'-'

OGO

| :C . _Stdra profils Paroc Linio 10 vai ekviv. / Stara profils d ‘-t gy ) )
L < I b=MIN50 SN /A S I
' > Nodroginat fidzenu plakni | (| 7| Virsgaisma aizpildama ar ~ M SN
I o3 Piemirgjama kiegelu josla r 2L 7 7 Paroc Lionio 10 vai ekviv, =<\ A
<2 LI — = b=100 uz metéla profila =< i
) 100mm, katru otro kartu SN 100z melzle pro b))
> stiegrotar stiegru@10 | | — PN
e ey / 4 " { : / ) p y —_
<) 800  |100f 290 1000 v WV O A N ; |
~ : » =) : Stora il fsan Stara profils / [|= Paroc Linio 10 vai ekviv.
| 100 2ol <2~/ /] Saurit PROFIL 600 vai elviv Paroc Linio 10 vai ekvi. Paroc Linio 10 vai ekviv, ( =l
: e T <zl ’ ' = = o
l -f:: B " A RAWLPLU%_ET;(% b=50mm b=100mm ; Virsgaisma veidot siltingjuma
> ~emm e — (|| kartu Paroc Linio 10 vai ekviv

\
A

~|l /B=100m fala profi
aizpildams Nidz fidzena plaknel =4 ) LUK U2 a9 e pron

]
% - |
| = |77 Piemtrejama kiegelu josla =300
[ g (> 7 250 mm, Kairu otro Karty
| v ::_jj N . ) / stiegrot ar stiegru @10 Rigipsa loksnes 2 kartas
43 ~ o 2
A RAWLPLUG TFIX 8S / Piemirgjama kiegelu josla Universala gaﬁva Spakicle
<2 1=155mm 1= / 290 mm, kalru otro Karlu Iekéllelpu. krasa, e
hj = /,;:- stiegrot ar stiegru @10 saskanojama ar Pas(taju

I
|
|
|
f

o e Stira profils ar laseni Je=f=
s Baumit PROFIL 600

|
(r;r 1
\'\I\).'\.f_).l
Yo

<) & Esodo lievena virsmu lokali labot

ﬂ E S < I ~20% no virsmas Veikt esosa lievena o

| : Z = . i Betona bortakmens BR 100.20.8 alfaunosany ~ 20% no
I’ < A A BETONA BRUGAKMENS kopgjas virsmas
i = oA "PRIZMA" 100x200x60 m
! ; i_ ; =
"', b 4 v p 7 # s L
‘ e, Betons C16/20 N ; AL 5 L _ LIS
Ekstrudéts SN 24 Vi L o N . . =
el Ekstrud‘étls Autupolistirols : W ‘ D
| =l pulupolistirols B=150. h=300 LA N
: <21/ b=100; h=300 ' AN ‘ =
o, . i ‘
T AL Hidroizolacija Veikt esosa lievena idroizolacia _ ¢
s = BAUMIT SockelShulz atjaunoSanu ~20% no BAUWIIT [SockelShutz 72 EZZZ00 N\ —
i Flexible vai ekviv. kopéjas virsmas Flexible vai ekviv. r : \ NN T
LR L X A
H / Eso8s un saglabdjams
= / betona brugakmens
[ o
| -
{ ]
25T I, T, T L. T R O, Wi ta O, T G 0
S .-l ! w7 _ ; 1 _I P N/ Pasititdjs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
: b ; 7 s N : N / ; . ; | registracijas Nr. 50003182001
NN A Y b A N OIS NN M = yPyd Mob.: +371 20083587 . Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
S ’ : —— LN : A _ T 2 — =
\ Hidroizolacija virs pakapieniem un lievena horizontalaja dala ) B red. 12232 \ uvproj Daudzdzivokju dzivojamas ékas
BAUMIT SockelShulz Flexible vai ekviv. T ——. nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinadana
< wvrw Sepojasnamsaimeks v LIEPA JAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:
PIEZIMES: BPDV  |G.Abelite <{74f~_~ |26.06.2019 I.apask
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risingjumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem; = 9= = nosaukums: i
2. Eso$a lodziju marga - demolgjamal Izstradaja| M.Ancans g d 26.06.2019 IEEJAS ZEM LODZIJAM ATIAUNOSANAS MEZGLS
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radaji = = =
4. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizofacijas biezumu; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
5. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs arm&jo§as kartas 1:20 LN-15022019-1|LN-15022019-1 R AR-12 R




IEEJAS 1ZBUVES MEZGLS, M 1:20

Parsegumu tips - P4

Bitumena ruflu materials 2 kartas virskérta - Icopal Ultra Top
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ulira Base vai ekvivalents

Eso3ais E_ii_‘gmena rulfu materials
Eso32 parseguma konslrukcia, attirita, sagatavota

Armgjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv, |
ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krésa Baumit SiliconColor

Sienu tips - $1

IzlTdzinata un sagatavota eso$a &kas arsiena (AR-07)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates silfumizol&cija pi&najam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarConlact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zoné - stikiaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit_UniPﬁmer vai ekviv_alenta

Gatavais fonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Cinkota skarda ar PURAL

pérklajumu jumta kamize

pa perimetru

o T
Y i a 4 .a
; 'q._. e -

et

'e -_-f:\SavIenojuma vieta paredzé!
= poliuretana hermatiki

Sienu tips - $1*

lzlidzinata un sagatavota eso§a ékas érsigna (AR-07)

Limjava BAUMIT_Stéquptact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistdmam -
A<=0,036 W/mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 100 mm

Arm&jo3a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

I fas. stipribas zong - stiklaskiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai okvivalenta

Gatavais fonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Cokola tips - C1

1zlTdzinats un sagatavols esoSais cokols/pamati (sk. AR-07)
Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas)
Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS Extra EPS 150 (Tenax)
(A<=0,034 W/(mK))(vai ekvivalents) - 100mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Neparedz zem Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
grunts daja || Fasades krasa Baumit SiliconColor

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. izbivi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;

Stiprinajuma dibefi

Profiléta lekne - cinkts skards ar

'_ <
'_ i Veikt eso$3 lievena
| | aljaunoganu ~ 20% no
& = N .
| o Nim] kopajas virsmas
[~ ~ R B |
' S Vil

Virs arméjosas javas kartas klat
hidroizolaciju BAUMIT
SockelShutz Flexible vai ekviv.
krasot ar fasades krasu Baumit
SiliconColor

48 Paredz&t BAUMIT SockelShutz
Bl Flexible vai ekviv; horizont3laja dala

2. Pirms uzkauséjma ruf|materiala montaZas ieejas jumtiniem, veikt virsmas sagatvoanu - attirm, gruntét un fidzinat, izmantojot tos pasus materialus, ko fasades sagatavosanai;
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritéris, ir iesp&jama ekvivalenta materidla iebiive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radHaji

PURAL parklgjumu
b=125

Profildtas teknes akis, $=700

IEEJAS JUMTINU ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

MIN 1.5°

Sienu tips - S1
Izlidzinéta un sagatavola eso$a ekas arsiena (sk. piezimes)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates silfumizol. planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zoné - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai )
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

Stiprindjuma dibelis

PVC profils Baumit vai ekviv. e
Lasenis cokola profilam T "/
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.

Blivlenta ALB - EXT

Eso8ais jumting izﬁdzinéms,/

Uzkauséjama ruimater. /
virskldja 1 papildus slani

Cinkota skarda ar PURAL O 2
parkiajumu jumta karnize veidajol vienu planki, facu Papildus siltumizol. |
pa perimetru saglabajot minimalo slipumu malerials |
Ekstrudéts putupolistirols L
— Eso8s vai mainams
b=100 :
Loga pielaiduma profils &l bioks
lebive analogi
logu iebives mezgliem
Parsegumu tips - P4
Bitumena rufju materials 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
EsoSais bitumena ruffu materials )
Esosa parseguma konstrukcija, atfirita, sagatavota
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact White vai ekviv.
ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Faséades krasa Baumit SiliconColor
Pastititajs:  A/S "Olaines Gidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
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Rigip$a loksne

Cietas akmens vates

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

pildijums

Difzujas lenta pa perimetru |,

(CONTEGA SL vai ekviv.) [

Akmens vaies blivgjums
Hidroizol. lenta pa perimetru |

(CONTEGA Exo vai ekviv) |™—

Siltlumizolacijas materials
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
A<=0,037

Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600
Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108

lek&aja palodze (PVC)
Cietas akmens vates
pildijums

Difozujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vales blivéjums

Aréja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

/__;.

Sienas pirags - S1

Limjava BAUMIT StarContact vai okvivalents
Akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma sistémam -

Izlidzinata un sagatavota esoda ékas arsiena (sk. AR-07)

A<=0,036 W/mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv,) - 150 mm

Armgjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalént_a
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

pildijums
Hidroizol. lenta pa perimetru /
(CONTEGA Exo val ekviv.)

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AILI

Papildus armgjo3a sieta

loksne

A

Arméjosa siefa loksne

Piezimes:

1. Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risinajumus;

SKELUMS "2", M 1:10

Slenas pirags - 1

Izlidzin&ta un sagatavota esoda ekas arsiena (sk. AR-07)

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates siItumiéoIéc:]‘a planajém apmetuma sistemam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Armajoda javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrin)-gr vai ekvivalenta ]
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

Diftizujas lenta pa perimeiru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates bilvéjums

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108

> - Hidroizol, lenta pa perimetru
A (CONTEGA Exo vai ekviv.)
i Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)

AILES IZBUVES MEZGLS AR PIEMUREJUMU, M 1:20

Veikt afju samazinasanu, piemdirgjot
gazbelona bloku kartu. Katru otro kartu

150 NN

stiegrot ar stiegru B500B @10 mm. Stiegras
galu nostiprinat esoSajas kiegelu mara
sienas ar 2-komponentu Kimisko enkurmasu.

Rigip$a loksne
Difizujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Loga pielaiduma profils

Baumit PROFIL 108
Hidroizol. lenta pa perimetru

2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

3. Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. [zbivi veikt atbilstosi

razotaja noradfjumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek3gjo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa plaksnes ap&nsanai, universala
Spakteli virsmas sagatavoSanai, ka arf krasojumu, saskanojot ar Pashtaju.

5. DzvoMos paredzét logu ieksgjo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa
plaksnes ap§Sanai, ka arf universalu 3pakteli virsmas sagatavosanai

6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés

7. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama
ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan

vismaz 8 galvenie raksturojosie raditji

Sienas pirdgs - S4
Skatit AR-07

Y, Aok (CONTEGA Exo val ekviv.)
[ ™\ Siltumizolacijas materials

Paroc Linio 15 (val ekviv.)

A<=0,037

A<=0,037

Stira profils
Baumit vai ekviv.

Piezimes:

1. Analogi veikt piemar&Sanu cokola dala samazinot eso3o gaismas Sahtu

lielumu, ka arf béninu daja, samazinot véding$anas atveru lielumu. T4 pat

analogi rTkoties aizmargjot atvértas dalas starp nosacitam parsedzeém

velas zavéSanas telpas aréja plakng.

2. Janem véra, ka gazbetona bloku izméri var bt mainigi, un tie japieméro

situdcijai daba.
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JUMTA LUKAS 1ZBOVES MEZGLS, M1:20

Jumia iika

Sladzama
Skarda lasenis pa perimetry

Pieslégumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas
sIani un uzkausgjamo
rullamateriahi 3 kartas

confo | | Pielukas paredzet statiskas N ROt
, — T kapnes nokjt$anal uz jumtu

Eso$s jumta pasegums un segums - saglabajams |

BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS
LAIPAS IZBOVES MEZGLS, M1:20

D& kiajs b=25mm

~
Koka sija 50x100, S=1000

Koka sija 50x200

OO0

Ruberoida starpilka\

Péarsegumu tips - P2
Parvietosanas laipas - noraditajas vietas

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens |;ates
siftumizolacijas slnis (A<=0,041 WimK)} - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., iekidfama ar parlaici - bifvi nosedzot visu Iz;u_kun_nu i

'Esoéa pérseguma koné_tmkcija ar apdari

PIEZIMES:
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. 1zbdvi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
2. Baninu laipu izvietojumu skatft béninu plana;
3. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritgrijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebiive. Ekvivalents materigls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji
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PIEZIMES:
1. Materialu iebtivi veikt atbilstoi raZotaju noradrjumiem;

2. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materizla iebive. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo3ie raditaji

KAPNU TELPAS JUMTA SILTINASANAS
UN BENINU IZEJAS MEZGLS, M1:20

Parseguma tips - P3

Uzkauséjarna rufjamteriala slanis (eso$s)

Esosais pérsegums (péc nepiecieSamibas firits, lidzindts)

"Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Cieta akmens vate - 200 mm
(A<=0,039 W/mK)) (vai ekvivalents)

Universala gatava Spaktele

Arméjo3a javas karta BAUMIT StarContact vai el_(wv ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskapojama ar Pasatiaju

IzlTdzinata un sagatavota eso8a Ekas siena (sk. AR-07)

EnjéVa_BA UMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates -sirtumizo_la_cij‘a-ﬁlan_ajém apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 50 mm

Arméjo83 javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

D&u klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000

Parsegumu tips - P2

Paérvieto8anas laipas - noraditajas vietas

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
situmizolacijas sténis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar paraidi - blivi nosedzot

Eso$a parseguma'kbns"t.rukclj'.a ar_apdari

visu laukumu

Parsegumu tips - P7

Parsegumu tips - P2

Esoss parseguma panelis - attirits, sagatavots

_______ Univershla gatavé Spaktele
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasttigju

ParvietoSanas Iaipe_zs_. S pqr_édﬂajés vietas
PAROC BLTS3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar pariaidi - biivi nosedzot visu laukumu

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

d Y \ ' XY
. Sienu tips - S3
I _
Stira profils
Sienu tips - S3 | Eso3a aile aizmirgjama
I2lidzinata un sagatavota esosa ekas siena (sk. AR-07)| BAUROC (Aeroc) Clasic
W I'.ija.va Bf\UMIT S.‘tarContact vai e{(vivalents ig(t)rﬁzgg::;f;:v:;egmt - .'E:::
Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - stiegru @10
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekvivalents) - 50 mm
Arméjo$ javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv, ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
= | §
Sienu tips - S5 e |_: -
~ Esosalek3siena| R a1
Grunts Baumit Gypsum Primer vai ekviv.
i SPaMolD Reumil Fino Bollovel e BAUROG (Aeroc) Clasic
Gip3a masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv. 150x200 vai ekviv. margjums
 leksteipu krasa - saskagojama ar Pasofitaju samazinot duvju aili par 300
mm un veidojot pakapienus ‘\
e —— Fiizes, saskanojams ar \ g
— e I §058 Kapnu telpu grica Pasfitaju NN e A
f i [N i un kapnes i ,210 1) i | f | | / N
EN / apsiradajamas ar e _ VA
= = i i ( albistodu remontsastavu '8‘ ( | ( | g B :
& ] : - s AN A "‘O"ﬂ. G, g s —
OOPO]q LOQY OO0 BOOd
L2 w2

Koka sija 50x200
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JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
KIEGELU SIENAS 1ZBUVES MEZGLS, M1:20

| EsoS8s jumta pdsegums un segums - saglabajams |

Ventilacijas atveres nosegt ar
cinkotu prto sietu, acs - T0x70

| Ventilacijas skurstenu skérda

e —

b ——

) nosegs un jumtins- saglabajams,
attlrms no rasas, krasojams -
atbilstosi krasu pasei

Cinkots skards ar PURAL

parkiajumu b=0.5mm

Mitrumiziurigs saplaksnis

b=15
Impregnéta brusa

35x50
Ruberolda starplika

Cinkots metala lenkis

b=1.5, s=300mm

A T _—

QQQOQQQQGPOO~

Sienu tips - S1

Izlidzinata un sagatavota €504 8kas &rsiena (AR-07)

JUMTA DZEGAS UN SILTINATAS
PANELU SIENAS 1ZBOVES MEZGLS, M1:20

| Eso$s jumta pasegums un segums - saglabdjams

Cinkots skards ar PURAL & 40 o
parklajumu b=0.5mm '

Mitrumizturigs saplaksnis
b=15

Impregnéia brusa
15x50

Ruberoida starplika

Cinkots metala lenkis
b=1.5, 5=300mm

[© [©]C]C]e]e

Sienu tips - $1

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Materialu iebdvi veikt atbilstosi raZotaju noradrjumiem;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kriteris, ir iesp&jama ekvivalenta materizla iebtive. Ekvivalents materizls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radmaji

Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vales silfumizol&cija planajam apmetuma sistémam - 1

A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Armejosé javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu Baumif StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zoné - stiklaSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm.

' Grunts_ Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

lzlidzindta un sagatavota esosé ékas arsiena (AR-07)

Akmens vates situmizolacija planajam apmetuma sistémam - e
A<=0,036 W/{mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm ) s

Arm&josa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
I fas. stipribas zond - stiklaskiedras siets 2 kartas

Galavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekVivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

BK.reg ;12232

Epasts:
liepgjasnomsoimnieks@gmal.com
www liepojosnamsaimnieks.lv
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LODZIJAS JUMTINA SILTINAJUMS, M 1:20

Sienu tips - $1
Izlidzinata un sagatavota esoda ékas arsiena (AR-07)
Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zon4 - stikla$kiedras siets 2 kartas

__(S}L;r;ts E;aur_hit UniPrimer vai ekvivalenta L e ‘ i
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon fop vai y (-~ !
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. | ]h=

ol [<L7 Sienu tips - $1
g |- Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (AR-07)
/ Limjava BAUMIT StarContact vai ekvivalents
Koka sija 120x50, 1=500 B . 2 il # — Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
A D A el =, A<=0,036 W/{mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm
L . Stipringjuma dibelis - =
Stiprinajuma lenki 70x70x55 | e Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. ar
Baumit PVC cokola profils;

stikluSkiedras siefu Baumit StarTex vai ekviv.

Pg:u;ﬁr?-"l; g;?%ié;:;:: B ' | fas. stipribas zoné - stiklaskiedras siets 2 kartas

\o S : Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
(> Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit Silicon top vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Koka brusas 30x30

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta kamize

Apdares d&|i b=20

Ekstrudats pulupolistirols
b=100

Papildus siltumizol.

= materials
T \Cinkota skarda ar PURAL U,Z“:”“f;'”‘a rumater.
parklajumu nosegjosla _ VIISKIBIE | peprdus:sianie
(arT s&nos)

Stiprinajuma dibeli
Stara profils ar laseni
Loga pielaiduma profils

Parseguma pirdgs - P6 !
TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs
TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksSkigjs

Akmens vates sil_tl_lhrizolacija, kas tiek lietota k& virsgjais slianis
Paroc ROB 80 vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30mm

Akmens vates siltumizol&cija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents
(A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Esoiais bitumena rulju materigls

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Faséades krasa Baumit SiliconColor

Pasatitajs:  A/S "Olaines iidens un siltums"

registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 4 - -
BK reg. ;12232 Lr j Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
e Nosaukums: oparaoefektivitates paaugstinadana

liepajasnomsoimnieks@gmail.com =
www.liepajosnamsoimnieks.v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta

Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
adrese:

BPDV |G.Abelite <
lzstradaja| M.Ancans

13.05.2019 | Lapas

i nosaukums:

13.05.2019 LODZIJAS JUMTINA SILTINASANAS MEZGLS

PIEZIMES:

1. Materialu iebvi veikt atbilstosi raZotaju noradijumiem; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr| Stadija [ Marka | Lapu sk.

2. Visinoraditie materiali kalpo k& kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebiive, Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji
1:20 LN-15022019-1|LN-15022019-1 =~ AR-18 -




BUVDARBU GENERALPLANS , M1:500

EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Kadast Galvenais | Y9uns- Stavu Apbives| Blv- |Lietderiga| Palig- | Kop&ja
Nr. Nosaukums a2 lieto$anas|drosibas skaits faukums | tilpums | platiba | platiba | platiba
NUMUES veids |pakdpe |(virsz./pazem.) 2 m m? m? m?
1. | PROJEKTEJAMA EKA 8009 501 0338 11220103 | U1a 5/ 5015 | 82250 | 15604 | 10883 | 2648,7
2. | AUTO STAVLAUKUMS
3. | BLAKUS ESOS5A DZIVOJAMA EKA
4. | BLAKUS ESOSA DZIVOJAMA EKA
ZEMESGABALA PLATIBA, ha 8009 001 0324 34864
DARBU VEIKSANAS SECIBA APZIMEJUMI
1. Bovlaukuma norobeZo3ana, sagatavoSana; T T T e
2. Fasazu silinaSana, logu, durvju montaza; 2t 2 ' Atjaunojama éka
3. Cokola, pamatu siltinasana; Sastatnu / rak&anas zona
4. Beninu siinasana; ST
4.  Pagraba parseguma siltinaana; leeja éka
5. Teritorijas labiekarto8ana, t.sk. jaunas apmales izveide ap &ku.

NoZogojums koku aizsardzibai

Atklata bavmaterialu novietne

Parvietojams blvgruZu konteiners

Stradnieku konteineru tipa gérbtuves

Parvietojams konteineru tipa ofiss

ZEMES (8009 001 0324) TPASNIEKA
APLIECINAJUMS

Projekta risinajumiem piekritu.

BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts

Bridindjuma zimes

JIEEET T ey

Bavdarbu transporta plisma

BIUUH BRI = 0 -
nozogojuma lnija

Bavdarbu robeza - pagaidu

Gajéju/ne-blvdarbu transporta plisma

[ ]V

Papildu aizsargjumtini virs ieejdm

PASUTITAJA APLIECINAJUMS

Projekta risingjumiem piekritu.

~
¢
Vards Uzvards: ; Df\l/v—, U/ /éf [Zaas 1. Vards Uzvards:
Amats: y ~ Amats:
V#a/lq / Ao~
Datums: 7 9. PK. (S 7 Datums:
Paraksts: i L~ ~ Paraksts:
PIEZIMES Pasiititajs:  A/S "Olaines Gdens un siltums"
1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojou lenti; re_gistré.cijas Nr. 50903182001
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iespgjams iertkot 8kas koplieto$anas telpas, ieprieks saskanojot ar &kas Tpasnieku; Mob +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
3. Pagaidu elekribas un ddens pieslégumu saskanot ar ekas Tpasniekiem uzsakot bilvdarbus, bivuzngmejam janodrosina individuali skaiftaj un javeic ikmenesa apmaksa par ;i“,;g’”;‘;t‘;i; Bﬁvpro}ekta. Daudzdzivokju dzivojamas majas
pa_tereto.elektro.energuu un Odeni; L i . o o e nosaukums: energoefektivitites paaugstinaiana
4.  Bivdarbi nemaina slodzes uz nesodam konstrukcijam, tapéc montaZas slodzu shéma nav nepieciesama; www.liepajasnamsaimniekste  LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievéret aizsargjoslu 1m un ta zona rakSanu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka arf neveikt materialu u.c. smagu priekdmetu Objekta Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
novietosanu; adrese: i i
6.  Pirms blvdarbu veik8anas bvuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizé$anas projektu; = =
7. Jabivdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno! BPDV G.Abelite <:{‘%4 11.04.2019 | Lapas
8.  Bivdarbu laika &kas ekspluatacija netiek partraukta; SR = z nosaukums: = =
9. Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltina$anu, materialu nokrau$anai neparsniegt 100 kglmz. P&c iespejas materialus jumta zona neuzglabat. Nokrausanu izmantot lzstradaja| M.Ancans 11.04.2015 DARBU ORGANIZACIJAS SHEMA
tikai tslaicigil
10.  Veicot lodZiju atjauno3anas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes lodZijas, iznemot gadfjumus, ja bivuzoéméjs ir sanémis saskanojumu no dzivolda Tpasnieka; = - s =
11.  LodZijas nav ekpluatgjamas bridi, kad ir demontétas eso$as margas. Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr|] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
12.  Esodo koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais. 1:500 LN-15022019 | LN-15022019 8 DOP-1 -




AS ,,Gaso” Pielikums

EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA (GRIEZUMS b/m)

@.

=)

0% ‘**‘"“““I: , , ; 2 @

Projektetais siltingjums

Arm&jo3a karta ar stiklaskiedras sietu
Dekorativals apmetums
Minimalals attalums 15mm

Péc iespéjas lzvietot siltindjuma kartu

EBE@_KAE o Gazes vads (diametrs mainigs)
1
= _—_-_\——&&__\‘ . . N
—— Savienojuma vieta
Noslégkrans

| ol Padzifingjums visa gazes

|_— vada garuma
.-f/
< | >

/ Zemes limenis

o
A NNNNNNAAAANNTNY

PIEZIMES:
Siltinot €ku, gazesvadus un pievadus nedrikst iebiivét; lai to nepielautu ir divi varianti:

.. VARIANTS - Gazes ievadmezgls japarbiive, attalinot no sienas 1idz 0,5 metru
attalumam. Lai to veiktu, javérias AS ,,Gaso”, Jelgavas iecirkni ar iesniegumu
par ieprickSmingto darbu veik§anu vai pie jebkura cita biivkomersanta
attiecigaja joma, ieprieks to saskapojot ar AS ,,Gaso”, Jelgavas iecirkni.

2. VARIANTS - Neparbiivgjot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazesvadiem
niSas. Nifas shéma dota rasgjuma. Nifa javeido gar visu gazesvadu, kas
izvietots uz fasades gan horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu
uzsak3anas izsaukt AS ,,Gaso”, Jelgavas iecirkna parstavi.

Ja darbu veik3anas apjomos ir paredzéti rak3anas darbi zemak par 0,3 metri
gazesvadu, gazes iekartu un biivju ekspluaticijas aizsargjosla, janoslédz
»VienoSands par zemes darbu izpildes noteikumiem gazesvadu un gazes iekartu
aizsargjosla” AS ,,Gaso”, Jelgavas iecirkni.



LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

SIA "LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS"
VRN: 42103044336

Barinu 37-5, LIEPAJA, LV-3401
Mob.talr: +371 20083587

E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv

SIA "LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS"
Béripu 37-5, LIEPAJA, LV-3401

Projexlatas: VRN: 42103044336
BKR NR.: 12232
Pasifitais: A/S "Olaines adens un siltums"” Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
asufitajs:

Reg. Nr. 50003182001

Pasifttjuma Nr:

LN-15022019

Objekta nosaukums:

Apkures sistémas parbive

Objekta adrese: Parka iela 16, Olaine, LV-2114
Biivprojekta stadija: Apliecinajuma karte
Bavprojekta daja: AVK-A - apkure

Séjuma nr. un taja ietvertas
dalas vai sadalas marka:

SIA “Liepajas namsaimnieks” valdes loceklis: / Martin$ Ancans 02.07.2019.

AVK dalas vaditajs

7 /paraksts, atSifergjums, datums/

j Wlalerus Melihovs, Sert. Nr.3-01332 02.07.2019.

/paraksts, atifersjums, datums/

LIEPAJA 2019




Noraksts ar eZimogu

OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
talrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

30.10.2019 Nr.
Bivvaldes atzimes un lemumi

Buvdarbu uzsaksanas nosacijumi

1. B_l_lyygl_c_l_e_ _1esn1edzarn1e dokumenu

1.1. __|1nformac1ja par biivdarbu Velc:e]u/buveta]u

1.2. bivdarbu velce]a/buvetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas polises
_ kopija; _

1.3. atbildiga biivspecialista saistibu raksts.

Atzime par biivniecibas ieceres akceptu 21.08.2019.. vienkarsotas biivniecibas ieceré
Nr.BIS-BV-3.3-2019-1561 (7.7.1. Apkure).

Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmantoSana): Daudzstavu dzivojamas majas apbfives teritorija
Ieceres realizacijas termins: 30.10.2021

Atzinums par biives parbaudi:

So Iémumu (administrativo aktu) méne3a laika péc ta spéka stasands var apstridét Administrativa
procesa likuma noteiktaja kdartiba Olaines novada dome Zemgales iela 33, Olaine, Olaines no., LV-2114.

Dokumentu elektroniski parakstija biivvaldes vai institficijas, kura pilda biivvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

Santa Rasa-Daukse 30.10.2019

(amats, vards, uzvards) (datums)

Sis dokuments ir parakstits BIS ar elektroniskds parakstiSanas riku saskana ar Biivniecibas
likuma 24.panta 9. un 10. dalu.

Sis dokuments ir apliecindts ar Biivniecibas valsts kontroles biroja eZImogu un to var parbaudit
portala eParaksts.Iv.

Lietas numurs: BIS-97854-2555
Dokumenta numurs: BIS-BV-3.3-2019-1561 (7.7.1. Apkure) 1.lpp no 2 Ipp

Buvvaldes atzimes un lémumi:
Sistémas reference: 489f7dce307ae948028f99680f7f0729676£26d17f90c3e288fdd994626cefd8




Noraksts ar eZimogu

Biivniecibas informacijas sistéma

30.10.2019 14:22

Inese Priedite, OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE
G

L'-L';\-u.‘-uJl-l-lI'\L-'..-':'I-I.'..|:II- allideeun letvedes

I Priedite)

Lietas numurs: BIS-97854-2555

Dokumenta numurs: BIS-BV-3.3-2019-1561 (7.7.1. Apkure) 2.lpp no 2 Ipp
Biivvaldes atzimes un lémumi:

Sistémas reference: 489f7dce307ae948028f99680f7f0729676f26d17f90¢3e288fdd994626cefd8




APLIECINAJUMA KARTE
(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Bavniecibas ierosinatajs A/S "OLAINES UDENS UN SILTUMS"

(pasatitajs)

3. pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 9. majja
noteikumiem Nr. 253

(fiziska@s personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

registracijas Nr. 50003182001

(fiziskds personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)

Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)

kristaps.vitins@ous.lv

{elekironiska pasta adrese)

Nekustama Tpasuma kadastra numurs 80095010338

Bavniecibas ieceres nosaukums Apkures sistémas parbive

Zemes vienibas kadastra apziméjums 80090010324

MeZa kvartala numurs, meZa nogabala
numurs un atmezojama plafiba
sadalljuma pa meza nogabaliem

padi aizsargajamas dabas teritorijas
nosaukums un funkcionala zona

ZINAS PAR OBJEKTU

InZeniertikla pievads
Grodu aka

Udens ieguves urbums
Avota kaptaza

X | leks&jais inZeniertikls
Cita inzenierbive

Buvniecibas veids

Jauna bavnieciba

leriko$ana

Atjauno$ana

X | Parbave

Nojauk$ana

Objekta nosaukums un adrese Apkures sistémas parbiive
Parka iela 16, Olaine, LV-2114

Objekta kadastra apziméjums 80090010324007
inZenierblves grupa 2.grupa
Objekta padreiz&jais lietosanas veids Nr.222204

Objekta paredzétais lietoSanas veids Nemainigs




Papildinformacija

Objekta apbaves laukums (neattiecas uz inZeniertikla
pievadu) (m2)

Grodu akas vai iidens ieguves urbuma dzilums (m)
Obijekta garums (attiecas uz inzeniertikla pievadu) (m)

Objekta bavizstradajumi Atbilsto8i  iekdrtu  un  materialu
specifikacifai.

Objekta nojauk$anas metode Manuali un ar mazam mehaniskam
lericém.

Blvdarbu laika radTto bavniecibas atkritumu apsaimniekoSana  Atbilsto$i noslégtajam figumam ar
atkritumu apsaimniekotaju.

Biivdarbu laika radtto bavniecibas atkritumu apjoms 30m3,

Bavdarbu laika radito bavniectbas atkritumu parstrades vai Atbilsto§i noslegtajam Iiqumam ar

apglabasanas vieta atkritumu apsaimniekotaju.

Teritorijas sakarto$anas veids Atjaunot ne sliktaka stavokii, ka pirms
bavdarbiem.

Zinas par biivniecibas finanséjuma avotu

X | privatie [fdzeki X | Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
X_| publisko tiestbu juridiskas personas lidzeKi citi arvalstu finandu palidzibas lidzekli
Pilnvarota persona A/S "Olaines adens un siltums"

(fizisk&s personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
Reg. Nr.: 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas redistracijas Nr.)
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Juridiskés personas Kristaps VHtin$, projektu vaditajs, talr. 67146715,
noradita kontaktpersona e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv

(vards, uzvards, personas kods, talrupa numurs, elektroniska pasta adrese)

Buvniecibas ieceres
izstradatajs SIA “Liepajas Namsaimnieks”
(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.
Reg. Nr.: 42103044336
val juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
Red. Nr. BIS registra: 12232, Barinu iela 37 - 5, Liepaja, Latvija

registracijas Nr. bivkomersantu registra, juridiska adrese un talrupa numurs)




Biivspecialists(-i)1 Valerijs Melihovs Sert.Nr.3-01332

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

g 77&/,,,/ 0LO? A9

(pgraksts) (datums)
Pievienojamie dokumenti
tehniskie noteikumi, ajaujas Ip.
X skaidrojo8s apraksts, t.sk. izvertéjums par ieks&jo inZeniertiklu atjauno$anas vai
parbives ietekmi uz pakalpojuma pieejamibu 3 Ip
X | grafiskie dokumenti 4 Ip.
Aizpilda biivvalde

Atzime par bavniecibas ieceres akceptu

Bavvaldes atbildiga amatpersona

vards, uzvards, paraksts) (datums)

leceres realizacijas terming G2 ) A,

(datums)




LT}

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

MARKA

AVK
AVK

AVK
AVK
AVK

SATURA RADITAJS
LAPAS NOSAUKUMS
Titullapa
Apliecinajuma karte
Saturs
Skaidrojosais apraksts

Visparigo raditaju lapa.

Pagrabstava un 1.stava plans ar AVK tikliem.
2.-4.stava un 5.stava plans ar AVK tikliem.

Apkures sistémas aksonometriska shéma

lekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
Projektétaja civiltiesiska apdrosinasana

RASEJUMA

NR. LAPA
1

2-4
5

- 6-8
AVK-1 9
AVK-2 10
AVK-3 "
AVK-4 12

13-14
15

.



OBJEKTS: Pgrka iela 16, Olaine.
SKAIDROJOSS APRAKSTS
AVK

1. Vispariga dala.

AVK skaidrojoss apraksts.

Apkures projekts ir izstradats pamatojoties uz energoauditu, pasititaja projekté$anas uzdevumu, telpu

arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi LR
bavniecibas normativiem un standartiem. Projekta uzraditie iekartu, materialu un citu izstradajumu raZotaji ir
noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditas iekartas un materialus ir

piglaujams nomainTt pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Visas atkapes no projekta risinajumiem, kuras var bitiski ietekmét ta realizaciju, nepiecieSamas rakstiski

saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam. Projekta dokumentaciju nedrikst izmantot citu bavju
projektéSana un bavniectba bez projekta autora rakstiskas atlaujas.

2. Projektésanas normativie dokumenti,

LBN 003-15 ,Bivklimatologija”;

LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;
LBN 002-15 ,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika’;

LBN 208-15 ,Publiskas bives”:
LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;

LVS CR 1752: 2008L ,Eku ventilacija. lekstelpu vides projektéanas kritériji".

LVS EN ISO 7730 ,Siltuma vides ergonomika’”;
LBN 202-18 ,Bivprojekta saturs un noformésana’.

uzskaifiti visi izmantotie dokumenti.

MontaZas darbu izpildes laika ir jaievéro visi normativie akti, kas reglamenté projekt&jamo sistému un iekartu montazu

un nodo3anu ekspluatacija.

So normativu, noteikumu un standartu nosauk3ana ir tikai parskats par izmantotajiem dokumentiem, kur var nebat

3. Aprékinu nosacljumi
Energijas avota raksturojums
Energijas Piesleguma | Siltumnesgjs | Siltumneséja | Siltumneséja
avots tips turpgaitas atgaitas
temperatira temperatira
Siltums Siltummezgls Neatkarigais Udens |70°C 50°C
Ara gaisa aprékina parameti:
Radtajs Temperatira,
Ziemas perioda -20.7°C
Vasaras perioda +22.4°C

Bavprojekta dalas vaditajs: Valerijs Melihovs
Bavprakses sertifikata nr.3-0133

Iy,

Lapa 1



OBJEKTS: Pgrka iela 16, Olaine.
SKAIDROJOSS APRAKSTS

AVK

Piezimes:

Ara gaisa temperatiirai parsniedzot aprékina temperatiiru, pielaujamas atkapes no iekStelpu parametriem.

Ara gaisa aprékina temperatiira: ziema - 20.7°C, vasara +22.4°C/gaisa mitrums 50%.

4,

Sistému apraksts

Visparigi noradijumi. Darbuznéméjam ir pienakums iepazities ar visu Tehniska projekta dokumentaciju un
ProjektéSanas uzdevumu, jo arf citas dokumentacijas dalas var bt aprakstitas prasibas, kas attiecas uz
inZeniertehniskam  komunikacijam un  elektriskam instalacijam. Darbuznéméjam izstradajot cenu
piedavajumu, jaizvérte projekta dokumenticija pilna apjoma, kas sastav no skaidrojo3a apraksta,
raséjumiem, iekartu un materialu specifikacijas un pielikumiem. Piedavajuma jaiekauj visi projekta
dokumentacija paredzétie risinajumi: materiali, darbi un to izmaksas, kas nepiecie$ami izbvei, parbaudei,
palaiSanai, regulésanai un nodo$anai ekspluatacija, tsk., kas nav noraditi projekta dokumentacija, bet
dabiska vai logiska veida ir nepiecie$ami projekta realizacijai. Darbu izpildes laika ir jaievéro visi normativie
akti, kas reglamenté projektgjamo sistému un iekartu montazu un nodoanu ekspluatacia. Darbuznéméjs ka
profesionals montazas darbu veicsjs ir atbildigs par to, lai projekta risinajumi tiktu realizati augsta kvalitats,
ievérojot labas prakses montazu, izmantojot atbilstosu montaZas tehnologiju. Darbuznémajs ir atbildigs par
montéto sistému un tas elementu aizsardzibu pret jebkura veida bojajumiem bavniecibas laika. Nododot
sistému Pasiititajam, sistémai jabat tehniski un vizuali laba stavoki, bez bojajumiem un netirumiem. Pirms
darbu s&ksanas Darbuznéméjam ir pienakums uz vietas objekta veikt nepieciesamos mérfjumus, kas
nepiecieSami paredzéto darbu veik$anai. Pirms darbu uzsak$anas, vinam ir japarliecinas, ka darbi objekta
varés notikt atbilstosi projekta risingjumiem. Par iesp&jamam izmainam vai papildus pasakumiem javienojas
pirms darbu uzsakSanas ar bvprojekta vaditaju un bavprojekta dalas vaditaju. Pirms caurumu un atvérumu
izblves &kas konstrukcijas, kas nav paredzéti ékas konstrukcijas, nepieciesams saskanot to ar arhitektu un
buvkonstruktoru. Caurumu un atvérumu izblve nedrikst pasliktinat konstrukcijai paredzstas Tpasibas.
Darbuznémejs uz savu atbildtbu nosaka nepiecie$amo stipringjumu fielumu, garumu un veidu, pamatojot to
ar izstradajuma tehniskaja dokumentacija noteiktajam prasibam. Cauruju svars nedrikst tikt pamests uz
iekartam vai citu aprikojumu. Caurulvadu stiprinajumiem jabat ar gumijas starplikam. Stiprinajumi nedrikst
ietekmét siltuma caurlaidibu. Caurulvadu sistémas materialu apzimgjumiem jabit viegli identificéjamiem ar
atbilstosu rlpnicas sertifikatu. Aizliegts izmantot nezinamas izcelsmes un specifikaciju materialus vai jau
lietotus materialus. Vietas, kur vélak bas apgrtinata vai neiespgjama pieklt$ana, izvairities no jebkadu
savienojumu veidoanas. Caurulvadu sistému izbavi veikt atbilsto$i telpu ipasnieku standartiem ta, lai
apkalposanas un reguléSanas noltkos varétu piekldt regulgjosiem, vienvirziena u.c. varstiem, apkalposanas
lukam arT péc bvdarbu pabeigSanas, lai tas varétu apkalpot un remontét ekspluatacijas laika. Caurulvadu
armatirai jabat pozicija, kura iespéjama netraucéta rokturu kustiba, mérjumu veik§ana u.c. darbibas.
Apkalposanas Ikam janodrosina piekluve iekartam, noslédzo$ajai, balansgjodai u.c. armatirai. Pirms
bivdarbu uzsaksanas, darbu veik$anas projektu nepiecieSams saskanot ar bavprojekta dalas vaditaju.

41.  Apkure.

Apkures sistéma tiek projektéta no siltummezgla. Pievienojuma vieta paredzéta noslégarmatira. Magistrales
novietotas pagraba, un talak tiek pievaditas pie stavvadiem. Maksimali izbGvét caurulvadus jau esogo vieta.
Pagrabstava pirms piesléguma pie stavvada paredzét balansé$anas varstus. Balanséganas varstus izvietot
pirms slégtam telpam (noliktavas pagraba), lai varétu tos apkalpot. Pirms katra radiatora paredzét
reguléSanas varstu ar minimalas temperatdras iestatfjumu un kapnu telpa paredzét termostatus ar atslegu
reguléjamus. Projekta paredzéta arf radiatoru nomaina. Radiatori un stavvadi atrodas jau esosajas vietas.
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AVK

5.

6.

Apkures stavvadu savienojumu mezglus ar gulvadiem un balansieriem veidot no izjaucamiem
savienojumiem,
Projekta paredzéta arT siikna nomaina siltummezgla.

Tehniskie noradijumi.

5.1.  Noslégvarsti un ¢aulas.
Vietas, kur caurulvadi 8kérso sienas, japaredz ugunsdrosais biivgjums. Noslégvarsti montgjami pie iekartam,
elementiem, ka arT cauruvadu atzaros, kuriem defekta gadijuma javeic remonts vai nomaina.

5.2.  Apkures caurulvadi un siltumatdeves iekartas.

Apkures caurulvadi - stavvadi un pievadi pie radiatoriem no térauda presgjamam caurulém. Caurules
pagrabstava no melna térauda caurulém. Sildkermeni ~ térauda paneu radiatori. Katram sildkermenim
paredzéta arf termostatu montaza. Caurulvadu sistémas izblvi veikt, lai apkalpo$anas un regulésanas
noltikos varétu piekjat noslédzosajai, balansgjosai, tuksosanas u.c. armatdrai, revizijam arf p&c buvdarbu
pabeigSanas. Varstus uzstadit pozicija, kura iespéjama netraucéta rokturu kustiba un mérjumu veikiana.
Caurulvadu sistémas montaZu veikt, lai neveidotos nevajadziga caurulvadu spriedze un liece. Caurulvadu
sistémas montazu veikt, ievérojot pasakumus caurujvadu termiskas izple$anas kompensésanai. Vietas, kur
remonta vai iekartas nomainas vajadzibam var but nepiecie$ama caurules nonemsana, javeido izjaucams
savienojums. Caurulvadu sistémas savienojumus ar iekartam izveidot, lai spriegums no caurulvadu sistémas
nepariet uz aprikojumu. Visai caurulvadu armatirai jaatbilst vismaz spiediena klasei PN10. Sistémas
atgaisoSanu veikt caur radiatoru atgaisotajiem. Sistému iztuk$osanu veikt caur radiatoru korkiem un
zemakajos punktos uzstaditajiem iztukSoSanas kraniem. Péc montazas darbu pabeigéanas nepiecie$ams
veikt sistémas pneimatisko vai hidraulisko parbaudi, atbilstosi temperatiras rezimam, veikt sistémas
skalosanu, filtru tiri$anu, uzpildi ar darba Skidrumu, sistémas atgaiso$anu un iereguléanu atbilstosi projekta
noraditajam vértibam.

5.3.  Apkures caurujvadu siltumizolacija

Siltumizolcija tiek uzklata tikai pagrabstava apkures magistralém Paroc Hvac section Alucoat T: biezums
b=50mm, Tpatnéja siltumvaditspéja, deklaréta, pie 50 °C, As=0,037W/mK (vai ekvivalents).

54. Siltuma uzskaite

Péc sistémas montaZas uzstadit uz radiatoriem siltuma uzskaites méraparatus — alokatorus (raZotajs
“Sontex” (vai ekvivalents). Alokatoru montazu veikt saskana razotaju tehniskajiem datiem.

5.5.  Ugunsdro$ibas pasdkumu apraksts

Projekta paredzets veikt sekojoSus ugunsdrodibas risinajumus: Péc komunikaciju izbGves ugunsdro$ajas
konstrukcijas, tas nepiecieS8ams noblivét ar sertifictu ugunsdrosu risinajumu, kas nodrodina damu un
karstuma neizplati§anos. Sis apraksts neatce| prasibas, kas ir noraditas citos spéka esoSos normativajos
dokumentos un razotaju norades.

Beigu noradijumi

Péc darbu pabeig3anas izstradat izpilddokumentaciju, kura sevi ieklauj materialu atbilstibas dokumentus,
darbu aktus, uzstadito iekartu tehniskos raditajus, hidrauliskas parbaudes dokumentus, instrukcijas,
izpildraséjumus un citus nepiecie§amos dokumentus.
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Nr.p.k. Nosaukums Marka
1 Visparigo raditaju lapa. AVK-1
2 |Pagrabstava un 1.stava plans ar AVK tikliem. AVK-2
3 |2.-4.stava un 5.stava plans ar AVK tikliem. AVK-3
4 | Apkures sistémas aksonometriskd shéma. AVK-4
5 | lekértu konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums

Alokators "Sontex” 566 Radio
Veikt montazu péc razotaja

Sénu radiatora sleguma shéma
Aptuvena alokatora atraSanas vieta.

L R B
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BREMZETAJVARSTS "HERZ" RL-1
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tehnologijas.

Radiatora apzim&jumi
Piemérs C11-600-1200

|Garums
Augstums

Tips
Saisinats nosaukums

fzmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

APZIMEJUMI

Turpgaitas cauru|vads
Atpakalgaitas caurulvads
Automatiskais balansé$anas varsts

Radiators
Stavvads

% I‘\74€| ‘

Apzimé&jums Nosaukums

Izmantotie dogﬁ.rﬁéhti._m o

e

"PAROC", Somija.

Eku apkures, ventilacijas un gaisa kondicionasanas sistému izolacija

Piezimes

" Pievienotie dokumenti

AVK-AIS

Visparigie noradijumi

Apkures projekta dala izstradata atbilstosi energoauditam, pasititaja uzdevumam un arhitektdras rasgjumiem.
Argja gaisa aprékina temperatira-
aukstajam periodam  -20,7° C.

Apkures aprékins veidots, balstoties uz LBN 002-15,LBN 208-15,LBN 231-15.
lekséjie telpu gaisa parametri pienemti saskana ar pasutitdja uzdevumu,
Siltuma avots-esodais siltummezgls.
Siltumzudumu aprékins veidots ,balstoties uz planotajam bivkonstrukcijam (ar siltumizolaciju).

Uar.s. =0.2W/m2 K;

Ulogs. =1.3Wim2 K;

Ujumts =0.12W/m2 K;
Siltumneséjs apkurei ir Gdens ar parametriem 70°-50°C.
Sildkermeni- térauda paneu radiatori, kas aprikoti ar termoregulatoriem (ierobeZoti lidz +16C). Kapnu telpas ar atslégu reguléjami.
Krésa radiatoriem -standarta (balta).
Gulvadu un stavvadu mezglus veidot no izjaucamiem savienojumiem.
Caurulvadi - Stavvadi neris&josa térauda caurules. Pagrabstava magistrales no melna trauda caurlem.
Magistralos cauru|vadus pagrabstava izolét ar PAROC Hvac Section AluCoat T, izolacijas biezums 50 mm.
Veikt sistémas ieregulé$anu.
Uz stavvadiem paredz&ti automatiskie balanséSanas varsti, pareizu montazas tehnologiju skatit razotaju tehniskajos katalogos.
Caurulvadu ugunsdro3o nodalfjumu konstrukciju $kérSo$anas vietas paredzét ugunsdrodo aizdari .
Apkures sistémas montazu, hidraulisko parbaudi un nodoganu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas bivnormativiem, ka ari iekartu un materialu
piegadataju prasibam, veicot apkures sistému mark&sanu.
P&c montazas darbu pabeig$anas izstradat izpilddokumentaciju.
Remontdarbi dzivokos skanojami ar apsaimniekotaju un dzivokju Tpasniekiem, remontdarbi veicami gada siltaja perioda un par tiem laicigi
japazino. Bivgruzu konteinera vietu jasaskano ar &kas apsaimniekotaju. Materidlu novieto$ana koplietosanas telpas. Teritoriju un éku saglabat
es03aja stavok.
Projekta paredzéts visiem radiatoriem uzstadit SONTEX siltummaksas sadalitajus - alokatorus vai ekvivalentus.
Alokatorus uzstadtt uz radiatoriem péc razotaju tehnologijas.
Siltummezgla paredz&t esosa stkna nomainu.
Pirms veikt apkures radiatoru iegadi un montazu, parbaudit vai nav veiktas kadas tehniskas izmaigas celtnieciba un radiatoru augstumi

athilst patiesibai.

_B_aévaidTbas
Un-galvena arhitekte

__-S. Rasa-Daukse

. MO 20 /9 Nr. 45-&FF-HT A /7/

| Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstréd'éjl.'l'mu izgatavotaju firmam, kuras ‘
noraditas bavprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates
un apkalpoanas limeni. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina

ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiemn.

Pasuititdjs:  A/S "Olaines tidens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Mob.: +371 20083587 Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bavprojekta isté arbi
- Apkures sistémas parbiive
B.K. reg. nr.:12232 N
R nosaukums:
martins@llepsaimnieks. | Ep A A NAMSAIMNIEKS .
;o ggl!gsk;? Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
A Ly .
BPV V.Meihovs | /.7 01.07.2019
BPDV  |V.MeJihovs |7, 7¢401.07.2019] Lapas
Izstradaja| M.Ancans /f/ 01.07.2019 nosaukums: Visparigo raditaju lapa
&
Meérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
b/m LN-15022019 (EN-15022019 - AVK-1 4




o

1 2 3 4 5 6) ‘T (8 9) 10
| i
| §7.2 —mﬁf ST.3 ST4 ST9 ST.10 ST.11 Pagrabstava plans
| ! / | .
E L | : 4 — —— = — = E i
2 e | 2102 ' —D)
anfl || 22 /Lt . 3
[ == 2dnds,  / ; : 1™
g / T s1s “ B 2xdn20)
m l'ZId!'Iz_ﬂ
8T.1 Plevienojums.
siltummezglam 2uin35
C paredzét slkna nomainul Zxdn1s C. )
= i - — -S_T_IZE T
2xdn20 ‘ C I_—]——] ..... = = _
: 7 ST.12
| |
' - 220
| ~ 2xdn20
; 5 2xdn78| xdnd5
n20 2xdn25 .
‘ S/ | st ) \ 2xdn20 | s
B ‘=J" ] B ?_ —— ,"r '-i=|||‘ (B
r. / |
ST.22 oxdn25 / | Zdn35 | 81.19 ’
e st20 | Ly 7 -
A ‘ [-= [ = 2xdn20/ ;
- = 71 £
f | -
‘ | 2n20/ 26n20 20020/
1 2 3 4) 9 10
1 2 ) 3) 4 ) (5 — légl\rms 71 (8) '_.9 | 10]
Sanu pleslagums gaigr( spnlgiﬁgums Sanu pieslaqums | C?E-SEMW 7 Sfnu piesiequms .Saﬂu_%lesl_&gums g_;g?%h;‘s?%umh | sanu pieslagums _ _
£22.500-1100 9 3‘4“) o1l ' C22-500-800 737W10.0001ls CEES_@EG C22-500-800 737901000865 [_:2?.5(}[].11[}0 1_stav_a _plans
1158Wi0.014lls i BA3INIO.011s RAN 15 63200008 | BAIWNOMs o nsewoguls T
E & RAN 15 f———— _—J_Rﬁr_ﬂ i RA-N 15 RAN 15 - | RANTS E.'
ks R == = | —_ -, | 9 '.:_g  ~ ST.11 —
D M ey, —— " N —— T S —— 5
= Sanu pieslsgums _j_' *.ST.3 ] B = — LJ]*T g ST10 _ .
C22-500-700 | 3 STo sk ! 'sTE ST8 ST8, S1e . Sanu pieslsgums
737W/0.009lis ‘ R | ‘ : STZ. . | C22:500-700
RAN 15 R X | @ N 737W10.0090s
Slnu piesiaqums = RA-N 15
£22-500-800, | :
SN0t | i | = smmiom 1.2
o i | = _ B : . C725001800 | . . — G
' = \ 178aWi02tls | = Wy
R _ ; o | - RAN 15 @ !
= il o | ‘ il =
H LI [TT oem
& ] | S128 - ST.24 ;  $anu piesiegums
S S — e N ' | siawoots
| | Cz2-500:800 ‘| / €22-500-800 | | i )
843N0l = LT i
RA-N 15 , N 15 |
S1.22 sT.21 i e 1 |_— i 1 8713
é .‘1?—2 e = ?""___z"w"?l = ST.25 r| O - E ) i T e : - -q.: I B .
ST.20 g < 8T
Sanu pleslégums ORI | 11 N % 1 Sénu pleskgums
C22-500-900 ‘ s ' SL19 | ST18 [ B sty STA5 ‘; ‘ 022-500-1100 ‘Sl pesbaure
= 948W/0.0111/s ' il 1158001415 -500-800
AR sl — o et RAN 15 T Mot A)
: ‘ RAN 15 = ' RAN 15 =
| . - Sanu pieslisgums; | ' Y ! L
1 2) 3) 4) 22500900 | (5 6 | (73 (8) (9 10)
= = . e g 948W/0.0111/s 8anu pieslEnoms
32?5%3‘33%”"“ S Sany plesléguins Senu peségums oy e oy 2";’-2"_;5’333%”-"“5 Pasititdjs:  A/S "Olaines idens un siltums"
SABWI0.0111s C22-500-800 C22-500-800 94BWI0.01US  guBWI0 011l registracijas Nr. 50_003182001
PAN 15‘ 843wW/0.01/s BA3WN0.0Us  pa 15 RAN 15 Mob.: +371 20083587 Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
- FANTS RS e Bivprojekta apyures sistamas parbive
BX. red. “’Efﬁff,f \.| nosaukums: P
martins@liepsaimnies. | iEpA JAS NAMSAIMNIEKS ShoR
ad I!Zse? Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |V.Me]ihovs - 5{01.07.2019 )
lzstradaja| M.Ancans 01.07.2019 | Lapas
= nosaukums: = = = "
9 Pagrabstava un 1.stdva plans ar AVK tikliem.
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:200 LN-15022019 |LN-15022019 - AVK-2 -

70[



D

| =

1 2 3] 4 3 6 o 8 9 10)
. Sant Hless Sanu plesiaums oy Banu piesiegums Sanu plesiegums
Sanu presiEgums g Sanu piestagums : gums  3an u plesiag
i 221500600 lc22-500-500 500~ - =
£22-500-1000 22:500-600 \  059.500-500 ‘ - 222-500-807) 02250041000 .
osawoois | SOVOBS | Chwnomsls | opamca : Sanu pleskegums H32WI0.008l/s 1053W/0.0131/s 2- 4 stava plans
1053W/0.013Us RAN 15 RIS 622-500-500 Sanu piestboums €22-500-600 RAN 15 RAN 15
RANNS ——— — RAN 15 527TWI0.006ls (22-500-500 632W/0.008s — Ao E
_ S — T RANTS | SHWONBE | Ra T 1, ' -
S plasBouis. - S =l = ol RaNfeTEE A JON . ,Er=-=t = _ Sanu plestegums
ez ae00— ([ —srs— — ==t~ — == Ll —— ']I C22:500-600 |
632W/0.008l/s I - ST4 75 STE — T or7 819/ ST |l B32WI0.008Us
RAN 15 BR[| > B | — o ST8 RAN 15
[ —— ﬂ . Fﬁ 4y & Sanu plesidgums
Sanu pleslBgums = 7R & o C22-500-700
€22-500-600 731WI0.0091/s
632W/0.0081's == = Sanu plesiégums H RAN 15
RAN1S | o= | 53| 1 H LF C22:500-700 L —
o EE S : S R L i Zieg &
. it | | | RAN1S m ST.12
£ u o i [ i | | i Il ) |
ST 4 = ' ‘ 1) Gridahparedza aaunct : i | &
; & =" nridas segumu | e
0 ST.23 P . &
i | ES=— | saupeseuns 00 | h, =2
o 1/ cas00700 1 Snu pmgenims | \J st
ks [c22-500-500 ) SEA | |
737WI0.00905 ; o
S 5 -[ESZNWEE‘{;OHEHB i s
st o | _ | e ‘ o ST13
(W) I |
T e, ey — X - i ey T SN B
Sany piesiBquins Sanu plesidgums o | (=1 “Sanu pieslégums Sanu piesigums
C22-500-500 €22-500-1000 5718 A = =" 16 £22-500-1000 C22-500.600
B32WI0.008! 1053Wi0.013is Sanu pieslequms | 510 . ST.18 o |/ walsui ST.15 1053W0.013s | 632WI0.0080s
RAN 15 RAN 15 £24-500-700 [ e—— o e [ 5 . e . _RAN15 | RAN15 A
(SrNOg ) ] Sanu Iesllegum; "1° N s P ‘; -
RAN 15 =i p Sanu piesiEgums |
| €22-500-600
' 632W/0.008s { £22500-700 ' 7 3 0
(1 2 8 (4 el (5) (6] 737W/0.0097s 7 (8) (9) 10
f i Sanu piasiEqums. Sanu plesi , RAN1S Sanu pleslEgums
€22-500-700 Cg;usglg? ggums/ €22-500-700
737W/0.0091s S 737W/0.009Vs
R 737WI0.0090s P
RA-N 15
(1 (2) (3 4 (5 (8) (7 8) 9) {10
Sanu pleslegums  Sanu piesfEgums, —Sanu piesizgums . SN Sanu pleslegums Banu plesiégums Sanu plesiegums
C22:500-1000  (©22:500-600 £22-500-700 Saey plesiequma:Sank posoums £22:500-700 C22:500-700 €29-500-1000 5 stiva pla
1053WID.013Ys  632Wi0.008s 737W/0.0090s (:22-500-600 (22:00.600 TATWI0.009 7ITWIO 000 1053W/0,01 30k v.Stava plans
RAN1S RAN 16 — RAN 15 |BI2ZWITL008YS GIZWID.008Ls RANTS | RAN 5 ___RAIN15 .
- E— il |RAN 15 |RANTS 5 = el =i (E
- ‘-_—= _=. . { I I :- ST11 =
| o 813 STd —xt == = =1 ‘ {D
Sanl pleslagums ||i ST o.—ﬂr —i—ns 5T =% 519 ST.10 | ‘
C22-500-600 : 8T.5 ST6 ST8 | Sanu piesisaums
632010008 ©22-500-600
R R = @ ~ K | cowoomsls
Sanu plesligums = = 7R RAN15 | >d0U PiESigums
| €22-500-800
2200000 | 8430 011
B43WI0.01l/s ! =t RN &
RA-N 15 . _— [E‘f . N =5 —— ZARES
+ 1 - —i | L J:L L
T . (N S-SR i || | E— 0 ST.12
ST.1 113 — — i ST.24 i
{22 \ |
R I L Sl Sanu plesteaums | = B
. $T.29 ) [ (. £22-500-800 , | -
I 75 — |
| iy .,%) Sanu piesizgums . T X r“"g.:::l-.-a . _
C22-500-800 || Sanu pigsiegums ] \J Sanu piestagums
843WI00Ms 1 /622-500-700 £22-500-700
oo RAN 15 rawiooows 1 | 73TWI0.0000s
gT.22 : RAN 15 | ST.14 RAN 15
— - - ==Y = = e g | = == (B)
— = . R e BN | = . B
Sanu pleslagums : Sl < o | T4
Copa00e00 ‘sanupiesguns st g [P— STA6 §1.15 e il
B43WI0 011 £22-500-1000 st ST19. g1 EY L B sty 000
01l z 1053W/0.013s
EEANIE 1083W/0.0131is . =, fm—wa RAN15 = Al
— RANTE P e =y g T ie—= o, Ol : —
Sanu plesle | Sanu plasiEaums (8) Pasutitajs:  A/S "Olaines adens un siltums”
- 0T sgouns, SanUpeseging C22.500800 SNy pesBoums Sanu plesiegums fagistricijas hr. 50003182001
(2) 737Wi0 008 g;_’"‘ %‘&"m*ﬁg““"‘ 22500700 | Biawmots | GCEZ500-700 C227500-700 Mob.: +371 20083587 Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
NE . 500-70 : NS : 5 009e 142103044336 iekta _ L
RAN 15 TIIW0000s AN 15 737WI0.008ls 737WI0.0090s i Bavprojekta Apyyres sistamas parbive
;Zmos.ooglls RANTE RAN15 RAN 15 BK.reg. nr.;sgsa; nosaukums: ‘P pa
martins@lepsaimniekslv | JEPAIAS NAMSAIMNIEKS
g:'!:sk;.a Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |V.Mejihovs |7, 01.07.2019 :
Izstradaja| M.Ancans /] 01.07.2019 | Lapas
nosaukums: N " - .
< u 2.- 4.stava un 5.stava plans ar AVK tikliem.
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapusk. Nr.
1:200  |LN-15022019 |LN-15022019 - AVK-3 -

f

y



- —

Stavvadu sléguma shéma pagrabstava

!

Piezimes:

1)  Projekiéjamos stavvadus paredzéts izblveét esoSo stavvadu vieta
Izb0ves vietu precizét bvniecibas laika.

2) Cauruvadiem, kuri $kérso ugunsdro¥ibas nodaffjumu
norobeZojodas konstrukcijas, jparedz ugunsdrosa alzdare.

3) Uzradiatoriem paredzéta alokatoru montaZa.

4) Radiatoriem paredz&ta termostatu vérstu un termostatu galvas
montaZa. Kapnu telpa termogalvas ar atslégu regulgjamas.

8) Pirms radiatoru pas0ii§anas un montaZas parbaudit radiatoru

jzmérus un iespéju iemontét esosaja vietd péc fakta. o 8anu pieslégums L Sanu pieslégums Sanu piestdgums Sanu plesidgums
Sanu piesigums €22-500-600 S;;“sp‘gsfg”ms C22-500-600 ©22-500-600 €22-500-700
€22-500-1000 632W0.008ys 2230070 632W(0.008Vs 632W/0.008s 737W/0.008l/s
1053W/0.013ls 5T 3 ST4 RAN15 sTWo00ske ST6 RaN15 ST7 RAN1S 8T8 RAN15

Sanu pieslegums  RA-N 15 RA-N 15

5. stavs 5. athvs
C22-500-600 5. stavs 5. stavs ﬁ@ ' E
632W/D.008Us , 2 ;
RA-N 15 ; - Sanu pieskegums ; / Sanu pieslegums =/ Sanu pieslégums / anu plesldgums
Sanu pieslegums! [\ uigungroga  YOUIAIOEB/” || czpevnero  SEnupedegums| N\ ygungoss  UBUMIER/ || o, 50500 Uaundtofa " || 99500500 Ugundrosd,” || C22-500-600
Sénu pieslégums boials M e e sawinooals  CZ2S00S0 aizdare azeere A serwin.ooets s /|| S2z7wnooeis aizdare /A" 6390008l
C22-500-800 E2 Sanu plesligums, oo 01U | K ot sty RAN15 632WI0.008s | N\ vamts 5/ || pan1s 2 Ran1s 20015/ 1 | RN 15
€22-500-800 RA-N 15 RA-N 15 O 5 5
8A3WI0.0s sT1 Bl C22H00600 e || 4, stavs Asthvs | |- Y dstivs | |—ef— hstvs | |—ef=— dstive | |—o—=]
RAN 15 = 632W10.008ls . . | 1 |
5. shévs I gl » Sanu pieslegums : /]| Sanupieslégums Uaundro&a Sanu piesiégums /] anu plesidguma
Sanu plesibgums | T~ |, Ugundrogs, C22.500600  Sanupiestégu Ugundrosg ~ Jdundross, - Ugundrasa 22-500-800
Ugundrogs,/ |\ -500- L] “\Laundrodg - . - ] \Unun ; \| G22-500-500 aizdare 22-500-500 : c22-
Sundraza/ C22-500-1000 alzdare aizdare 632Wi0.008Us  C22-500-800 aizdare azdare 1 coTWi0.0061: 527W/0.006l/s aizdare 832W/0.008Vs
Sanu pieskegums | [ Ugundrosa alzdare, 1053WD.0130s | \ pydnis 2cdnt5/ RA-N 15 §3WO.0080s | N\ gynis 205 o A s 2xdnts/| | RaN 15
C22-500-600 M aizdare 2xdn1s/ Sanu pieslégums RA-| - sy RA-N 15 4. stive = 3. slavs 4 slivs
632WDO08Us | N\oudnt5 022500600 b- 3, stavs dstivs | e . 3, stavs : o ; o asvs | [
A= || asws i -—‘l‘ ' el —r L L —h
. = ' RA-N 15 Sanu piesiagums | [™._ygund Sanu pieslégums - sanu piestegums | |- : Ugundroa Sanu piesldgums Al Sanupiesiagums . Sanu pieslsgums
; Ugundroga,/” ft C22-500-1000 [§ :z:ar;o&g i C22-500600 22500600 [y ﬂﬂhd?f?ﬁ aizdare £22-500-500 Ugundrogd, | | ¢22-600-500 Ugundrodd,~ I\ c5.500-600
Sanu piesigums ~ Uatindroga alzdare / 1053W/0.0130s | [\ 2xdn20 632W/0.008ls  §32W0.0080s | |\ 2xdni5 2dni5/| | 527WR.006Vs aizdare 527W/0.006l/s LT 632W/0.0081/s
C22-500-600 b EﬁEaE_ Hni5/ ) Sanu plesiigums RA-N 15 ~——2 - RA-N 15 RA-N 15 ) ative e RA-N 15 5 2ég:15 RA-N 15 = !2;‘:1:_\15 RA-N 15
632W/0.008Vs 3, stavs €22-500-600 ] | eSVS :@ - _:‘_@ 8 é, 8 i
RAN 15 Naudms V 632W/0.008lis [ | | T‘F = T R i e
RA-N 15 . . e o
- Sanu piesl&gums| T~ Ugundre S&nu pieslégums  Sanu piesliBgums Ugundross Ugundrosa Sanu pieslégums - Sanu pieslégums /|y Sénu pieslagume
o Ugundroza/ | C25004100 | | o C22-500800  C22-500-800 ‘<\;§§;r; a8 N coa.500-700 Ugundrosa,/ C22-500-600 Ugundrokd C22-500-800
Sanupiesiégums | ™\ ygundrosa aizdare / 156WN0.01405 8430015 843WI0.01Us 2l /|| 73rwio.o0alis e 632W/0.008l's Ll 8A3NI0.01lis
gg\ﬁ?&%%%s e 220/ Sanu piesgums  RA-N 15 \2ulzh RA-N 15 RA-N 15 ~1—"—m ' sgvds 0/ 1| RAN15 sg:ﬂ RA-N 15 ; ﬁﬂzu RAN 16
: \2sdnt5 22-500-700 [ . stévs (. . sthvs . stivs 1 - —f—
RAN 15 7" stave . . . i b I
5 e 737w10 009lfs [ l
' g ' N 18 = Ugundrosa
ol Ugundro3a o = afzdare < Ugundro8a
Sanu pieslégums | Y. aizdare |} i \ Ugundroda /= | Ugundrosa, \ izd Y
: ~Ugundrosa / \ 4017 MednS - 2 \ 4017 M-dn15 d \ 4017 M-nt5 aizdare N\ 4017 Mdntt
C22-500-800 S adare Zxdn2d L 4&1?- M-d 15 A017 M-dn15 \ 4 aizdare \ n aizdare \ _M_“.._.._ pn i A1 b
343WI 01lis aizdare 9 Rtk 2dn25 4017 Medn20 3371WI0.04l5s 2dnag A0tTMdnts 2050/0.035Vs 4017 M-dn25 2845W/0.034U/s 3476W/0,042Us
. 2xdn20 1, stévs / 3265W0.039l/s p 5370W/0.064Us Lv-20 T 3476W/0,042U5 <XONT LV-20 xmzawm 265Ns LV-20 LV-20
RA-N 15 - /' tv-20 Lv-2 [ 1v35
A~ Lv-25 20 avdnas 2xdn20

h—

2xdn3f . -,.a“/l _

T rad 7] z %) /.‘.r‘_;a - i . - _1
ggg_lz_af Zxdn35 Pograbstave 2xdn35/ 4017 M-dn25 _ _// Zxdnafj ngrabstﬁvQ S 2xdn35/ 2xdu;mf

Ugundroga -
Ugundrosa aizdare
aimams_— | e . A ’—L abss Pievienojums A \2xdnS4 ST 26
3562WI0.0830s i i — = sitummezglam Sanu pieslégums
“LV20 X 7 / Sénu pieslégums 2xdn76 Q=04788W = L C22-500-1800
2xdn20,” §T23 C22-500-800 Silummezgla paredzat v 2ndnTo 1} 1789W10.021lis
= T 843W/0.011/s 1) Eso8a shkna nomainu (precizét hinnlecibas gaita) i RA-N 15
5. stavs 2xenis { Ugundroga,
Sanu pieslégums Al SIS SAnu plesi8gums  gany pieslegums " aizd \| 4017 M-dniS  Sanu piesiégums SAnu pinslagums
C22-500-800 Sanu pieslégums n C€22-500-700 Sanu piesiegums ] 1788WI0.0210s  C22-500-800 ©22-600-700 Sanu plenldguing
ZEELTE Sanu pieslégums sT20 €22-500-700 T TR C22-800-100
343W/0.01s €22-500-1000 UgundroB/| | - o, 500-700 T 73IWI0.008s  737y70.000Us €22-500-700 i Lv-15 843Wi0.010s 73TWN.0001/ 23D
§T22 RAN 15 1053W/0.013lis aizdare wi L RAN 15 : ST19 737W0.008s  ST18 i STA7 RAN 15 ST 18 RA-N 18 T31WA 008V
RANTS S H 2ants/| | TTWOIONs g gy e FANTS RAN 15 Lol R - RANTH 6]
5, RA-N 15 == M 5, stavs '
L 4. stévs —* Sanu piesl&gums - - D
~ Sanu pieslégums % 1 - Sanu pieslégums “ﬂr = " €22-500-700 ! ) Sanu pieslégums il plesiégums __
Ugundroéa czz_s%g.sgg Sanu piestegums | [N Ugundroga Sanu piesla mqudﬂéé \|  C22500-700 SAnU piesiégums Ugundrosa Sénu pieslégums | [\Ugundrosa 737WN.0000s | Ugundros, \ C22_5%0_7g(g) Ugundro, W ceuo-ro0 Sanu ploskdg
sudare | Gownoass CZZ0000 L} T Uguretof8/| | - o) gogr0 /|| 73TWI0008ls C2S00-TOD aizdare  C22500.600 || aizdare ST25 RAN 15 ; sidare [\ Zorpoll azdare Ny, C2800-000
RAN 15 1053W/0.013Us pLElE aizdare fA wioooys 2xdnts, RA-N 15 TITWIO008s [ pins  632WI0.008Us R 2xdn54 2n15/ RAN 15 2xdn15,/ AN 18 7arwm.onava | [
RAN 15 z"f"s‘; 25/ | | pan 15 dstvs | |7 RANIS ey RANAS 2dn1S f M Lstivs | |—eF— dstivs | [—se—  RANID
. stavs 5 M v R M —
o === 3. stévs o i ne u: n.. "
» Sanu piesldgums
Sanu pieslégums o Sanu pieslé - &Nl pi ' B plesldgums m
| coosovss - SEnuplesks Unundrosa o— corsonTy | SEnplesiéaurs undroza SEnU pieslegu azdare (1| GO o 2g;?s%§f7ligums Ugundrosa/ oy raq  Sand ek
aizdare SoWnOays 2000 L N e Ugundrosa P sizdare | o Ooels C2aS00700 N g CZ2-500-600 atzdare 2xdn1s, RAN 18 ! adare | 2 azdre | | arwmooye  S2000-100 [
— i 105300130 | |\, aizders | %zv-s%ungg% 2unts/| | SNV TaWi0008s | Npyinis 320008l kit _‘ﬁéﬂ zainis/] | 770000 s/ || s ewnas |8
3. shivs o RA-N 15 3, Stavs 2xdni5 SOS g tavs RA-N 15 T 3.stave RANIS ™ 3, staus 3, stvs e RA-N 18
~ = /|| s s L] L= B e T T
B 2. slivs . M
A . - Sanu piesigums
e _— — P U_ggnaiusi/ L
- Sénu pieslegums  Sanu pieslagums A Séinu pieslegums gany pieslégums Unundross 8anu pieslegums — I\l C22-500-600 Sanu pieslégums Y SN plastdgums Sanu sl
gﬂ% N C22500600  C22-500-1000 “\Uaundrosa Sanu plaslegurnslxj ”;I‘z‘f,%f—f’ M c22-500700  coo500-700 [N aizdae | C22-500-600 aizdare aizdare I GaoWio.008ls L. “.";“g“ C22.500-700 “-'9“";'5‘;‘:4-' A coaboo00  cazs00.700 |
e 632WI0.008s  1053Wi0.013Vs aizdare Ugundroda/ N - R0 TITW0.009Us  737W0.0001s | M\axdnts  632WI0.008Us 2Zxdn15/ RAN 15 aiecars /1 | 7a7wio,000Ys aizdare /1 ryrwmoonis  737wio.o0obe |
_/ RAN 15 RAN 15 Fxdn20 aizdare sonnots . 28| panis RAN 15 RA-N 15 e 2«dn15 RA-N 15 2dnt5, FAN 1 RAN 1B
2dni5 - - 2. slivs Zxdn20) RAN 15 2. stévs . | - 2. stavs @: X 2. stivs :@ 2, sthvn | | t:ﬂ
s 1, stivs o 1 * 1 H
1 * S&nu piesldgums ) ——|W J’T M
e !Ll Sanu pieslegums Sanu pleslégums| [N .. . __ Iandenza /18 SénU piesiEgums Sanu pieslégums Uoundraga  Sénu piesiégums | | Ugundrosa C22-500-600 e /W S8nupieslegums,,_ .. AN pleatagums Sanu plesld




Anu piesls Sanupieslegums Lo Sénu pieslégums Sénu piesls 3N Di En o
Sénu pieslagums Sanu pieslagums anu pieslégums Sanu piesiégums Sénu pieslégums
0_22-5'30-133_0 27522@%06%%[‘)/ czz-s%wgg €22:500-600 €22-500-600 C22-500-700 022.5503'38 Sanu pieslégums s
1053W0.0130s 7 3 sra SRWOIOB  7oraus qosvs grg 632WI0.0080s 632W/0,008Ys 737WI0.008lis 737W10.008ls 22-500-1000 vy pieslégums . 11
jums RANTS i Bl RA-N 15 75 s RALD STT RAN1S §T8 RAN15 ST9 RAN1S 1053WI0.013lls czsoem -
) 5, stavs F K i 5, stivs 5. stavs 5. stavs Sals T = RA-N 15 : gﬂvqﬁs-ﬂwls 5 sifs
Vs e il b ) . stavs ol
N Sanu pieskgums % . o .
Sanu piestégums Z Ugundro3a / Sanu pi Uguindroga /| | SBnu piesiégums u g5/ Sanu piestégums N anu pieslégums Sanu piesl drosa
©22-500-1000 | | Etd::t;usé aizdare | %s czz-s%:f;g%ums \‘gﬂﬂm A;i;&;r—; \|  C22-500-500 Jufé‘ﬁﬁ% | C22-500-500 Lﬂqu%i/ ] .Cazsieen0 Ugundrosa, \ C:;fszlgzlggums Ll undrofd  Sanu pieskgums \\\gﬁﬁr Sanu piesigum
T 2 e Ird i —_— X n 5 S
gums oo 013 | T 2ants/ | | RANAS L | Ve pants/| | 227000081 2uints)/| | 270006 Bants/ [ | S0 ";’;% EIWO0Bls  eel00 L aidare 022500600 | ot C22-500-800
) 3 4. stévs RA-N 15 - 4, stivs 4 stavs = . L5/ RA-N 15 : . 2xdn15 632WN0.0081s || a.siavs 843W0.0111
4, stavs li e 4, stavs RA-N 15 2itnla 8 01ls
3 ] | ase pf s | = i | dstive | |- B | dsms RANTS e ST12 pants
Sanu pieslégums o e L =t i —
sanu plestagums - Udundrosa e Sanu piesiqu Usundrosa Sanu pieslégums Unundro$a Sanu pieslégums nu piesidgums Sénu plesldgums 4 F’L
C22-500-1000 | ‘:gz*:r’:‘sﬁ e gggﬁ%%@%‘:’s e . Ugundrosa Sodars. )| C22:500-500 aizdare C22:500-500 Ugundro3&, C22-500-600 ugunaross | | Sonengy . SAnu plesibguS IS |k UF“;T‘-*‘-’-@
1050015 | |\ g 2amts/ | | ot SN 00E | | p nte /| | 527w cosls axdns | | 527Wio.00605s E'Zdafe_/ §32W10.008Us azdere N gowngoals ot [ ezdare e PO gundrog /|| Sonaplesiegums
ums RA- . 3 RAN 1 2xdn1s RA-N 15 RA-N 15 2xdni5 RA-N 15 2dn1s/ | | RAN 01316 2416 aizdare I 0-700
3, stivs 3. stavs . 15 \ 2xdn15 aizdare
. H slévs _:n.=.]-| ﬁ_ 3. slavs 3. stivs _ﬁ 3, stavs - 3, sthvs _:n=-n 3, stivs . RAN 15 _E__gliy_g giZ.\"IN?S.UOBIIE 4,5lavs 215/ SYLW&UUQVS
. | b " h: 4, stévs
sanu pieslegums | |~ Ugundroga undrogs Séinu pieslégums - gany pieslegums | |~ Ugundrosa Sanu piesidqu : L =
-E00- ! ! C22-500-600 ~Ugundroga ) plesldgums Sanu piesldgums Sénu pieslegums N Sanu pieslégums  Sanu pleslégums 2
e S sizdare SeoOooals 200 N gizdare aizdave [} C22-500-500 Ugundrosa /| | c22.600.500 Ugundrosd,” I\ cao.500-600 ugnaross/ | S gy | Uanots “\Ugundrod
I1‘(:\55'3\lvzlsl).l')1:illea 2xdn20 Zxdni5/ o 15 giZ\'{IVGOéOOBIIs '\ 2vdni5 2xdn15/] 527W/N.006Vs aizdare 527W/0.006l/s aizdare 32W/0.008Vs oizdere 632WV/0.008Vs 1053W/0.013Vs - %dm Sanu piasléigums fy aizdare UgundroBh Sénu piesiégums
ums RA- - - RAN 15 2ani5 | | RAN 15 2xdnts/| | RAN 15 2xdnt5 ; ' e C22:500600 | 16 pdwe J| oaoi-00
. 2 stavs P 2 stivs 2 stivs o ¥ , B 5/ | RA-N15 RAN 15 ) CWOOCHE J e sizdws N\
¥ * ! 5 . Cd 2™ ranis 32231"155/ _'Fﬁ%ﬂ
sanu piestégums| T~ gundrods S&nu pieslégums  SANU PIESIEGUMS | T, |joundroi Sanu pies R . i »
¥ . ~ Ugundrosa Ugundroa,” nu pieslégums = Sanu piesiégums Sanu pleslégums A\ Sénupiesiégums  Sénu pieslegums Y. . .
22500100 | | gizdave C22.500800 ~ C22-500-800 N oo a1 caso000 aundrosa/ P 50m.00 Ugundrotd/ I o9 50,400 Ugundros P Copsongon | C22500-t0D | Ugundoss : ~Uundrot
1158WI0.014l5 1~ 843WI0.011/s 843WI0.01Vs 737W/0.0081s aizdare 632V/0.0081/: aizdare aizdare T e dare Sénu piesiégums aizdere Séinu plesidgums
" RAN 15 \2xd|]li§ RAN 15 RA-N 15 2xdn20 RAN 15 2420 RAN 15 i 2dn20, 2‘,‘3{,”’1“5“"” 220 ;ﬂvgoéoom :‘Lsmlg.mm/s '\ 2xcdn26 CR500.700 e 2 p L—"““";"“%“/ \| C22-500-700
| 1. stivs [ 1, stévs 1. ss. - 1 etivs x ea - 737TW/0.009Us wanZt aizdare /| 737Wp.008Vs
# e M e f.slvs  RA.N15 i stivs 2xdn15/ RAN 15
i Ugundross _ W=
e sizdare \ — Ugunsiotd g Ugundroda,” - Ugundros " Ugundros S
\ ' 4017 M-dn15 . AT M-dniS  altzdere \ aizdare alzdare aizdare / SAnu plesidgums
5 \ 4! \ aizdare | | 4017 Medn alzdare 4017 Medn15 4017 M-dn1$ Ugundrosa/ |
5 o2 4017 M-dn20 3371WI0.040s —_—— dorTMdts 2050W10,035Vs 4017 Mdn25__ 2845W10.03405s 34TBWI0.0420s 4017 Mdnt3. - ey
5370W/0.064l/s LV-20 i * 3476W/0.042l/s £X9n LV-20 /29223W10.265Us LV-20 ’ 2xdn20 3370W/0.04l/s o P S L LLAAEL 1) 843W/N0.011s
LV-25 TS [ / LV-20 o - 5370WI0.064Us 3265W/0.030ls  2xdn20 A 18
e _ 2xdn35 xdn3s / “. 2xdn20 2xdn20 = Lv-35 LV-20 1. stivs —*
i D ya U : i Z N Z i ra .
- / o v -
?_uz gdn_asj Pagrabstavs 2xdn35 4017 Mdn25 2xdn35/ Pagrabsta - 5 /
; 2xdnd5/ Pagrabstéve 2 205 2¢4n35 Pagrabstave MU /
Plevienojums 22014W10.283Us ' _— Pograbstév 2xanZh Ugundrodd/
- e Lv-35 aizdare
‘ ;')I::";g‘eth’f,‘ ! Sanu plesidgums Sanu pieslégums Ly = 4017 M-dnt5 _
igums , o npaSAR O = o C22:600-1800 £22-500-800 : 3897WID.047l5
10 Sitummezglé puredzet v 2xdnit } 1788W10,021ls 843100105 Lv-20
Is 1) Esosa sbkna nomainu (precizét bovnlscibas gait) 2%dn76 - I U -'———“ RA-N 15 ST24 RA-N 15
{ gund 0
Sanu pleslégums  gany piesfagums | aiz:iare \| 4017 M-dn1S Sanu pieslégums Sanu plesidgums il
§T20 C22-500-700 22-500-700 Sanu plesldgums : 1780WI0.0210s  C22-500-800 €22-600-700 Sanu pleslagums : Sanu plestigums )
73TWI0.008U5  737wwr0 000 22-500-700 LV-15 - = $22-600-700 sl C22-500-1000  Sénu piestgums
737W/0.009Us = 843WI0.01Vs 737W/0.0081/s Sanu pieslégums -
ST18 ' Ugundrods,/ £22:500-700
RA-N 15 RAN 15 737Wm.008is ST 18 8T 17 RAN 15 ST 16 RAN 15 73TW10.0000s gundrg 22-500-700 ErT ] =
RAN 15 & - " 15 alzdare ey ST14 AN 15 73TW/0.000ls ST 13
5 stavs 6, stivg RAN15  8TAS A'| 737wi0.0000s
. stivs 5. st 2xdn15,” 5. stdvs RA-N 15
Sanu piestdgums 3. stfvs 4, 5lAvs .Rﬁﬂ_=ﬂ-N L) 6, otive
b Sanupieslégums €22-500-700 Sanu pieslqums SAnu pleskdgums . y
" C22-500-700 S&nu piesigums undroga SAnu plesigums | |\Ugundrosa 737W10.009s Ugundroda/ 022_5%0_733 €22 _500_70‘[’) Sanu ploslguma] [ )0 iroea COM plalgums
737Wi0.009Us ©22-500-700 aizdere ~ C22-500-600 aizdare ST25 RAN 15 B aizdars |\ aizdare [} C2500-700 | oo / anu pieslégums | €22-500-1000 P i Ugundrodd
RA-N 15 737WI0.008ls axdnis 632W/0.008Vs =) 2xdn15 73TWi0.0081s 2ednl5 /1 73TW,000Vs 737WI0.0080/s " aizdare Ugumnu,f G22-500-700 azdare 1053WN0.013Vs C22-500-600 ] alzdare
RA-N 15 RAN 15 \ 2xdn15 \2Zxdn54 o RA-N 15 - RA-N 15 : . 2xdn15 azdare 2dn15/| | RA-N15 632W/0.008s
4, stivs 4, stavs RA-N 16 ’ 737W10.009l/s 2xdn15
G | | | L - L 2nts/| | RaN15 dstis || RAN1S ks
4 Sanu piesl® . el 3, slvs ' o4 o ]
Sanu piesisgums gz, piesleg Sanu pleslégl zd szu-szlg-ssogums / Sanu piestegums 5 plesiégums :@ .
C22-500-700 ©22-500-700 ©22-500-600 -Ugundrosa EEEl 632W/0.008/s Ugundroda,” ©22-50 Ugundrosa I\ c22.5 Sanu plosldguims U U finu plesidgums Sanu plestd
Y22 Sul 780 cz- N aizdare 2xdnt5 : -500-700 : 2:500-700 : N Maundrofh iesté C22:500-1000  >Anu plesiEnume
731WI0.008ls i ooals S370W10.0080 2xdn15/ RAN 15 alzdars aizdare C22-500-700 Al Sanupiesiegums — gpuere Y C22.5 Ugundro#ia
; .008Vs Ixdni5 4 ] /]| 737win.oosls 737W/0.008Vs \ a%iam Ugundrota,” [y aizdare 1053W/0.013Vs 00-600 da
RAN 15 B A 48 \24dn15 4. stavs - 20015/ | | R 15 2xnt5 RAN 15 737Wi0.000lfs | |\2xdnh dliiars €22:500-700 2¢dnts/| 632W/0.008Us el
— N@ 3. stévs 3, ativy 3. stavs RAN IS % nikin amrn/| | 73TW0080s 4 So RA-N 15 AARE 215
= - » »  — : ok RA-N 15 i | 3, otbye
. x nu piesidgums | nlive i
Siinu pleslegums sany piestsgums Sanu plestégums | TUgundross. 2R3/ o0 500.600 iesle ; i
dare || G22:500-700  c9.500-700 C22-500600 I aizdare aizdare {1 32wim.008lls Ugundrod/” J) i;;?sglgzlggums 4 A 3‘3‘51’3’&?’3‘5"’“‘ 222“5'8'5“7'3‘3"“‘“ - Vgundroa Sanu pleelsgums Sanu pieslégums
ints/| | 7STWI0-0090s  737wi0.008lls 632W.0080s | \pudnis 2dni5/ | | RAN 15 azdore || 7inoocoars 229 /|| 7anwiooosls  73rwin.oooks | = Ugundrogn,/[V| 30U Piesleaums " aizgar e ool |
w . stive i - e f .01ls M i
@:_ - M = fﬂxn F n: 2, stdvs ?.KdDZU/ RA-N 15 2. stévs —:ﬂzﬂ n=n‘— 2. nlBvs
1 Sanu pieslagu 1. slvy . L o '
S3nu piesléaums Sanu piesléaums e ndenza 80U pleskoums | 1 Ugundross 022-5';8-60?) N — Sfinu pieslégums S pleakdgums Sanu plesldgums | "]—_‘-@ ‘ l
e A\ 1 bmtanastoada / 1% p 'l Sr AT _Uaundro#a Dleaimedenza /AN Sanu_phllogumu gg"u}!l“ﬁqlmw Ugundrofa




S g RA-N 15 Sanu pleskgums | | u?nd_ Ugundro3a up Ums" ganu pleslégums Unundroa Ugundroga /| |  Sanu pieslégums Sanu pleslagums -,
U \ £22-500-1000 "‘—L—"ﬂamm —"—’aizdare C22-500600  G22.500600 N aizdare aizdare £22-500-500 l_lnund_mﬁa/ 22-600-500 Ugundrosa I\ c5.500-600
Sanu pieslégums aizdare 1053WI0.013Us | [\ 2xdn20 Zdni§ 632W/0.008Us  632W/0.008Vs Zxdni5 2xdn1s/] | 527wi.008ls aizdare 527W/0.006¥s aizdare 632W/0.008Vs
€22-500-600 1 e 2udnts Sanu pieslégums RA-N 15 _ RAN15 RA-N 15 RA-N 15 215 | RAN15 2am5/| | RAN 15
632W/0.008ls ¥ 3stavs ], C22-500-600 2. stavs Zedvs | o | 2stas 2 stavs 2, stéws = Zstive | |
RAN 15 \auots 632Wi0.008s 1 7 "
RA-N 15 - - - |
& ~ Sanu pieskegums Ugundroza Sanu piestsgums  S&nu piesiggums | T Ugundrosa Ugund Sanu pieslégums . Sanu pieslégums Sanu plesldgums
N Houndradd/’ )\ C22-500-1100 eedire Uaundros /| C22:500-800  C22500800 [N “ooiore adare || C22:500-700 Ugundrog /P 2 500.600 Ugundrosa,” 1 ) 509,00
Sany plesigums Ugundrosa aizdaie 1158W/0.014Us aizdare BA3W001Us  B43WI.01Us 737W/0.009ls aizdare 632W10.008lis aizdaro 843WI0.0 10/
£22-500-600 N 2xdn20 2xdn20 2
£22-500-600 aizdsre Zdn20 Sanu piesiégums  RA-N 15 2xdn25 n RA-N 15 RA-N 15 anG RAN 15 2vdn20), RAN 15 2xdn20 RA-N 15
A X . s 5 - ¥ 5 -] . 8
632WI05008|15 Pqdnis 2. siivs G22-500-700 1. staw 1. stévs Ir|=n:_ fﬂ 1. stivs - 1. stévs
RN — 1P 737Win.0000s i 1 R ; y
# B AN 15 P Ugundrosa
o Ugundrosa undro3s —9"—.2—;'~— aizdare i Ugundro8a,
Sanu pieslagums Uguindross aizdare | aizdare aizdare \ Ugundrosa/ 2 |, Ugundro3a ! aizdare \
€22-500-800 N oo P \ 4017 M-dn15 \ aizdare 14017 Mdn15 aizdare 4017 M-dn15 4017 M-dn16
B43WI0.01lls aldme A AMIMdAnS_ pygnps 4017 Mdn20  pyingp 33T1WI0.04Us axdn \ 4017 M-dn15 2950W/0.035Us 4017 M-dn25 2845WI0.034Vs 34TEWI0.04208
RA-N 15 xdn20 1, stévs 4 3\2/550W’° 030lis 5370WI0.064Vs LV-20 55 3476WI0.042ls LV-20 f,zzzzawru.zasafs V20 LV-20
H__ 1. stavs LV-25 LV-20 Mﬂaﬁ_\ 2 dn3§ Lv-35 " 2xdn20 2xun20
sl Ugundrogs .~ Z =3 EQ_T* r 4 - i ra f p
Ugundrosa aizdare mf 2xinds/ rabsthvs 2xdn35 4017 Mn25_— 2xins/ Pagrabstive] s/ 2y
% aizdare 2020/ ral Pieyienolums 22014W/10.263Us
A7 Mdnts _— FH— - Lv-35 N
3582W10.043l/s i r sitummezglam Sanu pieslégums
LV-20 > / Sanu piesiegums 2xdn76 Q=04786W = ©22-500-1800
2xdn20 / ST23 £22-500-800 Sitummezpl paredzat S 2xdn76 1789W/0.0211s
843WM0.01is 1) Eso5a stkna nomainu (precizét bovniecibas gaita) 2xdn76 i RA-N 15
A RA-N 15 | .
Sanu pieslegums Sanu pieslégums  gany pieslegums i V4017 MdiS ~ Sanu pieslagums SAnu ploskdgums
€22-500-800 Sanu pieslégums S niclnume sT20 C22-500-700 C22-500-700 Sanu pieslegums i 1788W/0.0210s  C22-500-800 €22-600-700 Sanu ploniagury
B43W0.01Us  C22-500-1000 = 5'80.703 T 7IWR00s 737,008l 22-500-700 ] ’ LV-15 843WI0.01Us 73rWn.00pls  ©22-800-700
ST22 RAN 15 1053W/10.013ls sT21 es RA-N 15 RAN 15 ST 19 737W/0.0091/s ST18 H ST17 RAN 15 8T 18 RA-N 18 73TWN0.0000n
5. slive RAN 15 737Wi0,009¥s = RAN 15 1 5, slive RA-N 1f§
5, stévs RA-N 15 | | 5. sliivs 5. stavs ' D.
J Sanu pieslégums "
Sanu pieslegums . Sanu pieslegums ) _ C22-500-700 Sénu pieslsgums y i pleskgums __

Ugundro3a / | c22.500-800 Sénu pieslégums — S i %Egumsu ',‘dd"“ | c22500-700 Sanu piesiégums undrods Sanu pieslsgums | |\Ugundrosa 737W/0.009¥s ! || c22500-700 Uguindraf/ 022000-700  Sanu pleslagifi
satar | saowngoays  SESUAN0 e COSNT0 || TaTWO.S09ls C22500700 agdare  C22-500-600 aizdlae ST25 RA-N15 i azdare | rwooosls 99 F| ranwmooals SZSN0-TH
Zxdn15 RA-N 15 0 0130 | T oo 2xdnis/ RAN 15 TATWN.0080s [T 632W/0.0080s | |\ 5. stavs 2xdn15 N 15 21 | | pA-N 1B O0RYs

4. stavs A- RA-N 15 Mdn15 ;3A7¥lw105009|/5 4, stavs RAN 15 ~ 2xdn15 RA-N 15 2%dn1s \k&lﬂ RA-N 15 ‘. 'mn = RA-N 18
= A : @: i e | i . e
- > I 2 = 4 Sanu pieskgums
U pieslégums oz S8nu piestégums ¢ - ; ; | C22-500-600 Sénu pleslsgums A | SAn plesiagums
6IWI.008Us  qocae e . aizdare O I C22500700 /| | 73WIRDOGIS oo agdare oo [ akdae 2xdnt: RAN 15 roee /| Tawmooans RCRS AL | Aarwmooavs oo
2xdn15 RA-N 15 RAN 15 N\ 2xdn15 aizaare { | oari0.000s RAN 15 e \2xdn15 RAN 15 2xdn15 stavs Zxdnihi/ RAN 15 2xdn1d - AN 16 P
= = — 215/ | pa 15 : 3, stavs 3, stivs . 3. stavs —-ﬁ’"—-—i]] . ot S — Rﬁ-'i,';? :
- 2, stévs ] - - '
=T N~ gy | S  —pre
Sanu pieslégums  Sanu pieslégums - s Sanu pieslégums g, I sz Sanu plesiegul Ugundrosa N C22-500-600 BN plasltguma Wil plaslagums Sanu ploslig
U “a”.;;are C22-500-600  C22-500-1000 Ugundross iy p,-es,égumgﬂ“a—/ oS8/ 22500700 o s DA 500600 N aizdare e 832W0.0081/s Uandrotd |\ oo Uoundob/ (- 00700 caa-600.700
632WI0.008)s  1053Wi0.013s | |  azdare Laund'oB8/ 1N - 09 500-800 gygeys/| | 7WO009Us  7awiooosis | [\oxdnis  G32WO.008s | Nayeints Ixdnt5 RAN 15 azdaro 1awmonpye | ALdee TAWALOOAU  73TWID.000V
pvnts/ | | RAN1S RA-N 15 2dn20 aizdare 843WN0.010s n RA-N 15 RAN 15 _ RANTS 3. stavs - 216 HAN 18 _dxdntb RAN 18 RAN 1
| — 2. stévs zfdnzn RAN 15 2, sldvs _:@ | 2. stavs @:_ 2. stvs " 2, it + 4, sty =
= . 1. stavs :@ A ; b
—_s 2 S il I m Ugundroda A Sanu pieslégums 4 o "
&nu pieslegums  Sanu pieslegums B U =z Séinu pieslégums Sanu pieslegums drogs Sanu piessiégums | |\ Ugundrods - 4 €22-500-600 /] Yanu plesisgums / S0 pleskigums Sanu plmelagy
Spnduf /| cozsonson  cazsontion [ \Uaundross ol M| cozsooe00  C22-500-900 ddre . C2500800 N sizdre sizdare /| | - 6aoWin.o0slis Vadiold/ 1 cazgo0a00  VIOM/ Y oo u00  c2z 500400
/| | saswio.0tts  11sewmotars | | aizdare /|| 948Wi.011Us  848WI0.011Us 8BWOWs | gm0 2xdn20 RAN 15 nzdare /| a43010,01 azcare 11 eapwmotive  S46WD.01 1k
2dn20/ | | RAN 15 RAN 15 225 017 Mdn15_  2edn20/ | | paN 15 RA-N 15 RA-N 15 2. stavs 20/ [ [ paN 15 220/ | | A 1 RAN 18
- 1. stévs 3897WI0.047Us 1. slavs (e 1. stévs 1. atfva 1.t pp— D:
Lv-20 1 » * AOTT Medn1S p :
Usundro3a 2633WI0,001Vs; | T
N . 1 / J w17 Mean
. 4017 M-dn15 \yntmdr__oﬁﬂ 4017 M-dn15 M aizdare S Unundroda,/ Ugundrofl J896W0.047 N
368TWI0.044lis \ Bedare 3896WI0.047Us . i 0T Ments Aot Mants_ LV
LV-20 \ 4017 M-dn20 e AD17 M-dn15 4017 M-dn 15 } ODeE AOOWA 0470e
5370W/D.0641l 3396W10.047)s 3476100425 RSSO0l VoA
2dn23 LV-25 V20 2xdn20 LV-20 2xdn20 20, LV-20 oxdn20
2xdn35 2xdn3s 2xdn35 D
pa f z ya ﬁ = 0/ ya =i ya rm ~ ﬁ v "?ﬁ‘ o y.d o Z - -
Pagrabstavs BN 2:dn20, 2xdn28/ 2xdn35, Pagrabstavs W 035/ 2xends, \
4017 M-dn 25 NA017 Mdn25
26855WI0.321ls  23607W/0.2830s
LV-35 LV-35

“

Adrere; RAH
Mil 1,041
(N TT

[ AT N

mm'ﬁw‘hilplﬂ.

BPOV |V,
lznr‘diju_ a_n
e I
—_ i 1
P— W E
- iy




P Sanu pieslégums  ganu pieste iasle iesla anitl piesle anu pi L
Sanu pisslégums anu pieslégums Sanu pieslégums Sanu pieslégum: S legu Sanu pieslégums ~.Ug : ~Uguridro2a
022'5%0'1000 K :izdare ain:ﬁ: | Szstos 7022'5%0'600 K aizdare 0722'5’30'533 02;'5%5-633 ° Ugundraz, M CZQHS’S'gsﬁgg " Mﬁ :iz:;d;ﬁi Sanu pieslégums :izd:re . Sanu pieslégums
1053W/0.013Us | [\2xdn20 2xdn15/] 632W/0.008ls  32W0.008Us 2vdni5 527W/0.006Vs 632W/0.008ls aizdare 632W/0.008Us  1053W/0.013Vs 2xdn20 022 -5%0 -Gog G Udundrasa, | c22-500-700
gums RA-N 15 ) s RAN 15 RA-N 15 I RA-N 15 RA-N 15 . 2ants/| | RAMN 15 RAN 15 ———— G2W0008s W 2etaus Bzgare 737TW.009ls
0 ol e dive | o] | po 7 s || Ell] A renss 2utS/| | pan1s
s ). __\_—h - . ) _J— A 3, stavs
Sanu pieslégums| T Ugundro ) Sénu pieslégums  Sanu piesigums [T, Ugundrosa iies Sanu pieslégums Sanu piesldgums A\ Sanu plostagums  Banu plouldguiy Ugundrodd
€22-500-1100 “aizdare Ugundrod M coosocsn  C22500800 dizdare pr i C22-500-700 i C22-500-800 Ugundroke. C22-500-700 C22-600-1100 Esmm HANL plankgimn .:am S0 plankguinn
1158W.014lIs |~ aizdare saawi01ls  843Wl0ts | |\ 737W/0.0090s 843WI0.01Vs e 73TWO.008s  11SBWL0MAl | Ko g0 CE2-000-000 N Uaundodd/ L1 29.800-100
ums  RA-N 15 \2xdn25 2xdn70 RAN 15 RA-N15 2xdn20 RA-N15 RA-N 16 2dn20/ | | AN 15 RA-N 15 T L :"&"l‘;' 1WA 0ii
Lsae  lses | e | e . Lba {1 i e L | ol | 9
B 2 5 L - = b ' ¢
1«
Ugundro&a ﬂ
\U ol 4 u;::::: aizdare : \'Ugundmu l:g:‘"."mo.. i plubumm
\ \ { [} ;
\ 4017 M-dn15 \ \ 4017 Mdni5 \ 4017 M5 \ iz igiia || o ; U““"I‘:d“," 04000800
15 017 Mdn20 2ydn20 337IWI0.04Vs I \ 4017 M-dn5 2950W/0,0350s 4017 M-dn2s 34T6WI0.042lis TS \4017 Mdn20_ A017 Medn1y  BECHIS /| a3 1k
139lis 5370WI0.0640s LV-20 UT6WI0.0420s 22X LV-20 ' Lv-20 2uinz o SO o f; vl | WYUK
) : ~ / - LV-35 LV-20 1. Blve of®
LV-25 LV-20  pygnas 220 e i | -
J— - - = — - = v -1 i) i
128, 2xdn35; &G@ﬁ zma_sf 4017 W25 _— 235/ Pagrabstavs gxdn_:lﬂ[ 2xdn35/ Pagrabatsve) T M@f Untindrosa
e _ 22014W/o,i3:_3g; o 2xdn20 gkrae 4017 Mednis
sitummezglem e g 3 3897WID.047Us
2xdn76 Q=94788W Lée-0l0-0uu
:zgums i ki >ﬁﬁ 1 8430010 Lv-20
] ummezgia paredzet. __ Ly  2xdn76 ST24 RAN1S
Ilis 1} Eso8a shkna nomainu (precizét bilvniecibas galta) 2%dn76
Sanu pieslégums ez picola H aizdare Sanu piesldgums , Sénu pieslégums
§T20 €22-500-700 g;;‘_js%:s;ggums Sanu pieslégums i Sanu pieslégums I C22-500-1000  Sanu pieslégums
— o7 2Ll 500~ | €22-500-700 Sanu pieslegums 1A C22-500-700
73TWI0.00815 7370000005 €22-500-700 | = u 1053W/0.0130s  LE~=B-C00
RA-N 15 TR ST 19 737Wn.0081s  ST18 737W/0.008Vs e | S22a00-100 ST14 RaN 15 73TWI0.008ls ST 13
e | RAN 15 i} ! 5. stévs RAN1S  6T15 A 73rwio.oosus RAN 15
- 5, stavs 5. stavs b e 5. slvs Zdnt5/ RAN 15
% Sanu piesiggums | | |” 4. stvs -
ok Sanu pie5|égum§a - Suneiis N via 022-_500_-70% Sénu pleslégums Sanu pleciagims U Sanu pieskégums Sanu pieslégms
C22-500-700 nu pieslégums undroa Sanu pleslégums | |\ Ugundrosa T37TW/0.0081is | g " Ugundrosa acla : C22-500-1000 . Ugundrada
zciasre 737Wi0.008ls C22-500-700 || aizdare C22-500-606 || afzdare ST25 RA-N 15 ! 1\ %72\’.3,%00;2['), Bl ewre L_Jgunckuéa" gigg %13-57ngums aizdare 1\ A 23?22 \;%002%?/ ==
n h, ad 8 5 \Y == — 3 S *
m-—/ RA-N 15 1;31;\7_:('\//:15009Ils N 2xdnis giz_\ﬁ//:)éthVs \ 2nts 5. stavs \ 2xdnS4 SRl \ 2xdn15 aizdare | 737W/0.009Ys 42?&:155 RA-N 15 RAN 15 “\ 2xdniS
S v e T s & 4 stivs , zxﬁd_rzl.ﬁf RAN 15 : > | Asew
I & (1l .2l Ugundroza /| | S2nu piesiégums B s " B . . =
Sanu pieslégums ¢ = 5 ) : V| ©22-500-600 Sanu plesldgums - nu piesiégums y
rofd Sanu pieslégums Sanu pieslégums melo o S Imsié ~ S
dore ||| SZZSOO0 o o 70 i 0_22-5%0-5613?3 S ':xi:jrse gaziii00sls \ y g LI ] S piestégums IS8/ || C22-500-1000 czgtls%rgfs‘ggom “Ugundrog
Gt/ | 7awioosys  Ziree smdore oo alzdare 2xdn15, RAN 15 e ol N aizdare Ugundre3d/ | ~05 500-700 aizdare 1053WID.013ls ol aizdare
oS/ ] RAN 15 Saiia 2xdn15 BA Té 2xdn15 4. stvs _/ .008V/s 2xdn15 azdare TR m/ RA-N 15 .008l/s 2xdn15
2 Lstive N | 3, stvs 1 sthvs | o= —o—— RM&: 3. stavs 2xdn15/| Sl 3. stavs RA-N 15 2. shivs
_ ) ) - = Ugundrosa,/ Sanu pieslégums ‘ #r 2, stilvs '—'ﬂ=ﬂ: ol ol
Yrots/ Sanu pieslégums sanu pieslégums undross Sanu plaslégums Ugundro3a Laiz ey M £22-500-600 Sanu pieslégums nu pieslégums Sanu pieslégums - Ugundroa Sanu pieslegums Sanu pieslégums|
rdare || CZ2300700  c2500-700 Y aizdare SRS N sizdare ; " 632W/0.008l/s Eamass C22500-700 N aizdare | Sénu piesiegums Yaundiosa/ 1\ - G2.500-1000  G22-500-600
: 737W/10.008l/s 632W/0.008ls 2xdn15/ / ] Ugundro3a, 1053W/0.013s  632W/0.008Us
ants/| | oorio ;imoéoosus Zxdn15 T 2xdni5 2ants RA-N 15 2ts/ ;i?mosoosk 2xdn15 _ggalzmr; ) %ﬁ%% Y Rt:\S‘NV\:/g s s 2xdn20
, ; * & i 2, sltavs ;
1 - . Sanu pieslégums = = M
Sanu pieslégums Snu pieslgums |\ Unundrogs SaNU piesiégums | Ugundrosa . €22-500-600 Sanu pieslegums Sanu piesléguIs[N. )0, 1oz Sainu pieslégums Sanu piestegums | 1 .
o i C22-500-800  C22-500-800 | Caizdae | 022500800 N aizdare aizdare S32W.0080s C22:500900 N :izr‘::l:lk ' A C25001100  C22500400 | | \l;lizgz:rd;aé
948WI0.011l/s  948WI0.011Vs 2dn2l 843WI0.010s 2D 2xdn20/ RAN 15 948W/0.01s | N\ 2xdn20 Ugundro aizdare /| yisgwootals 843WROMS |
1n20; RA-N 16 RA-N 15 RA-N 15 RS 2. stévs e RA-N 15 aizdare 2_xdr125 RA-N 15 RA-N 15 ~.2xdn20
- 1. stavs | —. 1, stavs @: 4017 Mdnt5 LStV —f— 1 1. stavs
- E SN 3897W/0.047Vs \L - -
Uindrozg  oundosa/| [~ e 4017 Mednts Lv-20 = .
Ugundrosa \Clndfosa azdare 3896WI0.047Us 4817 M<in1S - Ugtindrosa
4017 M-dn15 _ aizdare aizdere : ' 3476WI0.04205 - aizdare
3896W/0.047ls MiTidls. L2 4017 M-in20
o, 4017 M-dn15 4017 Mednt5 3896INID.047s AT . LV-0
3896W/0.0470s 3476WI0.0420s S370WD.064l/s
2xcn20 V20 2xdn20 LV-20 2xdn20 EiCes
2dn35 235 2xdn35
= Z T . g3 Z =1 T Z r i 0 L 7
-,
e 2xdn3s/ \ Pagrabstavg T
L4017 Medn25
23697W/0.283ls
LV-35

o Pasiititdjs:  A/S "Olaines Gdens un siltums”
Adrese: 8aripu leL!;32-_.2 regist!i!:i]as Nr. 50003182001
Mob.: +371 200555&’:7 - - Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:421 03044336 Gvprojekta ictE = chii
s e R nos:uklu i Apkures sistémas parbiive
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIFPAIAS NAMSAIMNIFKS -
ggrl::;? Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
BPDV  |V.Meljihovs J/}?' 7 |p1.07.2015 )
lzstradaja| M.Ancans . 01.07.2019 | Lapas
14 nosaukums: Apkures sistémas aksonometriska shéma.
Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
b/m LN-15022019 |LN-15022019 - AVK-4 .




Apkures sistémas parbiive. Parka
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AVK iekartu, konstrukciju un bvizstradajumu kopsavilkums

Nr. Apziméjums | Nosaukums Meérv. |Skaits = Piezimes
- _. R  Stavvadi B
1 gggiastcc))(;ilé%%gson ar atgaisotaju un korki. ‘ o 1 ‘ Vai skvivalents
‘ Radiators " Lyngson" ar atgaisotaju un korki. ' [
2 C22-500-1100 gb ‘ 4 Vai ekvivalents
Radiators" Lyngson" ar atgaisotaju un korki. T S
3 C22-500-1000 ‘ gb 16 | Vai ekvivalents
Radiators " Lyngson" ar atgaisotaju un korki. ]
4 C22-500-900 ‘ gb 5 ‘ Vai ekvivalents
Radiators " Lyngson" ar atgaisotaju un korki. ' ] o
5 C22-500-800 gb | 16 | Vai ekvivalents
Radiators " Lyngson" ar atgaisotaju un korki. ‘ [ |
6 C22-500-700 gb 38 | Vai ekvivalents
~ |Radiators " Lyngson” ar atgaisotaju un korl,(i_._- T T o
7 C22-500-600 gb 39 | Vai ekvivalents
D Radiators " Lyngson" ar at_g_éisotéju un korki. . .
8 C22-500-500 gb ‘ 6 | Vai ekvivalents
9 Radiatora varsts | gb | 125 ]
10 Rgdiatora termostatiskie sensori Dn1 5, (arierobezotu gb 114
min.temp. 16°C)
| 11__' ______ ' ] | Kapnu telpa termostatiskie sensori ar atslégu regulejaml gb 1"
12 Radiatora atgaitas noslégventilis gb | 125
13 S:Lasnsééanas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mé&rnipeliem, ab 2 |vai ekvival_ent-s.
14 r dB:IZa()néééanas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mérnipeliem, gb 4 ' Vai ekvivalents
= | S (e I = 4
16 | B Lodveida varsts dn26 o gb 8
17 ITukéoéanas varsti h ] gb [ 52
18 Presejamas térauda caurules,Viega dn15 m 441 | Vai ekvivalents
19 Presejamas térauda caurules,Viega dn20 S . m | 270 | Vai ekvivalents '
20 Presejamas térauda caurules Vlega dn25 _ m 44 | Vai ekvivalents
21 Caurulvadu fasondalas (fitingi, savienojumi, parejas) | kompl.' ' 1 | - '
22 Kompensatori kompl. | 1
23| Alokators Sontex 566 radio 0566R2010B1 o gb | 114 | Vai ekvivalents |
2% | g::é?a zzgt;ale Sontex 646 ar GPRS 230V ar programmatiiru gb 1 Vai ekvivalents
25 IgsagéoR T;I&kontrollens Sontex Su-percom 656 USB 1 gb | 1 Vai ekvivalents
26 ‘Alokatoru sistémas instalacijas darbi [ gb 114
217 Alokatoru servera parametrizé$ana | gb 114 o
28 Pagrabstava magistrilie caurulvad: - S ]
29 Presejamas térauda caurules ,Viega dn20 m | 110 |Vai ekvivalents
[ 30 | ~ |Melna térauda caurule dn25 ) ] m 21 | i
31 | Melna térauda caurule dn32 m 152
32 Melna térauda caurule dn50 m 32
33 _ Melna térauda caurule dn76 - m 40
34 Caurulvadu fasondalas (fitingi, savienojumi, parejas) kompl. 1
Siltumizolacija caurulvadiem pagraba, PAROC Hvac Section | [
35 AluCoat T. A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn20 m 110 | Vai ekvivalents
26 Siltumizolacija caurulvadiem pagraba, PAROC Hvac Section = 5 1_ ) ‘Vai-m\@
AluCoat T. A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn25
57 | ~ |Siltumizolacija caurulvadiem pagraba, PAROC Hvac Section | "—152 . ekvivalg
AluCoat T. A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn32 j
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Siltumizolacija caurulvadiem pagraba, PAROC Hvac Section

38 AluCoat T. A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn50 m ) 32 ||veieckvivalents
39 |Siltumizolécija caurulvadiem pagrabé, PAROC Hvac Section - I 4 0 ‘ Vai ekvivale;;s_
!AIuCoat T. A50=0,037 W/mK. Biezums, b=50, Dn76 _
40 'Noslegvarsti dn76 o gb 2 :
41 E:Li_’nsé%nas varsts STROMAX-M 4017 ,ar mé&rnipeliem, ) gb P ‘ Vai ekvivalents
42 ~ Lodveida varsts dn35 | gb 4 |
43 ' :Tukéo_éanas varsti gb 4 | _
44 - _ Visparigie darbi ] - |
45 Paredzét eso$a apkures stkna nomainu (MAGNA3 40-80 F ‘ kompl, 1
precizet bivniecibas gaitd) ‘
46 leregulésanas un palai$anas darbi gb 1
47 Piéslégur_rjs pie siltummezgla kompl | 1
718 MetinaSanas piederumu komplekts kompl. | 1
49 | Caurulvadu stipringjumi _ kompl 1
50 | Caurumu aizdare, ugunsdro3a aizdare kompl. | 125
51 | Paligmateriali o kompl. | 1
52 Caurulvadu hidrauliska parbaude kompl. 1
53 ‘ |zpilddokumentacijas izstrade _ kompl. 1
54 ~ |[Esodas apkures sistémas demontaza N m ‘ 617 |
55 Esoso radiatoru demontaza ) ’33 ’Z/_ i | m 125 | ]
' Sastadija : - - /W5 Melihovs ' |
| L5 = Y Al |
| |
Page 2 of 2
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SIA "LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS"
VRN: 42103044336

Barinu 37-5, LIEPAJA, LV-3401
Mob.talr: +371 20083587

E-pasts: info@liepsaimnigks.iv

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

SIA "LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS"
Baripu 37-5, LIEPAJA, LV-3401

ProjekiBtag; VRN: 42103044336
BKR NR.: 12232
Pasifitais: A/S "Olaines adens un siltums” Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
asutitajs:

Reg. Nr. 50003182001

Pasitijuma Nr:

LN-15022019

Objekta nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas méjas zibensaizsardzibas izbiave

Objekta adrese: Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
Bvprojekta stadija: Apliecindjuma karte
Bvprojekta dala: ELT- elektroapgade, aréjie tikli

Séjuma nr. un taja ietvertas
dalas vai sadalas marka:

SIA “Liepajas namsaimnieks” valdes-loceklis:__ ~ Martin$ Ancans 01.07.2019.
/’ - /paraksts, at§ifergjums, datums/
ELT dalas vaditajs / Modris Nalivaiko 01.07.2019,
éﬂ/’ /paraksts, atSifersjums, datums/

LIEPAJA 2019




Noraksts ar eZimogu

OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE

Registracijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
talrunis: 67964333, fakss: 67963777, e-pasts: buvvalde@olaine.lv, http://www.olaine.lv/

30.10.2019 Nr.

Biivvaldes atziimes un lémumi

Biivdarbu uzsaksanas nosacijumi

1. Buvvalde iesniedzamie dokumenti

1.1.  |informacija par blvdarbu veicéju/blvetajy; ]

1.2. biivdarbu veicgja/biivétaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas polises
kopija,

LSt atbildiga buvspecialista saistibu raksts |

1.4. zeméjuma elektrodu kanalizacijas vada aizsargjosla sasaknot ar AS "Olaines {idens
un siltums" -

L5.  zemejuma elekirodu elektrokabela aizsargjosla sasaknot ar AS "Sadales tikls"

Atzime par biivniecibas ieceres akceptu 21.08.2019.. vienkarSotas biivniecibas ieceré
Nr.BIS-BV-3.3-2019-1560 (7.7.1. Zibensaizsardziba).

Teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana
(papildizmantoSana): Daudzstavu dzivojamas majas apbiives teritorija
Teceres realizacijas termins: 30.10.2021

Atzinums par biives parbaudi:

So lemumu (administrativo aktu) ménesa laika péc ta spékd stasands var apstridét Administrativa
procesa likuma noteiktaja kartibd Olaines novada dome Zemgales iela 33, Olaine, Olaines no., LV-2114.

Dokumentu elektroniski parakstija biivvaldes vai institficijas, kura pilda biivvaldes funkciju,
atbildiga amatpersona:

Santa Rasa-Daukse 30.10.2019

(amats, vards, uzvards) (datums)

Sis dokuments ir parakstits BIS ar elektroniskds parakstiSanas riku saskand ar Biivniecibas

Lietas numurs: BIS-97854-2555
Dokumenta numurs: BIS-BV-3.3-2019-1560 (7.7.1. Zibensaizsardziba) 1.lpp no 2 Ipp

Bivvaldes atzimes un lémumi:
Sistémas reference: d8003edbd865150c3f4{92cdf6b14883ca8b79d01£fb86b98010861731608cf6




Noraksts ar eZimogu

likuma 24.panta 9. un 10. daju.
Sis dokuments ir apliecindts ar Biivniecibas valsts kontroles biroja eZimogu un to var parbaudit
portala eParaksts.lv.

Buvniecibas informacijas sistéma
30.10.2019 14:03 |
Inese Priedite, OLAINES NOVADA PASVALDIBAS BUVVALDE
Y P
Olsines n Jo pagfraluibias

validze.un lietvelie
{;’/’QI/ME/

Bivvaldes va

Ntaids
4 {?? ) _/?

Lietas numurs: BIS-97854-2555
Dokumenta numurs: BIS-BV-3.3-2019-1560 (7.7.1. Zibensaizsardziba) 2.lpp no 2 lpp

Biivvaldes atzimes un lémumi:
Sistémas reference: d8003edbd865150c3f4£92cdf6b14883ca8b79d01ffb86b98010861731608cf6




3. pielikums

Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

APLIECINAJUMA KARTE
{Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 607 redakcija)

| - ZINAS PAR BUVNIECIBAS IECERI

Bavniecibas ierosinatajs A/S "OLAINES UDENS UN SILTUMS"

(pasatitajs)

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
registracijas Nr. 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
(dzlvesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)

kristaps.vitins@ous.lv
(elektroniské pasta adrese)

Nekustama Tpasuma kadastra numurs -8086-008-0405- 779 S0/ L2378

Biivniecibas ieceres nosaukums Elektroapgade, argjie tikli - Zibensaizsardziba
Zemes vienibas kadastra apziméjums —8080-0080-405 727 007 2704

MeZa kvartala numurs, meZa nogabala
numurs un atmeZojama platiba
sadalljuma pa meza nogabaliem
Tpasi aizsargajamas dabas teritorijas
nosaukums un funkcionala zona

ZINAS PAR OBJEKTU
InZeniertikla pievads
Grodu aka
Udens ieguves urbums
Avota kaptaza
lekSé&jais inZeniertikls
x | Cita inZenierbave

Blivniecibas veids

X | Jauna bivnieciba

leriko$ana

Atjauno$ana

Parbiive

Nojauk3ana

[eeeret
Objekta nosaukums un adrese Zibensafzsary‘fiﬁas-fzbﬂve
Parka iela 16,/Olaines nov., LV-2114

Objekta kadastra apzZiméjums 8009 0010 324 007
InZenierblves grupa 1.grupa
Objekta pasreizéjais lietoSanas veids Nr.2420

Mo



Objekta paredzétais litosanas veids Nemainigs

Papildinformacija

Objekta apbaves laukums (neattiecas uz inzeniertikla
pievadu) (m2)

Grodu akas vai Gdens ieguves urbuma dzilums (m)
Objekta garums (attiecas uz inzeniertikla pievadu) (m)

Objekta bavizstradajumi AtbilstoSi  iekartu un  materialu
specifikacijai.

Objekta nojauk$anas metode

Bavdarbu laika radito blvniecibas atkritumu AtbilstoSi  noslégtajam ligumam ar

apsaimnieko$ana atkritumu apsaimniekotaju.

Bavdarbu laika radito bavniecibas atkritumu apjoms <1m3,

Bavdarbu laika radito bavniecibas atkritumu parstrades vai ~ Atbilsto$i noslégtajam ligumam ar

apglabasanas vieta atkritumu apsaimniekotaju.

Teritorijas sakarto$anas veids Atjaunot ne sliktaka stavokli, ka pirms
bavdarbiem.

Zinas par buvniecibas finanséjuma avotu

X | privatie {Tdzek]i X | Eiropas Savientbas politiku instrumentu [Tdzek|i
X\ publisko tiesibu juridiskas personas lidzeki citi arvalstu finansu palidzibas Ifdzek]i
Pilnvarota persona A/S "Olaines adens un siltums"

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
Reg. Nr.: 50003182001
(fizisk&@s personas kods vai juridiskas personas registracijas Nr.)
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talrupa numurs)
kristaps.vitins@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Juridiskas personas Kristaps Vting, projektu vaditajs, talr. 67146715,

noradita kontaktpersona e-pasts: kristaps. vitins@ous.lv
(vards, uzvards, personas kods, talrupa numurs, elektroniska pasta adrese)

Buvniecibas ieceres
izstradatajs SIA “Liepajas Namsaimnieks”
(fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr.
Reg. Nr.: 42103044336
vai juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr.,
Red. Nr. BIS registra: 12232, Barinu iela 37 - 5, Liepaja, Latvija

registracijas Nr. bavkomersantu registra, juridiska adrese un talrupa numurs)




Biivspecialists(-i)1 —ModrisNalivaiko Sert.Nr.3-01623

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
/ . OF L0L8

A
ﬁ@mﬂm——_/ (datums)
Pievienojamie dokumenti
tehniskie noteikumi, atjaujas Ip.
X skaidrojo$s apraksts, t.sk. izvértejums par iek$gjo inZeniertiklu atjauno$anas
vai parbaves ietekmi uz pakalpojuma pieejamibu 1 Ip.
X | grafiskie dokumenti 6 Ip.
Aizpilda biivvalde

7

Atzime par bivniecibas ieceres akceptu

L8737 -AVT /;‘2&”/;

P

Bavvaldes atbildiga amatpersona

vards, uzvards, paraksts) (datums)
leceres realizacijas terming JON ACH
(datums)



LI}

LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

MARKA

ELT
ELT

ELT
ELT
ELT
f ELT '

SATURA RADITAJS
LAPAS NOSAUKUMS
 Titullapa
Apllecmajuma karte
- Saturs
. Skaidrojosais apraksts

~ Visparigo raditaju lapa. ‘
Zlbensalzsardz‘ba Zemejuma konturs
Zlbensalzsardz'ba Galvena fasade
- Zibensaizsardziba. Fasade asis 10-1
Zlbensalzsard2|ba Fasade asls E-A
Zlbensalzsardz'ba Jumta plans -
Matenalu specnf kacua

RASEJUMA

R LAPA
1

24

9

. 6
ELT-1 7
ELT-2 8
ELT-3 9
ELT-4 10
ELT-5 11
ELT-6 12
13




Skaidrojoss apraksts

Piemérotie normativi un standarti:

@ R

6.

Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening'
LR Biivniecibas likums;

MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie biivnoteikumi";

MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi";

LBN 261-15 "Eku iek3gja elektroinstalacija"

LVS EN 62305

Objekta zibensaizsardzibas klase - III.

Plana noraditaja vietd paredz€ta aktivas zibensaizsardzibas sisttma INGESCO.
Paredzéts uzstadit mastu 6m ar t€rauda pamatni un 25kg atsvariem uz &kas jumta.
Par uztverejietaisi paredz€ts masta gala aktivais zibensuztvérgjs Ingesco PDC.E
60, talak novadot (elektrolitisks vara kabelis, @8mm-50mm2) uz zeméjuma
elektrodiem. Nemot véra planos noraditas trases, uz divam pusém, izmantojot €kas
virsmam atbilsto$us stiprindgjumus, montét zibens novedgkabeli (elektrolitisks
vara kabelis- S0mm?2) to novadot 1idz zemes ITmenim.

Plana noraditajai novedgjstieplei 2,0m augstuma no zemes limena uzstadit
zibensspérienu uzskaites ierici un zem tas, 1,5m augstuma, pievienot testa
mérfjjumu klemmi PVC karba.

Vara kabelus, katra nolaiduma vietd, ierakt 0,5m dziluma un, atbilsto$i ELT-2
noraditajai trasei, guldit tos zemé 1idz elektrodu iedziSanas punktiem.

Zeméjuma elektrodi — atbilsto§i planojumam vienia punkta, dazados virzienos,
iedzit zemé un pievienot vara kabelim 3 zemguma elektrodus(18x1500mm)
veidojot td saucamo ,,Crow’s feet” zeméjuma sistému. Zeméjuma elektrodus
izbivét 1m un 2m attdluma no pamatiem vai risinajuma plana (ELT-2) noraditaja
attaluma, savienot blakus esoSus elektrodus ar karsti cinkota t€rauda lentu
(30x3.5mm).

Zemgjuma elektrodu pretestibai jabiit ne lielaka ka 10€).

Visas normali stravu nevadoSas metala elektroietaises dalas, visas celtnes metdla
konstrukcijas, staciondras metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un
tml. sazemét.

Zemgjuma savienojumu vietas aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.

Zeméjuma kontiira krustojuma vietds ar apak$zemes komunikacijam veikt
komunikaciju atSurféSanu, izblivét zemé&uma kontiiru ievérojot minimalo vertikalo
attalumu 0,5m. Krustojuma ar gazvdu zeméuma lentu ievietot gofréta
aizsargcaurulé PE.

Izbiivét zibens uztvéréjantenu (skat. ELT-3, ELT-4, ELT-5), nodro§inot metaliska
elementa pilnu atraSanos aizsardzibas zonia. Antenas izmerus un pozicijas
montaZas laika pielagot atbilstosi eso$ajai situacijai.

Demontét €kas esosas zibensaizsardzibas dalas.

Projektéta zibens aizsardzibas sist€ma nevar garantét pilnigu €ku un personu
aizsardzibu, t3s lietoSana mazina zibens izraisita kait€juma risku. Ievérot
ras€jumos noraditas piezimes.

VISUS DARBUS IZPILDIT SASKANA AR LATVIJA PASTAVOSAJIEM

BUVNORMATIVIEM LBN. p—
: ”BPDV:M&aiivaiko

e \

2)



ELT dalas raséjumu saraksts:

Nr.| Marka Nosaukums Mérogs
1 | ELT-1 |Visparigie raditaji B/M

2 | ELT-2 |Zemé&juma plans 1:250
3 | ELT-3 |Zibensaizsardziba. Galvena fasade 1:100
4 | ELT-4 |Zibensaizsardziba. Fasade asTs 10-1 1:100
5 | ELT-5 |Zibensaizsardziba. Fasade asis E-A 1:100
6 | ELT-6 |Zibensaizsardziba. Jumta plans 1:100

Visparigie dati:

1. Objekts, atbilstosi bvju klasifikacijai, atbilst lll zibensaizsardzibas klasei un taja paredzéts uzstadit aktivas
zibensaizsardzibas sistému - INGESCO;

. Ekas zibensaizsardziba tiks nodrosinata izbiivéjot vienu aktivo zibens uztvéréju uz ékas kreisajas malas;

. Projektéjamo elementu piesaistes izméri planos noraditi milimetros;

. Projektéjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilsto$i redlajai situacijai;

Projekta zemé&juma plana izstradei izmantots topogréfiskais uzmérijums méroga 1:250;

O A W N

Visus elektroietaiSu montazas darbus izpildit saskana ar dro$tbas tehnikas, iekartu montdZzu un ekspluatacijas
noteikumiem,;

7. Paredzétos materialus var aizvietot ar analogu, bet ne zemakas kvalitates izstradajumu;

8. Materialu tipus, markas un daudzumu skattt sadalas specifikacija.

9. Izmantotie normativi un standarti - Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUM!:

- Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

- Cinkota térauda apvalka PVC aizsargcauruie

- Kabela stiprindjums uz jumta

~ Kabela stiprindjums pie fasades

- Kabela stiprindjums pie notekrenes

- Zemé&juma elektrodi

- Savienojuma klemme vara kabeliem

- CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
- Kontrolmé&rijumu kilemme PVC kasté

mm e e Ooe

— - Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

Adr

Pasititajs:  A/S "Olaines tdens un siltums”

ese: Bariu iela I_?7—3]5. registracijas Nr. 50003182001
ep aja = 3 2 ¥
¥ nb':\/R+3712 2‘§°83§§7 = . Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
Ba (21080 4985 Uvprojekta p,ydzdzivokju dzivojamas maj
BXK. reg. nr.:12232 . Jamas majas
rod i nosaukums: ,ihensaizsardzibas izbiive

artins@liepsaimnieks.lv | [EP AJASNAMSAIMNIEKS

ggg::;_a Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114
BPV M.Nalivaiko | /~ ~\01.07.2019 ’
BPDV  |M.Nalivaiko \@07.2019 Lapas

nosaukums: Visparigie raditaji

izstradaja| M.Nalivaiko | / 01)07.2019

Meérogs PasGt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.

Nr.

1:100 LN-15022019 |LN-15022019 N ELT-1 -
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Ojekta novietojuma shéma

/_Zeméjuma elektrods
3x(F18x1500mm)

/2 S. Rasa-Dauk3e -
JO._ 10 .20 /8 Nr. 8% -80-33-A/7- //’Zﬁ/?/_f/




Nolaidums pa fasadi. /
Skat. ELT-4

Nolaidums pa fasadi.
Skat. ELT-3

Zeméjuma elektrods
3x(18x1500mm)

PIEZIMES:
1. Projoktal
millrmetrd
, 2. Projekia)
refiajal
3. Vieus
dn:lMI'm]

notekug

Adress BUil

Mob 371
VRN 4214

BK g
martinagiepa

BPDV 2
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_7.94\

7,99
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297 >
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— 3x(@18x1500mm)

Zeméjuma elektrods

~ ~
~ ~

1

CEPTETS -

ayrerlovada pasvaldibas

ofertr

giukalaUn galvena arhitelte

. S. Rasa-Dauk3e

/0 .20 /% Nr. 5% -B-33-A/7- //7”/7 7 //

S TV e
PIEZIMES:
. Projektéjamo elementu piesaistes izméri planad noradrti
milimetros;

2. Projektéjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi

redlajai situacijai;

3.  Visus elektroietaiSu montadZas darbus izpildit saskand ar

drodlbas tehnikas, iekartu montaZzu un
noteikumiem

ekspluatacijas

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

———— - Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
—— - Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
- Kabe|a stiprinajums pie fasades

L] - Zeméjuma elektrodi
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Pasititajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums"
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PIEZIMES:

Projekt&jamo elementu piesaistes izméri plana noraditi milimetros;

2. Projekt&jamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstoSi

redlajai situacijai;

3. Visus elektroietaiSu montaZas darbus izpildit saskana ar drosibas

tehnikas, iekartu montaZu un ekspluatacijas noteikumiem.

PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

com B e Qe

- Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

- Cinkota térauda apvalka PVC aizsargcaurule

- Kabela stiprindjums uz jumta

- Kabela stiprinajums pie fasades

- Kabela stiprinajums pie notekrenes
- Savienojuma klemme vara kabeliem

- CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice

- Kontrolmé&rfjumu klemme PVC kasté

- Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
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Aktivais zibens uztvéréjs PDC.E 60
asdde asls 10-1
M 1:100
Y
! Zibens uztvéréja masts ar pamatni
: 0
T
1 5050 |
o]
o]
o]
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1 PIEZIMES:
1. Projektéjamo elementu piesaistes izméri plana noradtti milimetros;
o 2. Projektéjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi
redlajai situacijai;
o 3. Visus elektroietaiS$u montéZas darbus izpildit saskana ar drosibas
tehnikas, iekartu montazu un ekspluatacijas noteikumiem.
(o]
PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:
[s]
- Elektrolttisks vara kabelis(@8mm-50mm2)
o] - Cinkota térauda apvalka PVC aizsargcaurule
° - Kabela stipringjums uz jumta
T O - Kabela stipringjums pie fasades
® - Kabela stiprindjums pie notekrenes
o] L )
[ | - Savienojuma klemme vara kabeliem
i | - CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
§§ 8 - Kontrolmé&rmjumu klemme PVC kaste
of I ~
o4 - Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
g
E Paslititajs: A/S "Olaines adens unsiltums"
T 2 Adrese: Barlm lela L?Z—a?é re_éistréciias Nr. 50003182001
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- VRN: avprojekta . 4, okt daivoiamas mai
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Aktivais zibens uztvéréjs PDC.E 60

Zibens uztvéréja masts ar pamatni
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

cmmle Oe

- Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

- Cinkota térauda apvalka PVC aizsargcaurule

- Kabela stiprindjums uz jumta

- Kabela stiprindjums pie fasades

- Kabela stiprindjums pie notekrenes

- Savienojuma klemme vara kabeliem

- CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
- KontrolmérTjumu klemme PVC kasté

- Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

PIEZIMES:

1. Projektéjamo elementu piesaistes izméri plana noraditi milimetros;
2. Projektgjamo elementu izvietojums var tikt korigéts atbilstosi
realajai situacijai;

3. Visus elektroietaisu montazas darbus izpildit saskana ar drosibas

tehnikas, iekartu montazu un ekspluatécijas noteikumiem.

Addese: Barinu iela 37-5,

E—pat
hartine@iepsaimnieks.lv

Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN: 42103044336
B.K. reg. nr.:12232
wta:

L

LIEP rWSAIMNIEKS

Pasutitajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001

Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivok|u dzivojamas majas

zibensaizsardzibas izbave

BPDV

M.Nalivaiko

03.07.2019

Objekta
adrese:

Parka iela 16, Olaines novads, LV-2114

Izstradaja

M.Nalivaiko 'ﬂ?

181.07.2019

Lapas
nosaukums:

Zibensaizsardziba. Fasade asis E-A

Meérogs

Pasiit. Nr.

Arh. reg. Nr.

Stadija

Marka

Lapu sk.
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PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI:

= B e Oe

- Elektrolitisks vara kabelis(@8mm-50mm2)

- Cinkota térauda apvalka PVC aizsargcaurule

- Kabela stiprinajums uz jumta

- Kabela stipringjums pie fasades

- Kabela stiprinajums pie notekrenes

- Savienojuma kiemme vara kabeliem

- CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
- Kontrolmérfjumu kiemme PVC kasté

- Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm

Nolaidums pa fasadi. Skat. ELT-5

‘ 5050

J 5275

8100

v]

Nolaidums pa fas&di. Skat. ELT-3

PIEZIMES:

1. Projekt&jamo elementu piesaistes izméri plana noradti milimetros;
2. Projekt8jJamo elementu izvietojums var tikt korlgéts atbilstoSi
re@lajai situdcijai;

3. Visus elektroietaiS$u montaZas darbus izpildit saskan& ar drosibas
téhnikas, lekartu montazu un ekspluatacijas notelkumiem.

Aktivais zibens uztvéréjs PDC.E 60
Masta H=6m ar pamatni 25kg

Adreso: Barlu Inla

Mob.: 371
B.K. rod

BPDV
lzstrdija

200
VING 421030

P
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laidums pa fasadi. Skat. ELT-3

2s izméri plana noradrti milimetros;
jums var tikt korigéts atbilstoSi

larbus izpildit saskana ar drosibas

uatacijas noteikumiem.
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Pasiititajs:  A/S "Olaines tdens un siltums"
Adrese: Bérlnu iela 37-5, ! registracijas Nr. 50003182001
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Objekts: Daudzdzivok|u dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinasana
Adrese: Parka iela 16, Olaine, Olaines novads
Datums: 01.07.2019

Marka -

ELT

ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI(ZIBENSAIZSARDZIBA UN ZEMEJUMS)

Materialu saraksts un darbu apjomi

1] 7]

; 2 £
4 [= =1
a Darba nosaukums Piezimes/razotajs/marka Q S
z § | 3

= (]
Zibensaizsardziba un Zemé&jums

1 |Uztvéréjs PDC.E 60 INGESCO, 102007 gab. 1,00

2 Masts.6m ar térauda pamatni un 25kg SLO, 918212 S gab. 1,00
atsvariem

3 |Masta adapters - 1'1/2" @20 round - Cu/Zn INGESCO, 111012 gab. 1,00

4 Elektroltisks vara kabehs_- Braided copper INGESCO, 117072 = 60,00
cable - 50mm?([8mm) section
Cinkota térauda apvlaka PVC apvalka

5 |aizsargcaurule - Galv. steel-PVC shielded tube [INGESCO, 112091 m 4,00
@40mm

6 tAl‘llézargcaurules turétajs fasadei - PA 50mmz2 INGESCO, 118177 gab. 4,00
Kontrolmérijumu klemme kasté - In-box testing-

’ switching bridge 50mm2 cable L CIEEIE o0 gab. a0
Zibensspérienu skaita uzskaititdjs CDR

8 UNIVERSAL INGESCO, 432028 gab. 2,00

9 Kabela stiprinajums pie fasades - Folding INGESCO, 118083, vai pielagot ab 34.00
clamp with M8 lag screw for 50-70mm? cable  |fasades tipam gab. i
Jumta vada turétajs plakanam jumtam (OBO)

10 165 MBG-8 Obo Bettermann, 5218691 gab. 9,00

11 Zeméjuma elekfrods - 219 20 ST FT @20mm Obo Bettermann, 5000750 gab. | 12,00
1500mm

12 |(Zem&juma elektroda spice - 1819/20 BP Obo Bettermann, 3041212 gab. | 12,00
Savienojums zeméjuma elektrods - vara

8 kabelis -@18 mm rod-50-70 mm? cable INGESEO, 11505 gak, | *12100
Savienojums vara kabeliem - 2 pole case

14 equipotential bar INGESCO, 250026 gab. 4,00

15 |Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm SLO, 100 336K m 6,00

16 |Pretkorozijas aizsarglenta 50mm/10m gab. 1,00

Citi materiali un darbi

17 _[Tran$ejas rak$ana un aizbér$ana m 10,00
Tran3ejas virsmas atjauno$ana - teritorijas

18 |iabiekartosana m2 | 500

19 |Zemé&juma elektrodu iedzi$ana zemé kompl.| 12,00

20 |Neparedzétie papildus darbi obj. 1,00

21 |Montazas paligmateriali obij. 1,00

29 Elektriskie mérTjumi, izpilddokumentacijas obj. 1,00
sagatavo$ana

Pirms cenu piedavajuma sagatavosanas iepazities ar pilnu projekta dokumentaciju un apsekot
objektu, nepieciesamibas gadijuma cenu piedavajuma iekjaujot papildus pozicijas, tas atseviski
izdalot un informéjot par tam pasatitajul
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