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SASTAVS
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3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 9. maija
noteikumiem Nr. 253

Olaines novada paSvaldibas biivvaldei

Apliecinajuma karte
Biivniecibas ierosinatajs (pasiititajs)
AS “Olaines iidens un siltums”

(fiziskas personas vards, uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Reg. Nr. 50003182001
(fiziskas personas kods vai juridiskas personas registracijas numurs)

Kiidras iela 27, Olaine, LV-2127
(dzivesvieta vai juridiska adrese, talruna numurs)
info@ous.lv
(elektroniska pasta adrese)

Lidzu izskatit iesniegumu DAUDZDZIVOKI.U DZIVOJAMAS MAJAS APKURES,
UDENSAPGADES, KANALIZACIJAS UN .
ZIBENSAIZSARDZIBAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

(inZenierblives vai ieks$€ja inZeniertikla nosaukums)
biivniecibai/nojaukSanai.
I. Ieceres dokumenticija

1. Buvniecibas veids (vajadzigo atzimét):

(1 jauna biivnieciba  [J ierikoSana [ nojauk$ana

X atjaunoSana ] parbuve

2. Zinas par biivniecibas ieceres objektu:
1) inZenierbiives grupa
(atbilstosi visparigajiem biivnoteikumiem)

2) inZenierbuves veids vai iek$€jais inZeniertikls (vajadzigo atzimét):

[ inZeniertikla pievads 0 tdens ieguves urbums X ieks€jais inZeniertikls
O grodu aka O avota kaptaza 0 cita inZenierbuve

3) inZenierbiives esoSais lietoSanas veids (kods) 222204 — AVK, 222301-Kanalizacija, 222203- ”/l/

Udensapgade (atbilstosi biivju klasifikacijai) 2 o
4) inZenierbiives paredz&tais veids (kods) 222204 - AVK, 222301-Kanalizacija, 222203, .HL} .
Udensapgade (atbilstosi bavju klasifikacijai) ﬁbl ) B o [ Cf
5) inZenierbiives kadastra apzim&jums (eso$am inZenierbtivém) M’ 5 o 03

6) inZenierbiives apbiives laukums (neattiecas uz inZeniertikla pievadu) (m?) P Ue

7) grodu akas vai idens ieguves urbuma dzilums (m) /Y U ﬁm_

8) inZenierbiives garums (attiecas uz inzeniertikla pievadu) (m) -"hﬁ' :
9) inZenierbiives materials Cinkots térauds, Plastmasa, Térauds ‘Uji

10) nojauk$anas metode (nojauk3anas gadijuma) il

11) biivnieciba radito atkritumu apsaimnieko$ana (nojauk%anas gadijuma)
12) buivnieciba radito atkritumu apjoms (nojaukSanas gadijuma)
13) buvnieciba radito atkritumu parstrades un apglabasanas vieta (nojauk$anas gadijuma)

14) teritorijas sakartoSanas veids (nojaukSanas gadijuma)

3. Zinas par skarto nekustamo ipasumu vai ta dalu:
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1) nekustama 1paSuma kadastra numurs 8080 008 0402
2) zemes vienibas vai biives adrese Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads
3) zemes vienibas, biives vai tas dalas kadastra apzim&jums 8080 008 0402

4) ja biivnieciba paredz&ta meza (ja netiek paredzeta nojaukSana):

a) meZa kvartala numurs
b) meZa nogabala numurs
¢) atmeZojama platiba sadalijuma pa meZa nogabaliem

4. Zinas par buivniecibas finans€juma avotu:

K privatie lidzekli

X publisko tiesibu juridiskas personas lidzekli

X Eiropas Savienibas politiku instrumentu lidzekli
O citi arvalstu finans$u palidzibas lidzekli

5. Pilnvarota persona

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, dzivesvieta,

talruna numurs, elektroniska pasta adrese vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

Juridiska adrese, talruna numurs)

Juridiskas personas noradita kontaktpersona
(vards, uzvards, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

6. leceres izstradatajs SIA “JOE”, Reg., nr. 43603067147, biivkomersanta reg. Nr.12065,
Atmodas iela 19, Jelgava, 1.V-3007

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, sertifikdta numurs vai juridiskas personas nosaukums,
registracijas numurs, registracijas numurs biivkomersantu registra)
7. Bivspecialists(-i)! Edgars Ziemelis, Sertifikata Nr. 3-00266
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
Bivspecialists(-1)* Eriks Tilgalis Sertifikita Nr. 3-01199
(vards, uzvards, s?niﬁ kata Nr.) _
e S it.nl 3-00969

(vards, uzvards, sertifikéta Nr.)

Biivspecialists(-i)*

8. Ieceres izstradataja un biivspecialista(-u) apliecingjumi:

Risinajumi atbilst paredzetajam lietoSanas veidam, normativajiem aktiem, viet€jas paSvaldibas
saistoSajiem noteikumiem un sanemtajiem tehniskajiem un ipasajiem noteikumiem. Veicamas
izmainas neietekmés biives mehanisko stipribu un stabilitati.

Ieceres izstradatajs Jurgis Smelters 18 02 2019
(vards, uzvards, payaksts*) (datums)

Biivspecialists (-i) ! ]WJ-(’ // 28 172019
sts?) (datums)

Biivspecialists (-i) 2 20 nv M0

Iy
/ (paraksje?) 3 = “(datums)
Bivspecialists (-i) > _’7% ) 28 00 10

(paraksts?) (datums)

9. Biivniecibas ierosinataja (pasiititaja) apliecindjumi un paraksti:
1) Apliecinu, ka pievienotie paSuma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnigi, attieciba uz objektu nav nekadu apgriitindjumu, aizliegumu vai stridu.

h
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= B T S s priek§sgdety]
Buivniecibas ierosinatajs (pasutltajs)vame P __,1

G 05 XNT

(datums)

2) Apliecinu robezzimju esibu apvidi (ja bivdarbi paredzéti lauku teritorija).

Biivniecibas ierosinatajs (pasititajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
10. Pielikuma:
D) AllA- SIL, FLT- A2, /;fé/",' w7 - /4 é};
2)

Aizpilda bavvalde
11. InZenierbiives kadastra apzim&jums —
(ja tas nav noradits apliecingjuma kartes 2. punkta)

12. Teceres istenoSanas termins M ﬂZ %17[ 7 :

(datums)

13. Biivvaldé iesniedzamie dokumenti (vajadzigo atzimét):
M informacija par biivdarbu veicgju/biivetaju
biivdarbu veicgja/biivetaja civiltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas polises kopija
%atbildigé biivspecialista saistibu raksts
i citi dokumenti, ja to paredz normativie akti

14. Buvvaldes atzime par bivniecibas ieceres akceptu / /5 ”W /f 7 ’,/Qﬂ// ’ﬂ" fZ / #£7 /

Biuivvaldes atbildiga amatpersona l

(vards, uzvards, paraksts*) - (datums)

15. Atzime par biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi

(datums)
Biivdarbu veicgjs/buivetajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods,

dzlvesvieta, talruna numurs vai juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs,

registracijas numurs biivkomersantu registra, juridiska adrese, talruna numurs)

Buvvaldes atbildiga amatpersona

(amats)
(vards, uzvards, paraksts¥*) (datums)
16. Lémums par atteik$anos akceptet ieceri
Leémuma numurs datums
Bavvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts™*) (datums)

I1. Biivdarbu pabeigsana
17. Informacija par blivdarbu pabeig§anu

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
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Apliecinu, ka buivdarbi ir pabeigti atbilstosi blivniecibas iecerei un normativo aktu prasibam,
teritorija ir sakartota un visi biivnieciba raduSies atkritumi ir apsaimniekoti atbilsto§i normativajos
aktos noteiktajam prasibam, un iesniedzu $adus dokumentus:

1)
2)

Informg&ju, ka biivnieciba radito atkritumu apsaimniekoSanu veica

(atkritumu apsaimniekotdja nosaukums)
Biivniecibas ierosinatajs (pasiititajs)

(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

18. Buvdarbu garantijas termin$

Buvdarbu defektus, kas atklajusies gadu laika p&c inZenierblives/iek$€ja inZeniertikla
(nevajadzigo svitrot) pienemsanas ekspluatacija, buvdarbu veicgjs noversis par saviem Iidzekliem.

19. Buvdarbu parbaude

Objekts apsekots

(datums)
Konstatets, ka buvdarbi ir/nav veikti (vajadzigo pasvitrot) atbilstosi akcept€tajai ieceres
dokumentacijai.

20. Lemums par konstatetajam atkapém no akcept€tas buvniecibas ieceres vai bilvniecibu
reglament&josajiem normativajiem aktiem
Lémuma numurs datums

Leémuma izpildes termin$

(datums)
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)
21. Atzime par biivdarbu pabeig§anu
(datums)
Biivvaldes atbildiga amatpersona
(amats)
(vards, uzvards, paraksts*) (datums)

Piezimes.

1. Pieaicinatos biivspecialistus norada 7. punkta, un tie paraksta 8. punkta ietverto apliecinajumu.

2. ¥ Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstosi
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformé$anu.

3. Katru apliecindjuma kartes dalu aizpilda atseviski — izstradajot ieceres dokumentaciju un pabeidzot
biivdarbus.

4. Apliecingjuma kartes attiecigas ailes paplaSina, ja nepiecie§ams atspogulot vairak informacijas.

5. Ja vienlaikus ar inZenierbiives vai iek§&ja inZeniertikla biivéSanu paredzts istenot citu pirmas grupas
biives bliveSanu, apliecinajuma karti papildina ar informaciju par attiecigo citu biivéjamo biavi un dokumentiem
atbilstosi citiem specialajiem biivnoteikumiem.

6. Ja biivniecibas ierosinatajs (pasttitajs) ir arvalstnieks, kuram nav pieskirts Latvijas Republikas ledzivotaju
registra personas kods, vai arvalsts juridiska persona, kas nav registréta Latvijas Republikas Uznémumu registra
vestajos registros, apliecindjuma kart€ informaciju par bivniecibas ierosinétaju (pasiititaju) norada, ciktal ta ir
attiecinama, un papildus norada fiziskas personas dzim3anas datumu vai juridiskas personas dibina$anas datumu,
fiziskas personas dzim$anas vietu vai juridiskas personas juridisko adresi un fiziskas personas valstspiederibu.

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA 7



SKAIDROJOSS APRAKSTS
1. Visparéjie noradijumi.
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LV spéka esoSie standarti un dokumenti, LBN.
Bavprojekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo pielietojumu.
Bavprojekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu
izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materidlus un iekartas ir pielaujams nomaintt pret analogiem
cita raZotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

2. Projektésanas normativie dokumenti.

2.1, LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.

2.2. LBN 003-15 “Bavklimatologija”.

2.3. LBN 002-15 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”.

2.4. LBN 202-18 “Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”.

2.5. LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”

2.6. LVS CR 1752 “Eku ventilacija. lekstelpu vides projektésanas kritériji”.
Un citi speka esoSi Latvijas blvnormativi un Latvijas Valsts standarti.

3. Aprékinu nosacijumi.

@ra gaisa aprékina temperatlira aukstaja laika perioda ~ -20.7°C.

Ara gaisa aprékina temperatira siltaja laika perioda +22.4 oC.

Telpu temperatira pienemta saskana ar minétajiem normativajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatiira aukstaja laika perioda:  +22.0 °C; +/-2.0 °C.

Apkures sistémas T11-T21 siltumapgades temperatiras pie ara gaisa temperatiras -19.6 °C:
Turpgaita 70C,
Atpakalgaita 50 °C,

Planota siltumjauda  56.84 kW.

Apkures sistémas siltuma avots — centralizéta siltumapgade; siltumneséjs — Gidens.

Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas mérkiem, izejot no:
- normativos noteiktdm gaisa apmainas kartam vadoties péc LVS CR 1752 standarta;
- normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram iericém.

Gaisa kondicioné$ana $aja projekta nav risinata.

4. Sistému apraksts.

4.1. Apkures sisteéma.

4.1.1. Daudzdzivoklu dzivojamas €kas Pionieru iela 85, Jaunolaing, paredzéta apkures sistéma,
kas nodrosina siltuma zudumu kompensaciju un nodrosina vajadzigo telpas temperattiru.

4.1.1. Projekta paredzéts saglabat esoSo divcaurulu apkures sisttma T11-T21 ar térauda
radiatoriem.

4.1.2. Projekta paredzéta iespéja saglabat jau uzstaditos térauda radiatorus, ja fo jauda nav
mazaka par minimalo aprékinato.

4.1.3. Apkures sistemas T11-T21 sildkermeni ir aprikoti ar termostatisko ventili, termostatisko
galvu, atpakalgaitas regulé&joSo ieskrivi, atgaisotaju un stiprinajumiem.

414. Caurulvadus neapkurinamaja pagrabstava izolét ar ,PAROC” akmens vates
siltumizolacijas ¢aulam AluCoat T, b=50mm, parklatu ar PVC slani.

4.1.5. Apkures sistémas caurulvadus montét virs gridas, magistralos caurulvadus pagrabstava
montét +800 mm virs gridas, vertikalus caurulvadus montét $ahtas un siltinat ar Armacell
Tubolit PE siltumizolaciju. Atkapes no projekta, pirms montazas, saskanot ar Pasafitaju.
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4.16.
4.1.7.

4.1.8.

4.19.
4.1.10.
41.11.

4.1.12.
4.1.13.

4.1.14.
4.1.15.

4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.

Vietas, kur ir iespéjams, caurulvadus montét ar dabigo kritumu i=0,002m uz 1 tekoSu
metru.

Siltumapgades sistému caurulvadu montazai izmantot karbonizéta térauda preséjamas
cinkotas caurules.

Apkures siltumapgades sistémas atgaisoSanu veikt caur atgaisotajiem, kas uzstadtti uz
radiatoriem. Un sistémas iztuk8oSanu veikt caur drendZas vartiem, kas uzstadti
pagrabstava uz apkures sistémas stavvadiem.

Uz visiem radiatoriem dzivoklos uzstadt siltuma maksas sadalitajus (alokatorus). Kapnu
telpa paredzéts uzstadrt siltuma datu savacéjus.

Kapnu telpas radiatori paredzéti ar termoregulatoriem ar aizsardzibu pret nozag$anu un
patvaligu ieregulédanu, bez alokatoriem.

Pagrabstaba apkures sistémas iereguléSanai un balanséSanai uz apkures sistémas
stavvadu caurulvadiem paredzéti balanséjoSie varsti un spiediena starpibas regulatori .
Siltumnesgja cirkulaciju nodroina sknis siltummezgla.

InZenierkomunikaciju parbives laika atslégt siltuma piegadi dalai no patérétajiem.
Pakapeniski izbavejot to pa stavvadiem vai kapnu telpam, iepriek$ pabridinot dzivoklu
Tpasniekus. Risindjumi tiek saglabati ieprieksgjie un pakalpojuma pieejamiba netiek
mainTta. Inzenierkomunikaciju parbivei izmantot eso$as atveres neso3ajas konstrukcijas.
Nodrosinat piekluvi pie balansé$anas varstiem, izlai§anas ventiliem, lodveida varstiem.
Visus projekta noraditos materialus, radiatorus ir iesp&jams maintt pret analogiem ievérojot
razotdja instrukcijas un ieprieks to saskanojot ar Pasttaju.

MontaZas darbus veikt atbilstosi telpu Tpasnieku standartiem un prasibam.

lekartas un caurujvadus montét, atstajot brivu vietu apkalposanai.

Augstuma atzimes noraditas aptuvenas. Par relativo augstuma atzimi £0.000 pienemts
projektéjamas majas 1. stava dzivoklu “tiras” gridas [imenis. Precizus montéSanas
augstumus noteikt bavobjekta uz vietas.

4.2. Ventilacijas sistéma.

421.

42.2.

4.23.

4.24.

4.25.

Daudzdzivoklu dzivojamas €kas Pionieru iela 85, Jaunolainé telpam paredzéta jauna
dabigas piepludes ventilacijas sistéma ar pieplides varstiem “VENTSYS" (ar filtru).
Gaisa piepliides varsts “VENTSYS” nodrosina gaisa piepladi iidz 41 m3/h pie spiediena
izmainam.

Gaisa pieplades “VENTSYS” komplekts sastav no divam dalam - aréjas gaisa ieplides

Vet

Gaisa ieplides daju montét pie loga bloka ramja, bet iek$&jo varstu pie loga vértnes. Tos
var uzstadit gan vertikali, gan horizontali, ka arT logu aug$éja vai apakséja zona.

Dabiga nostice notiek caur esoSiem ventilacijas kanaliem telpas. Veikt eso$o ventilacijas
kanalu parbaudi, ko veic sertificéts specialists. Péc vina rekomendacijam veikt ventilacijas
kanalu firi8anu, sistémas mezglu atjaunosanu, kas nodro$inas pietickamu gaisa apmainu
un ventilaciju telpa. NepiecieSama gaisa apmainas karta 0,5h-".

Montazas darbus veikt atbilstoi telpu Tpadnieku standartiem un prasibam.

|zstradaja: gﬂép Raivis Draugs
a7
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f
IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS TERMOREGULAT(
HERZ 7260 '
APZIMEJUMS NOSAUKUMS PIEZIMES ATGAISOTAJS
|ZMANTOTIE DOKUMENTI
o ATPA
LBN 231-15 DZIVOJAMO UN PUBLISKO EKU APKURE UN VENTILACIJA ESKRUVE RL-1 /El
LBN 003-15 BOVKLIMATOLOGIJA =
3 7
LBN 002-15 EKU NOROBEZ0JOS0 KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA §1
LBN 202-18 BUVNIECTBAS |[ECERES DOKUMENTACIJAS NOFORMESANA /
LYNGSON KATALOGS ALOKATORS (SILTUMA MAKSAS SADALITAJS) ALO
HERZ KATALOGS
PIEVIENOTIE DOKUMENTI
AVK.IS. [EKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA SILTUMA PATERINA TABULA
~ SILTUMA PATERINS
AKOCTDTET 0
AKCEPTET HESATRENS Tar°C " APKURE | VENTILACIA| K.OD.| KOPA
| ,iamss novad 5 nad \/aIdTbaS KW KW kW KW
| DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMA MAJAS
PIONIERU IELA 85, JAUNOLAINE ) e | = | 567
Piezime:
AVK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS
LAPA RASEJUMS .
PIENEMTIE APZIMEJUMI
AVK-A-01 | VISPARIGIE RADITAJI = -
—TM1 — -apkures sistémas turpgaitas caurulvads
AVK-A-02 | APKURES SISTEMAS PAGRABSTAVA PLANS - =
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MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJA

Projekta dokumentacijas komplekts sastav no projekta raséjumiem un specifikacijas. Blvuznémeéjs dod pilna
apjoma tendera cenu piedavajumu ieskaitot darbus un materidlus, kas nav uzradrti projekta, bet ir nepiecieSami
projektéto sistému montaZai, palai$anai un nodo$anai.

Aphures siltumapgade T11-T21 (siltumneséjs

- tidens 70/50°C)

Nosaukums, aprikojums lzmérs | Produkta kods Gab. L\Im] | Kpl Izol&cija
Projektétais terauda radiators

"LYNGSON" komplekta ar MC21-406 3

stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC21-407 19
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC21-408 4
stiprind§anas kronsteiniem

Projektétais teérauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC21-409 4
stiprina3anas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC21-411 2
stiprindSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC21-412 4
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators
"LYNGSON" kompiekta ar MC21-413 2
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC22-405 6
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC22-406 12
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC22-407 7
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC22-408 7
stiprindSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekta ar MC22-409 6
stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators
"LYNGSON" komplekia ar MC22-410 2
stiprinaSanas kronsteiniem
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Nosaukums, aprikojums lzmérs | Produkta kods Gab. L\im] | Kpl Izolacija
Projektétais terauda radiators

"LYNGSON" komplekta ar MC22-412 2

stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais térauda radiators

"LYNGSON" komplekta ar MC22-413 2

stiprinaSanas kronsteiniem

Projektétais terauda radiators

"LYNGSON" komplekta ar MC22-414 2

stiprinaSanas kronsteiniem

Karbonizéta térauda preséjamas 015 677

cinkotas caurules

Karbomzeta terauda preséjamas 320 62

cinkotas caurules

K_arbomzeta térauda preséjamas #25 85

cinkotas caurules

Karbonizéta térauda preséjamas

cinkotas caurules 032 =

Karbonizéta térauda presgjamas .

cinkotas caurules 040 =

Karbonizéta térauda preséjamas

cinkotas caurules s 12

PAROC akmens vates

siltumizolacijas caula b=40mm 015 | AlCoatT i FiSiapuals
PAROC akmens vates

siltumizolacijas Gaula b=40mm T = FeCiapials
PAROC akmens vates

siltumizolacijas éaula b=40mm @25 GllGpat | &3 R Ciapuals
PAROC akmens vates

siltumizolacijas ¢aula b=40mm a2 AluGoatl 5 PV [apvalks
PAROC akmens vates

siltumizolacijas ¢aula b=40mm g Al = FYGapals
PAROC akmens vates

siltumizolacijas ¢aula b=40mm 230 RIECEaT Z PVC apvalks
Ltkums-90 015 158

Likums-90 ?20 8

Lkums-90 025 12

Ltkums-90 028 12

T-veida gabals-90 15/15 104

T-veida gabals-90 20/20/15 14

T-veida gabals-90 25/25/15 12

T-veida gabals-90 25/25 6

T-veida gabals-90 32/32/15 10

T-veida gabals-90 32/32/25 2

T-veida gabals-90 40/40/15 10

T-veida gabals-90 40/40/25 2

T-veida gabals-90 50/50/15 2

T-veida gabals-90 50/50/25 2

T-veida gabals-90 50/50 2
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Nosaukums, aprikojums Izmérs | Produkta kods Gab. L\[m] | Kpl Izolacija
Pareja 20/15 12
Pareja 25/15 4
Pareja 25/20 8
Pareja 32120 2
Pareja 40/32 2
Pareja 50/20 2
Pareja 50/40 2
Termostatiskais ventilis ar DN15 TS-98V + 81
termogalvu, HERZ 7260
Kapnu telpas termostatiskais
ventilis ar termogalvu, ar DN15 TS-98V + 3
aizsardzibu pret nozagSanu un 9860
patvaligu iereguléSanu Herz
BalanséSanas varsts "Herz" DN15 4017-M 28
Balansé3anas varsts "Herz" DN20 4017-M 2
Radiatoru noslégvarsts "Herz" DN15 RL-1 84
Nos.legvgntlllfs "IMI Hydronic DN50 STS 9
engineering
IzlaiSanas ventilis ar korki DN15 48
Siltuma maksas sadalitajs
(alokators) "Siemens" (Two-sensor
device, baterry warning On, WHE542- 81
Summer switch-off, between 06/01 D291S
and 09/30.09, due date 09/30 Walk-
by reading mede: Monthly, S-mode)
WFZ16. MO add-on radio module S55563-F100 81
AMR
Radio signala WTX660- 9
pastiprinatais/retranslators E05060
. e WTV676-

Datu uztvergjs/interneta varteja HB6035 1
Caurulvadu stiprinajumi un balsti 1
Caurulvadu veidgabali un 1
fasondalas
Montazas komplekts, palimateriali 1
Esosas apkures sistémas
caurulvadu demontaza un 1
utilizéana
Hidrauliska parbaude 1
* Darba apjomos nemti véra esoSie saglabajamie térauda radiatori, radiatoru
skaitu precizét pirms blvdarbu uzsak$anas!

Izstradaja: \,,fé:% /Raivis Draugs/
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VENTILACIJAS IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

Projekta dokumentacijas komplekts sastav no projekta raséjumiem un specifikacijas. Bavuznéméjs
dod pilna apjoma tendera cenu piedavajumu ieskaitot darbus un materialus, kas nav uzradti projekia,
bet ir nepiecieSami projektéto sistému montazai, palaiSanai un nodoSanai.

Jauna ventilacijas sistéma

Nosaukums, aprikojums lzmérs Produkta kods Gab. | L\[m] | Kompl. lzolacija
VentSys gaisa pieplides
varsts, komplekta ar VentSys 81

antibakteridlu filtru

Blivéjuma materiéli, silikons 1
Montazas komplekts, 1
palimateriali

Esosa ventilacijas sistéma

Nosaukums, aprikojums lzmérs Produkta kods Gab. | L\im] | Kompl. lzolacija
EsoSo védkanalu tirisana 8
Bliv&juma materiali, silikons 1
MontaZas komplekts, 1
palimateriali

|zstradaja: g::& [Raivis Draugs/
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Skaidrojoss apraksts

Visparéjie dati
Projekta "Daudzdzivok|lu dzivojamds majas apkures vienkarSota atjauno$ana, Pionieru iela 85,

bavnoteikumiem, Udenssaimniecibas pakalpojumu likumu, Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumiem Nr. 174
“Noteikumi par sabiedrisko Gdenssaimniecibas pakalpojumu snieg$anu un lietoSanu”, Latvijas biivnormativiem
LBN 208-15 “Publiskas bives", LBN-221-15 ,Eku iekséjais Gidensvads un kanalizicija’, Latvijas nacionalajiem
standartiem (LVS), Latvijas nacionala standarta statusa adaptétiem un noteikta kartiba registrétiem starptautisko
un regionalo standartizacijas organizaciju standartiem, Aizsargjostu likumu un citu spéka eso$u normativo aktu
prasibam.

Pienemtie tehniskie risinjumi projekta atbilst ekologiskajam, sanitari-higiéniskajam un citam normam,
kuras ir speka Latvijas valsts robezas, un nodrosina cilvéku veselibai un dzivibai drou objekta ekspluataciju,
ieverojot darba projekta paredzétos pasakumus.

Izstradatais projekts risina:
" lek3&ja Gdensvada tikla izbavi €ka ar pieslégumu pie esosa Gidensvada.
" Sadzives kanaliz&cijas tikla izbGvi €ka ar pieslégumu pie eso$as kanalizacijas sistémas akam.

Apliecinajuma kartes izstradé ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu projekta
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem.
01, 83, T4 iekséjais iidensvads

Udens vadu pievienojumu veido pie ienakosa (esosa) ddens vada DN50. Ekas iek$&jo Gdensvada tiklu
paredzéts izbaivét no Blue Ocean Fusio SDR11 caurulvadu sistémas un PPR veidgabaliem (kausgjamie) vai
ekvivalentu. Udensvada caurules pagrabstava izvietot +800 mm virs gridas imena. Karsta Gidens sagatavosana
notiek vietgja siltummezgla. Karsta Gdens sagatavo$anas jauda 375kW. Visus tdensvadus paredzéts izolét.
Auksta Gdens ddensvadu ar kondensacijas izolaciju, karsta Gdens Gdensvadu un karsta Gdensvada cirkulacijas
tudensvadu ar siltumizolaciju Armacell Tubolit PE, b=13 mm . Pagrabstava Gidensvadus paredzét parklat ar PVC
slani. Uz blivniecibas laiku demontét esoSo PVC parklajumu tdensapgades caurulém pagraba stava, péc jauno
caurulvadu izblives, nonemto parklajumu uzlikt atpakal. Vietas kur nepiecieSams, izveidot jaunu PVC parklajumu.
Udensvadu stavvadus izbavét $ahtas. Vietas, kur caurulvadi $kérso Sahtas sienas vai starpstavu parsegumus,
uguns izplatiSanas ierobezosanai, ir jaapriko ar ugunsdro$ajam mansetém.

Sistémas stavvadu zemakajos punktos paredzét sistémas iztuk$o$anas vietas un karstd Gdens
cirkulacijas (T4) sistémas augstakajos punktos tiek paredzéts sistémas atgaiso$ana, ko nodrosinat caur aug$égjo
stavu karsta Gdens sistémas apgades kraniem. Uz silta Gdens cirkulacijas (T4) stavvada caurules paredzéts ierikot
balanséjoSos varstus, plismas iereguléSanai. Savienojumus ar varstiem veidot ta, lai tos nepiecie$amibas
gadijuma batu viegli izjaukt.

InZenierkomunikaciju parbaves laika atslégt ddens piegadi dalai no patérétajiem. Pakapeniski izbavéjot
to pa stavvadiem vai kapnu telpam, iepriek$ pabridinot dzivoklu Tpasniekus. Risinajumi tiek saglabati ieprieksejie
un pakalpojuma pieejamiba netiek mainrta. InZenierkomunikaciju parbavei izmantot eso$as atveres neso$ajas
konstrukcijas. Stavu planus un aksonometrisko sh&mu skatit kopa. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
caurulvadu hidrauliska parbaude. Visus caurulvadus iznest zem pagrabstava parseguma siltinajuma.
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K1 iekséja sadzives kanalizacija

Projekta ietvaros tiek veikta sadzives kanalizacijas sistémas stavvadu un gulvadu vienkardota
renovacija no katra dzivokla trejgabala piesléguma vietas katram stavvadam lidz izvadam no ékas un pieslégSanu
esoSiem aréjiem sadzives kanalizacijas tikliem. Biivniecibas laika ievérot dotos caurulu izblves diametrus un
slipumus. Visas sistémas pagrieziena un savienojuma vietas par 90°, uzstadit divus veidgabalus ar 45° lenki.
Pagrabstava sadzives kanalizacijas gulvadi tiek izbavéti zem griestiem. Visus caurulvadus iznest zem pagrabstava
parseguma siltingjuma.

Kanalizacijas stavvadi jaizblivé ahtas. Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas vai starpstavu
parsegumus, uguns izplatiSanas ierobezo3anai, ir jaapriko ar ugunsdroSajam mansetém. Kanalizacijas stavvadus
paredzéts izolét ar ISOVER U Protect Pipe Section ALU2 skanu slapéjoSu akmens vati.

Projektd paredzéts izbivet sadzives kanalizacijas vadus DN50 un DN110. DN 110 sadzives
kanalizacijas gulvadus pagrabstava montét ar 0,02 m kritumu uz 1 m. Revizijas likas izvietot pagrabstava un
metru augstuma no gridas 1. un 3. stava.

Centralizétaja kanalizicijas sisttma nedrikst novadit notekidenus, kas parsniedz maksimali
pielaujamo koncentraciju: suspendétas vielas — 0,07 kg/d, biokimiskais skabekla patérins (BSPs) — 0,06 kg/d,
kimiskais skabekla patérins (KSP) — 0,11kg/d, kopéjais slapeklis - 0,01 kg/d, kopéjais fosfors — 0,002 kg/d, no
viena iedzivotaja.

Stavu planus un aksonometrisko shému skatit kopa.

|zstradaja: _gﬁé*% R.Draugs
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UK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

LAPAS NR. RASEJUMA NOSAUKUMS

UK-01 VISPARIGIE RADITAJI

UK-02 UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PAGRABSTAVA PLANS
UK-03 UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 1. STAVA PLANS
UK-04 UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 2. STAVA PLANS
UK-05 UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 3. STAVA PLANS
UK-06 UDENS APGADES SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA

UK-07 KANALIZACIJAS SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA
AKC:PTETS

Q‘a“'ns novacs ‘v::}asbaq

_B-'.]‘v'\/hu_w s

UDENSVADA UN KANALIZACIJAS SISTEMU GALVENIE RADITAJI

Aprékina patérins Rarsta (g,
- prekina patenn sagatavoSanas
Sistémas nosaukums ;
m¥/dn |m¥h Ifs Jauda,
max max kW
Aukstais un karstais Gdens | 12.42 1.53 1.17 -
Karstais Odens 5.40 0.97 0.70 375
Kanalizécijas 0dens 12.42 1.53 2.68 -

S 0 19 i S 5.5 AVS AT 27

PROJEKTESANA VEIKTA SASKANA AR:

VISPARIGIE BOVNOTEIKUMI

MK NOT. NR. 174 "Noteikumi sabiedrisko Odenssaimniecibas pakalpojumu sniegdanu un lieto§anu”

LBN 208-15 "Publiskas baves"

LBN 221-15 "Eku iek$&jais tidensvads un kanalizacija"

= g LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”
Piezime: citi sp&ka esosi LBN un LVS EN standarti
PIENEMTIE APZIMEJUMI _
— U132 — AUKSTA UDENS APGADES CAURUI,VADS (DIAMETRS)
— T332 — | KARSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS) TR
— T4-20 — CIRKULACIJAS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
VIJA
—DN110i=—— | KANALIZACIJAS CAURULES NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS), MONTAZAS SLIPUMS LAT
ST.T3-1 STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS Vienotais reg. Nr. 43603067147
DN20 STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS) Bovkomersanta reg. Nr. 12065 ),
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007 f/—
DVZ1-400-532/220 W | DVIELU ZAVETAJS, IZMERI (GARUMS, PLATUMS), JAUDA WATOS — 2
— Bavspecialists ETILGALIS 03.01.2019.
L REVIZIAS LUKA Tehn.izsiradatsjs | RDRAUGS Z,- 03.01.2019,
NOSLEGV.-20 CAURULVADA NOSEGVENTILIS (DIAMETRS) Tehn.izstradatajs | J.SMELTERS ¥ y = 03.01.2019.
HERZ-4017MW-20 | BALANSESANAS VARSTS, PRODUKTA NOSAUKUMS, IZMERS (DN) R /
0.05I/s CAURPLUDE, (I/s) T AS MA
=051 K\ VERTIBA DAU DZDZT\_/OKLU _DZIVOJAMAS MAJAS
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
1. STAVS EKAS STAVS ADRESE  PIONIERU IELA 85, PASUTIUMA NR.
+2.800 STAVVADA AUGSTUMA ATZIME (m) JAUNOLAINE 18/82/2.-18
+5.600 RASEJUMA NOSAUKUMS
VISPARIGIE RADITAJI
MEROGS MARKA TAFAS KOPA ARHIVA REG. NR.
bim UK 7 2018/022/AK
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
APLIECK. UK-01 1 116 O
2 3 4 6 7 ] A3




UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PAGRABSTAVA PLANS

M 1:100
ESOSS U1 IEVADS MAJA
NOSLEGV.-20
U120 UDENS APGADES SISTEMAS ATZARS
= UZ SILTUMMEZGLU 7
ST.T44 : ST.145
STT32 S DN20 STT44
T3 UN T4 ATZARS UZ r— STK1-5 DN20, ST.T4-7
SILTUMMEZGLU : DN110 ST.T36
| DN50i=0.02 ” sTkig 0N
| DN110
T4-20
DN 1D1N02|§o.oz .Z _ 432 STUE A yea T4-32 ST.U1-6 T
1325|274 DN110i0.02 =i R | (ST e o0 1y VR0 /e
T4:20 e L E ST.U1-3 /U125 —’[' 4 /28 '
} | 14-2 I/Ta-az | / DN ! (== J4-20 //  — DN110 i=0.02 : / / i
S— - — g \U1-32 — - —— - — —ﬁ:— — N 0 ~—d
\ - TL1 \DN1101=0.02 JL1
T340 —"
Plevienojums ple eso$8s sadzlves
kanaliz&cijas akas \
Pievienojums pie eso8as sadzives / ~._Plevienojums pie eso$&s sadzives \_Plevienojums pie esod8s sadzlves |
kanaliz&cljas akas kanaliz&cljas akas kanalizacijas akas Ploy
kan|
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UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU PAGRABSTAVA PLANS
M 1:100
' MAJA
o r— -
SADES SISTEMAS ATZARS
i ST.T45 ‘
\ o STT44 ST.T35_DN20 | / “
— DN20 Sy ST.T4-6 === —
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A
PIENEMTIE APZIMEJUMI
—U1-32 — AUKSTA UDENS APGADES CAURUL VADS (DIAMETRS) —
— T13-32 — KARSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
— T4-20 — CIRKULACIJAS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
ST.T3-1 STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS
DN20 STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS) 5
TL1 REVIZIJAS LUKA
—DN110i=— | KANALIZACIJAS CAURULES NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS), MONTAZAS SLIPUMS
S— 1
c
- Piezimes:
T g 1) Caurules, kuras iet caur norobezojo3am konstrukcijam, izbavét
aizsargCaulas;
2) Cauru|vadu un iekartu izvietojumu precizét montaZas gaitd;
3) Planu skatlt kopa ar aksonometriju un visparigiem radtajiem. L]
4) Udens apgades sistdmas projekta robeZa ir no auksta Odens ievada
H skaitTtaja Iidz katra dzfvoka Odens ievada kranam, to ieskaitot.
= | — 5) Sadzlves kanalizacijas projekta robeza - no katra dzfvokla trejgabala
ST.T4-8 | pieslaguma vietas katram stavvadam iidz izvadam no &kas.
DN20
STI8_ \ H DN50 {=0.02 A 5
T4-20 T4-20 ST.T3-10
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96 ST.U1-8 u1-20 U120 T3-20 4
12,6 oN20 D008 4/ jut-20, _ ZSTRADATAJS
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e JOElLATVIJA | |
| TL1
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aliz&cljas akas

\ Pievienojums pie eso38s sadzlves
kanaliz3cijas akas
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UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 1. STAVA PLANS
M 1:100
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DVZ21-400-532/220 W

T3-25

T4-20
DVZ1-400-532/220 W

ST.T4-1
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A
PIENEMTIE APZIMEJUMI
— U132 — | AUKSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
— T3-32 — KARSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS) ]
— T4-20 — CIRKULACIJAS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
ST.T3-1 STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS
DN20 STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS)
TL1 REVIZIJAS LUKA B
DN110i= KANALIZACIJAS CAURULES NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS), MONTAZAS SLIPUMS
T —— il
I Piezimes:

ST.T4-10

DN20
V.20 1L

1) Caurules, kuras iet caur norobezojo$am konstrukcijam, izblivat

aizsargtaulas;

2) Caurulvadu un iekartu izvietojumu precizét montazas gaita;

3) Planu skatrt kopa ar aksonometriju un visparigiem raditajiem.

4) Udens apgades sistémas projekta robeza ir no auksta 0dens ievada
skaitltaja lidz katra dzivokla Odens ievada krénam, to ieskaitot.

5) Sadzlves kanaliz&cijas projekta robeza - no katra dzivoka trejgabala
pieslBguma vietas katram stavvadam Iidz izvadam no &kas.
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RASEJUMA NOSAUKUMS
UDENS APGADES UN KALALIZACIJAS SISTEMU
1. STAVA PLANS
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UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 2. STAVA PLANS
M 1:100

b} [=sibr—rtr—if—riir=]
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DVZ1-400-532220 W | pVZ1-400-532/220 W T4-20 ~ ST.T46
T13-20 i T3-20
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UDENS APGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU 2. STAVA PLANS
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PIENEMTIE APZIMEJUMI

—U1-32 —

AUKSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)

— T332 —

KARSTA UDENS APGADES CAURUL VADS (DIAMETRS)

— T420 —

CIRKULACIJAS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)

ST.T3-1
DN20

STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS
STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS)

TL1

REVIZIJAS LUKA

—DN110i=—

KANALIZACIJAS CAURULES NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS), MONTAZAS SLIPUMS

Piezimes:

1) Caurules, kuras iet caur norobezojo$am konstrukcijam, izbvét

aizsarglaulas;

2) Caurulvadu un iekartu izvietojumu preciz&t montazas gait3;

3) Planu skatit kopa ar aksonomedriju un visparigiem raditajiem.

4) Udens apgades sistdmas projekta robeZa ir no auksta Gdens ievada
skaitTtaja I1dz katra dzlvokla ddens ievada kranam, to ieskaitot.

5) Sadzlves kanaliz&cijas projekta robeza - no katra dzivokia trejgabala
piesl&guma vietas katram stavvadam idz izvadam no ékas.
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Piezimes: i
1) Caurules, kuras iet caur norobeZojo$am konstrukcijam, izbGvat
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N 2) Caurulvadu un iekartu izvietojumu precizét montaZas gaita;
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RASEJUMA NOSAUKUMS
UDENS APGADES UN KALALIZACIJAS SISTEMU
3. STAVA PLANS
MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR. F
1:100 UK 2018/022/AK
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1 2 3 4 | 5 6 8
UDENS APGADES SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA
NOSLEGV.-20
3. STAVS
+5.600 T3.95 DV21-400-532/500 W
+7.000 7320
73-20
U120 T4-20
20 NOSLEGV.-25 NOSLEGV.-{
e —_—
3. STAVS 2] DVZ1-400-532/220 W
TAV =
c A0 D DN e
2 zsgé)"s NOSLEGV.20 “gam
. ' T3-25 DVZ1-400-532/220 W
+5.600 +7.000 15 | INT4-20 DVZ1-4006321220 W e
N
13-20 T3-20
U120 ) T420 73-20 :
YD N ) T4 NOSLEGV.-3
1.STAVS  NOSLEGV.-25
NOSLEGV.-20 £0000 . orie DVZ21-400-5321220 W
NOSLEGV.-20 | ) _
STT34 +2.800 DVZ1-400-5321220 W ESOSS U1 IEVADS MAJA
Do —HKST.T4-1 2800 y1.05 3 20220 W
DN20 T420 1540 ROSLEGV.-20 /Jl
T3-20 NOSLEGV.25 U1-20 T4-20 NOSLEGV,-20
L2 T4-20 NogLEGV.40 ST.T4-2 ' NOSLEGV.4
HERZ 4017MW-20 - : DN20 NOSLEGV.-20 OSLEGV.-20 = eruia ]
0.04lis LE S STT82 7 NOSLEGV.-25 u1-20°] IR 1420 ST.U1-6
e T4-20 STut-2/ ! =
DN25 DVZ1400-532/220 W 1320 7320 D240, 532720 W, U1-20
U120 T4-20 U1-20 73-20 U120 | 42 —
HERZA017MW-20 a2 T3-25 NOSLEGV.-32 A
0.05s T340 T4-20 7
w051 T440 : RS NOSLEGV.-20 NOSLEGV.-20
NOSLEGV.-25 U1-32 NOSLEGV.-25 SL-TM : 0SLEGV.-20 .
NOSLEGV.-20 stut4 | (N4, Tz W 1320
U1-25 DN25 DNZ5 3.20 3= DVZ21-400-532/220 W
T332 L e U120,
T4.32 T3-25 1. STAVS U1-20 T4-20 490
UT-25 +0.000 ]
00 U120 T3
U1-32 NOSLEGV.-25 , NOSLEGV.-
HERZ-4017MW-20 NOSLEGV.-20 NOSLEGV.-20 ST.T3-3
0.03lis DN20
3.stava dzivoku aukstd un karsta idens pievadu K035 T4-32 g;l;{; o gll\-l;g = T3-20
izblives principiala shéma U1-20 DVZ1-400-532/1220 W
U1-32 ot T3-20 T4-20 |
T3-32 b T4-20 srres B2
HERZ-4017MW-20 3 T4-20 | Dzlvok|u aukstd un karsta ddens piovid
DN20 n kar
0.04/s ST.U1-5 principialad shéma
NOSLEGV.-20 k047 DN20  s7745 ) Deutaliqn Odensvada
T4-32  Ta-20 DN20 |
U125 T4-20 Karsts idons sthvvads
- HERZ-4017MW-20 .
T3-32 0.030is
kv=0.42 Aukath 0dons stfvvads
NOSLEGV.-20
2 3 4 5 6 8




5 6 8 9 10 11
UDENS APGADES SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA
DVZ1-400-532/220 W
DVZ1-400-532/500 W
NOSLEGV.-20 %
DVZ1-400-532/220 W 353
T4-20
'U DVZ1-400-532/220W DVZ1-400-532/220W ! T3-20
Y T3-25 W U1-20
s 1| T4-20 T3-20
$.T3-20 NOSLEGV.-20 4L/
L2 NOSLEGV.-20 U0 M
NOSLEGV.-20 : -
DVZ1-400-532/220 W g T3-20 13.90
T2 3.STAVS DVZ1400-5321220 W
DVZ1-400-532/220 W ESOSS U1 IEVADS MAJA | T14-20 +5.600 73-20 T4-20
DV21400-532/220 W U120 | 3223 +7.000 2200 W7o s ’
T3-20 i
U1-20 a0 NOSIEGY 20 {l 1820 NOSLEGV.-20 g
! NOSLEGV.-20 g"gge NOSLEGY 20 4 . STAVS
20 2% iy -0 se00 1320
NosLEGV.20 Lk, wosieay.20 NOSLEQV-X ST 746 2omavs To80 DA DVZ1-400-632/220 W
- - : +7.000 T4-20
NOSLEGV.-25 K722 STUS_—~1f| DN20 +2800
1INz ! DN20 1. : DV21-400-532/220 W
L T3:20 320 +5600 & 122
DVZ1-400-532/220 W T3-20 320 DVZ1-400-532/220 W U1-20 T4.20 v T4%0 D T4
T3-20 N 420 T4.90 b HERZ-4017MW-20
: : 0.03l/s
|- 1320 W weou NOSLEGV.20 S| NOSLEGV.-20
sres NOSLEGV.20 WS . NOSLEGV.-20 _F¥ NOSLEGV.-20 P& NOSLEGV.-20 - | st147 T i DV21-400-532/220 W
32 253 . e -4 TN NOSLEGV.-20 3 DN20 i .
2 NOsLEGV. 26| 2T w55 T3 ST - STT37 +5600 T2V T30 5 00 400 53000 W
gL-g;*l | SRET S5 ] DN20 13.50 DN20 U1-20 A [
- _— - it :
- a0 PN Z8NDN25 820 | Vi DVZ1-400-532/220 W U1-25 ui20 4-20 1420 LR
) AL 1. STAVS T4-20 ) 13-25 HERZ4017MW-20  NOSLEGV.-20
\ U5 0000 _— ?3_'2%; 0.04lfs sTT4s TH )
130 N El NOSLEGV.25 *2.800 NGRLEGT 0 NOSLEGY..20 el kv=056 1.9 ON2D \ NOSLEGV.-20
FERZ4017MW-20 SN\ NOSLEGV.-20 NOSLEGV.-20 L&R. | sTT3-3 Ta20  DN20 139 STTae  DVZIA00-532220 W
ey lonz0, U120 T420 DN20
' N0 g5 HERZ4017MW-20
\ I“’ 0.03l/s T4+
41 )kv=0.59 i
T4-20 NOSLEGV.-20 Dk, e

HERZ-4017MW-20 gﬁgg"‘ i
| HERZAO17MW-20 T420 |
\“ B 0.04¥/s STU1-6

NOSLEGY.-20

=047
V DN20 57745/

T4-32 T3-20 DN20

Divok]u nukst un karst Gdens pievadu izbiives

principiala sh&ma

Daudzslkqu ddensvada ceurule, Fusio SDR 11 @20
Lodveida krilns

NOSLEGV.-20

ST.U1-9 A
DN20
T3-20

U1-20 T4-20

e ke il each m I Pealegtiespie dvokjs karst tdens
HERZ-4017MW-20 TS

2;/0?:2 g Plesligios pe dalvokla suksts Tdens 12q ﬁ'vo.%"%

S = on D =0.
NOSLEGV.-20 2=~ \Wmﬁi— NOSLEGV.-20 /#
Lodveida krfing
4 T3-20
u1-20
4 5 6 9 10 11




10 11

12

14 15 16
PIENEMTIE APZIMEJUMI
— U132 — AUKSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
— T13-32 — KARSTA UDENS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
— T4-20 — CIRKULACIJAS APGADES CAURULVADS (DIAMETRS)
ST.T3-1 STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS
V214005320220 W DN20 STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS)
XTI DVZ1-400-632/220 W | DVIELU ZAVETAJS, IZMER| (GARUMS, PLATUMS), JAUDA WATOS
+§ggg TL1 REVIZIJAS LUKA
. NOSLEGV.-20 CAURUL VADA NOSEGVENTILIS (DIAMETRS)
1.8TAVS. EKAS STAVS
+§ggg STAVVADA AUGSTUMA ATZIME (m)
+5.
T3-20
NOSLEGV.20 (L. N.V, NOSEGVENTILIS
OSLEU(;.ZL 000 L V. IZLAIDES VENTILIS
N V.20 = T3-20 13.00
St . B.V. BALANSESANAS VENTILIS
+5600 o ||| T80 T4-20
+7.000 — | T4-20 7320
NOSLEGV.-20 _gx .
ST.T3-6 . 3, STAVS Piezimes:
NOSLEGV.20 LB INOSLEGV. 20 o> —370 ]
DN20 A - +5600 13-20 DVZ21-400-532/220 W 1) Caurules, kuras iet caur norobezZojo$am konstrukcijam, izbavat
i. 23;53/3 +7000 Y120 TH 1420 aizsargcaulas,
TA20 +5600 T320 Y th DV21-400-532/220 W 7320 2) Caurulvadu un iekartu izvietojumu precizét montaZas gaita;
U120 | 7420 ' T4.20 I.t\ T4-20 3) Planu skatft kopa ar aksonometriju un visparigiem raditajiem.
HERZ-4017MW-20 [ N 4) Udens apgades sistdmas projekta robeza ir no auksta Gdens ievada
0.03V/s L NOSLEGV.-20 _P¥ 3. STAVS skaitftaja Ifdz katra dzTvokla 0dens ievada kranam, to ieskaitot.
: NOSLEGV.-20 NOSLEGV.-20 4 j
kv=0.44 NORRev 0 & s 2 STAVS 1 hos720 B +5.600 5) Sadzives kanalizAcijas projekta robeza - no katra dzivok|a trejgabala
NOSLEGV.20 1] Tty T o DVZ1-400.532/220 W +7.000 piesl&guma vietas katram stavvadam Ifdz izvadam no &kas.
T4-25 ST.U17 1320 A || T3-20
ST.T3-7 +5.600 =
DN20 13,90 P 120 ! DVZ1-400-532/220 W
U125 Ui20 74.20 P !:::
T3-25 HERZAOTTMW20  NOSLEGV.20 | (&, NOSLEGV.20 IZSTRADATAJS
/0.041/s - NOSLEGV.-20 )} k T4-20
NOSLEGY.20 Sl V=056 o NOSLEGY 29 LATVIJA
and W DV21-400-532/220 W 2. STAVS 3. STAVS
T4-20 T3-20 ST.73-8 +2.800 +5.600
U1-20 T4-20 DN20 +5,600 *E%%Uﬁx +7.000 Vienotais reg. Nr. 43603067147
U1-25 ERZ 4017MW-20 0 M| 14-20 Bavkomersanta reg. Nr. 12065 /
T3-20 \ l “’ 0.03s | T4-20 Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007 ]2
NosLeav- 0 Ry M2 osieovan SN 2 sravs Bovspecilists | £.TILGALIS " Tos01.2019.
e NOSLEGV.-20 g:;; g'g +2.800 Odens stavvadu pieslégums pie magistrales Tehn.izstradatajs | R.DRAUGS ¢ 03.01.2019.
sTut9 4 K sra +5.600 Tehn izstradatzfs | J. SMELTERS "V 7 loso1.2019,
trule, Fusio SOR 11 @20 T3_200N20 DN20 BOVOBJEKTA NOSAUKUMS
g . U1-20 13-20 ad - - -
P 120 T420 A — S DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
oy o NosLEcv.20bH| T30 VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
» davokla aukstk Gdens NOSLEGV.-20 L k=073 ngJ 10 \\ [ g;gg' 10 V., ADRESE  PIONIERU |ELA 85, PASOTIJUMA NR.
; e | S | magisidles JAUNOLAINE 18/82/2.18
T4-20 2N Ut DN15 RASEJUMA NOSAUKUMS
A HERED UDENS APGADES SISTEMAS
\ oos AKSONOMETRISKA SHEMA
N\ NOSLEGV.-20 MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
b/m UK 2018/022/AK
STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
APLIEC.K. UK-06 6 121
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Pievienojums pie e808as sadzives

. o]
Jumta ITmenis

DN50 = 1

Sadzives kanalizacijas izvads
/ +600 mm virs jumta [fmena

;fIE Sadzives kanalizacljas izvads

@ +600 mm virs jumta fmena

kanalizacijas akas

Jumta fmenis
3.STAVS i
+ +5.600
+8.400
3.STAVS
+5.600
+8.400
2. STAVS
+2.800
+5.600
1, STAVS

Plevienojums pie eSo$as sadzlves

kanalizacijas akas

Plevienojums ple e$o3as sadzives /

Jumta limenis

SADZIVES KANALIZACIJAS SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA

Sadzives kanalizacijas izvads

+600 mm virs jumta limena

+5.600 Jumta Tmenis
wEi00 DNSO =
—_—

DN110 =

Sadzives kanaliz&cljas izvads
/ +600 mm virs jumta Tmena

Sadzives kanalizacijas izvads

TL1
ot
@ +600 mm virs jumta limena
t~d 3, STAVS
<" +5.600
+8.400

Jumta limenis

DN110 I=

NI

DN110i=

3. STAVS
+5.600

+8.400
INDN110 I=
2. STAVS
+2.800
+5.600

kanalizacijas akas

Plevienojums ple e8oas sadzives

kanallz&cijas akas

Jumta I'menls

Plevienojums 5
kanaliz&cljas




1

]l’ﬂ

SADZIVES KANALIZACIJAS SISTEMAS AKSONOMETRISKA SHEMA

Sadzlves kanalizacijas izvads

Jumta limenis

+5.600
+8.400

| DN1101=

vienojums ple eSo8as sadzives /
ializacijas akas

+600 mm virs jumta lTmepa

Sadzives kanalizacljas izvads
+600 mm virs jumta fmena

Sadzlves kanaliz&cijas izvads

Sadzives kanalizacljas izvads

Jumta fmenis
| —

3.8TAVS
+5.600
+8.400
NDN110 i=
2. STAVS

+2,800
+5.600

DN50 i=0.03

DN1101=0.02
DN110 i=0.02

+600 mm virs jumta ITmena

Plevienojums ple edo3as sadzives
kanalizacijas akas

Pievienojums pie e§o$as sadzlves

+600 mm virs jumta ITmena

Sadzlves kanalizacljas izvads
+ 600 mm virs jumta ffmena

Jumta limenis

3.STAvS Jumta limenis

+5.600
+8.400

L DN50 i=

2. STAVS
. 5 onn

+2.800

3, STAVS [l

Sadzlves kanalizacljas izvads
+600 mm virs jumta Ifmena

TLY
| Akl

. DN110 i=

Sadzives kanaliz&cilas lzve

Jumta limenis ||

+5.600

2.STAVS
+2800
+5.600

DN110 = 4
1. STAVS

kanaliz&cijas akas

DN110i=

TL1

3.STAVS
+5.600
+8.400

DN110 =
—

Pievienojums pie e3083s sadzives
kanalizacijas akas

+600 mm virs jumta lTmen)

Jumta lTmenig

DNEQ =

<

DNS0 I

<

| 11




9 10 11 12 [ 14 15 16
A
Sadzives kanalizacijas izvads 1.
7 +600 mm virs jumta limena
PIENEMTIE APZIMEJUMI
JL ST.T3-1 STAVVADS, SISTEMAS APZIMEJUMS, STAVVADA NUMURS
" Sadzlves kanalizacijas izvads DN20 STAVVADA NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS) B
3'53;03/3 | . ) / + 8600 mm virs jumta [fmena TLA REVIZIJAS LUKA
’ umta Tmenis ||
+8.400 —_hnmsoi i —DN110i=— | KANALIZACIJAS CAURULES NOSACITAIS DIAMETRS (AREJAIS), MONTAZAS SLIPUMS
!./ll'—t Sadzlves kanalizacijas izvads 1.STAVS. EKAS STAVS
! /"+600 ram v jumta imena +2.800 STAVVADA AUGSTUMA ATZIME (m) -
3. STAVS | Jumta imenis +5.600
2, STAVS 23078 b
22800 +5600 DN110i= _4
+5.600 e T
L_DN50 i= "
. L_DN110 = c
U 3. STAVS Sadzlves kanalizacijas izvads
TEAON T +600 mm virs jumta fmepa
1. STAVS ‘g +5.600 % :
_—-0300 |_2.STAVS +8.400 ' Jumta imenis |
ST , 800 T +2.800 I iezl
ON110 +5.600 S0 DN110i= A Piezimes:
DNSO0 i= =22 | T 1) Caurules, kuras iet caur norobezojo§am konstrukcijam, izbavét
Sadzlves kanallz&cljas izvads aizsargtaulas; —
2. STAVS +800 mm virs jumta fimera 2) Caurulvadu un iekartu izvietojumu precizét montazas gaité;
3. STAVS 3) Planu skatit kopa ar aksonometriju un visparigiem raditajiem.
:85;1?5) Jumta limenis 4) Odens apgades sistémas projekta robeza ir no auksta idens ievada
DN5O : ‘ skaititaja ITdz katra dzivokja Gdens ievada kranam, to ieskaitot.
DN50 20,03 / DN110 = 5) Sadzlves kanalizAcijas projekta robeZa - no katra dzivokla trejgabala
- piesi&guma vietas katram stavvadam lidz izvadam no &kas. D
TL AR
"'\ 2. STAVS IZSTRADATAJS
DN50 i=0.03 /N +2.800
pntioi= 4|+ J 0 E I LATVIJA ||
Vienotais reg. Nr. 43603067147
Bavkomersanta reg. Nr. 12065 F
/_2;% Adrese: Atmodas iefa 19, Jelgava, LV- 3007 J—
DN110 1=0.02 -0.300 P = Bovspecialists | E.TILGALIS N 03.01.2019.
P~ A DN DNs= | *5600
P 280 - Tehn.zstradatals | R DRAUGS , 03.01.2019.| g
Z TL1 Tehn.zstradatajs | J. SMELTERS J] Z  |0301.2019.
7 ' BOVOBJEKTA NOSAUKUMS /
. I= . o - -
le etoses sadzlves // | DN DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS
(as . . -
NS0 VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
ADRESE  PIONIERU IELA 85, PASOTIJUMA NR. W
JAUNOLAINE 18/82/2.-18
RASEJUMA NOSAUKUMS
SADZIVES KANALIZACIJAS SISTEMAS
) AKSONOMETRISKA SHEMA
Plevienojums pie e3033s sadzives MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
kanalizacijas akas b/m UK 2018/022/AK F
STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
APLIEC.K. UK-07 7 122 1 "_2
9 10 | 11 i 12 | 14 15 | A3.1




MATERIALU UN IEKARTU SPECIFIKACIJAS

Projekta dokumentacijas komplekts sastav no projekta raséjumiem un specifikacijas. Bavuznéméjs dod pilna
apjoma tendera cenu piedavajumu ieskaitot darbus un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepieciesami
projektéto sisttmu montazai, palai$anai un nodosanai.

Nosaukums, aprikojums | lzmérs \ Materials ‘ Mérvieniba | Daudzums ‘ L\[m] f Piezimes
Udensapgades sistéma U1, T3, T4.

Daudzslanu tdensvada

caurule, fusio SDR11 20 Blue Ocean m 430
Daudzslanu ddensvada

caurule, fusio SDR11 25 Blue Ocean m 100
Daudzslanu tidensvada

caurule, fusio SDR11 32 Blue Ocean m 62

Daudzslanu ddensvada

caurule, fusio SDR11 40 Blue Ocean m 5

Daudzslanu ddensvada

caurule, fusio SDR11 50 Blue Ocean m 108

Armacell caurulvadu

siltumizol&cijas Caulas, PVC
b=13 mm 20 Tubolit PE m 155 | apvalks
Armacell caurulvadu

siltumizolacijas Caulas, PVC
b=13 mm 25 Tubolit PE m 48.5 | apvalks
Armacell caurulvadu

siltumizolacijas ¢aulas, PVC
b=13 mm 32 Tubolit PE m 62 | apvalks
Armacell caurulvadu

siltumizolacijas Caulas, PVC
b=13 mm 40 Tubolit PE m 5 apvalks
Likums-90 20 Blue Ocean gb S

Likums-90 25 Blue Ocean gb 48

T-veida gabals-90 20/20 Blue Ocean gb 89

T-veida gabals-90 25/25/20 | Blue Ocean gb 12

T-veida gabals-90 25125 Blue Ocean gb 15

T-veida gabals-90 32/32/20 | Blue Ocean gb 8

T-veida gabals-90 32/32/25 | Blue Ocean gb 2

T-veida gabals-90 32/32 Blue Ocean gb 2

T-veida gabals-90 40/40/20 Blue Ocean gb 1

T-veida gabals-90 40/40/25 Blue Ocean gb 1

T-veida gabals-90 40/40 Blue Ocean gb 2

Redukcijas pareja 25/20 gb 10

Redukcijas pareja 32/20 gb 1

Redukcijas pareja 32/25 gb 4

Redukcijas pareja 40/20 gb 2

Redukcijas pareja 40/32 gb 2

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
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Nosaukums, aprikojums | Izmérs Materials Mérvieniba | Daudzums | L\[m] | Piezimes

Balansgjo3ais varsts, 4017-

MW 20 Herz gb 10

Noslégventilis 20 Herz gb 89

Noslégventilis 25 Herz gb 16

Noslégventilis 32 Herz gb 1

Noslégventilis 40 Herz gb 2

Udens izlaides krans gb 30

Ugunsdro$a blivlenta

(caurulvadiem, kas iet cauri

norobezojosam

konstrukcijam) kpl 1

Caurumu kalSana un

urbsana sienas Kpl 1

Veidgabali un stiprinajumi kpl 1

Sistemas hidrauliska

presé$ana kpl 1

Sistémas hloréSana kpl 1

Sadzives kanalizacijas sistéma K1

T-veida gabals - 45 50/50 PP gb 6

T-veida gabals - 67 50/50/50 PP gb 6

T-veida gabals - 45 110/110 PP gb 24

Lkums-45 50 PP gb 20

Likums-45 110 PP gb 16

Ltkums-90 50 PP gb 4

Likums-90 110 PP gb 6

Redukcijas pareja 110/110/50 gb 4

Sadzives kanalizacijas

caurule 50 PP m 70

Sadzives kanalizacijas

caurule 110 PP m 133

Revizijas lika 50 PP gb 12

Revizijas lika 110 PP gb 18

TroksSnu izolacijas materials

30mm ISOVER U Protect

Pipe Section ALU 2 m 170

Ugunsdrosa manSete, aiztur

uguni vismaz 60min kpl 1

Caurumu kalSana un

urbSana sienas kp! 1

Veidgabali un stiprinajumi kpl 1

Esos$o kanaliz&cijas vadu

parbaude kpl 1
|zstradaja: @ﬂ R. Draugs

DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
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JOE | v

IZSTRADATAJS:

SIA JOE

Vienotais reg. Nr. 43603067147
Bivkomersanta reg. Nr. 12065
Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007

PASUTITAJS:

AS “Olaines Gdens un siltums”
Reg. Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114

PASUTIJUMA Nr.:

BUVOBJEKTA NOSAUKUMS:

ADRESE:
STADIJA:

DALAS / SADALAS NOSAUKUMS:
MARKA:

18/82/2.-18

DAUDZ_DZjVOI_(I,U DZiVOJAMAS MAJAS
VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

Pionieru iela 85, Jaunolaine, Olaines novads,
LV-2127
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ELT
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SATURS

MARKA NOSAUKUMS LAPA
VISPARIGA DALA
Saturs 2
Sastavs 3
ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI

ELT - 01 | Visparigie radrtaji 4
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VISPARIGIE RADITAJI

SKAIDROJOSS APRAKSTS:

Daudzdzivoklu dzivojamas méjas zibensaizsardzibas izbiive, adresé Pionieru iela 85, Jaunolaing, aréjas zibensaizsardzibas
risinajums izstradats uz arhitekttras planiem méroga 1:100 un generalplana méroga 1:250 pamatojoties uz pasatitdja noradijumiem.

Pirms zemé&juma kontira izblves parnest esoso sadalni.

Zibens aizsardzibu izbuvet atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.

Ekai uz jumta péc plana uzstadit zibens uztvéréjmastu ar zibensuztvaréju ERICO ERITECH

Zibens novedejus izbuvet ar AlU-8mm monolitu stieph .

Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.

Uz jumta, zibens novedéjstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.

Noraditas vietas, pa €kas konstrukciju, izbaveét vertikalos zibens novedajus.

Novedgjstiepli pie zeméjuma konttra pievienot ar mérfjuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apadzelzi

pievienot pie zemé&juma kontdra plakandzelza.

Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zemgjuma kontru, 30x3,5mm karsti cinkotu térauda plakandzelzi.

Vietas, kur tiek Skérsotas inZenierkomunikacijas zeméjuma konttira ierakanas dzilumu skatit sadala ELT-06

10. Zemé&juma kontiru papildinat ar zemgjuma elektrodiem, lai nodrosinatu zemgjuma kontiira pretestibu ne lielaku ka 4 omi.

11. Pie zemé&juma kontiira pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu.

12. Visus zeméjuma kontira un potenciala izlidzina$anas savienojumus nodrosinat ar skriivéjamam klemmém un notit ar antikorozijas
lentu.

13. Zeméjuma kontara krustojumos ar citam komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krustodanas vertikalie attalumi 0,25m.

14. NoradTtie materidli aizstajami ar ekvivalentiem.

15. Péc darba beigam sakopt darba vietu.
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. PLANS

Piezimes:

1. Pirms zem&juma kontiira izblives parnest esoso sadalni.

2. Zibens aizsardzibu izbGvét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.

3. Ekai uz jumta p&c plana uzstadTt zibens uztvérajmastu ar zibensuztvéraju ERICO ERITECH

4. Zibens novedgjus izbOvét ar AlU-8mm monolTtu stiepli .

5. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma kiemmam.

6. Uz jumta, zibens novedgjstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.

7. Noraditas vietds, pa &kas konstrukciju, izbOvét vertikalos zibens novedsjus.

8. Novedg&jstiepli pie zemé&juma kontdra pievienot ar mérfjuma klemmi, pie izol&ta cinkota
apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi pievienot pie zemajuma kontQra plakandzelZa.

9. Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zem&juma kontiru, 30x3,5mm karsti cinkotu
térauda plakandzelzi. Vietas, kur tiek $k&rsotas inzenierkomunikacijas zemé&juma kontdra ierak§anas dzijumu
skatit sadala ELT-06

10. Zemé&juma kontdru papildinat ar zem&juma elektrodiem, lai nodro§inatu zemé&juma kontiira pretestibu ne
lielaku ka 4 omi.

11. Pie zem&juma kontlira pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu.

12. Visus zemé&juma kontlira un potenciala izlidzina$anas savienojumus nodrosinat ar skrivéjamam klemmém un
nofit ar antikorozijas lentu.

13. Zem&juma kontdra krustojumos ar citam komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaul, krusto$anas
vertikalie attalumi 0,25m.

14, Noradttie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.

15. Pé&c darba beigam sakopt darba vietu.

16. Negaisa laika uz jumta atrasties ir bistami.
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Piezimes:

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Pirms zem&juma kontira izblives parnest esoo sadalni.

Zibens aizsardzibu izblivét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.

Ekai uz jumta p&c plana uzstadtt zibens uztvérgjmastu ar zibensuztvérgju ERICO
ERITECH

Zibens novedgjus izbavét ar AlU-8mm monolTtu stiepli .

Savienojuma vietas savienot ar universalam saviencjuma klemmém.

Uz jumta, zibens novedsjstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.

Noraditas vietas, pa &kas konstrukciju, izblvét vertikalos zibens novedéjus.

Novedgjstiepli pie zemé&juma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota

apadzelzs @=10mm, savukart apa|dzelzi pievienot pie zem&juma kontira plakandzelZa.

Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dzifuma ierakt zem&juma kontdru,

30x3,5mm karsti cinkotu t&rauda plakandzelzi. Vietas, kur tiek Skérsotas

inZzenierkomunikacijas zem&juma kontiira ierak$anas dzijumu skafft sadaja ELT-06

Zemajuma kontlru papildinat ar zemé&juma elekirodiem, lai nodrodinatu zeméjuma

kontira pretestibu ne lielaku ka 4 omi.

Pie zemajuma kontdra pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus

fasadés un jumta planu.

Visus zem&juma kontdra un potenciala izlidzind$anas savienojumus nodro$inat ar

skriv&jamam klemmém un nofit ar antikorozijas lentu.

Zemajuma kontlra krustojumos ar citam komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargtaula,

krusto$anas vertikalie aftalumi 0,25m.

Noradrtie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.

P&c darba beigam sakopt darba vietu.
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SIS 1-10

Piezimes:

1. Pirms zem&juma kontira izblives parnest eso$o sadalni.

2. Zibens aizsardzibu izblivét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.

3. Ekai uz jumta p&c plana uzstadtt zibens uztvéréjmastu ar zibensuztvérgju ERICO ERITECH

4, Zibens novedgjus izblvét ar AlU-8mm monoltu stiepli .

5. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.

8. Uz jumta, zibens noved§jstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.

7. Noraditas vietds, pa ekas konsfrukciju, izblivét vertikélos zibens novedgjus.

8. Novedgjstiepli pie zem&juma kontlira pievienot ar mérfjuma kiemmi, pie izoléta cinkota
apaldzelzs @=10mm, savukart apajdzelzi pievienot pie zemé&juma kontiira plakandzelZa.

9. Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zem&juma kontiru, 30x3,5mm karsti cinkotu
térauda plakandzelzi. Vietas, kur tiek Skérsotas inzenierkomunikacijas zeméjuma kontdra ierak$anas dzijumu
skatit sadala ELT-06

10. Zeméjuma kontdru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodrodinatu zeméjuma konttra pretestibu ne
lielgku ka 4 omi.

11. Pie zem&juma kontdra pievienot zibens novedgjus, skatit zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu.

12. Visus zemé&juma kontdra un potencidla izlidzina$anas savienojumus nodroginat ar skrivéjamam klemmé&m un
notit ar antikorozijas lentu.

| ar-alzsarbaii 13. Zem&juma kontdra krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krustosanas
rgbarjeru . . itk s
ALL-8 $awenot ar horizontalo verukall.e attalur_nl .0..25m.. . . '
lietus noteku 14. Nor&dTtie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.
15. Péc darba beigdm sakopt darba vietu.
16. Negaisa laika uz jumta atrasties ir bistami.
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ZIBENS AIZSARDZIBA - FASADE ASTS 10-1
M 1:100

Zibens uztvergja masts
5m ar uztvérsju ERICO
ERITECH

uz pamatnes

avienot ar aizsargbarjeru

[ |

1 !

Savienot ar horizontalo
lietus noteku

Zibens novedgjstieple

redgjstieple / stiprinata pie fasédes\
pie fasades\

Brfjumu savienojums

N
™~

— 2z Z Z Z Z —1 K — i Z Z YA YA
Izoléts cinkots t8rauda
Karsti cinkots t8rauda Plakandzelzs - apaldzelzs apajdzelzs d=10mm

plakandzelzs 30x3,5mm savienojuma klemme
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SIS 10-1

Piezimes:

Pirms zemé&juma kontiira izblves parnest eso$o sadalni.

Zibens aizsardzibu izblivét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.

Ekai uz jumta péc plana uzstadt zibens uztvérajmastu ar zibensuztvaraju ERICO ERITECH

Zibens novedéjus izblvétar AlU-8mm monolitu stiepli .

Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém,

Uz jumta, zibens novedajstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.

Nor&ditas vietas, pa Ekas konstrukciju, izblivét vertikalos zibens novedgjus.

Novedéjstiepli pie zem&juma kontira pievienot ar mérTjuma klemmi, pie izoléta cinkota

apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi pievienot pie zemajuma kontdra plakandzelZa.

Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zem&juma kontaru, 30x3,5mm karsti cinkotu

térauda plakandzelzi. Vietas, kur tiek 8k&rsotas inZenierkomunikacijas zem&juma kontiira ierak$anas dzifumu

skatft sadaja ELT-06

10. Zem&juma konttiru papildinat ar zem&juma elektrodiem, lai nodro§inatu zem&juma konttra pretestibu ne
lielaku ka 4 omi.

11. Pie zem&juma kontira pievienot zibens novedg&jus, skatit zibens aizsardzibas pianus fasadés un jumta planu.

12. Visus zem&juma kontdra un potenciala izlidzina$anas savienojumus nodro8inat ar skriv&jamam kiemmém un
notit ar antikorozijas lentu.

13. Zeméjuma kontiira krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krusto$anas
vertiklie attalumi 0,25m.

14, Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.

15. Pé&c darba beigam sakopt darba vietu.

16. Negaisa laika uz jumta atrasties ir bistami.

NSNS

©

PIENEMTIE APZIMEJUM!
APZIMEJUMI APRAKSTS
(3] Mérfjumu savienojums
e e | -] Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma klemme
o Apa|dzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu kiemme
— Z — | Karsti cinkots térauda plakandzelzs 30x3,5mm
Izoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm
Zibens novedajstieple AlU-8
o Zibens uztvéréja masts
1ZSTRADATAJS
J 0 E I LATVIJA

Vienotais reg. Nr. 43603067147

Bivkomersanta reg. Nr. 12065
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BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
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JAUNOLAINE 18/82/2.-18
RASEJUMA NOSAUKUMS
ZIBENS AIZSARDZIBA
FASADE ASIS 10-1
MERQGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
1:100 ELT 2018/022/AK
STADNA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
APLIEC.K. ELT-05 5 2
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3 | 4 | 6 | 7 | 8
SKERSOJUMI AR INZENIERKOMUNIKACIJAM
Skersojuma Skersojuma Skérsojuma |
vieta Nr.2 vieta Nr.3 vieta Nr.4
bim A1 bim .05 bim 9
A7, 77 A7, AL/ A7 j
I
Proj.caurule y
Dzetzcela sakery kabells = PE@50:450N £ PEQ50;450N £
Elo 8 § S
N Proj. zemgjums e Pro}. zemgjums 1
: Esofs ZSP Esoss sadzlves
. zem@jums \‘_;] d5?-' ______ __,a gazes vads T Va0 @ 1828 " % T";. kanalizacijas caunjvads
o e 7y N
. 7
PE@SO 450N
_Prol.caurule |
Skarsojuma 8karsojuma Skersojuma PE@50;460N
vieta Nr.7 vieta Nr.8, vieta Nr.9
b/m 16 b/m 6 b/m TJ.9425
/] vy SIS / s ALAT 7,
Proj.caurule
Proj.caurule _ PE@50;450N rule
5 PE@50;450N 5 5 PEQ50;450N
E S g S Pro]. zem&jums é S
~N Proj. zem&jums — Elektronisko —
| sakaru kq?aelu . Esods sadzlves
ves Esobs ZSP kanalizacija kanalizacijas caurujvads
1s caurujvads *«ra-s—*— ol s ———-,:'-; gazes vads 7 d1 )dA 0" / )
7,
Skersojuma Skarsojuma Skersojuma
vieta Nr.11 vieta Nr.12 vieta Nr.13
bim 8 bim 9 bim (022
A o A7 A7 S{Q‘J A7ZA77,
Proj.caurule Proj.caurule Proj.caurule
. § PE@50;450N £ § PE@50;450N 5 PE@50:450N
5 8l S S P
5 p Pro]. zem&jums g Pro]. zem&jums § S
Esods sadzives % Y Esods ZSP
kanalizacijas cauruvads gazes vads
L e !,
Yl 4 S 7T




2 3 | 4 | 6 7 | 8
SKERSOJUMI AR INZENIERKOMUNIKACIJAM
Skersojuma Skarsojuma 8kérsojuma Skersojuma
vieta Nr.1. X vieta Nr.2 vieta Nr.3 vieta Nr.4
bim - bim 1 bim 205 bim A8
TATT, A 7777 TATT 777/ X777, p
Proj.caurule Proj.caurule
c E PE@50;450N E E PE@50;450N 5
«w 0 P~ ~ o ©
S o Pro]. zemgjums ol & E = o &
S e 3] Pro]. zem&jums = Pro]. zem&jums S
Elektronisko N A =
b sakaru kabeju S 0 -y
c.a825 |o kanalizacija sods a pha __ Esods sadzlves
S raat . ghzes vads — kanalizacijas cauru|vads
;’i 2 A ] LD 9 Od106 t828 77— O Jos caurd
477777777% Prol caurule 7 7
PE@50;450N
_Projcaurule
8karsojuma Skarsojuma 8karsojuma Skarsojuma PE@50;450N
vieta Nr.6 vieta Nr.7 vieta Nr.8. vieta Nr.9
b/m 9.20 bim q_e_._16 b/m 9.16 b/m 9.25
AT TN, 77 7 777,
Proj.caurule
& 5 PE@50;450N E E
§ S £ S § S Proj. zem&jums & S
o Proj. zem&jums : Proj. zem&jums — Elskifonisko -
5 #) sakaru kabeju Eso3s sadzlves
Esoés sadzlves % Esods ZSP kenellzscly % ; kanalizacias caunjvads
o () enellzécies cauruvads @& Py gazesaln LY@ C ()d100]  t.8.13 “r__ O
-4 7
Skérsojuma Skérsojuma Skersojuma Skérsojuma
vieta Nr.10 vieta Nr.11 vieta Nr,12 vieta Nr.13
bim 9.27 b/m :j'Q'JS b/m 9.19 bim 9.22
FTAT7, 7777 y, 7 Vs 77 ATA77, ,’1"////
Pro|.caurule Proj.caurule % Prol.caurule
5 PE@50;450N & PE@50;450N = PE@50;450N =
= & = &l = el 5
§ o Proj. zemgjums &3S Proj. zeméjums o © Prof. zemajums S <
. (=] ] (‘\!
¥ Esods ZSP - . Esoés sadzives 5 !
gazes vads 9& g kanalizacijas cauruvads 4 ?1‘ g gazes vads
B e — = -—.———-J.JF._ . - 5 —— . ,'J' — ..-I.ﬁf‘l
L (s, A --.;dig%__ 1843 O Jd108) t814 7 (Jds77) L i)
oA 5 %7777777%
Skersojuma Skérsojuma Skarsojuma Skersojuma
vieta Nr.14. vieta Nr.15 vieta Nr.16 vieta Nr.17
bim 0 bim 4 bim 14 bim 6
T y ATAT7] 7777 A7A 777
£ = = Dzelzce]a sakaru kabelis
=i 5 ~ < ol @
= Proj. zem&jums S -~ =
- ak.a.sﬁﬁ ] =
s:::iuﬁgif:lﬂ Proj.caurule Proj.caurule
kanalizacia PEQ@50;450N PE@50;450N
2 4 5 6 7 8
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SKERSOJUMI AR INZENIERKOMUNIKACIJAM
Skersojuma 8karsojuma Sersojuma
vieta Nr.3 0 vieta Nr.4 vieta Nr.5 .
9. 11 bim ‘]LSL 5 bim d_gJ 8 \ bim
7 7 T g Vs A
Dzelzcela sakaru kabelis g uE: g
M~ ol 0 I~
El o =IR=] E o
& S ‘ S
. % § % Esoss sadzives
Proj. zemgjums TJa10 @E 828 lf’k-—'/ kanalizacijas caurujvads
/ Piezimes:
A 27/777777% ﬁ/77777777f '
Prol.caurule 1. Pirms zem&juma kontlira izblives parnest eso3o sadalni.
Skersojuma Skersojuma PE@50;450N 2. Zibens aizsardzibu izbavat atbilstosi 3. aizsardzibas klasei.
v’ieta Nr.8. \;feta N9 3. Ekai uz jumta p&c plana uzstadrt zibens uztvérgjmastu ar zibensuztvérgju ERICO
16 b/m &16 bim 9.25 ERITECH -
3] et N 77777 4, Zlbgns n.ovedé.jus |zbuv§t ar AIU-§mm monoITtu.stle.pll :
% Prol.caurule 5. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.
Proj.caurule = PE@50;450N ‘ e 8. Uz jumta, zibens novedgjstiepli savienot aizsargbarjeru un horizontalo lietus noteku.
PE@50;450N el 8 ’ﬂ i i £ <] 7. NoradTtas vietas, pa &kas konstrukciju, izbvét vertikalos zibens novedgjus.
- (K] 1o ZEMEmS J e 8. Novedajstiepli pie zem&juma kontra pievienot ar mérfjuma klemmi, pie izoléta cinkota
F_,,—P@ﬂﬂ”—”ﬁ = Elektronisko 2 Prol. zetrclume apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi pievienot pie zem&juma konttira plakandzeiZa.
% Z iaka?:",bq“ 4 Esods sadzlves 9. Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zem&juma kontiru,
g _ Esoss ZsP 2\ b analizacia ! : kanalizacfas cauryvads 30x3,5mm karsti cinkotu térauda plakandzelzi. Vietas, kur tiek dkarsotas
S ® L N dmﬁ\ — “(Jd108, t813 - () inZenierkomunikacijas zem&juma kontdra ierakdanas dzjumu skatlt sadala ELT-06
S ’ ” 14 10. Zem&juma kontdru papildinat ar zem&juma elektrodiem, lai nodrosinatu zeméjuma
%&777777%/, -~ kontdira pretestibu ne lielaku ka 4 omi.
_ _ 11. Pie zem&juma kontlira pievienot zibens noved&jus, skafft zibens aizsardzibas planus
é[gérso;uma él;érso;uma fasadés un jumta planu.
vieta Nr.12 vieta Nr.13 12. Visus zem&juma konttra un potenciala izlidzina$anas savienojumus nodrosinat ar
18 bim QLQJQ bim jg-—zz skrovajamam klemmam un notit ar antikorozijas lentu.
A7} 77 A7 7 13. Zem&juma kontlra krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula,
Bl Gl o krustodanas vertikalie attalumi 0,25m.
PE@.50; 450N = PEQ350; 450N E 14. Noradrtie mat'eriali aizstajami ar e!(vivalentiem.
. £ P g5 15. P&c darba beigam sakopt darba vietu.
roj. zemajums 2 Proj. zemé&jums <
3 2 Proj. zeméjums IZSTRADATAJS
Esods sadzives Esobs sadalves | Esoss ZSP
kanalizacljas caurujvads %’ kanalizacijas caurujvads gazes vads J 0 E LATVIIA
Y ( “Td108l t8.14 . - )
A ﬁ 5 Vienotais red. Nr. 43603067147
% 7 7 Blvkomersanta red. Nr. 12065
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Projektetajs: SIA "JOE"

Objekts

Daudzdzivoklu dzivojamas majas zibensaizsardzibas izbave,
Jaunolaine, Pionieru iela 85

1. Izstradajot piedavajumu, bavuznéméjam riplgi japarskata skicu plani un apjomi, jaieklauj arf neuzraditie darbi un materiali, lai veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznéméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebitu iesp&jama tehnologiski pareiza bivdarbu

veiksan

a.

2. Materialu komplektaciju piedavajuma izstradei veikt atbilstosi izstradatiem skicu planiem, raZotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.
3. Uzraditos materialus iespéjams aizvietot ar lidzvértigiem, ES sertificétiem attiecigas nozares materialiem.
4. Visi dati iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkuma doti orient&josi piedavajuma tames sagatavo$anai. Bivdarbu apjomi var tikt

mainiti,

saskanojot izmainas ar pasititaja tehnisko parstavi.

Zibens aizsardziba

Nr.p.k.|Nosaukums Mérvieniba | Daudzums Piezimes
1 |Zibensuztveréjs ERICO ERITECH gb 1 ERICO system 1000
2 |Zibens uztvérgja masts 5m kpl 1 ERICO system 1000
3 |Atsaidu komplekts Guykitdm kp! 1 ERICO system 1000
4 |masta pamatne gb 1 ERICO system 1000
5 |Sedlu kiemme gb 2 ERICO system 1000
6 |Zibensnovaditaja stiprinajumi uz jumta gb 20 ERICO system 1000
7 |Zibens novaditajs ALU-8 m 150 ERICO system 1000
8 |Novadrtaja stipringjums pie Sl masta gb 5 ERICO system 1000
9 |Zibensnovadttaja stiprindjumi pie sienas gb 50 ERICO system 1000
10 |MérTjuma savienojums gb 2 ERICO system 1000
11 |Inspekcijas lika gb 2 ERICO system 1000
12 |Kraukla kdja zeméjuma elements gb 2 ERICO system 1000
13 Zeméjuma lentas savienojums ar elektrodu CADWELD metinasanas ab 8 ERICO system 1000
kapsula
14 [Zeméjuma elektrods ar vara parklajumu 2,1m gb 16 ERICO system 1000
15 |Antikorozijas materiali gb 2 ERICO system 1000
16 |Zibens triecienu skaititajs gb ERICO system 1000
Zeméjuma kontiirs
15 | Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm m 145
16 | Izoléts cinkota térauda apaldzelzs d=10mm m 35
17 | Savienojuma klemme plakandzelzs - plakandzelzs gb 7
18 | Savienojuma klemme plakandzelzs - apaldzelzs gb
19 | Aizsargcaurule gofréta d=50mm m 40
20 | Aizsarg€aula d=110mm m 18
21 | Antikorozijas lenta 50mm 10m rullis gb 2
22 | Paligmateriali kpl 1
Zemes darbu apjomi
23 |TranSejas rak$ana/aizberSana m 160
24 |Seguma atjauno$ana m?> 45
Citi darbi
25 | Mérijumu veikSana kpl 1
26 | Izpilddokumentacija kpl 1
7/ Sastadija:  K.Mucenieks



